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8.2. CUENCAS DRENAJE LONGITUDINAL 
 
Para identificar las distintas cuencas para el cálculo del drenaje longitudinal, se han utilizado los 

planos adquiridos de la Consejería de Fomento a escala 1/10.000. 

 

 
 

Figura 17. Situación cuneta triangular no simétrica y cuneta trapecial simétrica en estudio dentro de la traza a 

escala 1/10.000. 

 

 

 

 

 

Figura 18. Cuencas en cuneta triangular no simétrica. 

 

 

 

 

Figura 19. Cuencas en cuneta trapecial simétrica. 
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Figura 20. Situación cuneta triangular no simétrica y cuneta triangular simétrica en estudio dentro de la traza a 

escala 1/10.000. 

 

 

 

 

Figura 21. Cuencas en cuneta triangular no simétrica y cuneta triangular simétrica. 
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9.REPORTAJE FOTOGRÁFICO OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL ACTUALES 
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1.INTRODUCCIÓN 
 
El presente anejo tiene por objeto el dimensionamiento y elección de la tipología del paquete de firme 

para los distintos tramos de carretera proyectado, definiendo para cada uno de ellos los espesores 

de las distintas capas que los componen. 

 

Hay que tener presente que en la actuación proyectada se diferencian tres zonas: 

 

 Una zona que se proyecta en tramo interurbano y en la cual se proyecta un paquete de firme 

completo, siguiendo los criterios de la Instrucción 6.1-IC, Secciones de firmes, aprobada el 28 

de noviembre de 2003 (Orden FOM/3460/2003). 

 Otra zona que se proyecta en tramo urbano, desde la Barriada de San Andrés hasta la 

Avenida Juan Pablo II de Mérida, y en la cual se proyecta un paquete de firme completo, 

siguiendo los criterios de la Instrucción 6.1-IC, Secciones de firmes, aprobada el 28 de 

noviembre de 2003 (Orden FOM/3460/2003). 

 Una tercera zona que se proyecta en tramo urbano, en la Barriada de San Andrés y en la cual 

se proyecta una rehabilitación superficial del firme existente, siguiendo los criterios de la 

Instrucción 6.3-IC, Rehabilitación de firmes, aprobada el 28 de noviembre de 2003 (Orden 

FOM/3459/2003). 

 

Señalar que ambas normativas citadas anteriormente no son de obligado cumplimiento al tratarse de 

una obra de la Excma. Diputación de Badajoz, por lo que algunos de los criterios recogidos en las 

mismas no se aplican. 

 

Por lo tanto, se pasa a determinar lo expuesto anteriormente en dos apartados distintos: la sección 

de firme para el tramo interurbano y urbano en el apartado 3; y el espesor de la rehabilitación 

superficial a proyectar en el tramo urbano de la Barriada de San Andrés, en el punto 4. 

 

Una vez definido esto, se añaden cinco últimos apartados en los que se describen las secciones de: 

 

 La nueva vía de servicio proyectada en un acceso que conecta con el tramo urbano de 

Mérida. 

 La intersección de conexión con la Barriada de San Andrés. 

 Los distintos accesos que conectan con el eje proyectado. 

 El acerado y carril bici a emplear en el tramo urbano desde el final de la Barriada de San 

Andrés hasta la glorieta de conexión con la Avenida Juan Pablo II. 

 El acerado que se proyecta para el tramo de la carretera de la Diputación de Badajoz BA-150 

entre Don Álvaro y Valverde de Mérida. 

 

Previo a todos estos apartados, es necesario conocer los datos de tráfico pesado que se obtuvieron 

el Anejo Nº7. Estudio del Tráfico, y que se añaden a continuación. 

 

2. CÁLCULO DEL TRÁFICO PESADO 
 
El cálculo de la categoría de tráfico pesado se obtiene del Anejo Nº7. Estudio del Tráfico y se 

recogen en la Tabla 1. 

 

 

Tabla 1. Categoría tráfico pesado en cada tramo de la carretera proyectado. 

 

3.SECCIÓN DE FIRME NUEVO TRAMO INTERURBANO Y URBANO 
 

3.1.INTRODUCCIÓN 
 
La actuación proyectada en el tramo interurbano y urbano consistirá en la colocación de un nuevo 

paquete de firme en toda la traza proyectada. Ahora bien, hay que indicar que al tratarse de un 

ensanche y refuerzo de la traza actual, en la mayor parte de la solución proyectada, el paquete de 

firme apoyará sobre el firme ya existente actualmente, lo que hay que tenerlo en cuenta tanto para la 

elección del firme como de la explanada. 

 

3.2.EXPLANADA 
 

Para el dimensionamiento de la explanada, se decide garantizar en toda la traza una categoría de 

explanada del tipo E2, según condiciones del PG-3 e Instrucción de Carreteras, con un módulo de 

compresibilidad en segundo ciclo de carga > 120 MPa. 

IMDp (vehp /d/carril) CATEGORÍA 6.1. IC IMDp (vehp /d/carril) CATEGORÍA 6.1. IC

49 T41 250 T2

CATEGORÍA TRÁFICO PESADO

TRAMO INTERURBANO TRAMO URBANO
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Una vez elegida la categoría de explanada a utilizar, se pasa a su dimensionamiento. Para ello, se 

establece que en las zonas donde el paquete de firme apoye sobre el firme actual, se considerará 

que dicho firme actual actuará como si de una explanada tipo E2 se tratase, estando de esta forma 

de lado de la seguridad, ya que su capacidad de soporte será mayor. 

 

En los casos en los que debido al ensanche o modificación de la traza en planta, la sección de firme 

apoye fuera del firme existente, hay que conocer los datos del terreno existente en la traza, que se 

extraen del Anejo Nº3. Geología y Geotecnia. Del mismo, se llega a la conclusión de que existen dos 

tipos de terrenos en la traza: 

 

 Una zona formada por suelo adecuado. 

 Otra zona formada por suelo seleccionado. 

Por lo tanto, en los puntos donde no se apoye sobre el firme existente, se tendrá suelo adecuado, 

quedando de esta forma del lado de la seguridad, al existir zonas con suelo seleccionado. Dicho 

material seleccionado, podrá ser utilizado como material de terraplenado para la formación de la 

explanada.  

 

Identificados los distintos materiales que se tienen en la traza, se pasa a calcular los distintos 

espesores de material que formarán la explanada E2, entrando en la Figura 1 de la Norma 6.1- IC, de 

la que se obtienen los siguientes datos: 

 

 En la zona donde se apoye sobre el firme existente: se considera que dicho firme actuará 

como una explanada E2, por lo que el paquete de firme apoyará directamente sobre el 

mismo. 

 En la zona con suelo adecuado, la explanada E2 estará formada por un espesor de 55 cm de 

suelo seleccionado sobre dicho suelo adecuado. 

Señalar que las características de los suelos mencionados anteriormente cumplirán tanto con lo 

establecido en Norma 6.1- IC. así como con el Art. 330 de PG-3. 

 
Figura 1. Figura 1 de la Instrucción 6.1-IC. Formación de la explanada. 

3.3.FIRME ADOPTADO 
 

En función de la categoría de explanada y de tráfico pesado definidas en el apartado anterior, se 

obtiene una sección de firme recomendada para obras del Ministerio de Fomento.  

 
Figura 2. Figura 2.2. de la Instrucción 6.1-IC. Catálogo de secciones de firme. 
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Entrando en dicha tabla con los datos de explanada E2 y para una categoría de tráfico pesado de 

T41, se elige la sección de firme 4121, formada por 10 cm de Mezcla Bituminosa + 30 cm de 

Zahorra Artificial. 

 

En el caso que nos ocupa y por tratarse de una obra de mejora, refuerzo y ensanche, en la cual 

existe un firme en unas condiciones adecuadas, se ha resuelto un paquete de firme con una sección 

formada por 10 cm de Mezcla Bituminosa + 25 cm de Zahorra Artificial para el tramo 

interurbano;  y por 5 cm de Mezcla Bituminosa + 20 cm de Zahorra Artificial para el tramo 

urbano, en todo caso superior a la recomendada por el Ministerio teniendo en cuenta que en la 

mayoría del trazado asentamos nuestro firme sobre firme existente que dispone como mínimo de 25 

cm. de zahorra artificial y 10 cm. de Mezcla Bituminosa. 

 

Para determinar la distinta resolución del paquete de firmes, hemos tenido en cuenta los criterios  

establecidos en la Tabla 542.9 del PG-3.: 

 
Tabla 2.  Tipo de mezcla en función del tipo y espesor de la capa (Tabla 542.9 del PG-3) 

 

Además, hay que tener en consideración los distintos casos que se pueden presentar en función de 

si se trata del tramo interurbano o urbano; si el nuevo paquete de firme asienta o no sobre el 

existente; y en caso de que asiente, la diferencia de cotas entre la rasante del firme actual y la 

proyectada: 

TRAMO INTERURBANO 

 Caso en el cual el paquete de firme NO apoyará sobre el firme ya existente en la actualidad, y 

que se producirá en los siguientes casos: 

 

o En los cajeados realizados en la sección actual para alcanzar el nuevo ancho 

proyectado. 

o Cuando se modifique la traza en planta de la carretera actual.  

o Cuando la diferencia de cotas entre la rasante del firme actual y la proyectada sea 

inferior a 6 centímetros.  

 

En todos estos casos, habrá que desbrozar y excavar el terreno; o desmontar la 

sección de firme actual, hasta alcanzar la cota a la que asentará la explanada, con su 

correspondiente regularización de superficie de asiento. Una vez realizadas estas 

operaciones, se ejecutará una nueva explanada y paquete de firmes de la siguiente 

manera: 

 

 4 cm de Mezcla Bituminosa en capa de rodadura tipo AC 16 surf 50/70 S.  

 Riego de adherencia C60B3 ADH. Dotación 0,7 kg/m2. 

 6 cm de Mezcla Bituminosa en capa base tipo AC 22 base 50/70 S.  

 Riego de imprimación C60BF4 IMP. Dotación 1,0 kg/m2. 

 25 cm de Zahorra Artificial ZA 0/20. 

 55 cm de Suelo Seleccionado. 

 

 Caso en el cual el paquete de firme apoyará sobre el firme ya existente en la actualidad, y en 

el cual se pueden distinguir varios tipos en función de la diferencia de cotas entre la rasante 

del firme actual y la proyectada: 

 

o Diferencia de cotas entre la rasante del firme actual y la proyectada sea inferior a 16 

centímetros: Cuando esto ocurra, habrá que realizar cajeados a cada lado de la 

sección transversal para alcanzar el nuevo ancho y que serán resueltos con la sección 

expuesta en el apartado anterior. En la zona de apoyo sobre el firme existente, se 

ejecutará: 
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 4 cm de Mezcla Bituminosa en capa de rodadura tipo AC 16 surf 50/70 S.  

 Riego de adherencia C60B3 ADH. Dotación 0,7 kg/m2. 

 2 - 12 cm de Mezcla Bituminosa en capa base tipo AC 22 base 50/70 S.  

 Riego de adherencia C60B3 ADH. Dotación 0,7 kg/m2, en caso de que sea 

necesario. 

Se considera este valor de 16 cm como límite, ya que valores inferiores a 6 cm de 

zahorra artificial no garantizarían un buen comportamiento de la misma entre el firme 

existente y la nueva mezcla bituminosa a ejecutar. 

 

o Diferencia de cotas entre la rasante del firme actual y la proyectada sea superior a 16 

centímetros e inferior a 35 centímetros: Cuando esto ocurra, habrá que realizar 

cajeados a cada lado de la sección transversal para alcanzar el nuevo ancho y que 

serán resueltos con la sección expuesta en el apartado anterior. En la zona de apoyo 

sobre el firme existente, se ejecutará el nuevo firme proyectado, que tendrá la 

siguiente composición: 

 

 4 cm de Mezcla Bituminosa en capa de rodadura tipo AC 16 surf 50/70 S.  

 Riego de adherencia C60B3 ADH. Dotación 0,7 kg/m2. 

 6 cm de Mezcla Bituminosa en capa base tipo AC 22 base 50/70 S.  

 Riego de imprimación C60BF4 IMP. Dotación 1,0 kg/m2. 

 6-25 cm de Zahorra Artificial ZA 0/20. 

 Riego de adherencia C60B3 ADH. Dotación 0,7 kg/m2. 

 

o Diferencia de cotas entre la rasante del firme actual y la proyectada sea superior 35 

centímetros: Cuando esto ocurra, habrá que realizar cajeados a cada lado de la 

sección transversal para alcanzar el nuevo ancho y que serán resueltos con la sección 

expuesta en el apartado anterior. En la zona de apoyo sobre el firme existente, se 

ejecutará el nuevo firme proyectado, que tendrá la siguiente composición: 

 

 4 cm de Mezcla Bituminosa en capa de rodadura tipo AC 16 surf 50/70 S.  

 Riego de adherencia C60B3 ADH. Dotación 0,7 kg/m2. 

 6 cm de Mezcla Bituminosa en capa base tipo AC 22 base 50/70 S 

 Riego de imprimación C60BF4 IMP. Dotación 1,0 kg/m2. 

 25 cm de Zahorra Artificial ZA 0/20. 

 0 - 55 cm de Suelo Seleccionado. 

 

TRAMO URBANO 

 

 Caso en el cual el paquete de firme NO apoyará sobre el firme ya existente en la actualidad, y 

que se producirá en los siguientes casos: 

 

o En los cajeados realizados en la sección actual para alcanzar el nuevo ancho 

proyectado. 

o Cuando se modifique la traza en planta de la carretera actual.  

 

En ambos casos, habrá que desbrozar y excavar el terreno, hasta alcanzar la cota a la 

que asentará la explanada, con su correspondiente regularización de superficie de 

asiento. Una vez realizadas estas operaciones, se ejecutará una nueva explanada y 

paquete de firmes de la siguiente manera: 

 

 5 cm de Mezcla Bituminosa en capa de rodadura tipo AC 16 surf 50/70 S.  

 Riego de adherencia C60B3 ADH. Dotación 0,7 kg/m2. 

 5 cm de Mezcla Bituminosa en capa base tipo AC 22 base 50/70 S 

 Riego de imprimación C60BF4 IMP. Dotación 1,0 kg/m2. 

 25 cm de Zahorra Artificial ZA 0/20. 

 55 cm de Suelo Seleccionado. 

 

 Caso en el cual el paquete de firme apoyará sobre el firme ya existente en la actualidad. 

Cuando esto ocurra, habrá que realizar cajeados a cada lado de la sección transversal para 

alcanzar el nuevo ancho y que serán resueltos con la sección expuesta en el apartado 

anterior. En la zona de apoyo sobre el firme existente, se ejecutará el nuevo firme proyectado, 

que tendrá la siguiente composición: 

 

 5 cm de Mezcla Bituminosa en capa de rodadura tipo AC 16 surf 50/70 S.  

 Riego de adherencia C60B3 ADH. Dotación 0,7 kg/m2. 

 

Todas las secciones anteriores se definen con detalle en sus planos correspondientes. 
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3.4.TIPO DE BETÚN A EMPLEAR. 
 

El tipo de betún a emplear en la mezcla bituminosa está definido por el artículo 542 del PG-3 en la 

redacción dada en la Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre. 

 

En ella se recoge las tablas 542.1.a  que indica los distintos tipos de ligante hidrocarbonado a emplear 

en capa de rodadura y siguientes, en función la categoría del tráfico pesado y la zona térmica estival. 

 

El siguiente paso es conocer la zona térmica estival en la que se sitúa la obra proyectada, que como se 

aprecia en la Figura 2.2. de la Norma 6.1- IC. se encuentra en Zona Cálida. 

 

En el caso de las obras proyectadas, el betún a emplear será del tipo BC 50/70, ya que se está en una 

zona térmica estival cálida. Se empleará el mismo tipo de betún tanto para la base de rodadura (S) 

como para la capa intermedia (S), por facilidad constructiva. 

 

 
Tabla 3. Tablas 542.1.a. que indica los distintos tipos de ligante hidrocarbonado a emplear en capa de rodadura. 

 
Figura 3. Figura 3 de la Instrucción 6.1-IC. Zonas térmicas estivales. 

4.REHABILITACIÓN SUPERFICIAL FIRME BARRIADA DE SAN ANDRÉS 
 

4.1.INTRODUCCIÓN 
 
La actuación proyectada en el tramo urbano consistirá en la rehabilitación superficial del firme 

existente. Para ello, se seguirán los criterios establecidos en la Norma 6.3. IC, Rehabilitación de 

firmes.  

Según dicha norma, las actuaciones de rehabilitación de firmes y pavimentos se clasificarán, según 

su finalidad, en estructurales y superficiales. Las primeras tendrán por objeto aumentar 

significativamente la capacidad estructural del firme existente, adecuándola a las acciones del tráfico 

previsto durante su período de servicio. El objeto de las segundas será conservar o mejorar sus 

características funcionales (seguridad, comodidad, etc.) y la protección del conjunto del firme 

(aumento de la durabilidad, impermeabilidad, uniformidad, aspecto, etc.), que es lo que realmente se 

busca en esta actuación. 
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Por lo tanto, la rehabilitación o renovación superficial de un tramo de carretera podrá justificarse si se 

produce alguno de los supuestos siguientes: 

 

 Cuando no sea necesaria una rehabilitación estructural, de acuerdo con lo indicado en esta 

norma, pero el estado superficial del pavimento presente deficiencias que afectan a la 

seguridad de la circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad del pavimento. Las 

deficiencias que, en determinado grado, pueden justificar una rehabilitación superficial del 

firme son las siguientes: 

o Pavimento deslizante por pulimento o por falta de macrotextura. 

o Pavimento deformado longitudinal o transversalmente, con una regularidad superficial 

inadecuada. 

o Pavimento fisurado, descarnado o en proceso de desintegración superficial. 

 

 Cuando, realizada la tramificación según lo indicado en el apartado 6.1, existan tramos cortos 

(inferiores a 200 m) que no precisen rehabilitación estructural ni superficial, pero estén 

comprendidos entre dos contiguos que sí la necesitan, podrá ser conveniente dar continuidad 

a la superficie de rodadura, por criterios de uniformidad funcional. 

 

 Por razones de conservación preventiva, en ciertos casos convendrá aplicar el criterio anterior 

a tramos o grupos de tramos de longitud mayor, en los que, de acuerdo con esta norma, no 

sea estrictamente necesaria la rehabilitación (estructural o superficial), pero se prevea que lo 

vaya a ser a corto plazo. 

Dentro de esta casuística, la rehabilitación superficial está justificada al encontrarse el pavimento 

actual fisurado, descarnado o en proceso de desintegración superficial en algunos tramos. 

 

Una vez definidas las causas y el tipo de rehabilitación a realizar, hay que seguir lo establecido 

apartado 3.2. de la citada norma, que describe el método para la determinación de la solución 

adecuada, definiendo las siguientes etapas: 

 

 Recopilación y análisis de datos. 

 Evaluación del estado del firme y de su nivel de agotamiento. 

 Diagnóstico sobre el estado del firme. 

 Análisis de soluciones y selección del tipo más apropiado. 

 Proyecto de la solución adoptada. 

En algunos casos, las etapas anteriores se podrán simultanear o simplificar, según sea la naturaleza 

de los deterioros del firme y la técnica de rehabilitación que se vaya a utilizar. En este caso concreto, 

se opta por eliminar la tercera etapa. 

 

4.2.RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
En la actualidad, el firme comprendido en el tramo urbano comprendido en la Barriada de San 

Andrés presenta algunas zonas donde el pavimento se encuentra fisurado y descarnado. Desde el 

final de esta barriada hasta la intersección con la Avenida Juan Pablo II, el aspecto del pavimento es 

más favorable, no presentando las deficiencias antes comentadas. 

 

4.3.EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL FIRME Y DE SU NIVEL DE AGOTAMIENTO 
 

Para realizar la evaluación del estado del firme existente, hay que determinar en primer lugar  su 

sección estructural. A efectos de la Norma 6.3. IC, los firmes se clasificarán en: flexibles, 

semiflexibles, semirrígidos y con pavimentos de hormigón. 

 

Se consideran firmes flexibles los constituidos por capas granulares no tratadas y materiales 

bituminosos en un espesor inferior a 15 cm. Si el espesor de los materiales bituminosos sobre capas 

granulares no tratadas iguala o supera los 15 cm, los firmes se consideran como semiflexibles.  

 

Se consideran firmes semirrígidos los constituidos por materiales bituminosos en cualquier espesor 

sobre una o más capas tratadas con conglomerantes hidráulicos o puzolánicos, siendo el espesor 

conjunto de éstas igual o superior a 18 cm y con un comportamiento que garantice todavía una 

contribución significativa a la resistencia estructural del conjunto del firme. 

 

En el caso concreto en estudio, al poseer capas granulares no tratadas y materiales bituminosos en 

espesor menor a 15 cm, se trata de un firme flexible. 

 

Además, el análisis del estado del firme y la elección y el proyecto de la actuación de rehabilitación, 

dependerán, entre otros factores, de la acción del tráfico, fundamentalmente del tráfico pesado, 

durante el período de servicio del firme. Por lo tanto, es necesario conocer el dato de la intensidad 
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media diaria de vehículos pesados, que ya fue expuesto en el apartado 1, y que tiene un valor de 

IMDp = 250 veh /día/carril. 

 

En cuanto al nivel de agotamiento del firme, no se dispone de estudios de deflexiones para el tramo 

en estudio, por lo que no se conoce los datos de esta variable. De todas formas, tras la inspección 

visual realizada en la zona, se llega a la conclusión de que los deterioros que presenta el pavimento 

pueden afectar a la seguridad de la circulación, a la comodidad del usuario o a la durabilidad del 

pavimento, pero en ningún momento llegan a afectar  a la explanada. 

 

4.4.ANÁLISIS DE SOLUCIONES Y SELECCIÓN DEL TIPO MÁS APROPIADO 
 

Para la determinación del procedimiento de rehabilitación superficial a elegir, se seguirá lo 

establecido en el apartado 11 de la Norma. En el mismo, se distingue entre varios procedimientos, 

dependiendo de la característica superficial que sea necesario mejorar: 

 

 Adherencia neumático-pavimento (textura y resistencia al deslizamiento). 

 Regularidad superficial. 

 Tratamiento de grietas. 

En el caso en estudio, la característica superficial a mejorar es la regularidad superficial, por lo que 

las técnicas a seguir serán las de eliminación (mediante cepillado o fresado), recrecimiento o 

combinación de ambas. 

 

De las tres técnicas comentadas anteriormente, se decide realizar la combinación de eliminación 

más recrecimiento con mezclas bituminosas. 

 

4.5.PROYECTO DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
La solución elegida de combinación de las soluciones de eliminación parcial y reposición y de 

recrecimiento se describe en el punto 9.6. de la norma. Según dice la misma, consistirá en una 

combinación de la de eliminación parcial y reposición del firme existente, descrita en el apartado 9.3, 

y la de recrecimiento con mezclas bituminosas, según el apartado 9.5.1. Por lo tanto, se pasan a 

definir a continuación dichas fases. 

 

4.5.1.ELIMINACIÓN PARCIAL Y REPOSICIÓN DEL FIRME EXISTENTE 

 

Consistirá esta solución en la eliminación y retirada por medios mecánicos de los materiales que 

componen el firme hasta la profundidad precisa y su reposición con el mismo espesor de mezclas 

bituminosas. La eliminación parcial de las capas aglomeradas en firmes con pavimento bituminoso se 

realizará siempre mediante técnicas de fresado.  

 

La eliminación parcial y reposición alcanzarán a todas las zonas y capas del firme que presenten 

agotamiento estructural o vida residual insuficiente. Para la delimitación de la superficie y de la 

profundidad de esta solución se partirá de los valores de la deflexión patrón en los diferentes puntos 

de medida y de los resultados de una inspección visual detallada.  

 

Se considerará que existe agotamiento estructural del firme cuando se observe en su superficie un 

agrietamiento de tipo estructural (zonas del carril cuarteadas en malla gruesa o fina y zonas de las 

rodadas con grietas longitudinales, ramificadas o no).  La eliminación parcial de firme y su posterior 

reposición deberá alcanzar la profundidad necesaria de acuerdo con lo indicado en las tablas 3.A y 

4.A de la norma, que se añaden a continuación. 

 

  
Tabla 4. Tabla 3.A de la Instrucción 6.3-IC. Umbrales del valor puntual de la deflexión patrón (10-2 mm) para el 

agotamiento estructural. 
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Tabla 5. Tabla 4.A de la Instrucción 6.3-IC. Espesor total (cm) de mezcla bituminosa nueva. 

 
 

En este caso concreto, se considera que el firme tiene una vida residual suficiente, por lo que se 

obtiene de la Tabla 3 que el valor de la deflexión patrón en un punto determinado ha de ser inferior a 

100 x 10-2 mm.  

 

Además, el firme existente en la actualidad está formado por una capa de mezcla bituminosa más 

otra capa de material que no está tratado con cemento, por lo que la Tabla 4.A no es de aplicación 

en este caso. 

 

Por lo tanto, se llega a la conclusión de que se eliminará una capa de 4 cm de espesor del firme 

actual, con los que se logra eliminar los defectos que afectan a la regularidad superficial. 

 

 

4.5.2.RECRECIMIENTO DEL FIRME EXISTENTE CON MEZCLAS BITUMINOSAS 

 
El recrecimiento consistirá en la extensión de una o varias capas de mezcla bituminosa sobre el firme 

existente. La actuación se extenderá a todo el tramo definido como homogéneo y de comportamiento 

uniforme. En este caso concreto, se realizará sobre el firme ya fresado y regularizado. Una vez 

realizadas estas operaciones, se procederá al recrecimiento con el espesor de mezcla bituminosa 

indicado en la Tabla 5 de la norma, en función de la deflexión de cálculo (dc) y de la categoría de 

tráfico pesado y de la cual se obtiene un espesor de recrecimiento con mezcla bituminosa 

comprendido entre 8 y 10 cm, que sería el espesor obtenido según dicha norma. 

 

Tabla 6. Tabla 5.A de la Instrucción 6.3-IC. Espesor total (cm) de recrecimiento con mezcla bituminosa. 

 

Considerando que el paquete de firme actual sea superior a 16 cm, se decide ejecutar una capa de 

mezcla bituminosa de 4 cm de Mezcla Bituminosa en capa de rodadura tipo AC 16 surf 50/70 S, 

para darle continuidad a la que ya se ha proyectado para el tramo interurbano. 

 

Como conclusión la actuación a realizar en dicho tramo urbano consistirá en: 

 

o Eliminación de 4 cm del firme actual en bordes mediante fresado, así como su saneo 

y regularización.  

o Riego de adherencia C60B3 ADH. Dotación 0,7 kg/m2. 

o 4 cm Mezcla Bituminosa en capa de rodadura tipo AC 16 surf 50/70 S.  
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5.VÍA DE SERVICIO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN 
 

En este punto se describe la sección estructural que tendrá la nueva vía de servicio a ejecutar tras la 

concentración de dos accesos al tramo urbano de Mérida. La finalidad de dicha vía de servicio es 

mejorar la actual disposición de dos accesos próximos a los que se da  acceso a través de dos carriles 

centrales de espera, concentrándolos en una sola entrada. 

 

La sección de firme proyectada para la misma será: 

 

o 15 cm de Zahorra Artificial ZA 0/20. 

 

6.INTERSECCIÓN DE CONEXIÓN CON LA BARRIADA DE SAN ANDRÉS 
 

Dicha conexión se resuelve con una intersección en Y, formada por el tramo de conexión con la 

Barriada de San Andrés más dos ramales de conexión entre ambas. La sección de firme proyectada en 

todos ellos será: 

 

o 5 cm de Mezcla Bituminosa en capa de rodadura tipo AC 16 surf 50/70 S.  

o Riego de adherencia C60B3 ADH. Dotación 0,7 kg/m2. 

 

Además, en los espacios comprendidos entre los ramales de conexión y el tramo de conexión se 

realizarán dos isletas separadoras, en las que se llevará a cabo el encintado con bordillo montable de 

hormigón Tipo C-3, de dimensiones  12 x 26 cm, y que tendrán la siguiente sección: 

 

o 15 cm de Hormigón en Masa HM-20. 

 

7.ACCESOS AL EJE PROYECTADO 
 
Los distintos accesos que conectan con el eje proyectado se resolverán con la siguiente sección 

estructural: 

o 10 cm de Hormigón en Masa HM-20.  

o 15 cm de Zahorra Artificial ZA 0/20. 

 

 

8.ACERADO Y CARRIL BICI  EN EL TRAMO URBANO DESDE BARRIADA DE SAN ANDRÉS 
HASTA AVENIDA JUAN PABLO II 

 

En este apartado, se pasa a definir la sección de la zona de acerado y carril bici a colocar en el tramo 

urbano comprendido entre la Barriada de San Andrés hasta la Avenida de Juan Pablo II de Mérida. El 

tramo de acerado se colocará en la margen izquierda en el sentido de avance desde la Barriada de San 

Andrés hacia Mérida; y el carril bici en la margen derecha, avanzando en el mismo sentido. 

 

Además, en el espacio comprendido entre la intersección de conexión con la Barriada de San Andrés y 

la propia la barriada, se dotará al mismo de parterre así como del acerado descrito a continuación. 

 

Para la resolución de los acerados, previamente se llevará a cabo el encintado en su parte delantera 

con bordillo rigola de hormigón, de 12-15x28 cm., con rigola incorporada de 25x10 cm, colocado 

sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, debidamente rejuntado, colocándose 

para conseguir la elevación del acerado 15 cm de la cota actual de la vía.  

 

Con respecto a su parte posterior, se llevará a cabo el encintado con bordillo recto, de 10x20 cm, 

colocado sobre la misma solera anterior. 

 

En cuanto a la sección del acerado, se conformará con una capa de zahorra artificial en base 

compactada al 100% del Proctor Normal de 15 cm. de espesor, solera de Hormigón HM-25/B/20/I de 

15 cm. de espesor y acabado sobre ésta, de pavimentación de baldosas hidráulicas similares a las 

existente en los acerados aledaños, tal como se indica a continuación: 

 

o Pavimentación con Baldosa Hidráulica. 

o 15 cm de Hormigón en Masa HM-25.  

o 15 cm de Zahorra Artificial ZA 0/20. 

 

El acerado tendrá un ancho en planta de 2 m.  

 

En cuanto a la sección del carril bici, previamente se llevará a cabo el encintado en su parte 

delantera con bordillo rigola de hormigón, de 12-15x28 cm., con rigola incorporada de 25x10 cm, 

colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, debidamente rejuntado, 

colocándose para conseguir la elevación del carril bici 15 cm de la cota actual de la vía. 
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Con respecto a su parte posterior, se llevará a cabo el encintado con bordillo recto, de 10x20 cm, 

colocado sobre la misma solera anterior. 

 

En cuanto a la sección del carril bici, se conformará con una capa de zahorra artificial en base 

compactada al 100% del Proctor Normal de 15 cm. de espesor y pavimento peatonal de hormigón 

HM-20/P/20/I de 15 cm. de espesor coloreado y enriquecido superficialmente y con acabado impreso 

en relieve mediante estampación de moldes de goma, apto para circulación de bicicletas, tal como se 

indica a continuación: 

 

o 15 cm de Hormigón en Masa HM-20 con acabado impreso. 

o 15 cm de Zahorra Artificial ZA 0/20. 

El carril bici tendrá un ancho en planta de 2 m.  

 

Dichas secciones se definen con detalle en sus planos correspondientes. 

 

9.ACERADO EN EL TRAMO DE CARRETERA BA-150 ENTRE DON ÁLVARO Y MÉRIDA 
 
En este apartado, se pasa a definir la sección de la zona de acerado a colocar en la margen del tramo 

de la carretera BA-150 en la cual se encuentran viviendas aledañas, que estará compuesta por el 

acerado propiamente dicho y un parterre de separación entre el mismo y la calzada. Además del 

acerado, se proyectan accesos a las distintas viviendas existentes y en el espacio comprendido entre 

los mismos, se perfilará el terreno con el extendido de tierra vegetal. 

 

Para la resolución de los acerados, previamente se llevará a cabo el encintado en su parte delantera 

con bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15 x 28 cm., curvo, colocado sobre solera de 

hormigón HM-15/B/40, de 10 cm. de espesor, debidamente rejuntado, colocándose para conseguir la 

elevación del acerado 15 cm de la cota actual de la vía.  

 

Con respecto a su parte posterior, se llevará a cabo el encintado con bordillo recto, de 10x20 cm, 

colocado sobre la misma solera anterior. 

 

En cuanto a la sección del acerado, se conformará con una capa de zahorra artificial en base 

compactada al 100% del Proctor Normal de 15 cm. de espesor, solera de Hormigón HM-25/B/20/I de 

15 cm. de espesor y acabado sobre ésta, de pavimentación de baldosas hidráulicas similares a las 

existente en los acerados aledaños, tal como se indica a continuación: 

 

o Pavimentación con Baldosa Hidráulica. 

o 15 cm de Hormigón en Masa HM-25.  

o 15 cm de Zahorra Artificial ZA 0/20. 

 

En cuanto a los accesos, estarán formados por la siguiente sección estructural: 

 

o 15 cm de Hormigón en Masa HM-25. 

o 15 cm de Zahorra Artificial ZA 0/20. 

 

Para resolver la zona comprendida entre los distintos accesos a las viviendas, se procederá al perfilado, 

rasanteo y compactación del terreno, con aporte de tierras procedentes de la propia obra o de 

préstamos. 

 

Dichas secciones se definen con detalle en sus planos correspondientes. 
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1.- DATOS DE PARTIDA 

1.1.- ALCANCE 

 
En el presente Anejo se realiza el estudio del trazado del Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 

entre los términos municipales de Don Álvaro y Mérida. 

 

Para ello, se estudia cada tramo que forma la actuación completa de forma independiente, y que son 

: 

 Tramo Interurbano BA-058. 

 Tramo Don Álvaro BA-150. 

 Conexión San Andrés. 

 Ramal San Andrés 1. 

 Ramal San Andrés 2. 

 Tramo Urbano Mérida. 

 Vía de Servicio.  

 

1.2.- CONDICIONANTES 

 

El encaje del trazado que define cada uno de los tramos anteriores se ha basado en los siguientes 

condicionantes: 

 Mejora de la visibilidad en la traza actual. 

 Terrenos disponibles y encaje con accesos existentes. 

 Parámetros mínimos establecidos por Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras.  

 Recomendaciones establecidas por OC 32/2012 Guía de Nudos Viarios. 

 

2.- NORMATIVA 

 
Para el estudio y definición del trazado geométrico de la vía objeto de este proyecto se han 

considerado los siguientes documentos: 

 

 Norma 3.1-IC Trazado de la Instrucción de Carreteras, aprobada por la  Orden 

FOM/273/2016, de 19 de febrero. 

 OC 32/2012 Guía de Nudos Viarios, de 14 de diciembre. 

3.- DEFINICIÓN DE PARÁMETROS Y CRITERIOS DE DISEÑO 
 

3.1.-TRAMO INTERURBANO BA-058 
 

El objeto de actuación sobre este tramo ha consistido en el ensanche y mejora de la traza actual, 

mejorando tanto los radios de curvatura y los parámetros de las curvas de transición en planta; como 

los  parámetros de acuerdos verticales para conseguir la suficiente visibilidad en alzado;  cumpliendo 

en ambos casos con los establecido en los Capítulos 4 y 5 de la Norma 3.1-IC Trazado. 

 

TRAZADO EN PLANTA 

 

Al tratarse de un ensanche y refuerzo de la traza actual, el trazado en planta del eje del tramo 

interurbano se ajusta en su mayor parte a dicha traza existente, mejorando sus radios de curvatura y 

curvas de transición, especialmente en los tramos más conflictivos en la actualidad (tramo cercano a 

Don Álvaro y el tramo cercano a la Barriada de San Andrés tras el paso por el Puente sobre el Arroyo 

El Judío), como se aprecia en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Mejora del trazado en planta tanto en tramo cercano a Don Álvaro(izquierda), como en tramo cercano 

a la Barriada de San Andrés (derecha). 
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Los parámetros empleados en su diseño son: 

 

 Velocidad de Proyecto en el tramo afectado: 80 Km/h 

 Radio mínimo en planta utilizado: 265 m 

 Peralte máximo empleado: 7 %. 

 

TRAZADO EN ALZADO 

 

Al tratarse de un ensanche y refuerzo de la traza actual, el trazado en alzado del eje del tramo 

interurbano se ajusta en su mayor parte a dicha traza existente, solucionando sus tramos más 

problemáticos (accesos existentes en la actualidad en cambios de rasante). 

 

 Inclinación máxima: 7,05 % 

 Inclinación mínima: 0,20 % 

 Parámetro mínimo acuerdos verticales cóncavos: 5.400 m 

 Parámetro mínimo acuerdos verticales convexos: 3.100 m 

 

SECCIÓN TIPO 

 

La sección utilizada es la normalmente usada en obras de la Excma. Diputación de Badajoz. 

 

 Carril por sentido de 3,00 m. 

 Arcén: 0,50 m. 

 Berma: 0,30 m. 

 

3.2.-TRAMO DON ÁLVARO 
 
La finalidad  de este tramo es dotar a la margen de la carretera BA-150 donde se encuentran 

viviendas aledañas, de un acerado formado por parterre, rigola y acerado propiamente dicho.  

 

TRAZADO EN PLANTA 

 

Al tratarse de la ejecución de un acerado sobre vial existente, el trazado en planta se ajusta 

completamente a la traza existente.  

 

 Velocidad de Proyecto en el tramo afectado: 60 Km/h 

 Radio mínimo en planta utilizado: 215 m 

 

TRAZADO EN ALZADO 

 

Al tratarse de la ejecución de un acerado sobre vial existente, el trazado en alzado se ajusta 

completamente a la traza existente.  

 

 Inclinación máxima: 3,53 % 

 Inclinación mínima: 1,68 % 

 

SECCIÓN TIPO 

 

La sección utilizada es la siguiente: 

 

 Parterre: 0,50 m. 

 Acerado: 2,00 m. 

 

3.3.-CONEXIÓN SAN ANDRÉS Y RAMALES DE CONEXIÓN 
 
El objeto de actuación en esta conexión es la modificación de la intersección actual por una 

intersección en Y, formada por el tramo de conexión propiamente dicho, más dos ramales de 

conexión, entre los que quedarán comprendidas dos isletas, tal y como se aprecia en la Figura 2. 

 

Con esta disposición, se pretende mejorar la disposición de la intersección actual, siendo más 

fácilmente interpretable a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista de la seguridad vial. 
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Figura 2. Conexión de San Andrés  

 

3.3.1.CONEXIÓN SAN ANDRÉS 

 
TRAZADO EN PLANTA 

 

El trazado en planta de este eje se ha modificado para acceder de manera perpendicular al tramo 

urbano de Mérida. 

 

 Velocidad de Proyecto en el tramo afectado: 60 Km/h 

 Radio mínimo en planta utilizado: 25 m 

 

TRAZADO EN ALZADO 

 

Al tratarse de la resolución de una intersección en Y con una carretera existente, la pendiente está 

condicionada por las presentes en las vías actuales y el nuevo trazado del tramo urbano de Mérida 

en el tramo de entronque. 

 

 Inclinación: 0,28% 

 

SECCIÓN TIPO 
 

 Carril por sentido de 4,00 m. 

 

3.3.2.- RAMAL SAN ANDRÉS 1 

 

TRAZADO EN PLANTA 

 

El trazado en planta de este eje se ha modificado para adaptarse a la nueva disposición adoptada en 

la intersección. 

 

 Velocidad de Proyecto en el tramo afectado: 60 Km/h 

 Radio mínimo en planta utilizado: 5 m 

 Peralte máximo empleado: 3 %. 

 

TRAZADO EN ALZADO 

 

Al tratarse de la resolución de una intersección en Y con una carretera existente, la pendiente está 

condicionada por las presentes en las vías actuales y el nuevo trazado del tramo urbano de Mérida 

en el tramo de entronque. 

 

 Inclinación: 1,14% 

 

SECCIÓN TIPO 
 

 Carril en un sentido de 3,50 m. 

 Acerado: 2,00 m. 
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3.3.3.- RAMAL SAN ANDRÉS 2 

 

TRAZADO EN PLANTA 

 

El trazado en planta de este eje se ha modificado para adaptarse a la nueva disposición adoptada en 

la intersección. 

 

 Velocidad de Proyecto en el tramo afectado: 60 Km/h 

 Radio mínimo en planta utilizado: 25 m 

 Peralte máximo empleado: 3 %. 

 

TRAZADO EN ALZADO 

 

Al tratarse de la resolución de una intersección en Y con una carretera existente, la pendiente está 

condicionada por las presentes en las vías actuales y el nuevo trazado del tramo urbano de Mérida 

en el tramo de entronque. 

 

 Inclinación: 1,24% 

 

SECCIÓN TIPO 

 

 Carril en un sentido de 3,50 m. 

 Acerado: 2,00 m. 

 

3.4.-TRAMO URBANO MÉRIDA 
 

La finalidad  de este tramo es dotar de acerado y rigola a la margen derecha en sentido avance 

Mérida – Don Álvaro y de carril bici y rigola a la margen izquierda en sentido avance Mérida  Don 

Álvaro; así como el acondicionamiento de la doble intersección en T actual en el mismo, mediante: 

 

 La mejora del radio de curvatura de dicha intersección en planta. 

 El ensanche y aumento de longitud, tanto del carril central de espera, como el de aceleración 

y deceleración. 

 La concentración de los dos accesos a los que dan acceso en una sola entrada. 

 La ejecución de una vía de servicio que conecte la entrada del nuevo acceso con el 

suprimido. 

 

Con todo ello, se garantiza una mejora en la seguridad vial en dicha intersección. 

 

Todo ello, se aprecia en la Figura 3. 

 
Figura 3. Acondicionamiento de la doble intersección en T  

 

TRAZADO EN PLANTA 

 

Al tratarse de la ejecución de un tramo urbano con dotación de acerado a ambos lados del vial 

existente, el trazado en planta se ajusta a la traza existente, modificándose únicamente el radio de 

curvatura para la mejora de la nueva intersección, como se ha indicado anteriormente. 

 

 Velocidad de Proyecto en el tramo afectado: 60 Km/h 

 Radio mínimo en planta utilizado: 130 m 

 Peralte máximo empleado: 7 %. 
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TRAZADO EN ALZADO 

 

Al tratarse de la ejecución de un tramo urbano con dotación de acerado a ambos lados del vial 

existente, el trazado en alzado se ajusta completamente a la traza existente.  

 

 Inclinación máxima: 6,18 % 

 Inclinación mínima: 0,07 % 

 

SECCIÓN TIPO 

 

La sección utilizada es: 

 

 Carril por sentido de 3,00 m. 

 Arcén: 0,50 m. 

 Rigola: 0,25 m. 

 Acerado Margen Derecha en sentido avance Mérida – Don Álvaro: 2,00 m. 

 Carril Bici Margen Izquierda en sentido avance Mérida – Don Álvaro: 2,00 m. 

 

3.5.-VÍA DE SERVICIO 
 
La vía de servicio proyectada forma parte de  la solución elegida para la mejora de la doble 

intersección en T actual en el tramo urbano de Mérida. Su finalidad es conectar el acceso suprimido 

con la entrada que se mantiene. 

 

TRAZADO EN PLANTA 

 

El trazado en planta de este eje se ha modificado para acceder de manera perpendicular al tramo 

urbano de Mérida, tal y como se detalla en documentación grafica. 

 

 Velocidad de Proyecto en el tramo afectado: 40 Km/h 

 Radio mínimo en planta utilizado: 15 m 

 

 

 

TRAZADO EN ALZADO 

 

Al tratarse de la resolución de una intersección en T con una carretera existente, la pendiente está 

condicionada por las presentes en las vías actuales y el nuevo trazado del tramo urbano de Mérida 

en el tramo de entronque. 

 

 Inclinación máxima: 7,27 % 

 Inclinación mínima: 3,03 % 

 

SECCIÓN TIPO 

 

 Carril por sentido de 2,00 m. 

 Berma: 0,50 m. 

 

3.6. ESTUDIO DE VISIBILIDAD 
 

Se ha seguido las recomendaciones referentes a visibilidad, garantizando la misma en todos los 

puntos de los tramos proyectados. 
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 4- APÉNDICE 1: LISTADOS DE REPLANTEO. 
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REPLANTEO GENERAL. 
(DATOS DE ENTRADA, PUNTOS SINGULARES, VERTICES…) 
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TRAMO INTERURBANO BA-058 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

 Estación inicial 0+000,000 
   

 
Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 

        
1  Fijo Infinito 1,000  736.076,914 735.671,261 
      4.303.607,390 4.304.014,266 

2  Móvil -265,000  132,000   
     132,000   

3  Fijo Infinito 1,000  735.434,106 735.376,159 
      4.304.172,396 4.304.185,919 

4  Móvil 265,000  132,000   
     132,000   

5  Fijo Infinito   735.129,220 734.816,919 
      4.304.350,147 4.304.750,691 

6  Móvil -1.000,000  334,000   
     334,000   

7  Fijo Infinito -1,000  734.641,196 732.800,159 
      4.304.922,750 4.306.394,235 

8  Móvil 400,000  167,000   
     167,000   

9  Fijo Infinito   732.641,906 732.590,271 
      4.306.600,981 4.306.719,223 

10  Móvil 300,000  141,000   
     141,000   

11  Fijo Infinito   732.549,185 732.500,973 
      4.306.853,305 4.307.118,106 

12  Móvil -350,000  156,000   
     156,000   

13  Fijo 750,000  267,000 732.458,659 732.389,968 
     267,000 4.307.266,573 4.307.518,334 

14  Móvil -500,000  197,000   
     197,000   

15  Fijo Infinito 1,000  732.319,996 732.308,607 
      4.307.638,045 4.307.655,322 

16  Móvil 780,000  275,000   
     275,000   

17  Fijo Infinito 1,000  732.205,308 732.154,046 
      4.307.822,111 4.307.926,303 

18  Móvil -265,000  132,000   
     132,000   

19  Fijo Infinito   732.100,601 731.855,685 
      4.307.999,786 4.308.233,567 

20  Giratorio 265,000  132,000  731.788,301 
     132,000  4.308.320,945 

21  Móvil -265,000  90,000   
     90,000   

22  Fijo Infinito   731.737,603 731.647,639 
      4.308.417,496 4.308.557,094 

 

 
TRAMO DON ÁLVARO 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

 
 

Estación inicial 0+000,000 

 
Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 

        
1  Fijo Infinito   736.145,516 736.193,441 
      4.303.605,002 4.303.618,469 

2  Móvil -600,000     
        

3  Fijo Infinito   736.178,184 736.252,281 
      4.303.614,193 4.303.635,276 

4  Móvil -500,000     
        

5  Fijo Infinito   736.434,882 736.483,794 
      4.303.725,389 4.303.763,092 

6  Móvil -215,000     
        

7  Fijo Infinito   736.531,438 736.535,359 
      4.303.812,932 4.303.818,657 
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CONEXIÓN DE SAN ANDRÉS 
 

DATOS DE ENTRADA 
 
 

 
 

Estación inicial 0+000,000 

 
 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   731.410,694 731.392,962 
      4.308.925,969 4.308.928,545 

2  Móvil 25,000     
        

3  Fijo Infinito   731.385,310 731.372,055 
      4.308.930,800 4.308.945,149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMAL DE SAN ANDRÉS 1 
 

DATOS DE ENTRADA 
 
 

 
 

Estación inicial 0+000,000 

 
 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Retroacopl. a P2 Infinito    0,000 
       0,000 

2  Fijo -150,000 3,750  731.437,609 731.418,737 
      4.308.991,304 4.308.849,788 

3  Móvil 24,000     
        

4  Fijo Infinito 4,000  731.380,516 731.372,055 
      4.308.935,990 4.308.945,149 

5  Acoplado a P1 5,000   0,000  
      0,000  
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RAMAL DE SAN ANDRÉS 2 
 

DATOS DE ENTRADA 
 
 

 
 

Estación inicial 0+000,000 

 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Retroacopl. a P2 Infinito    0,000 
       0,000 

2  Fijo -25,000 6,000  731.380,516 731.395,345 
      4.308.935,990 4.308.928,205 

3  Móvil 75,000     
        

4  Fijo -150,000 3,750  731.437,609 731.418,737 
      4.308.991,304 4.308.849,788 

5  Acoplado a P1 Infinito   0,000  
      0,000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO URBANO MÉRIDA 
 

DATOS DE ENTRADA 
 
 

 
 

Estación inicial 6+848,655 

 

 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   731.647,639 731.646,710 
      4.308.557,094 4.308.558,519 

2  Móvil -220,000     
        

3  Fijo Infinito   731.568,022 731.505,499 
      4.308.647,647 4.308.691,495 

4  Móvil 130,000     
        

5  Fijo Infinito   731.454,804 731.417,238 
      4.308.754,951 4.308.853,730 

6  Móvil 150,000     
        

7  Fijo Infinito   731.447,571 731.610,236 
      4.309.005,009 4.309.228,787 

8  Móvil -180,000     
        

9  Fijo Infinito   731.571,600 731.468,217 
      4.309.471,129 4.309.550,153 
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VÍA DE SERVICIO 
 

DATOS DE ENTRADA 
 
 

 
 

Estación inicial 0+000,000 

 
 
 

Al.  Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2 
        

1  Fijo Infinito   731.670,897 731.661,847 
      4.309.418,223 4.309.417,665 

2  Móvil -15,000     
        

3  Fijo 600,000   731.655,277 731.673,410 
      4.309.402,315 4.309.330,485 

4  Móvil 15,000     
        

5  Fijo Infinito   731.666,191 731.649,626 
      4.309.325,976 4.309.323,303 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE VERTICES 
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TRAMO INTERURBANO BA-058 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 252,770•     
2 0+122,388 253,020• 0,2041 203,360 5.400,000• 0,957 
3 0+292,059 259,756• 3,9701 132,280 -3.100,000• -0,706 
4 0+464,582 259,243• -0,2970 119,450 5.400,000• 0,330 
5 0+999,419 269,486• 1,9150 216,139 5.400,000• 1,081 
6 1+192,094 280,887• 5,9176 159,319 -3.100,000• -1,023 
7 1+486,277 283,177• 0,7783 113,468 -4.000,000• -0,402 
8 1+757,777 277,588• -2,0584 199,413 -4.000,000• -1,243 
9 2+126,111 251,644• -7,0437 359,669 5.400,000• 2,994 

10 2+484,722 250,269• -0,3832 2,918 -3.100,000• 0,000 
11 2+661,195 249,427• -0,4773 167,659 -3.500,000• -1,004 
12 2+901,666 236,760• -5,2676 304,136 5.400,000• 2,141 
13 3+264,001 238,081• 0,3645 25,221 -3.100,000• -0,026 
14 3+398,396 237,477• -0,4490 35,218 5.400,000• 0,029 
15 3+571,944 237,830• 0,2032 177,204 -3.300,000• -1,189 
16 3+720,380 230,161• -5,1667 116,939 5.400,000• 0,317 
17 4+030,380 220,857• -3,0011 132,972 5.400,000• 0,409 
18 4+204,597 219,919• -0,5387 126,608 -4.000,000• -0,501 
19 4+390,585 213,030• -3,7039 189,191 5.400,000• 0,829 
20 4+857,252 212,095• -0,2004 5,247 -3.100,000• -0,001 
21 5+058,814 211,350• -0,3696 31,193 5.400,000• 0,023 
22 5+346,821 211,949• 0,2080 235,381 5.400,000• 1,283 
23 5+525,043 220,088• 4,5669 105,162 -3.100,000• -0,446 
24 5+881,088 224,271• 1,1746 118,031 5.400,000• 0,322 
25 6+202,166 235,060• 3,3604 199,041 -3.250,000• -1,524 
26 6+768,047 219,419• -2,7640 99,737 5.400,000• 0,230 
27 6+848,655 218,680• -0,9170    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRAMO DON ÁLVARO 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 254,160•     
2 0+079,959 256,980• 3,5270 0,000• 0,000 0,000 
3 0+099,625 257,569• 2,9944 0,000• 0,000 0,000 
4 0+118,736 258,036• 2,4419 0,000• 0,000 0,000 
5 0+200,959 259,619• 1,9257 0,000• 0,000 0,000 
6 0+265,292 261,008• 2,1589 0,000• 0,000 0,000 
7 0+319,681 261,919• 1,6752 0,000• 0,000 0,000 
8 0+378,903 263,130• 2,0450 0,000• 0,000 0,000 
9 0+419,125 264,108• 2,4310 0,000• 0,000 0,000 

10 0+451,071 264,720• 1,9159    
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CONEXIÓN DE SAN ANDRÉS 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 218,269•     
2 0+039,701 218,381• 0,2821    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAMAL DE SAN ANDRÉS 1 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 219,271•     
2 0+050,865 218,691• -1,1403    
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RAMAL DE SAN ANDRÉS 2 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 0+000,000 218,484•     
2 0+056,818 217,780• -1,2390    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRAMO URBANO MÉRIDA 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
 

Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

1 6+848,655 218,680•     
2 6+996,196 219,436• 0,5124 0,000 0,000• 0,000 
3 7+016,196 219,612• 0,8800 0,000 0,000• 0,000 
4 7+036,196 219,625• 0,0650 0,000 0,000• 0,000 
5 7+056,196 219,292• -1,6650 0,000 0,000• 0,000 
6 7+076,196 218,959• -1,6650 0,000 0,000• 0,000 
7 7+096,196 218,681• -1,3900 0,000 0,000• 0,000 
8 7+116,196 218,437• -1,2199 0,000 0,000• 0,000 
9 7+136,196 218,224• -1,0651 0,000 0,000• 0,000 

10 7+156,196 217,930• -1,4700 0,000 0,000• 0,000 
11 7+176,196 217,773• -0,7850 0,000 0,000• 0,000 
12 7+196,196 217,638• -0,6750 0,000 0,000• 0,000 
13 7+216,196 217,567• -0,3550 0,000 0,000• 0,000 
14 7+236,196 217,513• -0,2700 0,000 0,000• 0,000 
15 7+256,196 217,596• 0,4150 0,000 0,000• 0,000 
16 7+276,196 217,848• 1,2600 0,000 0,000• 0,000 
17 7+296,196 218,137• 1,4450 0,000 0,000• 0,000 
18 7+316,196 218,560• 2,1150 0,000 0,000• 0,000 
19 7+336,196 219,032• 2,3600 0,000 0,000• 0,000 
20 7+356,196 219,462• 2,1500 0,000 0,000• 0,000 
21 7+376,196 219,958• 2,4800 0,000 0,000• 0,000 
22 7+396,196 220,409• 2,2550 0,000 0,000• 0,000 
23 7+416,196 220,890• 2,4049 0,000 0,000• 0,000 
24 7+436,196 221,359• 2,3450 0,000 0,000• 0,000 
25 7+456,196 221,820• 2,3050 0,000 0,000• 0,000 
26 7+476,196 222,296• 2,3800 0,000 0,000• 0,000 
27 7+496,196 222,806• 2,5500 0,000 0,000• 0,000 
28 7+516,196 223,373• 2,8350 0,000 0,000• 0,000 
29 7+536,196 223,993• 3,1001 0,000 0,000• 0,000 
30 7+556,196 224,666• 3,3649 0,000 0,000• 0,000 
31 7+576,196 225,394• 3,6401 0,000 0,000• 0,000 
32 7+596,196 226,188• 3,9700 0,000 0,000• 0,000 
33 7+616,196 227,030• 4,2100 0,000 0,000• 0,000 
34 7+636,196 227,907• 4,3851 0,000 0,000• 0,000 
35 7+656,196 228,837• 4,6500 0,000 0,000• 0,000 
36 7+676,196 229,775• 4,6900 0,000 0,000• 0,000 
37 7+696,196 230,530• 3,7749 0,000 0,000• 0,000 
38 7+716,196 231,070• 2,7000 0,000 0,000• 0,000 
39 7+736,196 231,470• 2,0000 0,000 0,000• 0,000 
40 7+756,196 231,675• 1,0250 0,000 0,000• 0,000 
41 7+776,196 231,746• 0,3550 0,000 0,000• 0,000 
42 7+796,196 231,672• -0,3699 0,000 0,000• 0,000 
43 7+816,196 231,432• -1,2000 0,000 0,000• 0,000 
44 7+836,196 231,053• -1,8950 0,000 0,000• 0,000 
45 7+856,196 230,474• -2,8951 0,000 0,000• 0,000 
46 7+876,196 229,811• -3,3150 0,000 0,000• 0,000 
47 7+896,196 228,963• -4,2400 0,000 0,000• 0,000 
48 7+916,196 227,925• -5,1900 0,000 0,000• 0,000 
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Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 
       

49 7+936,196 226,791• -5,6700 0,000 0,000• 0,000 
50 7+956,196 225,554• -6,1850 0,000 0,000• 0,000 
51 7+976,196 224,462• -5,4600 0,000 0,000• 0,000 
52 7+996,196 223,503• -4,7950 0,000 0,000• 0,000 
53 8+016,196 222,711• -3,9600 0,000 0,000• 0,000 
54 8+036,196 222,038• -3,3649 0,000 0,000• 0,000 
55 8+056,196 221,589• -2,2450 0,000 0,000• 0,000 
56 8+076,196 221,261• -1,6400 0,000 0,000• 0,000 
57 8+079,191 221,199• -2,0700    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VÍA DE SERVICIO 

 
DATOS DE ENTRADA 

 
Ver. Estación Cota Pente.(%) Long.(L) Radio(kv) Flecha 

       
1 0+000,000 237,145•     
2 0+047,994 235,693• -3,0257 21,235 -500,000• -0,113 
3 0+093,216 232,404• -7,2727 8,807 250,000• 0,039 
4 0+110,549 231,754• -3,7498    
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LISTADO DE COTAS 
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TRAMO INTERURBANO BA-058 
 

Estación Rasante Pie I. Eje Pie D. C.R.I. C.R.Eje C.R.D. 
        

0+000 252,770 252,230 252,558 251,658 0,540 0,212 1,112 
0+020 252,810 252,270 252,676 251,977 0,540 0,134 0,833 
0+040 252,886 252,003 252,712 252,399 0,883 0,174 0,487 
0+060 253,035 252,202 252,847 252,300 0,833 0,188 0,735 
0+080 253,258 252,441 253,018 252,528 0,817 0,240 0,730 
0+100 253,556 252,738 253,249 253,004 0,818 0,307 0,552 
0+120 253,927 253,062 253,532 253,176 0,865 0,395 0,751 
0+140 254,373 253,457 253,903 253,468 0,916 0,470 0,905 
0+160 254,893 254,087 254,535 255,247 0,806 0,358 -0,354 
0+180 255,486 255,011 255,352 256,062 0,475 0,134 -0,576 
0+200 256,154 257,558 256,491 256,783 -1,404 -0,337 -0,629 
0+220 256,896 257,028 257,603 257,580 -0,132 -0,707 -0,684 
0+240 257,657 257,805 258,284 258,329 -0,148 -0,627 -0,672 
0+260 258,295 258,241 258,641 259,851 0,054 -0,346 -1,556 
0+280 258,805 258,452 259,015 260,160 0,353 -0,210 -1,355 
0+300 259,185 258,778 259,201 260,563 0,407 -0,016 -1,378 
0+320 259,437 259,135 259,339 260,279 0,302 0,098 -0,842 
0+340 259,560 259,390 259,407 259,418 0,170 0,153 0,142 
0+360 259,554 259,299 259,321 258,663 0,255 0,233 0,891 
0+380 259,494 259,183 259,202 258,771 0,311 0,292 0,723 
0+400 259,435 259,127 259,165 258,570 0,308 0,270 0,865 
0+420 259,397 259,068 259,082 256,751 0,329 0,315 2,646 
0+440 259,430 259,040 259,040 257,651 0,390 0,390 1,779 
0+460 259,538 259,117 259,121 257,799 0,421 0,417 1,739 
0+480 259,720 259,349 259,352 258,392 0,371 0,368 1,328 
0+500 259,976 259,281 259,782 259,648 0,695 0,194 0,328 
0+520 260,306 259,787 260,099 260,379 0,519 0,207 -0,073 
0+540 260,687 260,276 260,640 260,801 0,411 0,047 -0,114 
0+560 261,070 260,801 261,237 261,675 0,269 -0,167 -0,605 
0+580 261,453 262,209 261,924 262,977 -0,756 -0,471 -1,524 
0+600 261,836 262,366 262,489 264,095 -0,530 -0,653 -2,259 
0+620 262,219 261,880 262,858 262,995 0,339 -0,639 -0,776 
0+640 262,602 261,724 262,681 263,010 0,878 -0,079 -0,408 
0+660 262,985 261,085 262,128 263,154 1,900 0,857 -0,169 
0+680 263,368 260,941 261,300 263,178 2,427 2,068 0,190 
0+700 263,751 261,371 261,633 262,348 2,380 2,118 1,403 
0+720 264,134 261,741 261,981 262,179 2,393 2,153 1,955 
0+740 264,517 262,099 262,143 262,879 2,418 2,374 1,638 
0+760 264,900 262,905 262,839 263,659 1,995 2,061 1,241 
0+780 265,283 264,291 263,958 264,762 0,992 1,325 0,521 
0+800 265,666 265,638 265,361 265,347 0,028 0,305 0,319 
0+820 266,049 265,153 265,772 265,003 0,896 0,277 1,046 
0+840 266,432 265,492 266,100 265,962 0,940 0,332 0,470 
0+860 266,815 265,965 266,528 266,681 0,850 0,287 0,134 
0+880 267,198 266,891 266,954 267,638 0,307 0,244 -0,440 
0+900 267,588 266,762 267,341 268,240 0,826 0,247 -0,652 
0+920 268,040 267,323 267,702 269,235 0,717 0,338 -1,195 
0+940 268,566 267,901 268,178 268,960 0,665 0,388 -0,394 
0+960 269,167 268,129 268,754 267,727 1,038 0,413 1,440 
0+980 269,841 269,097 269,382 268,945 0,744 0,459 0,896 
1+000 270,589 270,160 270,126 271,381 0,429 0,463 -0,792 
1+020 271,412 271,114 270,400 272,985 0,298 1,012 -1,573 

Estación Rasante Pie I. Eje Pie D. C.R.I. C.R.Eje C.R.D. 
        

1+040 272,308 271,885 272,820 274,855 0,423 -0,512 -2,547 
1+060 273,279 272,447 275,448 276,697 0,832 -2,169 -3,418 
1+080 274,323 274,220 277,190 278,061 0,103 -2,867 -3,738 
1+100 275,442 275,316 277,887 278,526 0,126 -2,445 -3,084 
1+120 276,611 276,423 278,587 278,910 0,188 -1,976 -2,299 
1+140 277,681 277,869 279,275 279,677 -0,188 -1,594 -1,996 
1+160 278,623 280,037 280,216 280,834 -1,414 -1,593 -2,211 
1+180 279,435 280,950 281,586 282,316 -1,515 -2,151 -2,881 
1+200 280,118 280,739 282,800 283,464 -0,621 -2,682 -3,346 
1+220 280,672 280,435 283,125 283,416 0,237 -2,453 -2,744 
1+240 281,097 280,953 280,936 282,909 0,144 0,161 -1,812 
1+260 281,393 280,616 281,421 281,317 0,777 -0,028 0,076 
1+280 281,571 278,490 280,164 281,561 3,081 1,407 0,010 
1+300 281,726 277,659 278,480 280,526 4,067 3,246 1,200 
1+320 281,882 277,080 278,057 279,986 4,802 3,825 1,896 
1+340 282,038 277,524 278,331 279,971 4,514 3,707 2,067 
1+360 282,193 278,364 279,095 280,701 3,829 3,098 1,492 
1+380 282,349 279,342 279,758 281,800 3,007 2,591 0,549 
1+400 282,505 280,451 280,727 282,054 2,054 1,778 0,451 
1+420 282,660 281,755 282,070 282,979 0,905 0,590 -0,319 
1+440 282,802 283,149 283,158 282,939 -0,347 -0,356 -0,137 
1+460 282,856 283,368 282,703 284,552 -0,512 0,153 -1,696 
1+480 282,809 283,334 285,012 285,206 -0,525 -2,203 -2,397 
1+500 282,663 283,852 284,752 284,867 -1,189 -2,089 -2,204 
1+520 282,416 284,553 284,135 284,030 -2,137 -1,719 -1,614 
1+540 282,069 282,681 282,476 282,357 -0,612 -0,407 -0,288 
1+560 281,659 282,195 282,190 281,923 -0,536 -0,531 -0,264 
1+580 281,247 281,268 280,963 280,808 -0,021 0,284 0,439 
1+600 280,835 280,415 280,264 280,154 0,420 0,571 0,681 
1+620 280,424 279,929 279,463 279,000 0,495 0,961 1,424 
1+640 280,012 279,516 279,085 278,399 0,496 0,927 1,613 
1+660 279,600 279,164 278,894 277,493 0,436 0,706 2,107 
1+680 279,128 278,760 278,314 277,318 0,368 0,814 1,810 
1+700 278,557 277,524 278,163 277,931 1,033 0,394 0,626 
1+720 277,886 278,937 277,300 277,546 -1,051 0,586 0,340 
1+740 277,115 278,460 278,087 276,657 -1,345 -0,972 0,458 
1+760 276,243 277,691 278,045 275,920 -1,448 -1,802 0,323 
1+780 275,272 276,565 276,992 275,636 -1,293 -1,720 -0,364 
1+800 274,201 274,767 275,202 274,771 -0,566 -1,001 -0,570 
1+820 273,029 273,009 273,466 272,891 0,020 -0,437 0,138 
1+840 271,758 270,916 271,081 270,894 0,842 0,677 0,864 
1+860 270,387 269,806 269,624 269,937 0,581 0,763 0,450 
1+880 268,979 269,209 267,708 268,777 -0,230 1,271 0,202 
1+900 267,570 268,474 267,031 267,391 -0,904 0,539 0,179 
1+920 266,161 265,039 265,968 265,951 1,122 0,193 0,210 
1+940 264,752 262,815 264,574 264,530 1,937 0,178 0,222 
1+960 263,361 261,634 263,207 263,148 1,727 0,154 0,213 
1+980 262,040 260,790 261,786 261,721 1,250 0,254 0,319 
2+000 260,793 259,681 260,430 259,871 1,112 0,363 0,922 
2+020 259,621 258,612 259,046 258,435 1,009 0,575 1,186 
2+040 258,522 257,175 257,727 257,027 1,347 0,795 1,495 
2+060 257,497 255,216 256,463 255,652 2,281 1,034 1,845 
2+080 256,547 252,130 255,165 254,449 4,417 1,382 2,098 
2+100 255,670 250,870 254,180 253,424 4,800 1,490 2,246 
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Estación Rasante Pie I. Eje Pie D. C.R.I. C.R.Eje C.R.D. 
        

2+120 254,868 249,446 253,314 251,360 5,422 1,554 3,508 
2+140 254,140 248,616 252,529 251,187 5,524 1,611 2,953 
2+160 253,486 249,930 251,918 251,009 3,556 1,568 2,477 
2+180 252,905 248,778 251,438 250,368 4,127 1,467 2,537 
2+200 252,399 247,639 251,015 249,040 4,760 1,384 3,359 
2+220 251,967 249,736 250,716 250,067 2,231 1,251 1,900 
2+240 251,609 250,327 250,760 250,047 1,282 0,849 1,562 
2+260 251,326 250,528 250,675 250,288 0,798 0,651 1,038 
2+280 251,116 249,529 250,583 250,192 1,587 0,533 0,924 
2+300 250,980 249,712 250,528 250,055 1,268 0,452 0,925 
2+320 250,900 249,419 250,456 250,395 1,481 0,444 0,505 
2+340 250,824 249,304 250,383 250,337 1,520 0,441 0,487 
2+360 250,747 248,218 250,264 250,223 2,529 0,483 0,524 
2+380 250,670 248,116 250,193 250,136 2,554 0,477 0,534 
2+400 250,594 248,306 250,171 250,115 2,288 0,423 0,479 
2+420 250,517 248,447 250,158 250,103 2,070 0,359 0,414 
2+440 250,440 247,987 250,103 250,070 2,453 0,337 0,370 
2+460 250,364 247,807 250,031 250,022 2,557 0,333 0,342 
2+480 250,287 248,472 249,980 249,962 1,815 0,307 0,325 
2+500 250,196 249,419 249,856 249,830 0,777 0,340 0,366 
2+520 250,101 249,311 249,658 249,631 0,790 0,443 0,470 
2+540 250,005 248,730 249,439 249,406 1,275 0,566 0,599 
2+560 249,910 246,919 249,225 249,189 2,991 0,685 0,721 
2+580 249,813 245,552 248,988 248,794 4,261 0,825 1,019 
2+600 249,645 244,512 248,759 248,594 5,133 0,886 1,051 
2+620 249,364 244,288 248,543 248,380 5,076 0,821 0,984 
2+640 248,967 245,090 248,329 248,351 3,877 0,638 0,616 
2+660 248,457 246,951 248,031 248,053 1,506 0,426 0,404 
2+680 247,832 247,374 247,554 247,582 0,458 0,278 0,250 
2+700 247,093 246,617 246,930 246,883 0,476 0,163 0,210 
2+720 246,240 246,318 246,078 246,058 -0,078 0,162 0,182 
2+740 245,272 244,772 245,033 245,010 0,500 0,239 0,262 
2+760 244,232 242,868 243,934 243,934 1,364 0,298 0,298 
2+780 243,254 240,835 242,853 242,845 2,419 0,401 0,409 
2+800 242,350 239,224 241,832 241,835 3,126 0,518 0,515 
2+820 241,520 238,218 240,884 240,887 3,302 0,636 0,633 
2+840 240,765 237,742 240,128 240,128 3,023 0,637 0,637 
2+860 240,083 237,613 239,432 239,449 2,470 0,651 0,634 
2+880 239,475 237,364 238,875 238,893 2,111 0,600 0,582 
2+900 238,942 236,850 238,386 238,394 2,092 0,556 0,548 
2+920 238,482 236,359 237,906 237,911 2,123 0,576 0,571 
2+940 238,097 235,776 237,528 237,530 2,321 0,569 0,567 
2+960 237,786 234,983 237,269 237,280 2,803 0,517 0,506 
2+980 237,548 234,729 237,116 237,131 2,819 0,432 0,417 
3+000 237,385 235,993 237,068 237,086 1,392 0,317 0,299 
3+020 237,296 237,482 237,023 237,042 -0,186 0,273 0,254 
3+040 237,281 238,997 236,903 237,099 -1,716 0,378 0,182 
3+060 237,337 239,770 236,928 237,145 -2,433 0,409 0,192 
3+080 237,410 239,539 237,207 237,234 -2,129 0,203 0,176 
3+100 237,483 238,834 237,286 237,275 -1,351 0,197 0,208 
3+120 237,555 238,154 237,202 237,383 -0,599 0,353 0,172 
3+140 237,628 237,629 237,403 237,437 -0,001 0,225 0,191 
3+160 237,701 236,997 237,288 237,478 0,704 0,413 0,223 
3+180 237,774 236,144 237,344 237,534 1,630 0,430 0,240 

Estación Rasante Pie I. Eje Pie D. C.R.I. C.R.Eje C.R.D. 
        

3+200 237,847 233,981 237,387 237,562 3,866 0,460 0,285 
3+220 237,920 233,332 237,417 237,601 4,588 0,503 0,319 
3+240 237,993 233,811 237,462 237,655 4,182 0,531 0,338 
3+260 238,054 235,336 237,511 237,710 2,718 0,543 0,344 
3+280 238,009 237,086 237,499 237,692 0,923 0,510 0,317 
3+300 237,919 238,065 237,427 237,616 -0,146 0,492 0,303 
3+320 237,829 238,393 237,367 237,539 -0,564 0,462 0,290 
3+340 237,739 238,474 237,341 237,506 -0,735 0,398 0,233 
3+360 237,649 237,261 237,296 237,460 0,388 0,353 0,189 
3+380 237,560 236,555 237,227 237,408 1,005 0,333 0,152 
3+400 237,504 234,918 237,126 237,323 2,586 0,378 0,181 
3+420 237,521 233,809 237,041 237,237 3,712 0,480 0,284 
3+440 237,561 233,701 237,019 237,208 3,860 0,542 0,353 
3+460 237,602 234,277 237,010 237,184 3,325 0,592 0,418 
3+480 237,643 235,386 237,002 237,182 2,257 0,641 0,461 
3+500 237,641 236,569 236,925 237,093 1,072 0,716 0,548 
3+520 237,520 237,937 236,810 237,014 -0,417 0,710 0,506 
3+540 237,278 239,310 236,671 236,851 -2,032 0,607 0,427 
3+560 236,915 240,067 236,414 236,653 -3,152 0,501 0,262 
3+580 236,430 239,544 236,067 236,253 -3,114 0,363 0,177 
3+600 235,825 238,193 235,371 235,582 -2,368 0,454 0,243 
3+620 235,098 236,719 234,557 234,737 -1,621 0,541 0,361 
3+640 234,249 234,691 233,628 233,819 -0,442 0,621 0,430 
3+660 233,280 231,789 232,678 232,838 1,491 0,602 0,442 
3+680 232,277 229,133 231,632 231,778 3,144 0,645 0,499 
3+700 231,348 226,869 230,633 230,804 4,479 0,715 0,544 
3+720 230,492 225,927 229,812 229,994 4,565 0,680 0,498 
3+740 229,711 226,507 229,288 229,285 3,204 0,423 0,426 
3+760 229,004 227,814 228,700 228,687 1,190 0,304 0,317 
3+780 228,371 226,905 228,134 228,124 1,466 0,237 0,247 
3+800 227,771 226,361 227,596 227,572 1,410 0,175 0,199 
3+820 227,171 226,071 227,015 227,009 1,100 0,156 0,162 
3+840 226,570 226,295 226,443 226,429 0,275 0,127 0,141 
3+860 225,970 226,329 225,837 225,818 -0,359 0,133 0,152 
3+880 225,370 226,104 225,215 225,201 -0,734 0,155 0,169 
3+900 224,770 225,534 224,592 224,558 -0,764 0,178 0,212 
3+920 224,169 224,506 223,990 223,938 -0,337 0,179 0,231 
3+940 223,569 223,276 223,386 223,322 0,293 0,183 0,247 
3+960 222,969 221,989 222,759 222,689 0,980 0,210 0,280 
3+980 222,393 220,273 222,144 221,585 2,120 0,249 0,808 
4+000 221,889 219,108 221,608 221,056 2,781 0,281 0,833 
4+020 221,460 218,052 221,180 220,571 3,408 0,280 0,889 
4+040 221,104 219,328 220,840 220,184 1,776 0,264 0,920 
4+060 220,823 217,686 220,566 219,940 3,137 0,257 0,883 
4+080 220,616 219,089 220,353 219,864 1,527 0,263 0,752 
4+100 220,482 218,939 220,292 219,577 1,543 0,190 0,905 
4+120 220,374 219,367 220,234 219,376 1,007 0,140 0,998 
4+140 220,266 219,748 220,049 219,456 0,518 0,217 0,810 
4+160 220,115 219,046 219,766 220,033 1,069 0,349 0,082 
4+180 219,864 219,123 219,471 221,443 0,741 0,393 -1,579 
4+200 219,512 218,608 219,165 220,565 0,904 0,347 -1,053 
4+220 219,061 218,710 218,778 219,388 0,351 0,283 -0,327 
4+240 218,510 217,833 218,303 218,412 0,677 0,207 0,098 
4+260 217,858 217,575 217,662 216,953 0,283 0,196 0,905 
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Estación Rasante Pie I. Eje Pie D. C.R.I. C.R.Eje C.R.D. 
        

4+280 217,125 216,332 216,742 215,360 0,793 0,383 1,765 
4+300 216,386 215,593 215,815 215,013 0,793 0,571 1,373 
4+320 215,697 214,546 215,028 214,053 1,151 0,669 1,644 
4+340 215,082 213,547 214,349 213,340 1,535 0,733 1,742 
4+360 214,542 212,810 213,824 213,529 1,732 0,718 1,013 
4+380 214,075 212,251 213,421 213,138 1,824 0,654 0,937 
4+400 213,682 211,839 213,166 211,716 1,843 0,516 1,966 
4+420 213,364 212,759 212,947 211,834 0,605 0,417 1,530 
4+440 213,120 212,855 212,537 212,074 0,265 0,583 1,046 
4+460 212,949 212,649 211,555 211,893 0,300 1,394 1,056 
4+480 212,853 212,446 212,244 212,054 0,407 0,609 0,799 
4+500 212,810 212,387 211,526 211,962 0,423 1,284 0,848 
4+520 212,770 212,424 212,074 211,777 0,346 0,696 0,993 
4+540 212,730 212,355 212,327 211,692 0,375 0,403 1,038 
4+560 212,690 211,736 212,330 211,482 0,954 0,360 1,208 
4+580 212,650 211,260 212,329 211,453 1,390 0,321 1,197 
4+600 212,610 210,990 212,313 211,470 1,620 0,297 1,140 
4+620 212,570 210,928 212,254 211,510 1,642 0,316 1,060 
4+640 212,530 211,020 212,242 211,637 1,510 0,288 0,893 
4+660 212,490 210,971 212,236 211,957 1,519 0,254 0,533 
4+680 212,450 211,321 212,220 211,480 1,129 0,230 0,970 
4+700 212,410 211,027 212,191 211,484 1,383 0,219 0,926 
4+720 212,369 211,106 212,152 211,563 1,263 0,217 0,806 
4+740 212,329 211,146 212,122 211,842 1,183 0,207 0,487 
4+760 212,289 211,244 212,066 211,651 1,045 0,223 0,638 
4+780 212,249 211,530 212,036 211,679 0,719 0,213 0,570 
4+800 212,209 212,162 212,004 212,084 0,047 0,205 0,125 
4+820 212,169 212,158 211,944 211,885 0,011 0,225 0,284 
4+840 212,129 212,099 211,964 212,081 0,030 0,165 0,048 
4+860 212,084 212,018 211,986 212,229 0,066 0,098 -0,145 
4+880 212,010 211,898 211,878 211,415 0,112 0,132 0,595 
4+900 211,937 211,210 211,786 211,878 0,727 0,151 0,059 
4+920 211,863 211,006 211,707 211,838 0,857 0,156 0,025 
4+940 211,789 211,443 211,654 211,804 0,346 0,135 -0,015 
4+960 211,715 211,626 211,627 211,295 0,089 0,088 0,420 
4+980 211,641 211,608 211,533 211,409 0,033 0,108 0,232 
5+000 211,567 211,572 211,409 210,742 -0,005 0,158 0,825 
5+020 211,493 211,420 211,277 210,779 0,073 0,216 0,714 
5+040 211,419 211,840 211,236 210,501 -0,421 0,183 0,918 
5+060 211,371 210,195 211,157 211,111 1,176 0,214 0,260 
5+080 211,394 209,699 211,117 210,827 1,695 0,277 0,567 
5+100 211,435 209,433 211,081 209,097 2,002 0,354 2,338 
5+120 211,477 209,180 211,107 209,191 2,297 0,370 2,286 
5+140 211,518 209,115 211,122 209,205 2,403 0,396 2,313 
5+160 211,560 210,069 211,116 210,369 1,491 0,444 1,191 
5+180 211,602 210,759 211,118 208,456 0,843 0,484 3,146 
5+200 211,643 210,627 211,218 210,265 1,016 0,425 1,378 
5+220 211,685 210,188 211,309 210,339 1,497 0,376 1,346 
5+240 211,737 209,748 211,400 211,464 1,989 0,337 0,273 
5+260 211,856 209,388 211,406 211,534 2,468 0,450 0,322 
5+280 212,049 209,338 211,517 211,190 2,711 0,532 0,859 
5+300 212,316 209,221 211,650 211,386 3,095 0,666 0,930 
5+320 212,657 210,161 211,849 211,792 2,496 0,808 0,865 
5+340 213,073 212,112 212,079 213,327 0,961 0,994 -0,254 

Estación Rasante Pie I. Eje Pie D. C.R.I. C.R.Eje C.R.D. 
        

5+360 213,562 212,605 212,177 213,761 0,957 1,385 -0,199 
5+380 214,125 213,238 212,571 214,207 0,887 1,554 -0,082 
5+400 214,763 213,942 213,565 215,211 0,821 1,198 -0,448 
5+420 215,474 214,390 214,686 215,728 1,084 0,788 -0,254 
5+440 216,260 216,669 215,385 215,543 -0,409 0,875 0,717 
5+460 217,119 218,248 217,411 216,216 -1,129 -0,292 0,903 
5+480 218,022 219,971 219,495 217,324 -1,949 -1,473 0,698 
5+500 218,822 221,176 220,488 219,255 -2,354 -1,666 -0,433 
5+520 219,493 221,906 221,154 220,569 -2,413 -1,661 -1,076 
5+540 220,035 222,074 221,413 221,200 -2,039 -1,378 -1,165 
5+560 220,448 222,007 221,431 221,319 -1,559 -0,983 -0,871 
5+580 220,733 221,861 221,487 220,819 -1,128 -0,754 -0,086 
5+600 220,968 221,657 221,386 220,362 -0,689 -0,418 0,606 
5+620 221,203 221,617 221,125 221,131 -0,414 0,078 0,072 
5+640 221,438 221,537 221,100 221,326 -0,099 0,338 0,112 
5+660 221,673 221,586 221,472 221,291 0,087 0,201 0,382 
5+680 221,908 221,151 221,696 221,411 0,757 0,212 0,497 
5+700 222,143 221,147 221,856 221,531 0,996 0,287 0,612 
5+720 222,378 221,405 222,070 221,800 0,973 0,308 0,578 
5+740 222,613 221,698 222,289 221,327 0,915 0,324 1,286 
5+760 222,848 221,987 222,488 221,546 0,861 0,360 1,302 
5+780 223,083 221,985 222,683 221,962 1,098 0,400 1,121 
5+800 223,318 222,306 222,910 222,273 1,012 0,408 1,045 
5+820 223,553 222,251 223,144 222,419 1,302 0,409 1,134 
5+840 223,817 223,148 223,394 222,679 0,669 0,423 1,138 
5+860 224,156 223,465 223,670 222,984 0,691 0,486 1,172 
5+880 224,568 223,840 224,057 223,555 0,728 0,511 1,013 
5+900 225,055 224,473 224,522 223,976 0,582 0,533 1,079 
5+920 225,615 225,009 225,104 224,466 0,606 0,511 1,149 
5+940 226,250 225,633 225,763 225,010 0,617 0,487 1,240 
5+960 226,922 226,404 226,392 225,552 0,518 0,530 1,370 
5+980 227,594 227,127 227,120 226,360 0,467 0,474 1,234 
6+000 228,266 227,771 227,785 227,129 0,495 0,481 1,137 
6+020 228,938 228,355 228,439 227,801 0,583 0,499 1,137 
6+040 229,610 228,228 229,080 228,906 1,382 0,530 0,704 
6+060 230,282 229,037 229,741 229,361 1,245 0,541 0,921 
6+080 230,954 230,086 230,421 230,068 0,868 0,533 0,886 
6+100 231,626 230,908 230,844 230,894 0,718 0,782 0,732 
6+120 232,252 231,532 231,319 231,526 0,720 0,933 0,726 
6+140 232,756 232,107 231,900 232,206 0,649 0,856 0,550 
6+160 233,136 232,677 232,456 232,860 0,459 0,680 0,276 
6+180 233,394 233,169 233,153 233,591 0,225 0,241 -0,197 
6+200 233,529 232,967 233,440 233,734 0,562 0,089 -0,205 
6+220 233,540 233,196 233,183 233,310 0,344 0,357 0,230 
6+240 233,428 232,129 232,765 232,367 1,299 0,663 1,061 
6+260 233,194 231,959 232,381 232,045 1,235 0,813 1,149 
6+280 232,836 231,689 231,954 231,602 1,147 0,882 1,234 
6+300 232,355 231,255 231,572 231,064 1,100 0,783 1,291 
6+320 231,803 231,469 231,164 230,686 0,334 0,639 1,117 
6+340 231,250 231,128 230,702 230,214 0,122 0,548 1,036 
6+360 230,697 229,500 230,182 230,299 1,197 0,515 0,398 
6+380 230,144 229,639 229,679 230,212 0,505 0,465 -0,068 
6+400 229,591 229,120 229,103 229,452 0,471 0,488 0,139 
6+420 229,039 228,586 228,269 228,655 0,453 0,770 0,384 
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Estación Rasante Pie I. Eje Pie D. C.R.I. C.R.Eje C.R.D. 
        

6+440 228,486 228,013 227,365 228,091 0,473 1,121 0,395 
6+460 227,933 227,455 227,131 227,712 0,478 0,802 0,221 
6+480 227,380 226,939 227,151 227,192 0,441 0,229 0,188 
6+500 226,827 226,056 226,546 226,902 0,771 0,281 -0,075 
6+520 226,275 225,726 226,047 226,383 0,549 0,228 -0,108 
6+540 225,722 224,528 225,029 225,108 1,194 0,693 0,614 
6+560 225,169 224,538 224,337 224,448 0,631 0,832 0,721 
6+580 224,616 224,053 224,119 223,840 0,563 0,497 0,776 
6+600 224,063 223,238 223,659 223,794 0,825 0,404 0,269 
6+620 223,511 222,752 223,200 223,198 0,759 0,311 0,313 
6+640 222,958 222,401 222,735 222,625 0,557 0,223 0,333 
6+660 222,405 221,739 222,197 222,894 0,666 0,208 -0,489 
6+680 221,852 221,744 221,637 222,548 0,108 0,215 -0,696 
6+700 221,299 220,735 221,033 221,127 0,564 0,266 0,172 
6+720 220,747 220,090 220,422 219,844 0,657 0,325 0,903 
6+740 220,238 219,310 219,799 219,062 0,928 0,439 1,176 
6+760 219,803 218,855 219,278 218,643 0,948 0,525 1,160 
6+780 219,442 218,712 218,847 218,555 0,730 0,595 0,887 
6+800 219,155 217,732 218,625 217,824 1,423 0,530 1,331 
6+820 218,942 217,436 218,501 218,184 1,506 0,441 0,758 
6+840 218,759 217,353 218,431 217,827 1,406 0,328 0,932 

6+848,400 218,682 217,301 218,283 217,822 1,381 0,399 0,860 
6+848,655 218,679 217,298 218,445 217,828 1,381 0,234 0,851 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO DON ÁLVARO 
 

Estación Rasante Pie I. Eje Pie D. C.R.I. C.R.Eje C.R.D. 
        

0+000 254,160 253,859 253,859 253,977 0,301 0,301 0,183 
0+020 254,865 254,593 254,593 256,068 0,272 0,272 -1,203 
0+040 255,570 255,240 255,240 255,256 0,330 0,330 0,314 
0+060 256,276 255,980 255,980 255,778 0,296 0,296 0,498 
0+080 256,981 256,672 256,672 256,576 0,309 0,309 0,405 
0+100 257,578 257,283 257,283 256,774 0,295 0,295 0,804 
0+120 258,060 257,772 257,772 257,243 0,288 0,288 0,817 
0+140 258,445 258,147 258,147 256,125 0,298 0,298 2,320 
0+160 258,830 258,535 258,534 257,232 0,295 0,296 1,598 
0+180 259,215 258,921 258,921 257,959 0,294 0,294 1,256 
0+200 259,600 259,288 259,288 259,108 0,312 0,312 0,492 
0+220 260,030 259,722 259,722 258,514 0,308 0,308 1,516 
0+240 260,461 260,135 260,135 260,035 0,326 0,326 0,426 
0+260 260,893 260,607 260,607 258,967 0,286 0,286 1,926 
0+280 261,254 260,973 260,973 260,942 0,281 0,281 0,312 
0+300 261,589 261,253 261,253 260,623 0,336 0,336 0,966 
0+320 261,925 261,610 261,610 261,580 0,315 0,315 0,345 
0+340 262,334 262,024 262,024 262,048 0,310 0,310 0,286 
0+360 262,743 262,452 262,452 262,469 0,291 0,291 0,274 
0+380 263,156 262,848 262,848 262,940 0,308 0,308 0,216 
0+400 263,643 263,333 263,333 264,649 0,310 0,310 -1,006 
0+420 264,124 263,828 263,828 263,110 0,296 0,296 1,014 
0+440 264,507 264,201 264,201 263,842 0,306 0,306 0,665 

0+451,071 264,720 264,419 264,420 264,131 0,301 0,300 0,589 
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CONEXIÓN DE SAN ANDRÉS 
 

 
Estación Rasante Pie I. Eje Pie D. C.R.I. C.R.Eje C.R.D. 

        
0+000 218,268 218,079 218,176 218,276 0,189 0,092 -0,008 
0+020 218,325 217,824 218,074 218,202 0,501 0,251 0,123 

0+039,701 218,380 217,957 218,081 218,314 0,423 0,299 0,066 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMAL DE SAN ANDRÉS 1 
 

 
Estación Rasante Pie I. Eje Pie D. C.R.I. C.R.Eje C.R.D. 

        
0+000 219,270 218,734 218,742 218,270 0,536 0,528 1,000 
0+020 219,042 218,367 218,328 218,344 0,675 0,714 0,698 
0+040 218,814 218,114 218,194 218,058 0,700 0,620 0,756 

0+049,016 218,712 218,109 218,345 217,799 0,603 0,367 0,913 
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RAMAL DE SAN ANDRÉS 2 
 

 
Estación Rasante Pie I. Eje Pie D. C.R.I. C.R.Eje C.R.D. 

        
0+000 218,483 217,909 218,184 218,766 0,574 0,299 -0,283 
0+020 218,236 217,947 217,802 217,691 0,289 0,434 0,545 
0+040 217,988 217,526 217,555 217,505 0,462 0,433 0,483 

0+056,306 217,786 217,349 217,308 217,270 0,437 0,478 0,516 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAMO URBANO MÉRIDA 
 

 
Estación Rasante Pie I. Eje Pie D. C.R.I. C.R.Eje C.R.D. 

        
6+848,655 218,679 217,292 218,445 217,805 1,387 0,234 0,874 
6+856,196 218,718 217,203 218,498 217,892 1,515 0,220 0,826 
6+876,196 218,821 218,032 218,560 218,395 0,789 0,261 0,426 
6+896,196 218,923 218,119 218,604 218,499 0,804 0,319 0,424 
6+916,196 219,026 218,405 218,604 218,746 0,621 0,422 0,280 
6+936,196 219,128 218,664 218,729 219,020 0,464 0,399 0,108 
6+956,196 0,000 218,809 218,848 218,871 0,000 0,000 0,000 
6+976,196 0,000 218,951 218,983 218,998 0,000 0,000 0,000 
6+996,196 0,000 219,212 219,236 219,232 0,000 0,000 0,000 
7+016,196 0,000 219,409 219,412 219,405 0,000 0,000 0,000 
7+036,196 0,000 219,432 219,425 219,413 0,000 0,000 0,000 
7+056,196 0,000 219,106 219,092 219,057 0,000 0,000 0,000 
7+076,196 0,000 218,805 218,759 218,716 0,000 0,000 0,000 
7+096,196 0,000 218,533 218,481 218,448 0,000 0,000 0,000 
7+116,196 0,000 218,274 218,237 218,206 0,000 0,000 0,000 
7+136,196 0,000 218,018 218,024 218,020 0,000 0,000 0,000 
7+156,196 0,000 217,710 217,730 217,712 0,000 0,000 0,000 
7+176,196 0,000 217,554 217,573 217,552 0,000 0,000 0,000 
7+196,196 0,000 217,425 217,438 217,424 0,000 0,000 0,000 
7+216,196 0,000 217,349 217,367 217,367 0,000 0,000 0,000 
7+236,196 0,000 217,290 217,313 217,318 0,000 0,000 0,000 
7+256,196 217,596 217,227 217,556 218,044 0,369 0,040 -0,448 
7+276,196 217,848 217,616 217,808 218,546 0,232 0,040 -0,698 
7+296,196 218,137 218,065 218,097 217,818 0,072 0,040 0,319 
7+316,196 218,560 218,481 218,520 220,375 0,079 0,040 -1,815 
7+336,196 219,032 218,455 218,992 218,111 0,577 0,040 0,921 
7+356,196 219,462 219,852 219,422 221,425 -0,390 0,040 -1,963 
7+376,196 219,958 219,718 219,918 220,754 0,240 0,040 -0,796 
7+396,196 220,409 219,272 220,369 220,559 1,137 0,040 -0,150 
7+416,196 220,889 219,447 220,850 220,584 1,442 0,039 0,305 
7+436,196 221,359 219,218 221,319 220,942 2,141 0,040 0,417 
7+456,196 221,820 220,382 221,780 220,652 1,438 0,040 1,168 
7+476,196 222,296 221,022 222,256 220,442 1,274 0,040 1,854 
7+496,196 222,805 221,668 222,766 221,673 1,137 0,039 1,132 
7+516,196 223,373 222,320 223,333 222,706 1,053 0,040 0,667 
7+536,196 223,993 222,996 223,953 222,768 0,997 0,040 1,225 
7+556,196 224,666 223,691 224,626 223,516 0,975 0,040 1,150 
7+576,196 225,394 224,635 225,354 224,432 0,759 0,040 0,962 
7+596,196 226,188 225,304 226,148 224,996 0,884 0,040 1,192 
7+616,196 227,029 226,053 226,990 225,656 0,976 0,039 1,373 
7+636,196 227,907 226,888 227,867 226,176 1,019 0,040 1,731 
7+656,196 228,837 227,917 228,797 226,617 0,920 0,040 2,220 
7+676,196 229,775 228,590 229,735 227,696 1,185 0,040 2,079 
7+696,196 230,529 229,395 230,490 229,132 1,134 0,039 1,397 
7+716,196 231,070 230,488 231,030 230,623 0,582 0,040 0,447 
7+736,196 231,470 233,394 231,430 231,803 -1,924 0,040 -0,333 
7+756,196 231,675 234,615 231,475 232,555 -2,940 0,200 -0,880 
7+776,196 231,746 234,386 231,546 231,811 -2,640 0,200 -0,065 
7+796,196 231,672 231,171 231,472 235,262 0,501 0,200 -3,590 
7+816,196 231,432 232,107 231,232 235,934 -0,675 0,200 -4,502 
7+836,196 231,053 231,910 230,853 236,302 -0,857 0,200 -5,249 
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Estación Rasante Pie I. Eje Pie D. C.R.I. C.R.Eje C.R.D. 
        

7+856,196 230,473 230,840 230,434 233,644 -0,367 0,039 -3,171 
7+876,196 229,811 228,844 229,611 231,668 0,967 0,200 -1,857 
7+896,196 228,963 227,840 228,763 229,286 1,123 0,200 -0,323 
7+916,196 227,925 226,709 227,725 227,403 1,216 0,200 0,522 
7+936,196 226,791 225,657 226,591 225,784 1,134 0,200 1,007 
7+956,196 225,554 224,266 225,354 224,419 1,288 0,200 1,135 
7+976,196 224,462 223,188 224,262 223,308 1,274 0,200 1,154 
7+996,196 223,503 222,478 223,303 222,419 1,025 0,200 1,084 
8+016,196 222,710 221,591 222,511 221,513 1,119 0,199 1,197 
8+036,196 222,038 220,959 221,838 220,948 1,079 0,200 1,090 
8+056,196 221,589 221,214 221,389 221,139 0,375 0,200 0,450 
8+073,106 221,311 221,191 221,062 221,186 0,120 0,249 0,125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍA DE SERVICIO 
 

 
Estación Rasante Pie I. Eje Pie D. C.R.I. C.R.Eje C.R.D. 

        
0+000 237,145 237,155 236,985 236,971 -0,010 0,160 0,174 
0+020 236,539 237,106 236,885 235,094 -0,567 -0,346 1,445 
0+040 235,927 237,059 236,675 236,370 -1,132 -0,748 -0,443 
0+060 234,819 237,077 236,458 236,086 -2,258 -1,639 -1,267 
0+080 233,365 236,131 235,765 235,505 -2,766 -2,400 -2,140 
0+100 232,149 234,294 234,318 234,399 -2,145 -2,169 -2,250 

0+110,549 231,753 231,285 231,594 231,626 0,468 0,159 0,127 
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LISTADO DE PERALTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

342



   
 
 
 

 
 
 
Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 11. Trazado.- 25  
 

 

TRAMO INTERURBANO BA-058 
 

Peralte positivo descendiendo de izquierda a derecha  
 

 Estación Peralte izq. Peralte der. 
    

PS 0+000 -1,00 1,00 
PS 0+020 -2,00 2,00 

 0+040 -2,00 2,00 
 0+060 -2,00 2,00 
 0+080 -2,00 2,00 
 0+100 -2,00 2,00 
 0+120 -2,00 2,00 
 0+140 -2,00 2,00 
 0+160 -2,00 2,00 
 0+180 -2,00 2,00 
 0+200 -2,00 2,00 
 0+220 -2,00 2,00 
 0+240 -2,00 2,00 
 0+260 -2,00 2,00 
 0+280 -2,00 2,00 
 0+300 -2,00 2,00 
 0+320 -2,00 2,00 
 0+340 -2,00 2,00 
 0+360 -2,00 2,00 
 0+380 -2,00 2,00 
 0+400 -2,00 2,00 
 0+420 -2,00 2,00 
 0+440 -2,00 2,00 
 0+460 -2,00 2,00 
 0+480 -2,00 2,00 
 0+500 -2,00 2,00 
 0+520 -2,00 2,00 
 0+540 -2,00 2,00 
 0+560 -2,00 2,00 
 0+580 -2,00 2,00 
 0+600 -2,00 2,00 
 0+620 -2,00 2,00 
 0+640 -2,00 2,00 

PS 0+643,956 -2,00 2,00 
 0+660 -2,00 -0,89 

PS 0+666,178 -2,00 -2,00 
 0+680 -3,26 -3,26 
 0+700 -5,09 -5,09 
 0+720 -6,92 -6,92 

PS 0+720,818 -7,00 -7,00 
 0+740 -7,00 -7,00 

 Estación Peralte izq. Peralte der. 
    
 0+760 -7,00 -7,00 
 0+780 -7,00 -7,00 
 0+800 -7,00 -7,00 

PS 0+802,841 -7,00 -7,00 
 0+820 -6,06 -6,06 
 0+840 -4,96 -4,96 
 0+860 -3,86 -3,86 
 0+880 -2,76 -2,76 

PS 0+893,819 -2,00 -2,00 
 0+900 -1,06 -1,06 
 0+920 1,97 1,97 

PS 0+920,208 2,00 2,00 
 0+940 3,04 3,04 
 0+960 4,09 4,09 
 0+980 5,14 5,14 
 1+000 6,19 6,19 

PS 1+015,353 7,00 7,00 
 1+020 7,00 7,00 
 1+040 7,00 7,00 
 1+060 7,00 7,00 
 1+080 7,00 7,00 
 1+100 7,00 7,00 
 1+120 7,00 7,00 

PS 1+129,615 7,00 7,00 
 1+140 5,97 5,97 
 1+160 3,99 3,99 
 1+180 2,01 2,01 

PS 1+180,089 2,00 2,00 
 1+200 -0,61 2,00 

PS 1+210,644 -2,00 2,00 
 1+220 -2,00 2,00 
 1+240 -2,00 2,00 
 1+260 -2,00 2,00 
 1+280 -2,00 2,00 
 1+300 -2,00 2,00 
 1+320 -2,00 2,00 
 1+340 -2,00 2,00 
 1+360 -2,00 2,00 
 1+380 -2,00 2,00 
 1+400 -2,00 2,00 
 1+420 -2,00 2,00 
 1+440 -2,00 2,00 
 1+460 -2,00 2,00 
 1+480 -2,00 2,00 
 1+500 -2,00 2,00 
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 Estación Peralte izq. Peralte der. 
    
 1+520 -2,00 2,00 
 1+540 -2,00 2,00 
 1+560 -2,00 2,00 
 1+580 -2,00 2,00 
 1+600 -2,00 2,00 
 1+620 -2,00 2,00 
 1+640 -2,00 2,00 
 1+660 -2,00 2,00 
 1+680 -2,00 2,00 

PS 1+683,746 -2,00 2,00 
 1+700 -2,00 -0,13 

PS 1+714,301 -2,00 -2,00 
 1+720 -2,24 -2,24 
 1+740 -3,10 -3,10 

PS 1+750,100 -3,53 -3,53 
 1+760 -3,53 -3,53 
 1+780 -3,53 -3,53 
 1+800 -3,53 -3,53 
 1+820 -3,53 -3,53 
 1+840 -3,53 -3,53 
 1+860 -3,53 -3,53 
 1+880 -3,53 -3,53 
 1+900 -3,53 -3,53 
 1+920 -3,53 -3,53 

PS 1+933,290 -3,53 -3,53 
 1+940 -3,24 -3,24 
 1+960 -2,39 -2,39 

PS 1+969,088 -2,00 -2,00 
 1+980 -2,00 -0,57 

PS 1+999,643 -2,00 2,00 
 2+000 -2,00 2,00 
 2+020 -2,00 2,00 
 2+040 -2,00 2,00 
 2+060 -2,00 2,00 
 2+080 -2,00 2,00 
 2+100 -2,00 2,00 
 2+120 -2,00 2,00 
 2+140 -2,00 2,00 
 2+160 -2,00 2,00 
 2+180 -2,00 2,00 
 2+200 -2,00 2,00 
 2+220 -2,00 2,00 
 2+240 -2,00 2,00 
 2+260 -2,00 2,00 
 2+280 -2,00 2,00 

 Estación Peralte izq. Peralte der. 
    
 2+300 -2,00 2,00 
 2+320 -2,00 2,00 
 2+340 -2,00 2,00 
 2+360 -2,00 2,00 
 2+380 -2,00 2,00 
 2+400 -2,00 2,00 
 2+420 -2,00 2,00 
 2+440 -2,00 2,00 
 2+460 -2,00 2,00 
 2+480 -2,00 2,00 
 2+500 -2,00 2,00 
 2+520 -2,00 2,00 
 2+540 -2,00 2,00 
 2+560 -2,00 2,00 
 2+580 -2,00 2,00 
 2+600 -2,00 2,00 
 2+620 -2,00 2,00 
 2+640 -2,00 2,00 
 2+660 -2,00 2,00 
 2+680 -2,00 2,00 
 2+700 -2,00 2,00 
 2+720 -2,00 2,00 
 2+740 -2,00 2,00 
 2+760 -2,00 2,00 
 2+780 -2,00 2,00 
 2+800 -2,00 2,00 
 2+820 -2,00 2,00 
 2+840 -2,00 2,00 
 2+860 -2,00 2,00 
 2+880 -2,00 2,00 
 2+900 -2,00 2,00 
 2+920 -2,00 2,00 
 2+940 -2,00 2,00 
 2+960 -2,00 2,00 
 2+980 -2,00 2,00 
 3+000 -2,00 2,00 
 3+020 -2,00 2,00 
 3+040 -2,00 2,00 
 3+060 -2,00 2,00 
 3+080 -2,00 2,00 
 3+100 -2,00 2,00 
 3+120 -2,00 2,00 
 3+140 -2,00 2,00 
 3+160 -2,00 2,00 
 3+180 -2,00 2,00 
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 Estación Peralte izq. Peralte der. 
    
 3+200 -2,00 2,00 
 3+220 -2,00 2,00 
 3+240 -2,00 2,00 
 3+260 -2,00 2,00 
 3+280 -2,00 2,00 
 3+300 -2,00 2,00 
 3+320 -2,00 2,00 
 3+340 -2,00 2,00 
 3+360 -2,00 2,00 
 3+380 -2,00 2,00 
 3+400 -2,00 2,00 
 3+420 -2,00 2,00 
 3+440 -2,00 2,00 
 3+460 -2,00 2,00 
 3+480 -2,00 2,00 
 3+500 -2,00 2,00 
 3+520 -2,00 2,00 
 3+540 -2,00 2,00 
 3+560 -2,00 2,00 
 3+580 -2,00 2,00 
 3+600 -2,00 2,00 
 3+620 -2,00 2,00 
 3+640 -2,00 2,00 
 3+660 -2,00 2,00 
 3+680 -2,00 2,00 
 3+700 -2,00 2,00 
 3+720 -2,00 2,00 
 3+740 -2,00 2,00 
 3+760 -2,00 2,00 
 3+780 -2,00 2,00 
 3+800 -2,00 2,00 
 3+820 -2,00 2,00 
 3+840 -2,00 2,00 
 3+860 -2,00 2,00 
 3+880 -2,00 2,00 
 3+900 -2,00 2,00 
 3+920 -2,00 2,00 
 3+940 -2,00 2,00 
 3+960 -2,00 2,00 
 3+980 -2,00 2,00 
 4+000 -2,00 2,00 
 4+020 -2,00 2,00 
 4+040 -2,00 2,00 
 4+060 -2,00 2,00 
 4+080 -2,00 2,00 

 Estación Peralte izq. Peralte der. 
    
 4+100 -2,00 2,00 
 4+120 -2,00 2,00 
 4+140 -2,00 2,00 
 4+160 -2,00 2,00 
 4+180 -2,00 2,00 
 4+200 -2,00 2,00 
 4+220 -2,00 2,00 
 4+240 -2,00 2,00 
 4+260 -2,00 2,00 
 4+280 -2,00 2,00 
 4+300 -2,00 2,00 
 4+320 -2,00 2,00 
 4+340 -2,00 2,00 

PS 4+354,722 -2,00 2,00 
 4+360 -1,10 2,00 

PS 4+378,055 2,00 2,00 
 4+380 2,18 2,18 
 4+400 4,01 4,01 
 4+420 5,84 5,84 

PS 4+432,658 7,00 7,00 
 4+440 7,00 7,00 
 4+460 7,00 7,00 
 4+480 7,00 7,00 
 4+500 7,00 7,00 

PS 4+511,720 7,00 7,00 
 4+520 6,29 6,29 
 4+540 4,58 4,58 
 4+560 2,86 2,86 

PS 4+570,038 2,00 2,00 
 4+580 2,00 2,00 
 4+600 2,00 2,00 
 4+620 2,00 2,00 
 4+640 2,00 2,00 
 4+660 2,00 2,00 
 4+680 2,00 2,00 
 4+700 2,00 2,00 
 4+720 2,00 2,00 
 4+740 2,00 2,00 
 4+760 2,00 2,00 
 4+780 2,00 2,00 

PS 4+781,872 2,00 2,00 
 4+800 6,20 6,20 

PS 4+803,463 7,00 7,00 
 4+820 7,00 7,00 
 4+840 7,00 7,00 
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 Estación Peralte izq. Peralte der. 
    

PS 4+842,426 7,00 7,00 
PS 4+851,299 2,00 2,00 

 4+860 0,86 2,00 
 4+880 -1,76 2,00 

PS 4+881,855 -2,00 2,00 
 4+900 -2,00 2,00 
 4+920 -2,00 2,00 
 4+940 -2,00 2,00 
 4+960 -2,00 2,00 
 4+980 -2,00 2,00 
 5+000 -2,00 2,00 
 5+020 -2,00 2,00 
 5+040 -2,00 2,00 
 5+060 -2,00 2,00 
 5+080 -2,00 2,00 
 5+100 -2,00 2,00 
 5+120 -2,00 2,00 

PS 5+136,485 -2,00 2,00 
 5+140 -2,00 1,44 
 5+160 -2,00 -1,76 

PS 5+161,485 -2,00 -2,00 
PS 5+167,271 -7,00 -7,00 

 5+180 -7,00 -7,00 
PS 5+183,188 -7,00 -7,00 

 5+200 -4,91 -4,91 
 5+220 -2,42 -2,42 

PS 5+223,359 -2,00 -2,00 
 5+240 -2,00 0,18 

PS 5+253,915 -2,00 2,00 
 5+260 -2,00 2,00 
 5+280 -2,00 2,00 
 5+300 -2,00 2,00 
 5+320 -2,00 2,00 
 5+340 -2,00 2,00 
 5+360 -2,00 2,00 
 5+380 -2,00 2,00 
 5+400 -2,00 2,00 
 5+420 -2,00 2,00 
 5+440 -2,00 2,00 
 5+460 -2,00 2,00 
 5+480 -2,00 2,00 
 5+500 -2,00 2,00 
 5+520 -2,00 2,00 
 5+540 -2,00 2,00 

PS 5+541,902 -2,00 2,00 

 Estación Peralte izq. Peralte der. 
    
 5+560 -2,00 -1,10 

PS 5+565,235 -2,00 -2,00 
 5+580 -3,53 -3,53 
 5+600 -5,61 -5,61 

PS 5+613,438 -7,00 -7,00 
 5+620 -7,00 -7,00 
 5+640 -7,00 -7,00 

PS 5+643,437 -7,00 -7,00 
 5+660 -6,18 -6,18 
 5+680 -5,20 -5,20 
 5+700 -4,21 -4,21 
 5+720 -3,22 -3,22 
 5+740 -2,24 -2,24 

PS 5+744,805 -2,00 -2,00 
 5+760 0,14 0,14 

PS 5+773,138 2,00 2,00 
 5+780 2,31 2,31 
 5+800 3,23 3,23 
 5+820 4,15 4,15 
 5+840 5,07 5,07 
 5+860 5,99 5,99 

PS 5+873,020 6,59 6,59 
 5+880 6,59 6,59 
 5+900 6,59 6,59 

PS 5+903,019 6,59 6,59 
 5+920 4,93 4,93 
 5+940 2,97 2,97 

PS 5+949,918 2,00 2,00 
 5+960 0,47 0,47 

PS 5+976,307 -2,00 -2,00 
 5+980 -2,46 -2,46 
 6+000 -4,99 -4,99 

PS 6+015,935 -7,00 -7,00 
 6+020 -7,00 -7,00 
 6+040 -7,00 -7,00 
 6+060 -7,00 -7,00 
 6+080 -7,00 -7,00 
 6+100 -7,00 -7,00 

PS 6+101,892 -7,00 -7,00 
 6+120 -3,74 -3,74 

PS 6+129,670 -2,00 -2,00 
 6+140 -2,00 -0,14 

PS 6+151,892 -2,00 2,00 
 6+160 -2,00 1,78 
 6+180 -2,00 1,22 
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 Estación Peralte izq. Peralte der. 
    
 6+200 -2,00 0,67 
 6+220 -2,00 0,11 
 6+240 -2,00 -0,44 
 6+260 -2,00 -1,00 
 6+280 -2,00 -1,55 

PS 6+296,042 -2,00 -2,00 
 6+300 -4,24 -4,24 

PS 6+304,865 -7,00 -7,00 
 6+320 -7,00 -7,00 

PS 6+334,866 -7,00 -7,00 
 6+340 -6,51 -6,51 
 6+360 -4,62 -4,62 
 6+380 -2,72 -2,72 

PS 6+387,643 -2,00 -2,00 
 6+400 -0,03 -0,03 

PS 6+412,782 2,00 2,00 
 6+420 2,60 2,60 
 6+440 4,28 4,28 
 6+460 5,95 5,95 

PS 6+472,593 7,00 7,00 
 6+480 7,00 7,00 
 6+500 7,00 7,00 
 6+520 7,00 7,00 
 6+540 7,00 7,00 
 6+560 7,00 7,00 
 6+580 7,00 7,00 

PS 6+587,757 7,00 7,00 
 6+600 4,20 4,20 

PS 6+609,650 2,00 2,00 
 6+620 -0,24 -0,24 
 6+640 -4,57 -4,57 

PS 6+651,210 -7,00 -7,00 
PS 6+654,610 -2,00 -2,00 

 6+660 -2,00 -1,29 
 6+680 -2,00 1,32 

PS 6+685,165 -2,00 2,00 
PS 6+685,165 -2,00 2,00 

 6+700 -2,00 2,00 
 6+720 -2,00 2,00 
 6+740 -2,00 2,00 
 6+760 -2,00 2,00 
 6+780 -2,00 2,00 
 6+800 -2,00 2,00 
 6+820 -2,00 2,00 
 6+840 -2,00 2,00 

 Estación Peralte izq. Peralte der. 
    
 6+848,655 -2,00 2,00 
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RAMAL DE SAN ANDRÉS 1 

 
Peralte positivo descendiendo de izquierda a derecha 

 
 

 Estación Peralte izq. Peralte der. 
    
 0+000 -3,00 0,00 
 0+020 -3,00 0,00 
 0+040 -3,00 0,00 
 0+049,016 -3,00 0,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RAMAL DE SAN ANDRÉS 2 

 
Peralte positivo descendiendo de izquierda a derecha 

 
 

 Estación Peralte izq. Peralte der. 
    
 0+000 -3,00 0,00 
 0+020 -3,00 0,00 
 0+040 -3,00 0,00 
 0+056,306 -3,00 0,00 
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TRAMO URBANO MÉRIDA 

 
Peralte positivo descendiendo de izquierda a derecha 

 
 

 Estación Peralte izq. Peralte der. 
    
 6+848,655 -2,00 -0,41 

PS 6+856,834 -2,00 -2,00 
 6+860 -2,62 -2,62 
 6+880 -6,51 -6,51 

PS 6+882,529 -7,00 -7,00 
 6+900 -7,00 -7,00 
 6+920 -7,00 -7,00 
 6+940 -7,00 -7,00 
 6+960 -7,00 -7,00 

PS 6+966,450 -7,00 -7,00 
 6+980 -4,36 -4,36 

PS 6+992,145 -2,00 -2,00 
 7+000 -0,74 -0,74 

PS 7+017,051 2,00 2,00 
 7+020 2,43 2,43 
 7+040 5,38 5,38 

PS 7+050,985 7,00 7,00 
 7+060 7,00 7,00 
 7+080 7,00 7,00 
 7+100 7,00 7,00 
 7+120 7,00 7,00 

PS 7+128,437 7,00 7,00 
 7+140 4,22 4,22 

PS 7+149,270 2,00 2,00 
 7+160 2,00 2,00 
 7+180 2,00 2,00 
 7+200 2,00 2,00 

PS 7+208,476 2,00 2,00 
 7+220 3,56 3,56 

PS 7+230,698 5,00 5,00 
 7+240 5,00 5,00 
 7+260 5,00 5,00 
 7+280 5,00 5,00 
 7+300 5,00 5,00 
 7+320 5,00 5,00 
 7+340 5,00 5,00 
 7+360 5,00 5,00 

PS 7+379,493 5,00 5,00 
 7+380 4,93 4,93 
 7+400 2,23 2,23 

 Estación Peralte izq. Peralte der. 
    

PS 7+401,715 2,00 2,00 
PS 7+419,493 -2,00 2,00 

 7+420 -2,00 2,00 
 7+440 -2,00 2,00 
 7+460 -2,00 2,00 
 7+480 -2,00 2,00 
 7+500 -2,00 2,00 
 7+520 -2,00 2,00 
 7+540 -2,00 2,00 
 7+560 -2,00 2,00 
 7+580 -2,00 2,00 
 7+600 -2,00 2,00 
 7+620 -2,00 2,00 

PS 7+623,995 -2,00 2,00 
 7+640 -2,00 -1,39 

PS 7+642,884 -2,00 -2,00 
 7+660 -5,62 -5,62 

PS 7+666,495 -7,00 -7,00 
 7+680 -7,00 -7,00 
 7+700 -7,00 -7,00 
 7+720 -7,00 -7,00 
 7+740 -7,00 -7,00 
 7+760 -7,00 -7,00 
 7+780 -7,00 -7,00 
 7+800 -7,00 -7,00 
 7+820 -7,00 -7,00 
 7+840 -7,00 -7,00 
 7+860 -7,00 -7,00 
 7+880 -7,00 -7,00 
 7+900 -7,00 -7,00 
 7+920 -7,00 -7,00 
 7+940 -7,00 -7,00 

PS 7+944,902 -7,00 -7,00 
 7+960 -3,80 -3,80 

PS 7+968,514 -2,00 -2,00 
 7+980 -2,00 0,43 

PS 7+987,402 -2,00 2,00 
 8+000 -2,00 2,00 
 8+020 -2,00 2,00 
 8+040 -2,00 2,00 
 8+060 -2,00 2,00 
 8+073,106 -2,00 2,00 
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LISTADO DE PUNTOS SECCIÓN PLATAFORMA 
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TRAMO INTERURBANO BA-058 
 
 

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
 0+000 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,174 
     252,770 252,740 252,735 252,711 252,336 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,174 
     252,770 252,740 252,735 252,711 252,336 
          
 0+020 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,151 
     252,810 252,750 252,740 252,716 252,364 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     252,810 252,750 252,740 252,716 252,376 
          
 0+040 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,148 
     252,886 252,826 252,816 252,792 252,443 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     252,886 252,826 252,816 252,792 252,452 
          
 0+060 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,146 
     253,035 252,975 252,965 252,941 252,594 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     253,035 252,975 252,965 252,941 252,601 
          
 0+080 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,154 
     253,258 253,198 253,188 253,164 252,809 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     253,258 253,198 253,188 253,164 252,824 
          
 0+100 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,151 
     253,556 253,496 253,486 253,462 253,110 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     253,556 253,496 253,486 253,462 253,122 
          
 0+120 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,151 
     253,927 253,867 253,857 253,833 253,481 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     253,927 253,867 253,857 253,833 253,493 
          
 0+140 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,154 
     254,373 254,313 254,303 254,279 253,924 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     254,373 254,313 254,303 254,279 253,939 
          
 0+160 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,154 
     254,893 254,833 254,823 254,799 254,444 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     254,893 254,833 254,823 254,799 254,459 
          
 0+180 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     255,486 255,426 255,416 255,392 255,053 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     255,486 255,426 255,416 255,392 255,053 
          
 0+200 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     256,154 256,094 256,084 256,060 255,721 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     256,154 256,094 256,084 256,060 255,721 
          
 0+220 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     256,896 256,836 256,826 256,802 256,463 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     256,896 256,836 256,826 256,802 256,463 
          
 0+240 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     257,657 257,597 257,587 257,563 257,224 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     257,657 257,597 257,587 257,563 257,224 
          
 0+260 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     258,295 258,235 258,225 258,201 257,862 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     258,295 258,235 258,225 258,201 257,862 
          
 0+280 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     258,805 258,745 258,735 258,711 258,372 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     258,805 258,745 258,735 258,711 258,372 
          
 0+300 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     259,185 259,125 259,115 259,091 258,752 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     259,185 259,125 259,115 259,091 258,752 
          
 0+320 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     259,437 259,377 259,367 259,343 259,004 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     259,437 259,377 259,367 259,343 259,004 
          
 0+340 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -3,874 
     259,560 259,500 259,490 259,466 259,391 
          

351



   
 
 
 

 
 
 
Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 11. Trazado.- 34  
 

 

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     259,560 259,500 259,490 259,466 259,126 
          
 0+360 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -3,960 
     259,554 259,494 259,484 259,460 259,299 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     259,554 259,494 259,484 259,460 259,120 
          
 0+380 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,015 
     259,494 259,434 259,424 259,400 259,184 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     259,494 259,434 259,424 259,400 259,061 
          
 0+400 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,012 
     259,435 259,375 259,365 259,341 259,128 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     259,435 259,375 259,365 259,341 259,001 
          
 0+420 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,034 
     259,397 259,337 259,327 259,303 259,068 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     259,397 259,337 259,327 259,303 258,964 
          
 0+440 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,095 
     259,430 259,370 259,360 259,336 259,040 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     259,430 259,370 259,360 259,336 258,996 
          
 0+460 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,126 
     259,538 259,478 259,468 259,444 259,117 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     259,538 259,478 259,468 259,444 259,104 
          
 0+480 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,075 
     259,720 259,660 259,650 259,626 259,350 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     259,720 259,660 259,650 259,626 259,287 
          
 0+500 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     259,976 259,916 259,906 259,882 259,543 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     259,976 259,916 259,906 259,882 259,543 
          
 0+520 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     260,306 260,246 260,236 260,212 259,873 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     260,306 260,246 260,236 260,212 259,873 
          
 0+540 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     260,687 260,627 260,617 260,593 260,254 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     260,687 260,627 260,617 260,593 260,254 
          
 0+560 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     261,070 261,010 261,000 260,976 260,637 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     261,070 261,010 261,000 260,976 260,637 
          
 0+580 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     261,453 261,393 261,383 261,359 261,020 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     261,453 261,393 261,383 261,359 261,020 
          
 0+600 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     261,836 261,776 261,766 261,742 261,403 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     261,836 261,776 261,766 261,742 261,403 
          
 0+620 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     262,219 262,159 262,149 262,125 261,786 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     262,219 262,159 262,149 262,125 261,786 
          
 0+640 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     262,602 262,542 262,532 262,508 262,169 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     262,602 262,542 262,532 262,508 262,169 
          
 0+660 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,163 
     262,985 262,925 262,915 262,891 262,527 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,178 
     262,985 263,012 263,016 262,992 262,613 
          
 0+680 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,147 
     263,368 263,270 263,254 263,230 262,882 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,165 
     263,368 263,466 263,482 263,458 263,092 
          
 0+700 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,159 
     263,751 263,598 263,573 263,549 263,189 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,174 
     263,751 263,904 263,929 263,905 263,530 
          
 0+720 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,172 
     264,134 263,926 263,892 263,868 263,495 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,184 
     264,134 264,342 264,377 264,353 263,968 
          
 0+740 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,173 
     264,517 264,307 264,272 264,248 263,874 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,184 
     264,517 264,727 264,762 264,738 264,353 
          
 0+760 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,173 
     264,900 264,690 264,655 264,631 264,257 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,184 
     264,900 265,110 265,145 265,121 264,736 
          
 0+780 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,173 
     265,283 265,073 265,038 265,014 264,640 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,184 
     265,283 265,493 265,528 265,504 265,119 
          
 0+800 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,173 
     265,666 265,456 265,421 265,397 265,023 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,339 
     265,666 265,876 265,911 265,887 265,347 
          
 0+820 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,167 
     266,049 265,867 265,837 265,813 265,445 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,178 
     266,049 266,231 266,261 266,237 265,858 
          
 0+840 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,159 
     266,432 266,283 266,259 266,235 265,875 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,261 
     266,432 266,581 266,606 266,582 266,120 
          
 0+860 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,151 
     266,815 266,699 266,680 266,656 266,304 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,251 
     266,815 266,931 266,950 266,926 266,474 
          
 0+880 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -3,986 
     267,198 267,115 267,102 267,078 266,891 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,234 
     267,198 267,281 267,295 267,271 266,836 
          
 0+900 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,146 
     267,588 267,556 267,551 267,527 267,180 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,196 
     267,588 267,620 267,625 267,601 267,204 
          
 0+920 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,140 
     268,040 268,099 268,109 268,085 267,744 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,140 
     268,040 267,981 267,971 267,947 267,606 
          
 0+940 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,387 
     268,566 268,657 268,673 268,649 268,061 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,146 
     268,566 268,475 268,460 268,436 268,089 
          
 0+960 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,797 
     269,167 269,289 269,310 269,286 268,289 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,152 
     269,167 269,044 269,023 268,999 268,646 
          
 0+980 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,539 
     269,841 269,995 270,021 269,997 269,257 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,160 
     269,841 269,687 269,661 269,637 269,276 
          
 1+000 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,421 
     270,589 270,775 270,806 270,782 270,160 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,167 
     270,589 270,403 270,372 270,348 269,980 
          
 1+020 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,318 
     271,412 271,622 271,657 271,633 271,114 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     271,412 271,202 271,167 271,143 270,769 
          
 1+040 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,184 
     272,308 272,518 272,553 272,529 272,144 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     272,308 272,098 272,063 272,039 271,665 
          
 1+060 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,184 
     273,279 273,489 273,524 273,500 273,115 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     273,279 273,069 273,034 273,010 272,636 
          
 1+080 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,184 
     274,323 274,533 274,568 274,544 274,159 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     274,323 274,113 274,078 274,054 273,680 
          
 1+100 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,184 
     275,442 275,652 275,687 275,663 275,278 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     275,442 275,232 275,197 275,173 274,799 
          
 1+120 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,184 
     276,611 276,821 276,856 276,832 276,447 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     276,611 276,401 276,366 276,342 275,968 
          
 1+140 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,178 
     277,681 277,861 277,890 277,866 277,487 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,165 
     277,681 277,502 277,472 277,448 277,082 
          
 1+160 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,169 
     278,623 278,742 278,762 278,738 278,368 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,152 
     278,623 278,503 278,483 278,459 278,106 
          
 1+180 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,159 
     279,435 279,495 279,505 279,481 279,121 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     279,435 279,374 279,364 279,340 279,000 
          
 1+200 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,174 
     280,118 280,100 280,097 280,073 279,698 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,167 
     280,118 280,058 280,048 280,024 279,656 
          
 1+220 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     280,672 280,612 280,602 280,578 280,239 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     280,672 280,612 280,602 280,578 280,239 
          
 1+240 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     281,097 281,037 281,027 281,003 280,664 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     281,097 281,037 281,027 281,003 280,664 
          
 1+260 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     281,393 281,333 281,323 281,299 280,960 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     281,393 281,333 281,323 281,299 280,960 
          
 1+280 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     281,571 281,511 281,501 281,477 281,138 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     281,571 281,511 281,501 281,477 281,138 
          
 1+300 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     281,726 281,666 281,656 281,632 281,293 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     281,726 281,666 281,656 281,632 281,293 
          
 1+320 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     281,882 281,822 281,812 281,788 281,449 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     281,882 281,822 281,812 281,788 281,449 
          
 1+340 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     282,038 281,978 281,968 281,944 281,605 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     282,038 281,978 281,968 281,944 281,605 
          
 1+360 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     282,193 282,133 282,123 282,099 281,760 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     282,193 282,133 282,123 282,099 281,760 
          
 1+380 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     282,349 282,289 282,279 282,255 281,916 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     282,349 282,289 282,279 282,255 281,916 
          
 1+400 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     282,505 282,445 282,435 282,411 282,072 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     282,505 282,445 282,435 282,411 282,072 
          
 1+420 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     282,660 282,600 282,590 282,566 282,227 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     282,660 282,600 282,590 282,566 282,227 
          
 1+440 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     282,802 282,742 282,732 282,708 282,369 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     282,802 282,742 282,732 282,708 282,369 
          
 1+460 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     282,856 282,796 282,786 282,762 282,423 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     282,856 282,796 282,786 282,762 282,423 
          
 1+480 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     282,809 282,749 282,739 282,715 282,376 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     282,809 282,749 282,739 282,715 282,376 
          
 1+500 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     282,663 282,603 282,593 282,569 282,230 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     282,663 282,603 282,593 282,569 282,230 
          
 1+520 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     282,416 282,356 282,346 282,322 281,983 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     282,416 282,356 282,346 282,322 281,983 
          
 1+540 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     282,069 282,009 281,999 281,975 281,636 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     282,069 282,009 281,999 281,975 281,636 
          
 1+560 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     281,659 281,599 281,589 281,565 281,226 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     281,659 281,599 281,589 281,565 281,226 
          
 1+580 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     281,247 281,187 281,177 281,153 280,814 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     281,247 281,187 281,177 281,153 280,814 
          
 1+600 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     280,835 280,775 280,765 280,741 280,402 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     280,835 280,775 280,765 280,741 280,402 
          
 1+620 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     280,424 280,364 280,354 280,330 279,991 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     280,424 280,364 280,354 280,330 279,991 
          
 1+640 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     280,012 279,952 279,942 279,918 279,579 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     280,012 279,952 279,942 279,918 279,579 
          
 1+660 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     279,600 279,540 279,530 279,506 279,167 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     279,600 279,540 279,530 279,506 279,167 
          
 1+680 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,073 
     279,128 279,068 279,058 279,034 278,760 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,176 
     279,128 279,068 279,058 279,034 278,657 
          
 1+700 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     278,557 278,497 278,487 278,463 278,123 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,158 
     278,557 278,561 278,562 278,538 278,179 
          
 1+720 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,140 
     277,886 277,819 277,807 277,783 277,442 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,193 
     277,886 277,953 277,964 277,940 277,546 
          
 1+740 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,146 
     277,115 277,022 277,006 276,982 276,635 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,165 
     277,115 277,207 277,223 277,199 276,833 
          
 1+760 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,149 
     276,243 276,137 276,120 276,096 275,746 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,167 
     276,243 276,349 276,367 276,343 275,975 
          
 1+780 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,148 
     275,272 275,166 275,148 275,124 274,775 
          

355



   
 
 
 

 
 
 
Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 11. Trazado.- 38  
 

 

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,166 
     275,272 275,378 275,395 275,371 275,004 
          
 1+800 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,149 
     274,201 274,095 274,077 274,053 273,703 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,167 
     274,201 274,306 274,324 274,300 273,932 
          
 1+820 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,149 
     273,029 272,923 272,906 272,882 272,532 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,167 
     273,029 273,135 273,153 273,129 272,761 
          
 1+840 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,148 
     271,758 271,652 271,634 271,610 271,261 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,166 
     271,758 271,864 271,881 271,857 271,490 
          
 1+860 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,149 
     270,387 270,282 270,264 270,240 269,890 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,167 
     270,387 270,493 270,511 270,487 270,119 
          
 1+880 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,149 
     268,979 268,873 268,855 268,831 268,481 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,099 
     268,979 269,084 269,102 269,078 268,778 
          
 1+900 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,148 
     267,570 267,464 267,446 267,422 267,073 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,077 
     267,570 267,676 267,693 267,669 267,391 
          
 1+920 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,149 
     266,161 266,055 266,038 266,014 265,664 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,109 
     266,161 266,267 266,285 266,261 265,951 
          
 1+940 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,147 
     264,752 264,655 264,639 264,615 264,267 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,112 
     264,752 264,850 264,866 264,842 264,529 
          
 1+960 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,141 
     263,361 263,289 263,277 263,253 262,911 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,073 
     263,361 263,433 263,445 263,421 263,147 
          
 1+980 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     262,040 261,980 261,970 261,946 261,606 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,114 
     262,040 262,057 262,060 262,036 261,721 
          
 2+000 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     260,793 260,733 260,723 260,699 260,359 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     260,793 260,733 260,723 260,699 260,359 
          
 2+020 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     259,621 259,561 259,551 259,527 259,187 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,154 
     259,621 259,561 259,551 259,527 259,172 
          
 2+040 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     258,522 258,462 258,452 258,428 258,089 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,151 
     258,522 258,462 258,452 258,428 258,076 
          
 2+060 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     257,497 257,437 257,427 257,403 257,064 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     257,497 257,437 257,427 257,403 257,064 
          
 2+080 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     256,547 256,487 256,477 256,453 256,114 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     256,547 256,487 256,477 256,453 256,114 
          
 2+100 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     255,670 255,610 255,600 255,576 255,237 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     255,670 255,610 255,600 255,576 255,237 
          
 2+120 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     254,868 254,808 254,798 254,774 254,435 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     254,868 254,808 254,798 254,774 254,435 
          
 2+140 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     254,140 254,080 254,070 254,046 253,707 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     254,140 254,080 254,070 254,046 253,707 
          
 2+160 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     253,486 253,426 253,416 253,392 253,053 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     253,486 253,426 253,416 253,392 253,053 
          
 2+180 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     252,905 252,845 252,835 252,811 252,472 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     252,905 252,845 252,835 252,811 252,472 
          
 2+200 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     252,399 252,339 252,329 252,305 251,966 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     252,399 252,339 252,329 252,305 251,966 
          
 2+220 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     251,967 251,907 251,897 251,873 251,534 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     251,967 251,907 251,897 251,873 251,534 
          
 2+240 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     251,609 251,549 251,539 251,515 251,175 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,151 
     251,609 251,549 251,539 251,515 251,163 
          
 2+260 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     251,326 251,266 251,256 251,232 250,893 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,150 
     251,326 251,266 251,256 251,232 250,881 
          
 2+280 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     251,116 251,056 251,046 251,022 250,682 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     251,116 251,056 251,046 251,022 250,682 
          
 2+300 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     250,980 250,920 250,910 250,886 250,546 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,148 
     250,980 250,920 250,910 250,886 250,537 
          
 2+320 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     250,900 250,840 250,830 250,806 250,466 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,210 
     250,900 250,840 250,830 250,806 250,395 
          
 2+340 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     250,824 250,764 250,754 250,730 250,390 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,193 
     250,824 250,764 250,754 250,730 250,336 
          
 2+360 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     250,747 250,687 250,677 250,653 250,313 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,229 
     250,747 250,687 250,677 250,653 250,223 
          
 2+380 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     250,670 250,610 250,600 250,576 250,237 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,240 
     250,670 250,610 250,600 250,576 250,135 
          
 2+400 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     250,594 250,534 250,524 250,500 250,161 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,184 
     250,594 250,534 250,524 250,500 250,115 
          
 2+420 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     250,517 250,457 250,447 250,423 250,084 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,120 
     250,517 250,457 250,447 250,423 250,102 
          
 2+440 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     250,440 250,380 250,370 250,346 250,006 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,076 
     250,440 250,380 250,370 250,346 250,069 
          
 2+460 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     250,364 250,304 250,294 250,270 249,930 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,047 
     250,364 250,304 250,294 250,270 250,022 
          
 2+480 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     250,287 250,227 250,217 250,193 249,854 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,030 
     250,287 250,227 250,217 250,193 249,962 
          
 2+500 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     250,196 250,136 250,126 250,102 249,762 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,072 
     250,196 250,136 250,126 250,102 249,829 
          
 2+520 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     250,101 250,041 250,031 250,007 249,668 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,175 
     250,101 250,041 250,031 250,007 249,631 
          
 2+540 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     250,005 249,945 249,935 249,911 249,571 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,305 
     250,005 249,945 249,935 249,911 249,405 
          
 2+560 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     249,910 249,850 249,840 249,816 249,476 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,426 
     249,910 249,850 249,840 249,816 249,189 
          
 2+580 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     249,813 249,753 249,743 249,719 249,379 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,565 
     249,813 249,753 249,743 249,719 248,953 
          
 2+600 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     249,645 249,585 249,575 249,551 249,212 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,596 
     249,645 249,585 249,575 249,551 248,754 
          
 2+620 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     249,364 249,304 249,294 249,270 248,930 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,145 
     249,364 249,304 249,294 249,270 248,924 
          
 2+640 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     248,967 248,907 248,897 248,873 248,533 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,321 
     248,967 248,907 248,897 248,873 248,351 
          
 2+660 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     248,457 248,397 248,387 248,363 248,023 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,109 
     248,457 248,397 248,387 248,363 248,053 
          
 2+680 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     247,832 247,772 247,762 247,738 247,398 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,956 
     247,832 247,772 247,762 247,738 247,581 
          
 2+700 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     247,093 247,033 247,023 246,999 246,659 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,915 
     247,093 247,033 247,023 246,999 246,883 
          
 2+720 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     246,240 246,180 246,170 246,146 245,806 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,887 
     246,240 246,180 246,170 246,146 246,058 
          
 2+740 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     245,272 245,212 245,202 245,178 244,839 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,967 
     245,272 245,212 245,202 245,178 245,010 
          
 2+760 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     244,232 244,172 244,162 244,138 243,799 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,003 
     244,232 244,172 244,162 244,138 243,934 
          
 2+780 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     243,254 243,194 243,184 243,160 242,821 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,114 
     243,254 243,194 243,184 243,160 242,845 
          
 2+800 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     242,350 242,290 242,280 242,256 241,916 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,221 
     242,350 242,290 242,280 242,256 241,834 
          
 2+820 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     241,520 241,460 241,450 241,426 241,086 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,338 
     241,520 241,460 241,450 241,426 240,887 
          
 2+840 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     240,765 240,705 240,695 240,671 240,332 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,342 
     240,765 240,705 240,695 240,671 240,128 
          
 2+860 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     240,083 240,023 240,013 239,989 239,649 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,339 
     240,083 240,023 240,013 239,989 239,449 
          
 2+880 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     239,475 239,415 239,405 239,381 239,041 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,287 
     239,475 239,415 239,405 239,381 238,893 
          
 2+900 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     238,942 238,882 238,872 238,848 238,508 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,254 
     238,942 238,882 238,872 238,848 238,393 
          
 2+920 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     238,482 238,422 238,412 238,388 238,048 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,277 
     238,482 238,422 238,412 238,388 237,910 
          
 2+940 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     238,097 238,037 238,027 238,003 237,663 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,272 
     238,097 238,037 238,027 238,003 237,530 
          
 2+960 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     237,786 237,726 237,716 237,692 237,353 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,211 
     237,786 237,726 237,716 237,692 237,280 
          
 2+980 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     237,548 237,488 237,478 237,454 237,114 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,122 
     237,548 237,488 237,478 237,454 237,131 
          
 3+000 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     237,385 237,325 237,315 237,291 236,951 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,004 
     237,385 237,325 237,315 237,291 237,086 
          
 3+020 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     237,296 237,236 237,226 237,202 236,863 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,959 
     237,296 237,236 237,226 237,202 237,042 
          
 3+040 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,141 
     237,281 237,221 237,211 237,187 236,845 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,887 
     237,281 237,221 237,211 237,187 237,099 
          
 3+060 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,160 
     237,337 237,277 237,267 237,243 236,882 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,897 
     237,337 237,277 237,267 237,243 237,145 
          
 3+080 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     237,410 237,350 237,340 237,316 236,976 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,881 
     237,410 237,350 237,340 237,316 237,234 
          
 3+100 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     237,483 237,423 237,413 237,389 237,049 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,913 
     237,483 237,423 237,413 237,389 237,275 
          
 3+120 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,141 
     237,555 237,495 237,485 237,461 237,119 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,877 
     237,555 237,495 237,485 237,461 237,383 
          
 3+140 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     237,628 237,568 237,558 237,534 237,194 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,896 
     237,628 237,568 237,558 237,534 237,437 
          
 3+160 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,142 
     237,701 237,641 237,631 237,607 237,264 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,928 
     237,701 237,641 237,631 237,607 237,478 
          
 3+180 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,146 
     237,774 237,714 237,704 237,680 237,333 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,945 
     237,774 237,714 237,704 237,680 237,534 
          
 3+200 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,152 
     237,847 237,787 237,777 237,753 237,400 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,990 
     237,847 237,787 237,777 237,753 237,562 
          
 3+220 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,150 
     237,920 237,860 237,850 237,826 237,475 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,024 
     237,920 237,860 237,850 237,826 237,601 
          
 3+240 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,150 
     237,993 237,933 237,923 237,899 237,548 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,043 
     237,993 237,933 237,923 237,899 237,655 
          
 3+260 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,150 
     238,054 237,994 237,984 237,960 237,609 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,050 
     238,054 237,994 237,984 237,960 237,709 
          
 3+280 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,154 
     238,009 237,949 237,939 237,915 237,560 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,022 
     238,009 237,949 237,939 237,915 237,692 
          
 3+300 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,141 
     237,919 237,859 237,849 237,825 237,483 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,008 
     237,919 237,859 237,849 237,825 237,616 
          
 3+320 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,145 
     237,829 237,769 237,759 237,735 237,389 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,996 
     237,829 237,769 237,759 237,735 237,538 
          
 3+340 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,146 
     237,739 237,679 237,669 237,645 237,298 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,938 
     237,739 237,679 237,669 237,645 237,506 
          
 3+360 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,154 
     237,649 237,589 237,579 237,555 237,200 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,894 
     237,649 237,589 237,579 237,555 237,460 
          
 3+380 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,145 
     237,560 237,500 237,490 237,466 237,120 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,857 
     237,560 237,500 237,490 237,466 237,408 
          
 3+400 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,150 
     237,504 237,444 237,434 237,410 237,059 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,886 
     237,504 237,444 237,434 237,410 237,323 
          
 3+420 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,146 
     237,521 237,461 237,451 237,427 237,080 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,989 
     237,521 237,461 237,451 237,427 237,237 
          
 3+440 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,150 
     237,561 237,501 237,491 237,467 237,116 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,058 
     237,561 237,501 237,491 237,467 237,208 
          
 3+460 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,165 
     237,602 237,542 237,532 237,508 237,142 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,123 
     237,602 237,542 237,532 237,508 237,184 
          
 3+480 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,148 
     237,643 237,583 237,573 237,549 237,200 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,166 
     237,643 237,583 237,573 237,549 237,182 
          
 3+500 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,164 
     237,641 237,581 237,571 237,547 237,182 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,253 
     237,641 237,581 237,571 237,547 237,093 
          
 3+520 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,166 
     237,520 237,460 237,450 237,426 237,059 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,211 
     237,520 237,460 237,450 237,426 237,014 
          
 3+540 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,156 
     237,278 237,218 237,208 237,184 236,827 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,132 
     237,278 237,218 237,208 237,184 236,851 
          
 3+560 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,173 
     236,915 236,855 236,845 236,821 236,447 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,967 
     236,915 236,855 236,845 236,821 236,653 
          
 3+580 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,159 
     236,430 236,370 236,360 236,336 235,976 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,882 
     236,430 236,370 236,360 236,336 236,253 
          
 3+600 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,166 
     235,825 235,765 235,755 235,731 235,364 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,948 
     235,825 235,765 235,755 235,731 235,582 
          
 3+620 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,170 
     235,098 235,038 235,028 235,004 234,633 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,066 
     235,098 235,038 235,028 235,004 234,737 
          
 3+640 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,164 
     234,249 234,189 234,179 234,155 233,790 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,135 
     234,249 234,189 234,179 234,155 233,819 
          
 3+660 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,168 
     233,280 233,220 233,210 233,186 232,817 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,148 
     233,280 233,220 233,210 233,186 232,837 
          
 3+680 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,150 
     232,277 232,217 232,207 232,183 231,832 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,204 
     232,277 232,217 232,207 232,183 231,778 
          
 3+700 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,148 
     231,348 231,288 231,278 231,254 230,905 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,249 
     231,348 231,288 231,278 231,254 230,804 
          
 3+720 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,146 
     230,492 230,432 230,422 230,398 230,051 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,203 
     230,492 230,432 230,422 230,398 229,994 
          
 3+740 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     229,711 229,651 229,641 229,617 229,277 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,132 
     229,711 229,651 229,641 229,617 229,284 
          
 3+760 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     229,004 228,944 228,934 228,910 228,570 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,022 
     229,004 228,944 228,934 228,910 228,687 
          
 3+780 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     228,371 228,311 228,301 228,277 227,937 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,952 
     228,371 228,311 228,301 228,277 228,124 
          
 3+800 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     227,771 227,711 227,701 227,677 227,338 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,904 
     227,771 227,711 227,701 227,677 227,572 
          
 3+820 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     227,171 227,111 227,101 227,077 226,737 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,867 
     227,171 227,111 227,101 227,077 227,009 
          
 3+840 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     226,570 226,510 226,500 226,476 226,136 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,846 
     226,570 226,510 226,500 226,476 226,429 
          
 3+860 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     225,970 225,910 225,900 225,876 225,536 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,858 
     225,970 225,910 225,900 225,876 225,817 
          
 3+880 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     225,370 225,310 225,300 225,276 224,936 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,874 
     225,370 225,310 225,300 225,276 225,201 
          
 3+900 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     224,770 224,710 224,700 224,676 224,337 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,917 
     224,770 224,710 224,700 224,676 224,558 
          
 3+920 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     224,169 224,109 224,099 224,075 223,735 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,937 
     224,169 224,109 224,099 224,075 223,937 
          
 3+940 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     223,569 223,509 223,499 223,475 223,135 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,952 
     223,569 223,509 223,499 223,475 223,322 
          
 3+960 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     222,969 222,909 222,899 222,875 222,535 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,985 
     222,969 222,909 222,899 222,875 222,689 
          
 3+980 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     222,393 222,333 222,323 222,299 221,959 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,142 
     222,393 222,333 222,323 222,299 221,956 
          
 4+000 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     221,889 221,829 221,819 221,795 221,456 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     221,889 221,829 221,819 221,795 221,455 
          
 4+020 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     221,460 221,400 221,390 221,366 221,026 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     221,460 221,400 221,390 221,366 221,026 
          
 4+040 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     221,104 221,044 221,034 221,010 220,670 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     221,104 221,044 221,034 221,010 220,670 
          
 4+060 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     220,823 220,763 220,753 220,729 220,389 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,148 
     220,823 220,763 220,753 220,729 220,381 
          
 4+080 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     220,616 220,556 220,546 220,522 220,182 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     220,616 220,556 220,546 220,522 220,182 
          
 4+100 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     220,482 220,422 220,412 220,388 220,048 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     220,482 220,422 220,412 220,388 220,048 
          
 4+120 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     220,374 220,314 220,304 220,280 219,941 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     220,374 220,314 220,304 220,280 219,940 
          
 4+140 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     220,266 220,206 220,196 220,172 219,832 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     220,266 220,206 220,196 220,172 219,832 
          
 4+160 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     220,115 220,055 220,045 220,021 219,681 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     220,115 220,055 220,045 220,021 219,681 
          
 4+180 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     219,864 219,804 219,794 219,770 219,431 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     219,864 219,804 219,794 219,770 219,430 
          
 4+200 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     219,512 219,452 219,442 219,418 219,079 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     219,512 219,452 219,442 219,418 219,078 
          
 4+220 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     219,061 219,001 218,991 218,967 218,627 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     219,061 219,001 218,991 218,967 218,627 
          
 4+240 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     218,510 218,450 218,440 218,416 218,076 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     218,510 218,450 218,440 218,416 218,076 
          
 4+260 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     217,858 217,798 217,788 217,764 217,424 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     217,858 217,798 217,788 217,764 217,424 
          
 4+280 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     217,125 217,065 217,055 217,031 216,692 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     217,125 217,065 217,055 217,031 216,692 
          
 4+300 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     216,386 216,326 216,316 216,292 215,952 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     216,386 216,326 216,316 216,292 215,952 
          
 4+320 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     215,697 215,637 215,627 215,603 215,263 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,141 
     215,697 215,637 215,627 215,603 215,261 
          
 4+340 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     215,082 215,022 215,012 214,988 214,648 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,140 
     215,082 215,022 215,012 214,988 214,647 
          
 4+360 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,155 
     214,542 214,509 214,503 214,479 214,123 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,558 
     214,542 214,482 214,472 214,448 213,689 
          
 4+380 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,201 
     214,075 214,140 214,151 214,127 213,725 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,476 
     214,075 214,010 213,999 213,975 213,298 
          
 4+400 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,184 
     213,682 213,803 213,823 213,799 213,414 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,152 
     213,682 213,562 213,542 213,518 213,165 
          
 4+420 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,424 
     213,364 213,539 213,568 213,544 212,919 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,166 
     213,364 213,189 213,160 213,136 212,769 
          
 4+440 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,285 
     213,120 213,330 213,365 213,341 212,855 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     213,120 212,910 212,875 212,851 212,477 
          
 4+460 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,320 
     212,949 213,159 213,194 213,170 212,649 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,174 
     212,949 212,739 212,704 212,680 212,305 
          
 4+480 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,184 
     212,853 213,063 213,098 213,074 212,689 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     212,853 212,643 212,608 212,584 212,210 
          
 4+500 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,443 
     212,810 213,020 213,055 213,031 212,387 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     212,810 212,600 212,565 212,541 212,167 
          
 4+520 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,341 
     212,770 212,959 212,990 212,966 212,424 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,168 
     212,770 212,582 212,550 212,526 212,157 
          
 4+540 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,310 
     212,730 212,867 212,890 212,866 212,355 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,157 
     212,730 212,593 212,570 212,546 212,188 
          
 4+560 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,140 
     212,690 212,776 212,790 212,766 212,425 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,145 
     212,690 212,604 212,590 212,566 212,220 
          
 4+580 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,171 
     212,650 212,710 212,720 212,696 212,324 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     212,650 212,590 212,580 212,556 212,217 
          
 4+600 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,171 
     212,610 212,670 212,680 212,656 212,284 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     212,610 212,550 212,540 212,516 212,176 
          
 4+620 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,156 
     212,570 212,630 212,640 212,616 212,259 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     212,570 212,510 212,500 212,476 212,136 
          
 4+640 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,150 
     212,530 212,590 212,600 212,576 212,225 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     212,530 212,470 212,460 212,436 212,096 
          
 4+660 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,158 
     212,490 212,550 212,560 212,536 212,177 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     212,490 212,430 212,420 212,396 212,056 
          
 4+680 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,160 
     212,450 212,510 212,520 212,496 212,135 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     212,450 212,390 212,380 212,356 212,016 
          
 4+700 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,154 
     212,410 212,470 212,480 212,456 212,101 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     212,410 212,350 212,340 212,316 211,976 
          
 4+720 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,140 
     212,369 212,429 212,439 212,415 212,074 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     212,369 212,309 212,299 212,275 211,936 
          
 4+740 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,146 
     212,329 212,389 212,399 212,375 212,028 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     212,329 212,269 212,259 212,235 211,896 
          
 4+760 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,141 
     212,289 212,349 212,359 212,335 211,993 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     212,289 212,229 212,219 212,195 211,855 
          
 4+780 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,154 
     212,249 212,309 212,319 212,295 211,940 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     212,249 212,189 212,179 212,155 211,815 
          
 4+800 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,039 
     212,209 212,395 212,426 212,402 212,162 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,167 
     212,209 212,023 211,992 211,968 211,600 
          
 4+820 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,032 
     212,169 212,379 212,414 212,390 212,157 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     212,169 211,959 211,924 211,900 211,526 
          
 4+840 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,050 
     212,129 212,339 212,374 212,350 212,099 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     212,129 211,919 211,884 211,860 211,486 
          
 4+860 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -3,871 
     212,084 212,110 212,114 212,090 212,018 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     212,084 212,024 212,014 211,990 211,650 
          
 4+880 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -3,825 
     212,010 211,958 211,949 211,925 211,899 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     212,010 211,950 211,940 211,916 211,576 
          
 4+900 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,146 
     211,937 211,877 211,867 211,843 211,496 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     211,937 211,877 211,867 211,843 211,503 
          
 4+920 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     211,863 211,803 211,793 211,769 211,429 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     211,863 211,803 211,793 211,769 211,429 
          
 4+940 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     211,789 211,729 211,719 211,695 211,355 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     211,789 211,729 211,719 211,695 211,355 
          
 4+960 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     211,715 211,655 211,645 211,621 211,281 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     211,715 211,655 211,645 211,621 211,282 
          
 4+980 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     211,641 211,581 211,571 211,547 211,207 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     211,641 211,581 211,571 211,547 211,207 
          
 5+000 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     211,567 211,507 211,497 211,473 211,133 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     211,567 211,507 211,497 211,473 211,133 
          
 5+020 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     211,493 211,433 211,423 211,399 211,059 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     211,493 211,433 211,423 211,399 211,060 
          
 5+040 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     211,419 211,359 211,349 211,325 210,985 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     211,419 211,359 211,349 211,325 210,985 
          
 5+060 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     211,371 211,311 211,301 211,277 210,937 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,965 
     211,371 211,311 211,301 211,277 211,111 
          
 5+080 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     211,394 211,334 211,324 211,300 210,961 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     211,394 211,334 211,324 211,300 210,960 
          
 5+100 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     211,435 211,375 211,365 211,341 211,001 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     211,435 211,375 211,365 211,341 211,002 
          
 5+120 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     211,477 211,417 211,407 211,383 211,043 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     211,477 211,417 211,407 211,383 211,044 
          
 5+140 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,144 
     211,518 211,458 211,448 211,424 211,079 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,145 
     211,518 211,475 211,468 211,444 211,098 
          
 5+160 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     211,560 211,500 211,490 211,466 211,127 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,205 
     211,560 211,613 211,622 211,598 211,192 
          
 5+180 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,161 
     211,602 211,452 211,427 211,403 211,041 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,211 
     211,602 211,752 211,777 211,753 211,341 
          
 5+200 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,153 
     211,643 211,520 211,500 211,476 211,122 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,220 
     211,643 211,766 211,787 211,763 211,342 
          
 5+220 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,140 
     211,685 211,616 211,604 211,580 211,239 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,165 
     211,685 211,754 211,765 211,741 211,375 
          
 5+240 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     211,737 211,677 211,667 211,643 211,303 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,043 
     211,737 211,732 211,731 211,707 211,463 
          
 5+260 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     211,856 211,796 211,786 211,762 211,422 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,026 
     211,856 211,796 211,786 211,762 211,535 
          
 5+280 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     212,049 211,989 211,979 211,955 211,616 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,155 
     212,049 211,989 211,979 211,955 211,599 
          
 5+300 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     212,316 212,256 212,246 212,222 211,883 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     212,316 212,256 212,246 212,222 211,882 
          
 5+320 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     212,657 212,597 212,587 212,563 212,223 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     212,657 212,597 212,587 212,563 212,223 
          
 5+340 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,666 
     213,073 213,013 213,003 212,979 212,112 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     213,073 213,013 213,003 212,979 212,639 
          
 5+360 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     213,562 213,502 213,492 213,468 213,129 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     213,562 213,502 213,492 213,468 213,129 
          
 5+380 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     214,125 214,065 214,055 214,031 213,692 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     214,125 214,065 214,055 214,031 213,692 
          
 5+400 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     214,763 214,703 214,693 214,669 214,330 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     214,763 214,703 214,693 214,669 214,330 
          
 5+420 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     215,474 215,414 215,404 215,380 215,041 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     215,474 215,414 215,404 215,380 215,040 
          
 5+440 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,148 
     216,260 216,200 216,190 216,166 215,817 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,422 
     216,260 216,200 216,190 216,166 215,543 
          
 5+460 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     217,119 217,059 217,049 217,025 216,686 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     217,119 217,059 217,049 217,025 216,686 
          
 5+480 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     218,022 217,962 217,952 217,928 217,589 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     218,022 217,962 217,952 217,928 217,589 
          
 5+500 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     218,822 218,762 218,752 218,728 218,389 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     218,822 218,762 218,752 218,728 218,389 
          
 5+520 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     219,493 219,433 219,423 219,399 219,060 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     219,493 219,433 219,423 219,399 219,060 
          
 5+540 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     220,035 219,975 219,965 219,941 219,602 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     220,035 219,975 219,965 219,941 219,602 
          
 5+560 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,159 
     220,448 220,388 220,378 220,354 219,994 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,176 
     220,448 220,482 220,487 220,463 220,087 
          
 5+580 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,149 
     220,733 220,628 220,610 220,586 220,236 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,167 
     220,733 220,839 220,857 220,833 220,465 
          
 5+600 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,163 
     220,968 220,800 220,772 220,748 220,384 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,177 
     220,968 221,137 221,165 221,141 220,763 
          
 5+620 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,173 
     221,203 220,993 220,958 220,934 220,560 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,184 
     221,203 221,413 221,448 221,424 221,039 
          
 5+640 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,173 
     221,438 221,228 221,193 221,169 220,795 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,132 
     221,438 221,648 221,683 221,659 221,326 
          
 5+660 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,168 
     221,673 221,488 221,457 221,433 221,064 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,215 
     221,673 221,859 221,890 221,866 221,450 
          
 5+680 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,160 
     221,908 221,752 221,726 221,702 221,341 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,148 
     221,908 222,064 222,090 222,066 221,717 
          
 5+700 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,153 
     222,143 222,017 221,996 221,972 221,618 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,148 
     222,143 222,269 222,290 222,266 221,917 
          
 5+720 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,147 
     222,378 222,281 222,265 222,241 221,893 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,154 
     222,378 222,475 222,491 222,467 222,112 
          
 5+740 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,140 
     222,613 222,546 222,535 222,511 222,170 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,227 
     222,613 222,680 222,691 222,667 222,239 
          
 5+760 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,142 
     222,848 222,852 222,853 222,829 222,486 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,180 
     222,848 222,843 222,843 222,819 222,438 
          
 5+780 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,140 
     223,083 223,152 223,164 223,140 222,799 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,141 
     223,083 223,013 223,002 222,978 222,636 
          
 5+800 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,158 
     223,318 223,415 223,431 223,407 223,048 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,146 
     223,318 223,221 223,204 223,180 222,833 
          
 5+820 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,154 
     223,553 223,677 223,698 223,674 223,319 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,152 
     223,553 223,428 223,407 223,383 223,030 
          
 5+840 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,149 
     223,817 223,969 223,995 223,971 223,621 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,160 
     223,817 223,665 223,640 223,616 223,255 
          
 5+860 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,157 
     224,156 224,335 224,365 224,341 223,983 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,166 
     224,156 223,976 223,946 223,922 223,555 
          
 5+880 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,155 
     224,568 224,766 224,799 224,775 224,419 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,170 
     224,568 224,370 224,337 224,313 223,942 
          
 5+900 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,427 
     225,055 225,252 225,285 225,261 224,633 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,170 
     225,055 224,857 224,824 224,800 224,429 
          
 5+920 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,394 
     225,615 225,763 225,788 225,764 225,169 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,159 
     225,615 225,467 225,443 225,419 225,059 
          
 5+940 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,336 
     226,250 226,339 226,354 226,330 225,793 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,145 
     226,250 226,161 226,146 226,122 225,776 
          
 5+960 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,308 
     226,922 226,936 226,938 226,914 226,405 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,178 
     226,922 226,908 226,905 226,881 226,502 
          
 5+980 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,156 
     227,594 227,520 227,508 227,484 227,127 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,255 
     227,594 227,668 227,680 227,656 227,200 
          
 6+000 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,095 
     228,266 228,116 228,091 228,067 227,771 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,307 
     228,266 228,416 228,441 228,417 227,909 
          
 6+020 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,112 
     228,938 228,728 228,693 228,669 228,356 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,351 
     228,938 229,148 229,183 229,159 228,607 
          
 6+040 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,174 
     229,610 229,400 229,365 229,341 228,966 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,348 
     229,610 229,820 229,855 229,831 229,282 
          
 6+060 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,173 
     230,282 230,072 230,037 230,013 229,639 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,285 
     230,282 230,492 230,527 230,503 230,017 
          
 6+080 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,237 
     230,954 230,744 230,709 230,685 230,247 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,361 
     230,954 231,164 231,199 231,175 230,613 
          
 6+100 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,248 
     231,626 231,416 231,381 231,357 230,908 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,465 
     231,626 231,836 231,871 231,847 231,181 
          
 6+120 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,364 
     232,252 232,140 232,121 232,097 231,532 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,383 
     232,252 232,364 232,383 232,359 231,775 
          
 6+140 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,354 
     232,756 232,696 232,686 232,662 232,107 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,229 
     232,756 232,760 232,761 232,737 232,307 
          
 6+160 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,164 
     233,136 233,076 233,066 233,042 232,677 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,159 
     233,136 233,083 233,074 233,050 232,691 
          
 6+180 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -3,930 
     233,394 233,334 233,324 233,300 233,169 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,164 
     233,394 233,357 233,351 233,327 232,962 
          
 6+200 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,166 
     233,529 233,469 233,459 233,435 233,068 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,172 
     233,529 233,509 233,505 233,481 233,108 
          
 6+220 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,049 
     233,540 233,480 233,470 233,446 233,196 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,181 
     233,540 233,537 233,536 233,512 233,130 
          
 6+240 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     233,428 233,368 233,358 233,334 232,995 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,180 
     233,428 233,442 233,444 233,420 233,039 
          
 6+260 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     233,194 233,134 233,124 233,100 232,760 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,161 
     233,194 233,224 233,229 233,205 232,843 
          
 6+280 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     232,836 232,776 232,766 232,742 232,403 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     232,836 232,882 232,890 232,866 232,527 
          
 6+300 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,153 
     232,355 232,228 232,206 232,182 231,828 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,148 
     232,355 232,482 232,503 232,479 232,130 
          
 6+320 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,173 
     231,803 231,593 231,558 231,534 231,160 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,143 
     231,803 232,013 232,048 232,024 231,680 
          
 6+340 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,170 
     231,250 231,054 231,022 230,998 230,627 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,194 
     231,250 231,445 231,478 231,454 231,059 
          
 6+360 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,156 
     230,697 230,558 230,535 230,511 230,154 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,253 
     230,697 230,836 230,859 230,835 230,381 
          
 6+380 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,185 
     230,144 230,063 230,049 230,025 229,639 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,269 
     230,144 230,226 230,240 230,216 229,746 
          
 6+400 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,245 
     229,591 229,590 229,590 229,566 229,120 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,198 
     229,591 229,592 229,593 229,569 229,170 
          
 6+420 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,319 
     229,039 229,117 229,130 229,106 228,586 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,143 
     229,039 228,961 228,948 228,924 228,580 
          
 6+440 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,397 
     228,486 228,614 228,635 228,611 228,013 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,153 
     228,486 228,358 228,336 228,312 227,958 
          
 6+460 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,179 
     227,933 228,111 228,141 228,117 227,737 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,166 
     227,933 227,755 227,725 227,701 227,334 
          
 6+480 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,184 
     227,380 227,590 227,625 227,601 227,216 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     227,380 227,170 227,135 227,111 226,737 
          
 6+500 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,184 
     226,827 227,037 227,072 227,048 226,663 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     226,827 226,617 226,582 226,558 226,184 
          
 6+520 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,184 
     226,275 226,485 226,520 226,496 226,111 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     226,275 226,065 226,030 226,006 225,632 
          
 6+540 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,184 
     225,722 225,932 225,967 225,943 225,558 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     225,722 225,512 225,477 225,453 225,079 
          
 6+560 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,184 
     225,169 225,379 225,414 225,390 225,005 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     225,169 224,959 224,924 224,900 224,526 
          
 6+580 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,583 
     224,616 224,826 224,861 224,837 224,053 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,173 
     224,616 224,406 224,371 224,347 223,973 
          
 6+600 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,180 
     224,063 224,190 224,211 224,187 223,806 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 3,897 
     224,063 223,937 223,916 223,892 223,794 
          
 6+620 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,181 
     223,511 223,503 223,502 223,478 223,096 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,140 
     223,511 223,518 223,519 223,495 223,154 
          
 6+640 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,155 
     222,958 222,821 222,798 222,774 222,418 
          

 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,160 
     222,958 223,095 223,118 223,094 222,733 
          
 6+660 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     222,405 222,345 222,335 222,311 221,971 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,167 
     222,405 222,444 222,450 222,426 222,058 
          
 6+680 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     221,852 221,792 221,782 221,758 221,418 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,144 
     221,852 221,813 221,806 221,782 221,437 
          
 6+700 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     221,299 221,239 221,229 221,205 220,865 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     221,299 221,239 221,229 221,205 220,865 
          
 6+720 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     220,747 220,687 220,677 220,653 220,313 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     220,747 220,687 220,677 220,653 220,313 
          
 6+740 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     220,238 220,178 220,168 220,144 219,804 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     220,238 220,178 220,168 220,144 219,804 
          
 6+760 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     219,803 219,743 219,733 219,709 219,369 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     219,803 219,743 219,733 219,709 219,369 
          
 6+780 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     219,442 219,382 219,372 219,348 219,008 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,138 
     219,442 219,382 219,372 219,348 219,009 
          
 6+800 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,138 
     219,155 219,095 219,085 219,061 218,722 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,140 
     219,155 219,095 219,085 219,061 218,720 
          
 6+820 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     218,942 218,882 218,872 218,848 218,508 
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 Estación Lado Pie int. Ar. int. Mediana Calzada Arcén Berma Pie T.F. 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,303 
     218,942 218,882 218,872 218,848 218,344 
          
 6+840 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     218,759 218,699 218,689 218,665 218,325 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     218,759 218,699 218,689 218,665 218,325 
          
 6+848,655 Izq.   0,000 -3,000 -3,500 -3,800 -4,139 
     218,679 218,619 218,609 218,585 218,245 
          
  Der.   0,000 3,000 3,500 3,800 4,139 
     218,679 218,619 218,609 218,585 218,245 
          

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRAMO DON ÁLVARO 
 

 
 Esta./C.eje Lado Pie E.I. Berma I. C.bici Acera Ext. Aparca. Calzada Acera Int. 
          
 0+020 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 254,865  254,365 254,865 254,865 254,865 254,865 254,865 254,865 
     255,078 254,865 254,865 254,865 254,865 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   254,697 255,078 255,078 255,078 255,068 254,865 254,865 
     255,078 255,078 254,868 254,865 254,865 
          
 0+040 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 255,570  255,070 255,570 255,570 255,570 255,570 255,570 255,570 
     255,783 255,570 255,570 255,570 255,570 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   255,402 255,783 255,783 255,783 255,773 255,570 255,570 
     255,783 255,783 255,573 255,570 255,570 
          
 0+060 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 256,276  255,776 256,276 256,276 256,276 256,276 256,276 256,276 
     256,488 256,276 256,276 256,276 256,276 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   256,107 256,488 256,488 256,488 256,479 256,276 256,276 
     256,488 256,488 256,279 256,276 256,276 
          
 0+080 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 256,981  256,481 256,981 256,981 256,981 256,981 256,981 256,981 
     257,194 256,981 256,981 256,981 256,981 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   256,813 257,194 257,194 257,194 257,184 256,981 256,981 
     257,194 257,194 256,984 256,981 256,981 
          
 0+100 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 257,578  257,078 257,578 257,578 257,578 257,578 257,578 257,578 
     257,790 257,578 257,578 257,578 257,578 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   257,409 257,790 257,790 257,790 257,781 257,578 257,578 
     257,790 257,790 257,581 257,578 257,578 
          
 0+120 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 258,060  257,560 258,060 258,060 258,060 258,060 258,060 258,060 
     258,272 258,060 258,060 258,060 258,060 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   257,891 258,272 258,272 258,272 258,263 258,060 258,060 
     258,272 258,272 258,063 258,060 258,060 
          
 0+140 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 258,445  257,945 258,445 258,445 258,445 258,445 258,445 258,445 
     258,657 258,445 258,445 258,445 258,445 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   258,276 258,657 258,657 258,657 258,648 258,445 258,445 
     258,657 258,657 258,448 258,445 258,445 
          
 0+160 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 258,830  258,330 258,830 258,830 258,830 258,830 258,830 258,830 
     259,043 258,830 258,830 258,830 258,830 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   258,662 259,043 259,043 259,043 259,033 258,830 258,830 
     259,043 259,043 258,833 258,830 258,830 
          
 0+180 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 259,215  258,715 259,215 259,215 259,215 259,215 259,215 259,215 
     259,428 259,215 259,215 259,215 259,215 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   259,047 259,428 259,428 259,428 259,418 259,215 259,215 
     259,428 259,428 259,218 259,215 259,215 
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 0+200 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 259,600  259,100 259,600 259,600 259,600 259,600 259,600 259,600 
     259,813 259,600 259,600 259,600 259,600 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   259,432 259,813 259,813 259,813 259,803 259,600 259,600 
     259,813 259,813 259,603 259,600 259,600 
          
 0+220 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 260,030  259,530 260,030 260,030 260,030 260,030 260,030 260,030 
     260,242 260,030 260,030 260,030 260,030 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   259,861 260,242 260,242 260,242 260,233 260,030 260,030 
     260,242 260,242 260,033 260,030 260,030 
          
 0+240 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 260,461  259,961 260,461 260,461 260,461 260,461 260,461 260,461 
     260,674 260,461 260,461 260,461 260,461 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   260,293 260,674 260,674 260,674 260,664 260,461 260,461 
     260,674 260,674 260,464 260,461 260,461 
          
 0+260 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 260,893  260,393 260,893 260,893 260,893 260,893 260,893 260,893 
     261,106 260,893 260,893 260,893 260,893 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   260,725 261,106 261,106 261,106 261,096 260,893 260,893 
     261,106 261,106 260,896 260,893 260,893 
          
 0+280 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 261,254  260,754 261,254 261,254 261,254 261,254 261,254 261,254 
     261,467 261,254 261,254 261,254 261,254 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   261,086 261,467 261,467 261,467 261,457 261,254 261,254 
     261,467 261,467 261,257 261,254 261,254 
          
 0+300 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 261,589  261,089 261,589 261,589 261,589 261,589 261,589 261,589 
     261,802 261,589 261,589 261,589 261,589 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   261,421 261,802 261,802 261,802 261,792 261,589 261,589 
     261,802 261,802 261,592 261,589 261,589 
          
 0+320 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 261,925  261,425 261,925 261,925 261,925 261,925 261,925 261,925 
     262,138 261,925 261,925 261,925 261,925 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   261,757 262,138 262,138 262,138 262,128 261,925 261,925 
     262,138 262,138 261,928 261,925 261,925 
          
 0+340 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 262,334  261,834 262,334 262,334 262,334 262,334 262,334 262,334 
     262,547 262,334 262,334 262,334 262,334 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   262,166 262,547 262,547 262,547 262,537 262,334 262,334 
     262,547 262,547 262,337 262,334 262,334 
          
 0+360 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 262,743  262,243 262,743 262,743 262,743 262,743 262,743 262,743 
     262,956 262,743 262,743 262,743 262,743 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   262,575 262,956 262,956 262,956 262,946 262,743 262,743 
     262,956 262,956 262,746 262,743 262,743 
          
 0+380 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 263,156  262,656 263,156 263,156 263,156 263,156 263,156 263,156 
     263,369 263,156 263,156 263,156 263,156 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   262,988 263,369 263,369 263,369 263,359 263,156 263,156 
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     263,369 263,369 263,159 263,156 263,156 
          
 0+400 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 263,643  263,143 263,643 263,643 263,643 263,643 263,643 263,643 
     263,855 263,643 263,643 263,643 263,643 
  Der. 3,215 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   263,489 263,855 263,855 263,855 263,846 263,643 263,643 
     263,855 263,855 263,646 263,643 263,643 
          
 0+420 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 264,124  263,624 264,124 264,124 264,124 264,124 264,124 264,124 
     264,337 264,124 264,124 264,124 264,124 
  Der. 3,230 2,850 2,850 0,850 0,200 0,000 0,000 
   263,956 264,337 264,337 264,337 264,327 264,124 264,124 
     264,337 264,337 264,127 264,124 264,124 
          
 0+440 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 264,507  264,007 264,507 264,507 264,507 264,507 264,507 264,507 
      264,507 264,507 264,507 264,507 
  Der. 2,164   0,850 0,200 0,000 0,000 
   264,720   264,720 264,710 264,507 264,507 
      264,720 264,510 264,507 264,507 
          
 0+451,071 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 264,720  264,220 264,720 264,720 264,720 264,720 264,720 264,720 
      264,720 264,720 264,720 264,720 
  Der. 1,599   0,850 0,200 0,000 0,000 
   264,932   264,932 264,923 264,720 264,720 
      264,932 264,723 264,720 264,720 
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CONEXIÓN DE SAN ANDRÉS 
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 0+020 Izq. -5,190 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000 0,000 
 218,325  217,929 218,525 218,525 218,525 218,525 218,325 218,325 
     218,525 218,525 218,325 218,325 218,325 
  Der. 5,190 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0,000 
   217,929 218,525 218,525 218,525 218,525 218,325 218,325 
     218,525 218,525 218,325 218,325 218,325 
          
 0+039,701 Izq. -2,534      0,000 
 218,380  218,380      218,380 
     218,580    218,380 
  Der. 5,190 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0,000 
   217,984 218,580 218,580 218,580 218,580 218,380 218,380 
     218,580 218,580 218,380 218,380 218,380 
          

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAMAL DE SAN ANDRÉS 1 
 
 

 Esta./C.eje Lado Pie E.I. Berma I. C.bici Acera Ext. Aparca. Calzada Acera Int. 
          
 0+020 Izq. -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0,000 
 219,042  218,436 218,937 218,937 218,937 218,937 218,937 219,042 
     219,242 218,937 218,937 218,937 219,042 
  Der. 2,543 2,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 
   218,698 219,242 219,242 219,242 219,242 219,042 219,042 
     219,242 219,242 219,042 219,042 219,042 
          
 0+040 Izq. -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0,000 
 218,814  218,208 218,709 218,709 218,709 218,709 218,709 218,814 
     219,014 218,709 218,709 218,709 218,814 
  Der. 2,543 2,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 
   218,470 219,014 219,014 219,014 219,014 218,814 218,814 
     219,014 219,014 218,814 218,814 218,814 
          
 0+049,016 Izq. -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0,000 
 218,712  218,106 218,607 218,607 218,607 218,607 218,607 218,712 
     218,912 218,607 218,607 218,607 218,712 
  Der. 2,543 2,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 
   218,368 218,912 218,912 218,912 218,912 218,712 218,712 
     218,912 218,912 218,712 218,712 218,712 
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RAMAL DE SAN ANDRÉS 2 

 
 

 Esta./C.eje Lado Pie E.I. Berma I. C.bici Acera Ext. Aparca. Calzada Acera Int. 
          
 0+020 Izq. -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0,000 
 218,236  217,630 218,131 218,131 218,131 218,131 218,131 218,236 
     218,436 218,131 218,131 218,131 218,236 
  Der. 2,543 2,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 
   217,892 218,436 218,436 218,436 218,436 218,236 218,236 
     218,436 218,436 218,236 218,236 218,236 
          
 0+040 Izq. -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0,000 
 217,988  217,382 217,883 217,883 217,883 217,883 217,883 217,988 
     218,188 217,883 217,883 217,883 217,988 
  Der. 2,543 2,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 
   217,644 218,188 218,188 218,188 218,188 217,988 217,988 
     218,188 218,188 217,988 217,988 217,988 
          
 0+056,306 Izq. -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0,000 
 217,786  217,180 217,681 217,681 217,681 217,681 217,681 217,786 
     217,986 217,681 217,681 217,681 217,786 
  Der. 2,543 2,000 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 
   217,442 217,986 217,986 217,986 217,986 217,786 217,786 
     217,986 217,986 217,786 217,786 217,786 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TRAMO URBANO MÉRIDA 
 
 

 Esta./C.eje Lado Pie E.I. Berma I. C.bici Acera Ext. Aparca. Calzada Acera Int. 
          

PS 6+848,655 Izq. -4,434 -4,000 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0,000 
 218,679  218,134 218,569 218,609 218,609 218,609 218,609 218,679 
     218,609 218,609 218,609 218,609 218,679 
  Der. 4,434 4,000 3,500 3,500 3,500 3,500 0,000 
   218,219 218,654 218,694 218,694 218,694 218,694 218,679 
     218,694 218,694 218,694 218,694 218,679 
          
 6+860 Izq. -4,434 -4,000 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0,000 
 218,738  218,171 218,606 218,646 218,646 218,646 218,646 218,738 
     218,829 218,646 218,646 218,646 218,738 
  Der. 4,434 4,000 3,500 3,500 3,500 3,500 0,000 
   218,354 218,789 218,829 218,829 218,829 218,829 218,738 
     218,829 218,829 218,829 218,829 218,738 
          
 6+880 Izq. -4,434 -4,000 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0,000 
 218,840  218,137 218,572 218,612 218,612 218,612 218,612 218,840 
     219,068 218,612 218,612 218,612 218,840 
  Der. 4,434 4,000 3,500 3,500 3,500 3,500 0,000 
   218,593 219,028 219,068 219,068 219,068 219,068 218,840 
     219,068 219,068 219,068 219,068 218,840 
          
 6+900 Izq. -4,434 -4,000 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0,000 
 218,943  218,223 218,658 218,698 218,698 218,698 218,698 218,943 
     219,188 218,698 218,698 218,698 218,943 
  Der. 4,434 4,000 3,500 3,500 3,500 3,500 0,000 
   218,713 219,148 219,188 219,188 219,188 219,188 218,943 
     219,188 219,188 219,188 219,188 218,943 
          
 6+920 Izq. -4,434 -4,000 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0,000 
 219,045  218,325 218,760 218,800 218,800 218,800 218,800 219,045 
     219,290 218,800 218,800 218,800 219,045 
  Der. 4,434 4,000 3,500 3,500 3,500 3,500 0,000 
   218,815 219,250 219,290 219,290 219,290 219,290 219,045 
     219,290 219,290 219,290 219,290 219,045 
          
 6+940 Izq. -4,434 -4,000 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0,000 
 219,148  218,428 218,863 218,903 218,903 218,903 218,903 219,148 
     219,393 218,903 218,903 218,903 219,148 
  Der. 4,434 4,000 3,500 3,500 3,500 3,500 0,000 
   218,918 219,353 219,393 219,393 219,393 219,393 219,148 
     219,393 219,393 219,393 219,393 219,148 
          

PS 6+944,196 Izq. -4,434 -4,000 -3,500 -3,500 -3,500 -3,500 0,000 
 219,169  218,449 218,884 218,924 218,924 218,924 218,924 219,169 
     218,924 218,924 218,924 218,924 219,169 
  Der. 4,434 4,000 3,500 3,500 3,500 3,500 0,000 
   218,939 219,374 219,414 219,414 219,414 219,414 219,169 
     219,414 219,414 219,414 219,414 219,169 
          

PS 6+944,296 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 219,170  219,370 219,370 219,370 219,370 219,370 219,170 219,170 
     219,370 219,370 219,170 219,170 219,170 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   219,370 219,370 219,370 219,370 219,370 219,170 219,170 
     219,370 219,370 219,170 219,170 219,170 
          
 6+960 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 219,250  219,450 219,450 219,450 219,450 219,450 219,250 219,250 
     219,450 219,450 219,250 219,250 219,250 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   219,450 219,450 219,450 219,450 219,450 219,250 219,250 
     219,450 219,450 219,250 219,250 219,250 
          

373



   
 
 
 

 
 
 
Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 11. Trazado.- 56  
 

 

 Esta./C.eje Lado Pie E.I. Berma I. C.bici Acera Ext. Aparca. Calzada Acera Int. 
          
 6+980 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 219,353  219,553 219,553 219,553 219,553 219,553 219,353 219,353 
     219,553 219,553 219,353 219,353 219,353 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   219,553 219,553 219,553 219,553 219,553 219,353 219,353 
     219,553 219,553 219,353 219,353 219,353 
          
 7+000 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 219,469  219,669 219,669 219,669 219,669 219,669 219,469 219,469 
     219,669 219,669 219,469 219,469 219,469 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   219,669 219,669 219,669 219,669 219,669 219,469 219,469 
     219,669 219,669 219,469 219,469 219,469 
          
 7+020 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 219,614  219,814 219,814 219,814 219,814 219,814 219,614 219,614 
     219,814 219,814 219,614 219,614 219,614 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   219,814 219,814 219,814 219,814 219,814 219,614 219,614 
     219,814 219,814 219,614 219,614 219,614 
          
 7+040 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 219,561  219,761 219,761 219,761 219,761 219,761 219,561 219,561 
     219,761 219,761 219,561 219,561 219,561 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   219,761 219,761 219,761 219,761 219,761 219,561 219,561 
     219,761 219,761 219,561 219,561 219,561 
          
 7+060 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 219,228  219,428 219,428 219,428 219,428 219,428 219,228 219,228 
     219,428 219,428 219,228 219,228 219,228 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   219,428 219,428 219,428 219,428 219,428 219,228 219,228 
     219,428 219,428 219,228 219,228 219,228 
          
 7+080 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 218,906  219,106 219,106 219,106 219,106 219,106 218,906 218,906 
     219,106 219,106 218,906 218,906 218,906 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   219,106 219,106 219,106 219,106 219,106 218,906 218,906 
     219,106 219,106 218,906 218,906 218,906 
          
 7+100 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 218,634  218,834 218,834 218,834 218,834 218,834 218,634 218,634 
     218,834 218,834 218,634 218,634 218,634 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   218,834 218,834 218,834 218,834 218,834 218,634 218,634 
     218,834 218,834 218,634 218,634 218,634 
          
 7+120 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 218,396  218,596 218,596 218,596 218,596 218,596 218,396 218,396 
     218,596 218,596 218,396 218,396 218,396 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   218,596 218,596 218,596 218,596 218,596 218,396 218,396 
     218,596 218,596 218,396 218,396 218,396 
          
 7+140 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 218,168  218,368 218,368 218,368 218,368 218,368 218,168 218,168 
     218,368 218,368 218,168 218,168 218,168 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   218,368 218,368 218,368 218,368 218,368 218,168 218,168 
     218,368 218,368 218,168 218,168 218,168 
          
 7+160 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 217,900  218,100 218,100 218,100 218,100 218,100 217,900 217,900 
     218,100 218,100 217,900 217,900 217,900 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   218,100 218,100 218,100 218,100 218,100 217,900 217,900 
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     218,100 218,100 217,900 217,900 217,900 
          
 7+180 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 217,747  217,947 217,947 217,947 217,947 217,947 217,747 217,747 
     217,947 217,947 217,747 217,747 217,747 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   217,947 217,947 217,947 217,947 217,947 217,747 217,747 
     217,947 217,947 217,747 217,747 217,747 
          
 7+200 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 217,624  217,824 217,824 217,824 217,824 217,824 217,624 217,624 
     217,824 217,824 217,624 217,624 217,624 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   217,824 217,824 217,824 217,824 217,824 217,624 217,624 
     217,824 217,824 217,624 217,624 217,624 
          
 7+220 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 217,556  217,756 217,756 217,756 217,756 217,756 217,556 217,556 
     217,756 217,756 217,556 217,556 217,556 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   217,756 217,756 217,756 217,756 217,756 217,556 217,556 
     217,756 217,756 217,556 217,556 217,556 
          
 7+240 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 217,528  217,728 217,728 217,728 217,728 217,728 217,528 217,528 
     217,728 217,728 217,528 217,528 217,528 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   217,728 217,728 217,728 217,728 217,728 217,528 217,528 
     217,728 217,728 217,528 217,528 217,528 
          

PS 7+254,196 Izq. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 217,587  217,787 217,787 217,787 217,787 217,787 217,587 217,587 
     217,787 217,787 217,587 217,587 217,587 
  Der. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
   217,787 217,787 217,787 217,787 217,787 217,587 217,587 
     217,787 217,787 217,587 217,587 217,587 
          

PS 7+254,206 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 217,587  217,618 217,945 217,945 217,945 217,975 217,775 217,587 
     217,945 217,945 217,775 217,775 217,587 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   217,243 217,570 217,570 217,570 217,600 217,400 217,587 
     217,570 217,570 217,400 217,400 217,587 
          
 7+260 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 217,643  217,674 218,001 218,001 218,001 218,031 217,831 217,643 
     217,626 218,001 217,831 217,831 217,643 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   217,299 217,626 217,626 217,626 217,656 217,456 217,643 
     217,626 217,626 217,456 217,456 217,643 
          
 7+280 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 217,902  217,933 218,260 218,260 218,260 218,290 218,090 217,902 
     217,885 218,260 218,090 218,090 217,902 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   217,558 217,885 217,885 217,885 217,915 217,715 217,902 
     217,885 217,885 217,715 217,715 217,902 
          
 7+300 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 218,217  218,247 218,574 218,574 218,574 218,604 218,404 218,217 
     218,199 218,574 218,404 218,404 218,217 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   217,872 218,199 218,199 218,199 218,229 218,029 218,217 
     218,199 218,199 218,029 218,029 218,217 
          
 7+320 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 218,649  218,680 219,007 219,007 219,007 219,037 218,837 218,649 
     218,632 219,007 218,837 218,837 218,649 
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  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   218,305 218,632 218,632 218,632 218,662 218,462 218,649 
     218,632 218,632 218,462 218,462 218,649 
          
 7+340 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 219,113  219,144 219,471 219,471 219,471 219,501 219,301 219,113 
     219,096 219,471 219,301 219,301 219,113 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   218,769 219,096 219,096 219,096 219,126 218,926 219,113 
     219,096 219,096 218,926 218,926 219,113 
          
 7+360 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 219,556  219,586 219,913 219,913 219,913 219,943 219,743 219,556 
     219,538 219,913 219,743 219,743 219,556 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   219,211 219,538 219,538 219,538 219,568 219,368 219,556 
     219,538 219,538 219,368 219,368 219,556 
          
 7+380 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 220,043  220,071 220,398 220,398 220,398 220,428 220,228 220,043 
     220,028 220,398 220,228 220,228 220,043 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   219,701 220,028 220,028 220,028 220,058 219,858 220,043 
     220,028 220,028 219,858 219,858 220,043 
          
 7+400 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 220,500  220,427 220,754 220,754 220,754 220,784 220,584 220,500 
     220,586 220,754 220,584 220,584 220,500 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   220,259 220,586 220,586 220,586 220,616 220,416 220,500 
     220,586 220,586 220,416 220,416 220,500 
          
 7+420 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 220,979  220,747 221,074 221,074 221,074 221,104 220,904 220,979 
     221,074 221,074 220,904 220,904 220,979 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   220,747 221,074 221,074 221,074 221,104 220,904 220,979 
     221,074 221,074 220,904 220,904 220,979 
          
 7+440 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 221,446  221,214 221,541 221,541 221,541 221,571 221,371 221,446 
     221,541 221,541 221,371 221,371 221,446 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   221,214 221,541 221,541 221,541 221,571 221,371 221,446 
     221,541 221,541 221,371 221,371 221,446 
          
 7+460 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 221,910  221,678 222,005 222,005 222,005 222,035 221,835 221,910 
     222,005 222,005 221,835 221,835 221,910 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   221,678 222,005 222,005 222,005 222,035 221,835 221,910 
     222,005 222,005 221,835 221,835 221,910 
          
 7+480 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 222,393  222,161 222,488 222,488 222,488 222,518 222,318 222,393 
     222,488 222,488 222,318 222,318 222,393 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   222,161 222,488 222,488 222,488 222,518 222,318 222,393 
     222,488 222,488 222,318 222,318 222,393 
          
 7+500 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 222,913  222,681 223,008 223,008 223,008 223,038 222,838 222,913 
     223,008 223,008 222,838 222,838 222,913 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   222,681 223,008 223,008 223,008 223,038 222,838 222,913 
     223,008 223,008 222,838 222,838 222,913 
          
 7+520 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 

 Esta./C.eje Lado Pie E.I. Berma I. C.bici Acera Ext. Aparca. Calzada Acera Int. 
          
 223,490  223,258 223,585 223,585 223,585 223,615 223,415 223,490 
     223,585 223,585 223,415 223,415 223,490 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   223,258 223,585 223,585 223,585 223,615 223,415 223,490 
     223,585 223,585 223,415 223,415 223,490 
          
 7+540 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 224,121  223,889 224,216 224,216 224,216 224,246 224,046 224,121 
     224,216 224,216 224,046 224,046 224,121 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   223,889 224,216 224,216 224,216 224,246 224,046 224,121 
     224,216 224,216 224,046 224,046 224,121 
          
 7+560 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 224,804  224,572 224,899 224,899 224,899 224,929 224,729 224,804 
     224,899 224,899 224,729 224,729 224,804 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   224,572 224,899 224,899 224,899 224,929 224,729 224,804 
     224,899 224,899 224,729 224,729 224,804 
          
 7+580 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 225,545  225,313 225,640 225,640 225,640 225,670 225,470 225,545 
     225,640 225,640 225,470 225,470 225,545 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   225,313 225,640 225,640 225,640 225,670 225,470 225,545 
     225,640 225,640 225,470 225,470 225,545 
          
 7+600 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 226,348  226,116 226,443 226,443 226,443 226,473 226,273 226,348 
     226,443 226,443 226,273 226,273 226,348 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   226,116 226,443 226,443 226,443 226,473 226,273 226,348 
     226,443 226,443 226,273 226,273 226,348 
          
 7+620 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 227,196  226,964 227,291 227,291 227,291 227,321 227,121 227,196 
     227,291 227,291 227,121 227,121 227,196 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   226,964 227,291 227,291 227,291 227,321 227,121 227,196 
     227,291 227,291 227,121 227,121 227,196 
          

PS 7+630,196 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 227,643  227,411 227,738 227,738 227,738 227,768 227,568 227,643 
     227,738 227,738 227,568 227,568 227,643 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   227,461 227,788 227,788 227,788 227,818 227,618 227,643 
     227,788 227,788 227,618 227,618 227,643 
          
 7+640 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 228,083  227,851 228,178 228,178 228,178 228,208 228,008 228,083 
     228,314 228,178 228,008 228,008 228,083 
  Der. 6,713 6,387 6,387 6,387 4,387 4,387 0,000 
   227,987 228,314 228,314 228,314 228,344 228,144 228,083 
     228,314 228,314 228,144 228,144 228,083 
          
 7+660 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 229,015  228,647 228,974 228,974 228,974 229,004 228,804 229,015 
     229,505 228,974 228,804 228,804 229,015 
  Der. 8,013 7,687 7,687 7,687 5,687 5,687 0,000 
   229,178 229,505 229,505 229,505 229,535 229,335 229,015 
     229,505 229,505 229,335 229,335 229,015 
          
 7+680 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 229,918  229,499 229,826 229,826 229,826 229,856 229,656 229,918 
     230,577 229,826 229,656 229,656 229,918 
  Der. 9,313 8,987 8,987 8,987 6,987 6,987 0,000 
   230,250 230,577 230,577 230,577 230,607 230,407 229,918 
     230,577 230,577 230,407 230,407 229,918 
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PS 7+680,196 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 229,926  229,506 229,833 229,833 229,833 229,863 229,663 229,926 
     229,833 229,833 229,663 229,663 229,926 
  Der. 9,326 9,000 9,000 9,000 7,000 7,000 0,000 
   230,259 230,586 230,586 230,586 230,616 230,416 229,926 
     230,586 230,586 230,416 230,416 229,926 
          
 7+700 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 230,632  230,213 230,540 230,540 230,540 230,570 230,370 230,632 
     231,292 230,540 230,370 230,370 230,632 
  Der. 9,326 9,000 9,000 9,000 7,000 7,000 0,000 
   230,965 231,292 231,292 231,292 231,322 231,122 230,632 
     231,292 231,292 231,122 231,122 230,632 
          
 7+720 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 231,146  230,726 231,053 231,053 231,053 231,083 230,883 231,146 
     231,806 231,053 230,883 230,883 231,146 
  Der. 9,326 9,000 9,000 9,000 7,000 7,000 0,000 
   231,479 231,806 231,806 231,806 231,836 231,636 231,146 
     231,806 231,806 231,636 231,636 231,146 
          
 7+740 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 231,508  231,089 231,416 231,416 231,416 231,446 231,246 231,508 
     232,168 231,416 231,246 231,246 231,508 
  Der. 9,326 9,000 9,000 9,000 7,000 7,000 0,000 
   231,841 232,168 232,168 232,168 232,198 231,998 231,508 
     232,168 232,168 231,998 231,998 231,508 
          
 7+760 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 231,688  231,269 231,596 231,596 231,596 231,626 231,426 231,688 
     232,348 231,596 231,426 231,426 231,688 
  Der. 9,326 9,000 9,000 9,000 7,000 7,000 0,000 
   232,021 232,348 232,348 232,348 232,378 232,178 231,688 
     232,348 232,348 232,178 232,178 231,688 
          
 7+780 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 231,731  231,312 231,639 231,639 231,639 231,669 231,469 231,731 
     232,391 231,639 231,469 231,469 231,731 
  Der. 9,326 9,000 9,000 9,000 7,000 7,000 0,000 
   232,064 232,391 232,391 232,391 232,421 232,221 231,731 
     232,391 232,391 232,221 232,221 231,731 
          

PS 7+780,196 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 231,731  231,311 231,638 231,638 231,638 231,668 231,468 231,731 
     231,638 231,638 231,468 231,468 231,731 
  Der. 9,326 9,000 9,000 9,000 7,000 7,000 0,000 
   232,064 232,391 232,391 232,391 232,421 232,221 231,731 
     232,391 232,391 232,221 232,221 231,731 
          
 7+800 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 231,626  231,206 231,533 231,533 231,533 231,563 231,363 231,626 
     232,286 231,533 231,363 231,363 231,626 
  Der. 9,326 9,000 9,000 9,000 7,000 7,000 0,000 
   231,959 232,286 232,286 232,286 232,316 232,116 231,626 
     232,286 232,286 232,116 232,116 231,626 
          
 7+820 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 231,359  230,940 231,267 231,267 231,267 231,297 231,097 231,359 
     232,019 231,267 231,097 231,097 231,359 
  Der. 9,326 9,000 9,000 9,000 7,000 7,000 0,000 
   231,692 232,019 232,019 232,019 232,049 231,849 231,359 
     232,019 232,019 231,849 231,849 231,359 
          
 7+840 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 230,942  230,523 230,850 230,850 230,850 230,880 230,680 230,942 
     231,602 230,850 230,680 230,680 230,942 
  Der. 9,326 9,000 9,000 9,000 7,000 7,000 0,000 
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   231,275 231,602 231,602 231,602 231,632 231,432 230,942 
     231,602 231,602 231,432 231,432 230,942 
          
 7+860 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 230,347  229,928 230,255 230,255 230,255 230,285 230,085 230,347 
     231,007 230,255 230,085 230,085 230,347 
  Der. 9,326 9,000 9,000 9,000 7,000 7,000 0,000 
   230,680 231,007 231,007 231,007 231,037 230,837 230,347 
     231,007 231,007 230,837 230,837 230,347 
          
 7+880 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 229,649  229,230 229,557 229,557 229,557 229,587 229,387 229,649 
     230,309 229,557 229,387 229,387 229,649 
  Der. 9,326 9,000 9,000 9,000 7,000 7,000 0,000 
   229,982 230,309 230,309 230,309 230,339 230,139 229,649 
     230,309 230,309 230,139 230,139 229,649 
          

PS 7+880,196 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 229,641  229,221 229,548 229,548 229,548 229,578 229,378 229,641 
     229,548 229,548 229,378 229,378 229,641 
  Der. 9,326 9,000 9,000 9,000 7,000 7,000 0,000 
   229,974 230,301 230,301 230,301 230,331 230,131 229,641 
     230,301 230,301 230,131 230,131 229,641 
          
 7+900 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 228,765  228,346 228,673 228,673 228,673 228,703 228,503 228,765 
     229,335 228,673 228,503 228,503 228,765 
  Der. 8,038 7,712 7,712 7,712 5,712 5,712 0,000 
   229,008 229,335 229,335 229,335 229,365 229,165 228,765 
     229,335 229,335 229,165 229,165 228,765 
          
 7+920 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 227,709  227,289 227,616 227,616 227,616 227,646 227,446 227,709 
     228,188 227,616 227,446 227,446 227,709 
  Der. 6,738 6,412 6,412 6,412 4,412 4,412 0,000 
   227,861 228,188 228,188 228,188 228,218 228,018 227,709 
     228,188 228,188 228,018 228,018 227,709 
          

PS 7+930,196 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 227,131  226,711 227,038 227,038 227,038 227,068 226,868 227,131 
     227,038 227,038 226,868 226,868 227,131 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   227,236 227,563 227,563 227,563 227,593 227,393 227,131 
     227,563 227,563 227,393 227,393 227,131 
          
 7+940 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 226,555  226,136 226,463 226,463 226,463 226,493 226,293 226,555 
     226,988 226,463 226,293 226,293 226,555 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   226,661 226,988 226,988 226,988 227,018 226,818 226,555 
     226,988 226,988 226,818 226,818 226,555 
          
 7+960 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 225,346  225,046 225,373 225,373 225,373 225,403 225,203 225,346 
     225,658 225,373 225,203 225,203 225,346 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   225,331 225,658 225,658 225,658 225,688 225,488 225,346 
     225,658 225,658 225,488 225,488 225,346 
          
 7+980 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 224,279  224,047 224,374 224,374 224,374 224,404 224,204 224,279 
     224,433 224,374 224,204 224,204 224,279 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   224,106 224,433 224,433 224,433 224,463 224,263 224,279 
     224,433 224,433 224,263 224,263 224,279 
          
 8+000 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 223,352  223,120 223,447 223,447 223,447 223,477 223,277 223,352 
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     223,447 223,447 223,277 223,277 223,352 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   223,120 223,447 223,447 223,447 223,477 223,277 223,352 
     223,447 223,447 223,277 223,277 223,352 
          
 8+020 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 222,582  222,350 222,677 222,677 222,677 222,707 222,507 222,582 
     222,677 222,677 222,507 222,507 222,582 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   222,350 222,677 222,677 222,677 222,707 222,507 222,582 
     222,677 222,677 222,507 222,507 222,582 
          
 8+040 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 221,952  221,720 222,047 222,047 222,047 222,077 221,877 221,952 
     222,047 222,047 221,877 221,877 221,952 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   221,720 222,047 222,047 222,047 222,077 221,877 221,952 
     222,047 222,047 221,877 221,877 221,952 
          
 8+060 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 221,526  221,294 221,621 221,621 221,621 221,651 221,451 221,526 
     221,621 221,621 221,451 221,451 221,526 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   221,294 221,621 221,621 221,621 221,651 221,451 221,526 
     221,621 221,621 221,451 221,451 221,526 
          
 8+073,106 Izq. -6,076 -5,750 -5,750 -5,750 -3,750 -3,750 0,000 
 221,311  221,079 221,406 221,406 221,406 221,436 221,236 221,311 
     221,406 221,406 221,236 221,236 221,311 
  Der. 6,076 5,750 5,750 5,750 3,750 3,750 0,000 
   221,079 221,406 221,406 221,406 221,436 221,236 221,311 
     221,406 221,406 221,236 221,236 221,311 
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 0+020 Izq. -5,190 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000 -4,000 0,000 
 218,325  217,929 218,525 218,525 218,525 218,525 218,325 218,325 
     218,525 218,525 218,325 218,325 218,325 
  Der. 5,190 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0,000 
   217,929 218,525 218,525 218,525 218,525 218,325 218,325 
     218,525 218,525 218,325 218,325 218,325 
          
 0+039,701 Izq. -2,534      0,000 
 218,380  218,380      218,380 
     218,580    218,380 
  Der. 5,190 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 0,000 
   217,984 218,580 218,580 218,580 218,580 218,380 218,380 
     218,580 218,580 218,380 218,380 218,380 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

 

Como motivo de las obras necesarias a ejecutar para el ensanche y refuerzo de la C.P BA-058 Don 

Álvaro – Mérida, se ven afectados varios elementos, por un lado el Cordel de la Tijera y por otro, los 

numerosos accesos existentes a las fincas colindantes a la vía objeto de estudio. 

Tal y como puede consultarse en el Anejo nº 6 Coordinación con otros Organismos, se ha solicitado 

información sobre las posibles afecciones que las nuevas condiciones de la vía pudiera provocar 

sobre los servicios existentes en la zona objeto de estudio. De las respuestas recibidas, única existe 

afección sobre el Cordel de la Tijera. El resto de servicios como líneas eléctricas o red de gas, no se 

verán afectadas. 

 

2.- SERVICIOS EXISTENTES. REPOSICIÓN DE LOS MISMOS. 

 

Los servicios afectados por las nuevas características de la vía son: 

 

CORDEL DE LA TIJERA 

La C.P BA-058 intercepta al Cordel de la Tijera (Código: 06043001) en torno al P.K. 4+700, en 

concreto en las siguientes coordenadas. 

 
Imagen 1. Vías pecuarias existentes en la zona. Fuente: Visor de Vías Pecuarias. 

 

VIA PECUARIA (HUSO 30 ETRS 89). CORTE CON EL TRAZADO. 

 X Y 

CORDEL DE LA TIJERA 732706 306489 

Tabla 1. Coordenadas del corte de la vía pecuaria con la carretera objeto de estudio. 
 

Se resuelve con el diseño de un acceso a ambos lados de la vía acorde con las recomendaciones 

recibidas por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Medio Ambiente 

y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Junta de Extremadura. 

A continuación se muestra un esquema del diseño planteado para los accesos de carácter públicos. 

 

 

 

Imagen 2. Diseño de los accesos de carácter público. 

 

 

CORDEL DE LA TIJERA 
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Anejo Nº 12. Servicios Afectados.- 4  

 

 

Línea eléctrica 

 

Tras conocer que la línea eléctrica de alta tensión que cruza a la carretera objeto de estudio en 

diversos puntos, es titularidad de Red Eléctrica de España y tras la correspondencia mantenida con 

dicha empresa, se han aplicado los criterios referentes a límites de seguridad exigidos por la 

normativa vigente. Estos límites de seguridad se plasman en la correspondencia mantenida con 

dicha compañía. 

Tras la comprobación de dichos límites, se afirma la no afección en lo que respecta a los vanos 6-7 

de la línea a 220 kV MÉRIDA – TRUJILLO ni 290-291 de la línea a 400 kV ALMARÁZ C.N. – 

BIENVENIDA que discurre por la zona objeto de estudio. 

 

3.- SERVIDUMBRES. 

 

Se prevén la reposición de los accesos a las fincas colindantes y a vías de comunicación de dominio 

público, mediante los oportunos pasos salvacunetas. 

 

 
Imagen 3. Detalle de salvacunetas para accesos privados. 

 

 
Imagen 4. Detalle de salvacunetas para accesos públicos. 
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Anejo Nº 13. Accesos.-3 
 

 

1.- OBJETO. 
 

El presente anejo tiene por objeto realizar un estudio del estado de los accesos existentes (públicos y 

privados), así como de las actuaciones a realizar en todos aquellos que se ven afectados por las 

obras proyectadas. Todas las actuaciones propuestas estarán encaminadas a mejorar la 

accesibilidad y seguridad de los accesos, y a subsanar las afecciones de la obra, siguiendo los 

siguientes criterios: 

 

 Todos los usuarios de la carretera que antes de la obra accedían por ella a su propiedad, 

mediante accesos privados o públicos autorizados, podrán seguir haciéndolo una vez 

ejecutada la obra objeto del presente proyecto. 

 

 Las actuaciones propuestas estarán encaminadas a mejorar la accesibilidad y seguridad del 

acceso. 

 

 Todas las afecciones producidas por la obra en aquellos accesos legales actuales, serán 

restaurados para que cumplan al menos la accesibilidad y seguridad que tenían antes de las 

obras.  

 

Este anejo se aplica al Proyecto de “ENSANCHE Y REFUERZO DE LA CP BA-58 Don Álvaro a 

Mérida”. 

 

2.- ACTUACIONES A REALIZAR. 
 
En el proyecto se distingue entre dos tipos de accesos, públicos y privados, y cada uno de ellos 

tendrá unas características concretas. 

 

 Accesos públicos 

Se realizarán con una anchura mínima de 6 m. y una profundidad de 5 m. El radio de 

abocinamiento con la carretera será de 5 m. 

 

 Accesos privados 

Se realizarán con una anchura mínima de 5 m. y una profundidad de 4 m. El radio de 

abocinamiento con la carretera será de 4 m. 

 

TIPO DE ACCESO ANCHURA (m) PROFUNDIDAD (m) RADIO DE 
ABOCINAMIENTO (m) 

PÚBLICO 6,00 5,00 5,00 

PRIVADO 5,00 4,00 4,00 

 
Tabla 1 

 

Todos aquellos accesos que necesiten disponer de paso salvacunetas para dar continuidad a la red 

de drenaje longitudinal, se realizara con tubo de hormigón de diámetro 600 mm, disponiendo 

boquillas tipo pico flauta protegidas con rejillas metálicas. La longitud mínima de los tubos de 

hormigón D=600 mm a colocar, dependerá del caso en el que nos encontremos, y será la indicada 

para cada acceso en las mediciones y documentación gráfica del proyecto. 

Todos aquellos accesos que se vean afectados por las obras proyectadas y que actualmente 

dispongan de tubos de diámetro inferior a 600 mm, serán eliminados y sustituidos por tubos de 

hormigón de D=600 mm. 

 

Todos los accesos se pavimentarán mediante un firme compuesto por: 

 

 Capa de zahorra artificial ZA-0/20, con un espesor de 15 cm. compactada al 98% del Proctor 

Modificado. 

 

 Solera de hormigón en masa de 10 cm de espesor, ejecutado con hormigón HM-20/B/20/IIa. 

 

La medición y valoración económica del acondicionamiento de los accesos afectados, se ha 

incorporado a las mediciones y presupuesto de la obra. 

 

3.- RELACIÓN DE ACCESOS EXISTENTES. 
 
En las siguientes fichas se muestran los accesos actuales, donde se puede consultar la situación y el 

estado actual de los mismos, así como las actuaciones a realizar en todos aquellos que se ven 

afectados por la obra a ejecutar. 
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DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A1 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 0+040 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 3,70 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada   Longitud 3,90 m 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=6,10 m. 

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A2 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 0+100 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 4,10 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 4,20 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=6,10 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A3 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 0+240 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 22,90 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada   Longitud 23,10 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=15,40 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A4 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 0+320 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 11,00 m 

PROPIEDAD Público X Privado  

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal   Existente NO 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada  X Longitud - 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro - 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A5 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 0+475 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 6,90 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 7,00 m 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro 400 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI NO SI NO 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A6 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 1+070 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 6,50 m 

PROPIEDAD Público X Privado  

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada   Longitud 6,60 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI NO SI NO 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A7 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 1+640 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 7,60 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal   Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada  X Longitud 7,80 m 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

NO SI NO SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A8 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 1+640 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 7,50 m 

PROPIEDAD Público X Privado  

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 7,70 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI NO SI NO 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A9 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 1+780 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 8,80 m 

PROPIEDAD Público X Privado  

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 9,20 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

NO SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=8,55 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A10 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 2+300 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 9,70 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal   Existente NO 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada   Longitud - 

Tierras  Pendiente Crítica  X Diámetro - 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 

394



   
 
 
 

 
 
 
Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 13. Accesos.-14 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A11 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 2+630 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 5,50 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente NO 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada   Longitud - 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro - 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI NO SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A12 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 2+700 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 9,80 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente NO 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud - 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro - 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-16 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A13 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 3+760 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 4,50 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal   Existente NO 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada  X Longitud - 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro - 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI NO 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-17 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A14 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 3+760 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 16,70 m 

PROPIEDAD Público X Privado  

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente NO 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud - 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro - 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

NO SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-18 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A15 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 4+260 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 33,70 m 

PROPIEDAD Público X Privado  

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente NO 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud - 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro - 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) SI (BANDA DE PARALIZACIÓN) 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-19 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A16 (margen izquierdo) 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 4+475 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 14,50 m 

PROPIEDAD Público X Privado  

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente NO 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud - 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro - 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Apertura de cuneta para continuidad de drenaje longitudinal del ferrocarril. 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-20 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A16 (margen derecho) 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 4+475 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 7,30 m 

PROPIEDAD Público X Privado  

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 7,50 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI NO SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=8,00 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-21 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A17 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 4+660 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 10,60 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal   Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada  X Longitud 10,70 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 400 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI NO SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=8,10 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-22 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A18 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 4+725 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 6,40 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada   Longitud 6,70 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 400 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI NO SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=7,25 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-23 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A19 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 4+860 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 4,80 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada   Longitud 5,00 m 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

NO SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=6,65 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-24 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A20 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 4+980 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 4,40 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada   Longitud 4,60 m 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

NO SI NO SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=5,60 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-25 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A21 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 4+990 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 5,10 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 5,40 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 400 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=6,55 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-26 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A22 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 5+060 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 5,80 m 

PROPIEDAD Público X Privado  

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 6,20 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI NO SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-27 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A23 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 5+060 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 10,40 m 

PROPIEDAD Público X Privado  

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 10,90 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI NO SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-28 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A24 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 5+090 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 4,80 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada   Longitud 4,80 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 2400 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI NO SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-29 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A25 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 5+090 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 4,80 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal   Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada  X Longitud 5,00 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 700 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI NO SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-30 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A26 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 5+320 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 17,70 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 17,90 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 400 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=18,00 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-31 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A27 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 5+490 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 15,30 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 15,60 m 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro 800 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

NO SI NO SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=6,65 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-32 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A28 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 5+645 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 10,00 m 

PROPIEDAD Público X Privado  

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal   Existente NO 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada  X Longitud - 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro - 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Colocación de tubo de hormigón D=600 mm y L=10,85 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-33 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A29 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 5+685 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 11,50 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal  X Existente NO 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada   Longitud - 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro - 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Colocación de tubo de hormigón D=600 mm y L=7,10 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-34 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A30 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 5+710 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 5,70 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal   Existente NO 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada  X Longitud - 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro - 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI NO SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Colocación de tubo de hormigón D=600 mm y L=7,10 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-35 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A31 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 5+800 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 4,50 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal   Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada  X Longitud 4,70 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-36 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A32 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 5+830 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 6,40 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 6,50 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-37 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A33 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 5+830 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 4,60 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal   Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada  X Longitud 5,00 m 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro 400 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-38 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A34 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 6+040 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 10,00 m 

PROPIEDAD Público X Privado  

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 10,40 m 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

NO SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-39 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A35 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 6+335 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 6,10 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada   Longitud 6,40 m 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI NO SI NO 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=6,60 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-40 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A36 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 6+400 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 6,20 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal   Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada  X Longitud 6,40 m 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=8,50 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-41 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A37 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 6+530 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 6,50 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal   Existente NO 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud - 

Tierras  Pendiente Crítica  X Diámetro - 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-42 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A38 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 6+605 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 57,00 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 57,00 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-43 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A39 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 6+615 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 11,00 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada   Longitud 11,50 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=8,30 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-44 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A40 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 6+700 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 7,20 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 7,30 m 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro 400 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI NO 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=6,30 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-45 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A41 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 6+710 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 3,90 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada   Longitud 4,20 m 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro 400 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

NO SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=8,65 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-46 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A42 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 6+725 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 5,70 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano  No Urbano X 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal   Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada  X Longitud 6,50 m 

Tierras X Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI NO SI NO 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 Sustitución del tubo de drenaje longitudinal existente por tubo de hormigón D=600 mm y L=6,30 m.  

 Ejecución de boquillas tipo pico flauta con rejilla metálica. 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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Anejo Nº 13. Accesos.-47 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A43 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 6+780 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 10,00 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano X No Urbano  

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 10,20 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 

428



   
 
 
 

 
 
 
Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 13. Accesos.-48 
 

 

DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A44 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 6+780 Margen Carretera Izquierdo 

LONGITUD 15,40 m 

PROPIEDAD Público  Privado X 

TIPO Urbano X No Urbano  

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón X Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa  Pendiente moderada   Longitud 15,40 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

NO NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical STOP D=60 cm. 

 Pavimentación del acceso con firme: 15 cm zahorra artificial + 10 cm hormigón HM-20/B/20/IIa 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 
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DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A45 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 7+780 Margen Carretera Derecha 

LONGITUD 13,00 m 

PROPIEDAD Público X Privado  

TIPO Urbano X No Urbano  

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente NO 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud - 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro - 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) SI (STOP) 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Colocación de señalización vertical. 

 

 

 

 

 
FOTOGRAFÍAS 

 

VISTA DESDE EL ACCESO 

 

VISTA DESDE EL MARGEN OPUESTO 

 

VISTA LONGITUDINAL 
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DATOS DEL ACCESO 

ACCESO Nº A47 

SITUACIÓN Punto Kilométrico 7+870 Margen Carretera Derecho 

LONGITUD 5,70 m 

PROPIEDAD Público X Privado  

TIPO Urbano X No Urbano  

 

CARACTERÍSTICAS DEL ACCESO 

FIRME TOPOGRAFÍA DRENAJE LONGITUDINAL 

Hormigón  Horizontal  X Existente SI 

Mezcla Bituminosa X Pendiente moderada   Longitud 5,90 m 

Tierras  Pendiente Crítica   Diámetro 600 mm 

 

SEÑALIZACIÓN DEL ACCESO 

VERTICAL HORIZONTAL 

SI (STOP) NO 

 

MOVILIDAD PERMITIDA 

ENTRADAS SALIDAS 

Dirección Don Álvaro Dirección Mérida Dirección Don Álvaro Dirección Mérida 

SI SI SI SI 

 

ACTUACIONES PREVISTAS 

 

 Eliminación del tubo de drenaje longitudinal existente por modificación del trazado.  
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1.- OBJETO. 
 

El presente anejo tiene por objeto dar cumplimiento a la Norma de Construcción Sismorresistente 

NCSE-02 aprobada por Real Decreto 997/2002 de 27 de Septiembre, estableciendo en el punto 

1.3.1. “Cumplimiento de la Norma en la fase de proyecto” la obligatoriedad de incluir un apartado en 

la Memoria de todo proyecto denominado “Acciones Sísmicas”. 

 

Este anejo se aplica al Proyecto de “ENSANCHE Y REFUERZO DE LA CP BA-58 Don Álvaro a 

Mérida”. 

 

2.- CLASIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN. 
 
A los efectos de aplicación esta Norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños que 

puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate, las 

construcciones se clasifican en: 

 

1. De importancia moderada 

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto pueda 

ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos 

significativos a terceros. 

 

2. De importancia normal 

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio 

para la colectividad, o producir importantes pérdidas económicas, sin que en ningún caso se 

trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 

 

3. De importancia especial  

Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio imprescindible o dar 

lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las construcciones que así se 

consideren en el planeamiento urbanístico y documentos públicos análogos así como en 

reglamentaciones más específicas y, al menos, las siguientes construcciones:  

 Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 

 Edificios e instalaciones básicas de comunicaciones, radio, televisión, centrales 

telefónicas y telegráficas. 

 Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de 

desastre. 

 Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, 

fuerzas armadas y parques de maquinaria y de ambulancias. 

 Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones como depósitos de 

agua, gas, combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales 

eléctricas y centros de transformación. 

 Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, 

etc. que estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o 

disposiciones específicas de puentes de carretera y de ferrocarril. 

 Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de 

ferrocarril, aeropuertos y puertos. 

 Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real 

Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los 

riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias 

peligrosas. 

 Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, 

grandes presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede 

derivarse de su posible rotura o de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en 

las categorías A o B del Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses 

vigente. 

 Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de 

interés cultural o similar, por los órganos competentes de las Administraciones 

Públicas. 

 Las construcciones destinadas a espectáculos públicos y las grandes superficies 

comerciales, en las que se prevea una ocupación masiva de personas. 

De acuerdo con lo anterior las construcciones que pudieran ser necesarias en este proyecto se 

clasifican como de IMPORTANCIA ESPECIAL. 

 

3.- ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA. 
 
La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de peligrosidad sísmica 

que se adjunta. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad “g”, la 
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aceleración sísmica básica, ab - un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie 

del terreno- y el coeficiente de contribución K, que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos 

de terremotos esperados en la peligrosidad sísmica de cada punto. 

 

La lista del anejo 1 incluida en la norma detalla por municipios los valores de la aceleración sísmica 

básica iguales o superiores a 0,04g, junto con los del coeficiente de contribución K. 

 

En la siguiente figura recogida en la norma se puede observar el mapa de peligrosidad sísmica de 

España, donde se indican las zonas con su valor de la aceleración sísmica básica.  

 

 
 
 

Las obras se desarrollan en los términos municipales de Don Álvaro y Mérida (Badajoz), y según el 

anejo 1 de la norma resulta que la aceleración sísmica básica en la zona del Proyecto es inferior a 

0,04g, tal y como se recoge en la NCSE-02. 

 

Se adjunta relación de los términos municipales de la provincia de Badajoz donde la aceleración 

sísmica básica en superior o igual a 0,04g. En dicha lista de municipios no se encuentran Don Álvaro 

y Mérida. 
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4.- CRITERIOS DE APLICACIÓN. 
 
Según el artículo 1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma, la aplicación de la Norma es 

obligatoria en todas las construcciones, excepto: 

 

 En las construcciones de importancia moderada. 

 

 En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica 

ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 
 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas 

las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art.2.1) sea inferior a 0,08g. No 

obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más de siete plantas si la 

aceleración sísmica de cálculo, ac, (art.2.2) es igual o mayor de 0,08 g. 

 

Por lo tanto, al ser construcciones de importancia especial y estar en zonas cuya aceleración sísmica 

básica es inferior a 0,04g, NO es de aplicación la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02. 
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1.- OBJETO. 
 

El objeto de este anejo es fijar las bases de cálculo consideradas para el dimensionamiento de todos 

los elementos estructurales que forman parte del Proyecto de “ENSANCHE Y REFUERZO DE LA 

CP BA-58 Don Álvaro a Mérida”. Teniendo en cuenta todas las acciones que pueden actuar sobre 

dichos elementos estructurales, y analizar la respuesta de los mismos, para así poder determinar las 

dimensiones de las piezas y el armado de las mismas. 

 

Las actuaciones proyectadas generan la necesidad de realizar una ampliación de la obra de drenaje 

transversal actual situada en el Arroyo del Judío, que se realizara mediante la ejecución de una losa 

maciza de hormigón armado apoyada sobre la estructura existente. Dicha losa se dimensiona para 

que su respuesta frente a las acciones que actuaran sobre ella durante su vida útil, cumplan los 

estados límites últimos y de servicio que marca la normativa vigente. 

 

2.- ANTECEDENTES. 
 

Tras las inspecciones visuales in situ realizadas, se ha observado que la estructura actual fue 

ampliada anteriormente, ya que existen en la misma dos zonas claramente diferenciadas, una de 

ellas resuelta con fábrica de ladrillo, y la otra con hormigón armado.  

 

  
Foto 1. Estructura original de fábrica de ladrillo Foto 2. Estructura ampliada de hormigón armado 

 

Para garantizar el drenaje transversal, la sección hidráulica está compuesta por 3 arcos de idénticas 

dimensiones tanto en la estructura original como en la ampliada, concretamente cada arco tiene un 

ancho en su base de 2,20 metros y una altura libre a la clave del arco de 1,85 metros. El ancho de 

2,20 m. se mantiene hasta una altura desde la base de 0,75 m., comenzando a partir de esta altura el 

desarrollo del arco. La parte ampliada consta de aletas de hormigón armado a ambos lados para 

contener los terraplenes de la carretera, con una longitud de 3,50 m. y un espesor de 0,45 m. 

 

La longitud de la estructura original es de 5,10 m. y la de la estructura ampliada de 2,90 m., lo que 

lleva al conjunto de la estructura a una longitud total de 8,00 m. transversal a la carretera actual. 

 

  
Foto 3. Encuentro aleta  en estructura ampliada Foto 4. Estructura original y ampliada 

 

No se han observado fallos estructurales en ninguna de las dos zonas que componen la estructura 

actual, presentando tanto la estructura original como la ampliada un correcto funcionamiento frente a 

las acciones a las que se encuentran sometidas actualmente. 

 

3.- NORMATIVA TÉCNICA UTILIZADA 
 
La normativa técnica utilizada para realizar el análisis, diseño y cálculo de los elementos 

estructurales, ha sido la que a continuación se relaciona: 
 

 

 

 

 

 

 3.1. HORMIGÓN   

  INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE-08) 
 

 

 

 

 

 

 

 3.2. INSTRUCCIONES PARA PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

3.2.1. CEMENTO 
 

 

INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS (RC-08) 
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3.3. ACCIONES   

INSTRUCCIÓN SOBRE LAS ACCIONES A CONSIDERAR EN EL PROYECTO DE 

PUENTES DE CARRETERA (IAP-11) 

 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) 

 

4.- DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA. 
 
Como solución estructural para la ampliación de la plataforma de la carretera CP BA-58 en la zona 

de la estructura existente en el arroyo del Judío, se ha optado por ejecutar una losa maciza de 

hormigón armado apoyada sobre la estructura existente, volando la misma a ambos lados de la 

existente, concretamente 0,60 m. en el margen izquierdo y 1,47 m. en el derecho.  

 

 

 

 

Para poder ejecutar la solución proyectada se procederá del siguiente modo: 

 

 Eliminación del firme existente compuesto por una capa de material granular más una capa 

de aglomerado asfáltico.  

 

 Una vez eliminado se procederá a realizar una regularización sobre la estructura existente, 

mediante hormigón ligero HLE-25/B/20/IIa, aplicando la pendiente del peralte definitivo de la 

carretera. Los límites de dicha regularización serán coincidentes con las dimensiones de la 

estructura actual, tanto longitudinal como transversalmente a la carretera. El hormigón 

utilizado cumplirá lo indicado en el anejo 16 de la EHE-08, y su densidad máxima será de 14 

kN/m3, manteniendo la resistencia mínima de 25 Mpa. 

 
 Tras haber realizado la regularización mediante hormigón ligero, se procederá a la ejecución 

de la losa maciza de hormigón armado HA-25/B/20/IIa, compuesta por dos planos de armado 

(superior e inferior) que contaran con barras longitudinales y transversales de ø16 separadas 

25 cm, el acero es del tipo B-500S. 

 
 Sobre la losa maciza de hormigón armado se dispondrá una capa de aglomerado asfáltico en 

caliente de espesor 10 cm.  

 

La justificación de los materiales se basa por una parte en el informe geotécnico de la zona de 

estudio, en condicionantes meteorológicos y geográficos y en normativas como la EHE-08. Conforme 

a esta normativa, definimos el tipo de exposición relativa a la corrosión de las armaduras.  

 

El lugar donde se ubica la estructura es una zona ambiental de clase Normal. Es una estructura que 

se encuentra enterrada y sometida a una humedad alta, al tener un uso de drenaje del arroyo del 

Judío. Siguiendo estos valores podemos considerar que la estructura objeto del presente anejo está 

sometida a una clase general de exposición ambiental de tipo IIa. Aunque nuestra losa forma parte 

de la carretera, no podemos considerar que se pueda producir la clase de exposición tipo E (erosión), 

propia de los pavimentos de hormigón, ya que en nuestro caso la rodadura de los vehículos no se va 

a realizar directamente sobre la losa de hormigón proyectada, sino sobre una capa de aglomerado 

asfáltico de 10 cm de espesor.  
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En cuanto a resistencia, por requisitos de durabilidad del hormigón, seguimos el artículo 37.3 de la 

EHE-08, concretamente la tabla 37.3.2 b que indica la resistencias mínimas que debe tener el 

material en función de la exposición ambiental a la que se encuentra, en nuestro caso al ser un 

ambiente IIa el valor mínimo para el hormigón armado es 25 Mpa. En cuanto a la dosificación del 

hormigón seguiremos lo indicado en la tabla 37.3.2 a del artículo 37.3 de la EHE-08. 

 

 

 

Por lo tanto tomamos la resistencia de 25 Mpa para realizar los cálculos y comprobaciones de la 

estructura proyectada (losa maciza de hormigón armado). 

 

El tamaño máximo del árido está regido por 3 puntos. Los dos primeros no podemos asegurar 

cumplirlos ya que están relacionados con la disposición de las armaduras, y todavía no las hemos 

calculado. Por ello nos basamos en el punto que dice lo siguiente:  

 0,8 veces la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o 

entre un borde la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º con la 

dirección de hormigonado. 

0,8 x 250 mm= 200 mm. 

 

 1,25 veces la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un 

ángulo no mayor que 45º con la dirección de hormigonado.  

1,25 x 90 mm= 112,50 mm. 

 

 0,25 veces la dimensión mínima de la pieza. Para tener el mismo tamaño de árido en 

todos los elementos de la obra se escoge la pieza con menor espesor, las aletas.  

0,25 x 250 mm= 62,50 mm.  

Se elige un tamaño máximo de árido de 20 mm para tener una holgura, y así cumplir las restricciones 

relacionadas con las armaduras, y cumplir sin problemas las indicaciones del artículo 69.4.1.1 

respecto a las distancias libres entre barras. 

 

Resumiendo, la definición de los materiales es la siguiente:  

 hormigón HA-25/B/20/ IIa 

 armaduras pasivas B-500S  

Todos los elementos que componen la solución estructural proyectada se ejecutarán in situ. 

 

Para realizar el dimensionamiento de la losa maciza, se ha modelizado la estructura existente en el 

programa de cálculo y se ha considerado la losa apoyada sobre los elemento verticales de los arcos 

que forman la estructura existente. De este modo, comprobamos la losa trabajando a flexión en 

vanos de 2,20 metros, y comprobamos que las tensiones soportadas por los muros existentes no 

sobrepasan las máximas admisibles del material con las dimensiones reales. 

 

En los laterales derecho e izquierdo de la losa se han considerado pilares metálicos que simulan los 

elementos verticales de las barreras de contención metálicas que se colocarán, y aplicando cargas 

horizontales en las cabezas de los mismos, simulamos en la losa los esfuerzos sobre barandillas 

indicados en el artículo 4.1.7. de la Instrucción IAP-11. 
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La estructura consta de un gálibo vertical de 1,50 m y una longitud libre de 4,30 metros, lo que 

permite el paso del caudal de cálculo para la máxima avenida con un periodo de retorno de 500 

años.  

La losa superior dispone de un canto de 0,35 m y la losa inferior, paralela a esta, cuenta con el 

mismo espesor.  

El predimensionamiento geométrico del dintel suele seguir la expresión 0,1·L para el canto, pero 

se ha buscado reducir este espesor ya que el cálculo de la estructura se ha realizado con precisión. 

Para asegurarnos que este valor es correcto, se decide calcular la flecha de la pieza y comprobar 

que cumple la normativa vigente.  

 

5.- MÉTODOS DE CÁLCULO. 
 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las 

teorías clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto 

de las acciones exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la 

estructura, minorando las resistencias de los materiales. 

 

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o 

rotura, adherencia, anclaje y fatiga (si procede). En los estados límites de servicio, se comprueba: 

deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 

 

Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles 

con los coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de 

seguridad definidos en el art. 12º de la norma EHE-08 y las combinaciones de hipótesis básicas 

definidas en el art. 13º de la norma EHE-08. 

La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán 

de acuerdo a un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos 

y deformaciones, el principio de superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico 

de los materiales y la estructura. 

 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de los 

forjados (vigas, viguetas, losas, nervios) se obtendrán los diagramas envolventes para cada 

esfuerzo. Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones 

definidas. 

 

6.- CÁLCULOS POR ORDENADOR. 
 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha 

dispuesto de los siguientes programas informáticos: 

 

CYPECAD (versión 2017a y licencia nº 123624), perteneciente a la empresa CYPE Ingenieros. 

 
CYPECAD ha sido concebido para realizar el cálculo y dimensionado de estructuras de hormigón 

armado y metálicas diseñado con forjados unidireccionales, reticulares y losas macizas para edificios 

sometidos a acciones verticales y horizontales. Las vigas de forjados pueden ser de hormigón y 

metálicas. Los soportes pueden ser pilares de hormigón armado, metálicos, pantallas de hormigón 

armado, muros de hormigón armado con o sin empujes horizontales y muros de fábrica. La 

cimentación puede ser fija (por zapatas o encepados) o flotante (mediante vigas y losas de 

cimentación). 

 

El análisis de las solicitaciones se realiza mediante un cálculo espacial en 3D, por métodos 

matriciales de rigidez, formando todos los elementos que definen la estructura: pilares, pantallas 

H.A., muros, vigas y forjados. 

 

Se establece la compatibilidad de deformaciones en todos los nudos, considerando 6 grados de 

libertad, y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el 

comportamiento rígido del forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo 

(diafragma rígido). Por tanto, cada planta sólo podrá girar y desplazarse en su conjunto (3 grados de 

libertad). 

La consideración de diafragma rígido para cada zona independiente de una planta se mantiene 

aunque se introduzcan vigas y no forjados en la planta. 

 

Cuando en una misma planta existan zonas independientes, se considerará cada una de éstas como 

una parte distinta de cara a la indeformabilidad de esa zona, y no se tendrá en cuenta en su 

conjunto. Por tanto, las plantas se comportarán como planos indeformables independientes. Un pilar 

no conectado se considera zona independiente. 
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Para todos los estados de carga se realiza un cálculo estático, (excepto cuando se consideran 

acciones dinámicas por sismo, en cuyo caso se emplea el análisis modal espectral), y se supone un 

comportamiento lineal de los materiales y, por tanto, un cálculo de primer orden, de cara a la 

obtención de desplazamientos y esfuerzos. 

 

La estructura se discretiza en elementos tipo barra, emparrillados de barras y nudos, y elementos 

finitos triangulares de la siguiente manera: 

 

1. Pilares: Son barras verticales entre cada planta, definiendo un nudo en arranque de 

cimentación o en otro elemento, como una viga o forjado, y en la intersección de cada 

planta, siendo su eje el de la sección transversal. Se consideran las excentricidades 

debidas a la variación de dimensiones en altura. La longitud de la barra es la altura o 

distancia libre a cara de otros elementos. 

 

2. Vigas: Se definen en planta fijando nudos en la intersección con las caras de soportes 

(pilares, pantallas o muros), así como en los puntos de corte con elementos de forjado o 

con otras vigas. Así se crean nudos en el eje y en los bordes laterales y, análogamente, 

en las puntas de voladizos y extremos libres o en contacto con otros elementos de los 

forjados. Por tanto, una viga entre dos pilares está formada por varias barras 

consecutivas, cuyos nudos son las intersecciones con las barras de forjados. Siempre 

poseen tres grados de libertad, manteniendo la hipótesis de diafragma rígido entre todos 

los elementos que se encuentren en contacto. Por ejemplo, una viga continua que se 

apoya en varios pilares, aunque no tenga forjado, conserva la hipótesis de diafragma 

rígido. Pueden ser de hormigón armado o metálicas en perfiles seleccionados de 

biblioteca. 

3. Losas macizas: La discretización de los paños de losa maciza se realiza en mallas de 

elementos tipo barra de tamaño máximo de 25 cm y se efectúa una condensación estática 

(método exacto) de todos los grados de libertad. Se tiene en cuenta la deformación por 

cortante y se mantiene la hipótesis de diafragma rígido. Se considera la rigidez a torsión 

de los elementos. 

 

4. Pantallas H.A.: Son elementos verticales de sección transversal cualquiera, formada por 

rectángulos múltiples entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un nivel final. La 

dimensión de cada lado es constante en altura, pudiendo disminuirse su espesor. En una 

pared (o pantalla) una de las dimensiones transversales de cada lado debe ser mayor que 

cinco veces la otra dimensión, ya que si no se verifica esta condición no es adecuada su 

discretización como elemento finito, y realmente se puede considerar un pilar como 

elemento lineal. Tanto vigas como forjados se unen a las paredes a lo largo de sus lados 

en cualquier posición y dirección, mediante una viga que tiene como ancho el espesor del 

tramo y canto constante de 25 cm. No coinciden los nodos con los nudos de la viga. 

 

5. Muros de hormigón armado: Son elementos verticales de sección transversal 

cualquiera, formada por rectángulos entre cada planta, y definidas por un nivel inicial y un 

nivel final. La dimensión de cada lado puede ser diferente en cada planta, pudiendo 

disminuirse su espesor en cada planta. En una pared (o muro) una de las dimensiones 

transversales de cada lado debe ser mayor que cinco veces la otra dimensión, ya que si 

no se verifica esta condición, no es adecuada su discretización como elemento finito, y 

realmente se puede considerar un pilar, u otro elemento en función de sus dimensiones. 

Tanto vigas como forjados y pilares se unen a las paredes del muro a lo largo de sus 

lados en cualquier posición y dirección. 

Todo nudo generado corresponde con algún nodo de los triángulos. 

La discretización efectuada es por elementos finitos tipo lámina gruesa tridimensional, que 

considera la deformación por cortante. Están formados por seis nodos, en los vértices y en 

los puntos medios de los lados con seis grados de libertad cada uno y su forma es 

triangular, realizándose un mallado del muro en función de las dimensiones, geometría, 

huecos, generándose un mallado con refinamiento en zonas críticas que reduce el tamaño 

de los elementos en las proximidades de ángulos, bordes y singularidades. 

 

7.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES. 
 

Elementos de Hormigón Armado (según EHE-08) 

Resistencia característica a los 28 días: fck (N/mm2) 25 

Tipo de cemento (RC-08) CEM I 42,5 R 

Relación A/C 0.60 

Mínimo contenido de cemento (kg/m3) 275 

Tamaño máximo del árido (mm) 20 

Consistencia del hormigón Blanda 
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Asiento Cono de Abrams (cm) 6 - 9 

Sistema de compactación Vibrado 

Elementos de Hormigón Ligero (según Anejo 16 de la EHE-08) 

Resistencia característica a los 28 días: fck (N/mm2) 25 

Tipo de cemento (RC-08) CEM I 42,5 R 

Relación A/C 0.60 

Mínimo contenido de cemento (kg/m3) 275 

Tamaño máximo del árido (mm) 20 

Consistencia del hormigón Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm) 6 - 9 

Sistema de compactación Vibrado 

Acero en barras y mallas (según EHE-08) 

Acero en Barras B-500 S 

Límite elástico fy (N/mm2) 500 

 

8.- CONTROL DE LA EJECUCIÓN Y LOS MATERIALES. 
 

Se deberá mantener durante la ejecución de la obra, un perfecto control tanto de los procesos 

constructivos, como de la recepción, manipulación y calidad de todos los materiales. Para garantizar 

que todo lo indicado se cumple, seguiremos las indicaciones incluidas en el articulado de la EHE-08, 

concretamente desde el artículo 66 al artículo 102.  

 

La modalidad de control adoptada para la comprobación del hormigón ha sido tipo 1, es decir, 

Control Estadístico (según art. 86.5.4).  

El acero se comprobara según las indicaciones del artículo 88.5, donde se marcan las pautas a 

seguir para un correcto control de las armaduras pasivas que forman parte del elemento estructural. 

 

9.- COEFICIENTES DE CÁLCULO. 
 

Los coeficientes de mayoración de las acciones serán los indicados en las siguientes tablas 

obtenidas del articulado de la EHE-08. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

La combinación de acciones para cada una de las situaciones estudiadas son las indicadas en el 

artículo 13 de la EHE-08, donde se clasifican en función de los estados límites estudiados. 

 

Respecto a los coeficientes de seguridad de los materiales adoptados, son los indicados en la tabla 

siguiente: 

 

 

No se ha optado por reducir dichos coeficientes de seguridad tal y como permiten los artículos 15.3.1 

y 15.3.2 de la EHE-08, ya que el control adoptado en el proyecto ha sido el estadístico. 
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10.- DURABILIDAD. 
 

 

 

 

 

Los elementos estructurales de nuestra obra van a estar sometidos a un ambiente IIa (humedad 

alta). La vida útil considerada es de 100 años, ya que la consideramos como una estructura de obra 

civil de repercusión económica alta. En función del tipo de ambiente y de la vida útil considerada, la 

Instrucción EHE-08 nos marca una serie de exigencias, para conseguir la adecuada durabilidad de la 

estructura. Por lo tanto, se han tenido en cuenta en el cálculo los siguientes aspectos: 

 

Abertura de fisuras 

Se ha comprobado según el art. 49.2.4 de la EHE-08, que para las acciones actuantes y la 

disposición de los diferentes elementos dentro de la pieza estructural, se cumple el límite de abertura 

de fisura indicado en la tabla siguiente: 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Recubrimientos 

El espesor del recubrimiento constituye un parámetro de gran importancia para lograr una protección 

adecuada de la armadura durante la vida de servicio de la estructura, que en nuestro caso se ha 

considerado una vida útil de 100 años. Los recubrimientos libres a cara del estribo usados en el 

cálculo de la estructura, son: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Instrucción exige en el art. 37.2.4 que se prescriba en proyecto un valor del recubrimiento nominal 

cuyo valor será el recubrimiento mínimo indicado en la tabla anterior más un margen de 

recubrimiento en función del tipo de control, que será: 

 

 0 mm en elementos prefabricados con control intenso de ejecución 

 5 mm en elementos in situ con nivel intenso de control de ejecución 

 10 mm en el resto de los casos 

Al valor resultante suma del recubrimiento mínimo más el margen de seguridad de 10 mm, se le 

denomina recubrimiento nominal y es el que debe figurar en los planos y el que determina el tipo de 

separador a emplear. 

 

En este caso, vamos a considerar espesores laterales de 7 cm. y recubrimientos superiores e 

inferiores de 5 cm. Con esto aumentamos la durabilidad de la pieza, minorando el riesgo de que 

sufran daños las armaduras pasivas. Es preferible en este caso concreto, aumentar los 

recubrimientos para considerar el desgaste por rozamiento que va a sufrir la losa, ya que aunque 

disminuimos el brazo mecánico de la pieza, sigue teniendo suficiente capacidad mecánica para 

garantizar una correcta respuesta ante las acciones a las que va a estar sometida.  
 

 

 

 

 

Limitación de los contenidos de Agua y Cemento 

La forma de garantizar la durabilidad del hormigón es conseguir un hormigón con una permeabilidad 

reducida. Para ello la Instrucción EHE-08 establece en la tabla 37.3.2.a. para cada clase de 

exposición la máxima relación agua/cemento y la mínima cantidad de cemento.  Como el ambiente 

considerado es IIa, dichos factores tendrán los siguientes valores: 
 

 

 

 

 

 

 Relación A/C: 0,60 

 Mínimo contenido de cemento (kg/m3): 275 

Se garantizará el cumplimiento de esos límites mediante el oportuno certificado de la empresa 

suministradora del hormigón. 
 

 

 

 

 

 

Ejecución 

Existen además de los criterios de cálculo otros aspectos referidos a la ejecución de la estructura que 

tienen una gran importancia en cuanto a los requisitos de durabilidad. Se llama la atención en 

particular sobre las condiciones de curado, definidas en el art. 71.6 de la Instrucción EHE-08. Por 
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otra parte los recubrimientos deben garantizarse mediante la disposición de separadores cuya 

colocación y distancia se regulan en el art. 69.8.2 de dicha Instrucción. 

 

11.- ACCIONES DE CÁLCULO. 
 

 

 

 

 

 

Las acciones que afectarán a la estructura, las clasificaremos según las normativas EHE-08 y IAP-11 

en Permanentes (G), permanentes de valor no constante (G*), variables (Q) y accidentales (A).    
 

 

 

 

 

 

 ACCIONES PERMANENTES (G) 

 

 PESO PROPIO 

Se tiene en cuenta el peso propio de los elementos estructurales. Su valor se determina 

por las dimensiones nominales y los pesos específicos medios. El peso propio de los 

elementos estructurales se genera automáticamente por los programas, considerando 

para el hormigón armado un peso específico de 25 kN/m3. 

 

 CARGAS MUERTAS 

Aquellas producidas por los elementos no estructurales que gravitan sobre los 

estructurales, tales como: pavimento de calzada y aceras, elementos de contención, 

dotaciones viales y de la propia estructura, conductos de servicio, etc. 

 

 ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE (G*) 

 

 ACCIONES REOLÓGICAS 

Se obtienen a partir de las deformaciones provocadas por la retracción y la fluencia, 

determinadas en el instante t en que se evalúen, de acuerdo con lo especificado en la 

EHE-08. 

 

 EMPUJE DEL TERRENO 

El empuje del terreno, natural o de relleno, sobre elementos de la estructura (muros, 

aletas, etc.) se determinará en función de las características del terreno y de otras 

consideraciones geotécnicas. La consideración de este tipo de acción sobre los elementos 

estructurales del proyecto, se regirá por lo especificado en el artículo 3.2.3. de la 

normativa IAP-11. 

 

 ASIENTOS DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN 

Los valores de los asientos se obtendrán a partir de los datos del preceptivo estudio 

geotécnico, de la tipología y geometría de la cimentación y de las cargas transmitidas por 

ésta. Además, se determinará su evolución con el tiempo. 

 

 ACCIONES VARIABLES (Q) 

 

 

 

 

 

 

 CARGAS VERTICALES DEBIDAS AL TRÁFICO DE VEHÍCULOS 

Se ha considerado la acción simultánea de las cargas siguientes:  

 

a) Uno o más vehículos pesados, según el número de carriles virtuales. Cada 

vehículo pesado estará constituido por dos ejes, siendo la carga de cada eje, la 

indicada en la tabla 4.1-b del artículo 4.1.2. de la IAP-11. 

b) Una sobrecarga uniforme de valor según la indicación de la tabla 4.1-b del artículo 

4.1.2. de la IAP-11. 

 

 

 

 CARGAS VERTICALES EN ZONAS DE USO PEATONAL 

En las zonas de uso peatonal se aplicará una sobrecarga uniforme de 5 kN/m2 en las 

zonas más desfavorables, longitudinal y transversalmente, para el efecto en estudio. 
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 TREN DE CARGA PARA LA COMPROBACIÓN DEL ESTADO ÚLTIMO DE FÁTIGA 

Para la comprobación del estado límite de fatiga se considerarán las acciones variables 

repetidas producidas por la acción del tráfico que se prevé que actúen a lo largo de la vida 

útil de la estructura. El efecto de estas cargas repetidas se representa mediante un tren de 

cargas, según lo indicado en el artículo 4.1.5. de la IAP-11. 

 

 CARGAS EN TERRAPLENES ADYACENTES A LA ESTRUCTURA 

Para el cálculo de empujes del terreno sobre elementos de la estructura en contacto con 

él, se considerará actuando en la parte superior del terraplén, el modelo de cargas 

verticales definido en el apartado 4.1.2. de la IAP-11, o bien mediante una sobrecarga 

uniforme de 10 kN/m2. 

 

 EMPUJES SOBRE BARANDILLAS 

Se ha considerado una fuerza horizontal de 1,50 kN/m actuando en la parte superior de la 

barandilla proyectada, en función del apartado 4.1.7. de la IAP-11. 

 

 ACCIONES TÉRMICAS 

Debido a la colocación de juntas de dilatación en varias zonas de la estructura, no es 

necesario considerar las acciones térmicas para el cálculo del elemento estructural. En 

todo caso cada elemento estructural se dimensiona teniendo en cuenta la cuantía 

geométrica mínima indicada en la tabla 42.3.5 de la Instrucción EHE-08. Según se indica 

en el comentario de dicho artículo, los valores establecidos son suficientes para cubrir los 

efectos térmicos y de retracción. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ACCIONES ACCIDENTALES (A) 

 

 

 

 

 ACCIÓN SISMICA 

 

 

 

 

La aceleración sísmica horizontal básica de la zona de estudio es inferior a 0,04g, por lo 

que según el artículo 2.8. de la Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes NCSP-

07, no es obligatoria la aplicación de la acción de sismo para el dimensionamiento de la 

estructura. 

 

 

 

12.- LISTADOS DE CÁLCULO. 
 

Se incluyen en el presente anejo los listados de cálculo obtenidos de los programas utilizados para el 

dimensionamiento de la losa maciza y la comprobación de la estructura existente. 

 
12.1. LISTADO DATOS DE OBRA 

 

VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA 
 
Versión: 2017 
 
Número de licencia: 123624 
 

DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA 
 
Proyecto: Ensanche y Refuerzo de la CP BA-58 Don Álvaro a Mérida 
 
Clave: P2016-012 
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NORMAS CONSIDERADAS 

 
Hormigón: EHE-08 
 
Aceros conformados: EAE 2011 
 
Aceros laminados y armados: EAE 2011 
 
Categoría de uso: E. Zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros 
 

ACCIONES CONSIDERADAS 

 

Gravitatorias 

 

Planta S.C.U 
(kN/m²) 

Cargas muertas 
(kN/m²) 

Barandilla contención 0.00 0.00 

Losa de rodadura 0.00 1.50 

 

Viento 

 
CTE DB SE-AE 
 
Código Técnico de la Edificación. 
 
Documento Básico Seguridad Estructural - Acciones en la Edificación 
 
Zona eólica: B 
 
Grado de aspereza: II. Terreno rural llano sin obstáculos 
 
 
La acción del viento se calcula a partir de la presión estática qe que actúa en la dirección 

perpendicular a la superficie expuesta. El programa obtiene de forma automática dicha presión, 

conforme a los criterios del Código Técnico de la Edificación DB-SE AE, en función de la geometría 

del edificio, la zona eólica y grado de aspereza seleccionados, y la altura sobre el terreno del punto 

considerado: 

 
qe = qb · ce · cp 

 
 
 

Donde: 
 
qb Es la presión dinámica del viento conforme al mapa eólico del Anejo D. 

ce Es el coeficiente de exposición, determinado conforme a las especificaciones del Anejo D.2, en 

función del grado de aspereza del entorno y la altura sobre el terreno del punto considerado. 

cp Es el coeficiente eólico o de presión, calculado según la tabla 3.5 del apartado 3.3.4, en función 

de la esbeltez del edificio en el plano paralelo al viento. 
 

  Viento X Viento Y 

qb 
(kN/m²) esbeltez cp (presión) cp (succión) esbeltez cp (presión) 

cp 
(succió

n) 

0.450 0.47 0.70 -0.39 0.45 0.70 -0.38 

 

Presión estática 

Planta Ce (Coef. exposición) Viento X 
(kN/m²) 

Viento Y 
(kN/m²) 

Barandilla contención 2.33 1.140 1.133 

Losa de rodadura 2.16 1.056 1.049 
 

 
 

Anchos de banda 

Plantas Ancho de banda Y 
(m) 

Ancho de banda X 
(m) 

En todas las plantas 10.39 10.00 
 

 

No se realiza análisis de los efectos de 2º orden 

Coeficientes de Cargas 

    +X: 1.00            -X: 1.00 

    +Y: 1.00            -Y: 1.00 
 
 
 

Cargas de viento 

Planta Viento X(kN) Viento Y(kN) 

Barandilla contención 7.403 7.079 

Losa de rodadura 25.513 24.397 
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Conforme al artículo 3.3.2., apartado 2 del Documento Básico AE, se ha considerado que las fuerzas 

de viento por planta, en cada dirección del análisis, actúan con una excentricidad de ±5% de la 

dimensión máxima del edificio. 

  

Sismo  
Sin acción de sismo 

 

Hipótesis de carga 

 

Automáticas Peso propio 

Cargas muertas 

Sobrecarga de uso 

Viento +X exc.+ 

Viento +X exc.- 

Viento -X exc.+ 

Viento -X exc.- 

Viento +Y exc.+ 

Viento +Y exc.- 

Adicionales Referencia Naturaleza 

Q1 (carril virtual 1) (1) Sobrecarga de uso 

Q1 (carril virtual 1) (2) Sobrecarga de uso 

Q1 (carril virtual 1) (3) Sobrecarga de uso 

Q1 (carril virtual 1) (4) Sobrecarga de uso 

Q2 (carril virtual 2) (1) Sobrecarga de uso 

Q2 (carril virtual 2) (2) Sobrecarga de uso 

Q2 (carril virtual 2) (3) Sobrecarga de uso 

Q2 (carril virtual 2) (4) Sobrecarga de uso 

Q3 (carga barandillas) (1) Sobrecarga de uso 

Q3 (carga barandillas) (2) Sobrecarga de uso 

N1 (nieve) Nieve 

 
 
 

Cargas horizontales y en cabeza de pilares 

 

Referencia 
pilar 

Hipótesis N (kN) Mx 
(kN·m) 

My 
(kN·m) 

Qx 
(kN) 

Qy 
(kN) 

T 
(kN·m) 

P1 Q3 (carga barandillas) (1) 0.00 0.00 0.00 -4.00 0.00 0.00 

P2 Q3 (carga barandillas) (1) 0.00 0.00 0.00 -4.00 0.00 0.00 

P3 Q3 (carga barandillas) (1) 0.00 0.00 0.00 -4.00 0.00 0.00 

P4 Q3 (carga barandillas) (1) 0.00 0.00 0.00 -4.00 0.00 0.00 

P5 Q3 (carga barandillas) (2) 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 

P6 Q3 (carga barandillas) (2) 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 

P7 Q3 (carga barandillas) (2) 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 

P8 Q3 (carga barandillas) (2) 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 

 

 LISTADO DE CARGAS 
 
Cargas especiales introducidas (en kN, kN/m y kN/m²) 

  

Hipótesis Tipo Valor Coordenadas 

Cargas muertas Lineal 2.00 (11.38,  1.47) ( 11.38, 10.51) 

Cargas muertas Lineal 2.00 (1.53, 10.52) (1.53,  1.48) 

Sobrecarga de uso Superficial 9.00 
(1.46,  1.45) (1.46, 10.55) 

(11.46, 10.55) (11.46,  1.45) 

Q1 (carril virtual 1) (1) Superficial 940.00 
(8.76,  1.55) (8.76,  1.95) 

(9.16,  1.95) (9.16,  1.55) 

Q1 (carril virtual 1) (1) Superficial 940.00 
(8.76,  2.75) (8.76,  3.15) 

(9.16,  3.15) (9.16,  2.75) 

Q1 (carril virtual 1) (1) Superficial 940.00 
(6.76,  1.55) (6.76,  1.95) 

(7.16,  1.95) (7.16,  1.55) 
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Q1 (carril virtual 1) (1) Superficial 940.00 
(6.76,  2.75) (6.76,  3.15) 

(7.16,  3.15) (7.16,  2.75) 

Q1 (carril virtual 1) (2) Superficial 940.00 
(6.76,  3.90) (6.76,  4.30) 

(7.16,  4.30) (7.16,  3.90) 

Q1 (carril virtual 1) (2) Superficial 940.00 
(8.76,  3.90) (8.76,  4.30) 

(9.16,  4.30) (9.16,  3.90) 

Q1 (carril virtual 1) (2) Superficial 940.00 
(6.76,  5.10) (6.76,  5.50) 

(7.16,  5.50) (7.16,  5.10) 

Q1 (carril virtual 1) (2) Superficial 940.00 
(8.76,  5.10) (8.76,  5.50) 

(9.16,  5.50) (9.16,  5.10) 

Q1 (carril virtual 1) (3) Superficial 940.00 
(6.76,  6.50) (6.76,  6.90) 

(7.16,  6.90) (7.16,  6.50) 

Q1 (carril virtual 1) (3) Superficial 940.00 
(8.76,  6.50) (8.76,  6.90) 

(9.16,  6.90) (9.16,  6.50) 

Q1 (carril virtual 1) (3) Superficial 940.00 
(6.76,  7.70) (6.76,  8.10) 

(7.16,  8.10) (7.16,  7.70) 

Q1 (carril virtual 1) (3) Superficial 940.00 
(8.76,  7.70) (8.76,  8.10) 

(9.16,  8.10) (9.16,  7.70) 

Q1 (carril virtual 1) (4) Superficial 940.00 
(6.76,  8.85) (6.76,  9.25) 

(7.16,  9.25) (7.16,  8.85) 

Q1 (carril virtual 1) (4) Superficial 940.00 
(8.76,  8.85) (8.76,  9.25) 

(9.16,  9.25) (9.16,  8.85) 

Q1 (carril virtual 1) (4) Superficial 940.00 
(6.76, 10.05) (6.76, 10.45) 

(7.16, 10.45) (7.16, 10.05) 

Q1 (carril virtual 1) (4) Superficial 940.00 
(8.76, 10.05) (8.76, 10.45) 

(9.16, 10.45) (9.16, 10.05) 

Q2 (carril virtual 2) (1) Superficial 940.00 
(3.77,  1.55) (3.77,  1.95) 

(4.17,  1.95) (4.17,  1.55) 

Q2 (carril virtual 2) (1) Superficial 940.00 
(5.77,  1.55) (5.77,  1.95) 

(6.17,  1.95) (6.17,  1.55) 

Q2 (carril virtual 2) (1) Superficial 940.00 
(3.77,  2.75) (3.77,  3.15) 

(4.17,  3.15) (4.17,  2.75) 

Q2 (carril virtual 2) (1) Superficial 940.00 
(5.77,  2.75) (5.77,  3.15) 

(6.17,  3.15) (6.17,  2.75) 

Q2 (carril virtual 2) (2) Superficial 940.00 
(3.77,  3.90) (3.77,  4.30) 

(4.17,  4.30) (4.17,  3.90) 

Q2 (carril virtual 2) (2) Superficial 940.00 
(5.77,  3.90) (5.77,  4.30) 

(6.17,  4.30) (6.17,  3.90) 

Q2 (carril virtual 2) (2) Superficial 940.00 
(3.77,  5.10) (3.77,  5.50) 

(4.17,  5.50) (4.17,  5.10) 

Q2 (carril virtual 2) (2) Superficial 940.00 
(5.77,  5.10) (5.77,  5.50) 

(6.17,  5.50) (6.17,  5.10) 

Q2 (carril virtual 2) (3) Superficial 940.00 
(3.77,  6.50) (3.77,  6.90) 

(4.17,  6.90) (4.17,  6.50) 

Q2 (carril virtual 2) (3) Superficial 940.00 
(5.77,  6.50) (5.77,  6.90) 

(6.17,  6.90) (6.17,  6.50) 

Q2 (carril virtual 2) (3) Superficial 940.00 
(3.77,  7.70) (3.77,  8.10) 

(4.17,  8.10) (4.17,  7.70) 

Q2 (carril virtual 2) (3) Superficial 940.00 
(5.77,  7.70) (5.77,  8.10) 

(6.17,  8.10) (6.17,  7.70) 

Q2 (carril virtual 2) (4) Superficial 940.00 
(3.77,  8.85) (3.77,  9.25) 

(4.17,  9.25) (4.17,  8.85) 

Q2 (carril virtual 2) (4) Superficial 940.00 
(5.77,  8.85) (5.77,  9.25) 

(6.17,  9.25) (6.17,  8.85) 

Q2 (carril virtual 2) (4) Superficial 940.00 
(3.77, 10.05) (3.77, 10.45) 

(4.17, 10.45) (4.17, 10.05) 

Q2 (carril virtual 2) (4) Superficial 940.00 
(5.77, 10.05) (5.77, 10.45) 

(6.17, 10.45) (6.17, 10.05) 

N1 (nieve) Superficial 0.25 
(1.46,  1.45) (1.46, 10.55) 

(11.46, 10.55) (11.46,  1.45) 
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ESTADOS LÍMITE 

 

E.L.U. de rotura. Hormigón 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

CTE 

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

E.L.U. de rotura. Acero laminado 
EAE 

Nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Desplazamientos Acciones características 

 

SITUACIONES DE PROYECTO 

 
Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo 

con los siguientes criterios: 

 

- Con coeficientes de combinación 

 

 
 

- Sin coeficientes de combinación 

 

 
 

- Donde: 

 
Gk Acción permanente 
Pk Acción de pretensado 
Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 
P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 
Q,

1 
Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de 
acompañamiento p,

1 
Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de 
acompañamiento  

 

- Coeficientes parciales de seguridad y coeficientes de combinación 

 
Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 
 

E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-08 
 
E.L.U. de rotura. Acero laminado: EAE 2011 
 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.350 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500 
 

 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-08 / CTE DB-SE C 

 

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500 
 

 
Desplazamientos 

 

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 - - 

Sobrecarga (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000 
 

COMBINACIONES 

 
 Nombres de las hipótesis 
 

PP Peso propio 

CM Cargas muertas 

Qa Sobrecarga de uso 

Q1 (carril virtual 1) (1) Q1 (carril virtual 1) (1) 

Q1 (carril virtual 1) (2) Q1 (carril virtual 1) (2) 

Q1 (carril virtual 1) (3) Q1 (carril virtual 1) (3) 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q
 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q
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Q1 (carril virtual 1) (4) Q1 (carril virtual 1) (4) 

Q2 (carril virtual 2) (1) Q2 (carril virtual 2) (1) 

Q2 (carril virtual 2) (2) Q2 (carril virtual 2) (2) 

Q2 (carril virtual 2) (3) Q2 (carril virtual 2) (3) 

Q2 (carril virtual 2) (4) Q2 (carril virtual 2) (4) 

Q3 (carga barandillas) (1) Q3 (carga barandillas) (1) 

Q3 (carga barandillas) (2) Q3 (carga barandillas) (2) 

V(+X exc.+) Viento +X exc.+ 

V(+X exc.-) Viento +X exc.- 

V(-X exc.+) Viento -X exc.+ 

V(-X exc.-) Viento -X exc.- 

V(+Y exc.+) Viento +Y exc.+ 

V(+Y exc.-) Viento +Y exc.- 

V(-Y exc.+) Viento -Y exc.+ 

V(-Y exc.-) Viento -Y exc.- 

N1 (nieve) N1 (nieve) 

 

DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS 

 

Grupo Nombre del grupo Planta Nombre planta Altura Cota 

2 Barandilla contención 2 Barandilla contención 1.25 4.65 

1 Losa de rodadura 1 Losa de rodadura 3.40 3.40 

0 Cimentación    0.00 

 

DATOS GEOMÉTRICOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS 

 

Pilares 
GI: grupo inicial 

 
GF: grupo final 

 
Ang: ángulo del pilar en grados sexagesimales 

 
  

 

Datos de los pilares 

Referencia Coord.  (P. Fijo) GI- GF Vinculación exterior Ang. Punto fijo 

P1 (  1.56,  2.25) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 

P2 (  1.56,  4.75) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 

P3 (  1.56,  7.25) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 

P4 (  1.56,  9.75) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad izquierda 

P5 ( 11.36,  2.25) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 

P6 ( 11.36,  4.75) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 

P7 ( 11.36,  7.25) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 

P8 ( 11.36,  9.75) 1-2 Sin vinculación exterior 0.0 Mitad derecha 

 
  

Muros 

 
- Las coordenadas de los vértices inicial y final son absolutas. 

 
- Las dimensiones están expresadas en metros. 

 

  

Datos geométricos del muro 

Referencia Tipo muro GI- GF Vértices 
Inicial                   Final Planta Dimensiones (m) 

 

M1 Muro de hormigón armado 0-1 (  7.16,  9.90) ( 10.06,  9.90) 1 0.70 

M2 Muro de hormigón armado 0-1 (  7.16,  7.35) ( 10.06,  7.35) 1 0.50 

M3 Muro de hormigón armado 0-1 (  7.16,  4.65) ( 10.06,  4.65) 1 0.50 

M4 Muro de hormigón armado 0-1 (  7.16,  2.10) ( 10.06,  2.10) 1 0.70 

M5 Muro de fábrica 0-1 (  2.00,  9.90) (  7.16,  9.90) 1 0.70 

M6 Muro de fábrica 0-1 (  2.00,  2.10) (  7.16,  2.10) 1 0.70 

M7 Muro de fábrica 0-1 (  2.00,  7.35) (  7.16,  7.35) 1 0.50 

M8 Muro de fábrica 0-1 (  2.00,  4.65) (  7.16,  4.65) 1 0.50 
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DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA 

CADA PLANTA 

 

Pilar barandilla Planta Dimensiones 
(cm) 

Coeficiente de 
empotramiento 

Coeficiente de 
pandeo Coeficiente de 

rigidez axil 
Cabeza Pie X Y 

Para todos los 
pilares 2 SHS 

250x10.0 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 

 

 

MATERIALES UTILIZADOS 

Hormigones 
 

Elemento Hormigón fck 
(MPa) 

c 

Árido Ec 
(MPa) Naturaleza Tamaño máximo 

(mm) 

Todos HA-25 25 1.50 Cuarcita 15 27264 
 
 
 
 
 

Aceros por elemento y posición 

 
 

Elemento Acero fyk 
(MPa) 

s 

Todos B 500 S 500 1.15 

 
 
 

Muros de fábrica 

 
Con rigidez a cortante 

 
Módulo de cortadura (G): 400 MPa 

 
Módulo de elasticidad (E): 1000 MPa 

 
Peso específico: 15.0 kN/m³ 

 
Tensión de cálculo en compresión: 2.00 MPa 

  
Tensión de cálculo en tracción: 0.20 MPa 

12.2. LISTADO ARMADO DE LOSAS 

 
MALLA 1: LOSA MACIZA 
 
 

Alineaciones longitudinales 
 
Armadura Base Inferior: No se dispone 
 
Armadura Base Superior: No se dispone 
 

Canto: 25 
 
Alineación 4: (y= 1.50)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 5: (y= 1.75)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 6: (y= 2.00)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 7: (y= 2.25)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 8: (y= 2.50)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 9: (y= 2.75)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                          Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
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Alineación 10: (y= 3.00)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 11: (y= 3.25)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                          Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 12: (y= 3.50)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 13: (y= 3.75)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 14: (y= 4.00)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 15: (y= 4.25)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 16: (y= 4.50)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 17: (y= 4.75)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 18: (y= 5.00)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 

 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 19: (y= 5.25)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 20: (y= 5.50)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 21: (y= 5.75)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 22: (y= 6.00)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 23: (y= 6.25)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 24: (y= 6.50)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 25: (y= 6.75)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 26: (y= 7.00)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 

456



   
 
 
 

 
 
 
Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 19 
  

 

Alineación 27: (y= 7.25)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 28: (y= 7.50)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 29: (y= 7.75)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 30: (y= 8.00)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 31: (y= 8.25)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 32: (y= 8.50)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 33: (y= 8.75)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 34: (y= 9.00)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 35: (y= 9.25)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 

 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 36: (y= 9.50)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 37: (y= 9.75)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 38: (y= 10.00)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 39: (y= 10.25)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 40: (y= 10.50)  
 

Inferior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (x= 1.48)-(x= 11.44) +20 1Ø16c/25 

 
———————————————————————————————————————————————————————
——————————————————————— 
 

Alineaciones transversales 
 
Armadura Base Inferior: No se dispone 
 
Armadura Base Superior: No se dispone 
 
Canto: 25 
 

Alineación 3: (x= 1.71)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 4: (x= 1.96)  
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Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 5: (x= 2.21)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 6: (x= 2.46)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 7: (x= 2.71)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 8: (x= 2.96)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 9: (x= 3.21)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 10: (x= 3.46)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 11: (x= 3.71)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 12: (x= 3.96)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 

 
Alineación 13: (x= 4.21)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 14: (x= 4.46)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 15: (x= 4.71)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 16: (x= 4.96)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 17: (x= 5.21)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 18: (x= 5.46)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 19: (x= 5.71)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 20: (x= 5.96)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
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Alineación 21: (x= 6.21)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 22: (x= 6.46)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 23: (x= 6.71)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 24: (x= 6.96)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 25: (x= 7.21)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 26: (x= 7.46)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 27: (x= 7.71)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 28: (x= 7.96)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 29: (x= 8.21)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 

 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 30: (x= 8.46)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 31: (x= 8.71)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 32: (x= 8.96)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 33: (x= 9.21)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 34: (x= 9.46)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 35: (x= 9.71)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 36: (x= 9.96)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 37: (x= 10.21)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
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Alineación 38: (x= 10.46)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 39: (x= 10.71)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 40: (x= 10.96)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
Alineación 41: (x= 11.21)  
 

Inferior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 
 
                           Superior 20+ (y= 1.47)-(y= 10.53) +20 1Ø16c/25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.3. LISTADO DESPLAZAMIENTO EN NUDOS DE LOSAS 

 
Desplazamiento en mm.  

 

Giros en radianes x 1000 

 

Coord. X Coord. Y  Desp. Z Giro X Giro Y 

1.464 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0335 

-0.1100 

0.0765 

-0.0758 

-0.4804 

0.4046 

0.0019 

-0.0736 

0.0755 

1.464 1.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0869 

-0.2069 

0.1200 

-0.0779 

-0.4776 

0.3997 

0.0063 

-0.0881 

0.0944 

1.464 2.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1129 

-0.3289 

0.2160 

-0.0771 

-0.4364 

0.3594 

0.0223 

-0.1163 

0.1385 

1.464 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1295 

-0.4361 

0.3066 

-0.0508 

-0.2789 

0.2281 

0.0584 

-0.1721 

0.2304 

1.464 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1502 

-0.4859 

0.3357 

-0.0632 

-0.2683 

0.2052 

0.0835 

-0.1139 

0.1974 

1.464 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1688 

-0.5362 

0.3675 

-0.0533 

-0.1936 

0.1402 

0.0950 

-0.0980 

0.1930 

1.464 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1828 

-0.5691 

0.3863 

-0.0336 

-0.1295 

0.0959 

0.0962 

-0.0955 

0.1918 
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1.464 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1910 

-0.5786 

0.3876 

0.0308 

-0.0589 

0.0896 

0.0900 

-0.0975 

0.1875 

1.464 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1935 

-0.5647 

0.3712 

0.1147 

-0.0072 

0.1218 

0.0774 

-0.1008 

0.1782 

1.464 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1915 

-0.5311 

0.3397 

0.1875 

0.0105 

0.1769 

0.0597 

-0.1045 

0.1642 

1.464 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1868 

-0.4847 

0.2979 

0.2270 

0.0111 

0.2160 

0.0386 

-0.1090 

0.1477 

1.464 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1819 

-0.4392 

0.2573 

0.2250 

-0.0014 

0.2264 

0.0330 

-0.1163 

0.1493 

1.464 4.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1659 

-0.4236 

0.2577 

0.1784 

-0.0252 

0.2036 

0.0324 

-0.1382 

0.1706 

1.464 4.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1538 

-0.4292 

0.2755 

0.0999 

-0.0352 

0.1351 

0.0340 

-0.1897 

0.2237 

1.464 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1560 

-0.4159 

0.2599 

0.0772 

-0.0749 

0.1521 

0.0297 

-0.1556 

0.1853 

1.464 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1585 

-0.4162 

0.2577 

0.0527 

-0.0978 

0.1506 

0.0286 

-0.1446 

0.1732 

1.464 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1617 

-0.4201 

0.2584 

0.0332 

-0.0956 

0.1287 

0.0266 

-0.1435 

0.1701 

1.464 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1649 

-0.4214 

0.2565 

0.0234 

-0.0736 

0.0970 

0.0228 

-0.1427 

0.1655 

1.464 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1676 

-0.4193 

0.2516 

0.0429 

-0.0414 

0.0843 

0.0229 

-0.1416 

0.1645 

1.464 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1649 

-0.4236 

0.2587 

0.0735 

-0.0205 

0.0940 

0.0283 

-0.1427 

0.1710 

1.464 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1617 

-0.4216 

0.2599 

0.0941 

-0.0332 

0.1272 

0.0311 

-0.1435 

0.1746 

1.464 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1585 

-0.4170 

0.2585 

0.0952 

-0.0527 

0.1479 

0.0318 

-0.1446 

0.1764 

1.464 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1560 

-0.4159 

0.2599 

0.0715 

-0.0772 

0.1488 

0.0315 

-0.1556 

0.1871 

1.464 7.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1538 

-0.4286 

0.2748 

0.0322 

-0.0999 

0.1322 

0.0342 

-0.1897 

0.2239 

1.464 7.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1659 

-0.4222 

0.2562 

0.0211 

-0.1784 

0.1996 

0.0314 

-0.1382 

0.1696 

1.464 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1819 

-0.4368 

0.2549 

-0.0026 

-0.2250 

0.2224 

0.0311 

-0.1166 

0.1476 

1.464 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1875 

-0.4847 

0.2972 

-0.0145 

-0.2270 

0.2126 

0.0386 

-0.1087 

0.1474 
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1.464 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1928 

-0.5311 

0.3384 

-0.0130 

-0.1875 

0.1745 

0.0597 

-0.1038 

0.1635 

1.464 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1953 

-0.5647 

0.3694 

0.0076 

-0.1147 

0.1223 

0.0774 

-0.0998 

0.1772 

1.464 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1930 

-0.5786 

0.3856 

0.0581 

-0.0308 

0.0888 

0.0900 

-0.0964 

0.1864 

1.464 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1848 

-0.5691 

0.3843 

0.1276 

0.0340 

0.0936 

0.0962 

-0.0945 

0.1907 

1.464 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1706 

-0.5362 

0.3657 

0.1919 

0.0546 

0.1373 

0.0950 

-0.0971 

0.1921 

1.464 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1517 

-0.4859 

0.3342 

0.2683 

0.0650 

0.2034 

0.0835 

-0.1132 

0.1967 

1.464 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1306 

-0.4361 

0.3054 

0.2789 

0.0527 

0.2262 

0.0584 

-0.1720 

0.2304 

1.464 10.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1134 

-0.3289 

0.2154 

0.4365 

0.0799 

0.3565 

0.0223 

-0.1162 

0.1385 

1.464 10.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0869 

-0.2068 

0.1200 

0.4777 

0.0811 

0.3965 

0.0064 

-0.0880 

0.0944 

1.464 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0347 

-0.1090 

0.0743 

0.4804 

0.0791 

0.4013 

0.0020 

-0.0733 

0.0754 

1.564 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1278 

-0.4268 

0.2991 

-0.0508 

-0.2789 

0.2281 

0.0585 

-0.1719 

0.2304 

1.564 4.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1505 

-0.4169 

0.2664 

0.0999 

-0.0352 

0.1351 

0.0341 

-0.1895 

0.2237 

1.564 7.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1505 

-0.4163 

0.2658 

0.0322 

-0.0999 

0.1322 

0.0343 

-0.1895 

0.2239 

1.564 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1289 

-0.4268 

0.2979 

0.2789 

0.0527 

0.2262 

0.0585 

-0.1719 

0.2304 

1.714 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0144 

-0.0817 

0.0673 

-0.0758 

-0.4803 

0.4046 

0.0030 

-0.0720 

0.0750 

1.714 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0264 

-0.0919 

0.0654 

-0.0758 

-0.4804 

0.4046 

0.0030 

-0.0720 

0.0750 

1.714 1.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0791 

-0.1938 

0.1147 

-0.0779 

-0.4776 

0.3997 

0.0080 

-0.0860 

0.0939 

1.714 2.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1053 

-0.3133 

0.2080 

-0.0771 

-0.4364 

0.3594 

0.0239 

-0.1141 

0.1381 

1.714 2.125 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1181 

-0.3786 

0.2605 

-0.0508 

-0.2789 

0.2281 

0.0585 

-0.1719 

0.2304 

1.714 2.375 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1323 

-0.4473 

0.3150 

-0.0508 

-0.2789 

0.2281 

0.0585 

-0.1719 

0.2304 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 25 
  

 

1.714 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1427 

-0.4859 

0.3431 

-0.0632 

-0.2683 

0.2052 

0.0851 

-0.1117 

0.1969 

1.714 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1593 

-0.5450 

0.3857 

-0.0533 

-0.1936 

0.1402 

0.0966 

-0.0959 

0.1925 

1.714 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1716 

-0.5805 

0.4089 

-0.0336 

-0.1295 

0.0959 

0.0979 

-0.0934 

0.1913 

1.714 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1786 

-0.5893 

0.4107 

0.0308 

-0.0589 

0.0896 

0.0916 

-0.0954 

0.1870 

1.714 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1804 

-0.5722 

0.3918 

0.1147 

-0.0072 

0.1218 

0.0790 

-0.0987 

0.1777 

1.714 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1780 

-0.5334 

0.3554 

0.1875 

0.0105 

0.1769 

0.0613 

-0.1024 

0.1637 

1.714 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1738 

-0.4802 

0.3064 

0.2270 

0.0111 

0.2160 

0.0403 

-0.1069 

0.1472 

1.714 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1704 

-0.4301 

0.2598 

0.2250 

-0.0014 

0.2264 

0.0346 

-0.1142 

0.1488 

1.714 4.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1550 

-0.4080 

0.2530 

0.1784 

-0.0252 

0.2036 

0.0340 

-0.1361 

0.1701 

1.714 4.625 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1483 

-0.4009 

0.2526 

0.0999 

-0.0352 

0.1351 

0.0341 

-0.1895 

0.2237 

1.714 4.875 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1429 

-0.3958 

0.2529 

0.0999 

-0.0352 

0.1351 

0.0341 

-0.1895 

0.2237 

1.714 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1421 

-0.3977 

0.2556 

0.0772 

-0.0749 

0.1521 

0.0314 

-0.1535 

0.1849 

1.714 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1421 

-0.4029 

0.2608 

0.0527 

-0.0978 

0.1506 

0.0302 

-0.1425 

0.1727 

1.714 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1436 

-0.4091 

0.2655 

0.0332 

-0.0956 

0.1287 

0.0282 

-0.1413 

0.1696 

1.714 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1456 

-0.4111 

0.2656 

0.0234 

-0.0736 

0.0970 

0.0245 

-0.1405 

0.1650 

1.714 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1478 

-0.4096 

0.2618 

0.0429 

-0.0414 

0.0843 

0.0246 

-0.1395 

0.1640 

1.714 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1456 

-0.4146 

0.2690 

0.0735 

-0.0205 

0.0940 

0.0299 

-0.1405 

0.1705 

1.714 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1436 

-0.4117 

0.2681 

0.0941 

-0.0332 

0.1272 

0.0328 

-0.1413 

0.1741 

1.714 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1421 

-0.4045 

0.2624 

0.0952 

-0.0527 

0.1479 

0.0334 

-0.1425 

0.1759 

1.714 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1421 

-0.3982 

0.2560 

0.0715 

-0.0772 

0.1488 

0.0331 

-0.1535 

0.1866 

463



   
 
 
 

 
 
 
Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 26 
  

 

1.714 7.125 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1429 

-0.3957 

0.2528 

0.0322 

-0.0999 

0.1322 

0.0343 

-0.1895 

0.2239 

1.714 7.375 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1483 

-0.3999 

0.2516 

0.0322 

-0.0999 

0.1322 

0.0343 

-0.1895 

0.2239 

1.714 7.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1550 

-0.4063 

0.2513 

0.0211 

-0.1784 

0.1996 

0.0330 

-0.1361 

0.1691 

1.714 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1703 

-0.4273 

0.2570 

-0.0026 

-0.2250 

0.2224 

0.0327 

-0.1144 

0.1472 

1.714 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1745 

-0.4802 

0.3057 

-0.0145 

-0.2270 

0.2126 

0.0403 

-0.1066 

0.1469 

1.714 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1795 

-0.5334 

0.3539 

-0.0130 

-0.1875 

0.1745 

0.0613 

-0.1017 

0.1630 

1.714 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1823 

-0.5722 

0.3899 

0.0076 

-0.1147 

0.1223 

0.0790 

-0.0977 

0.1768 

1.714 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1808 

-0.5893 

0.4085 

0.0581 

-0.0308 

0.0888 

0.0916 

-0.0943 

0.1859 

1.714 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1739 

-0.5805 

0.4067 

0.1276 

0.0340 

0.0936 

0.0979 

-0.0924 

0.1903 

1.714 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1613 

-0.5450 

0.3837 

0.1919 

0.0546 

0.1373 

0.0966 

-0.0950 

0.1916 

1.714 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1443 

-0.4859 

0.3415 

0.2683 

0.0650 

0.2034 

0.0851 

-0.1111 

0.1963 

1.714 9.625 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1337 

-0.4473 

0.3136 

0.2789 

0.0527 

0.2262 

0.0585 

-0.1719 

0.2304 

1.714 9.875 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1191 

-0.3786 

0.2595 

0.2789 

0.0527 

0.2262 

0.0585 

-0.1719 

0.2304 

1.714 10.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1058 

-0.3132 

0.2074 

0.4365 

0.0799 

0.3565 

0.0239 

-0.1141 

0.1380 

1.714 10.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0790 

-0.1938 

0.1147 

0.4777 

0.0811 

0.3965 

0.0080 

-0.0859 

0.0939 

1.714 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0278 

-0.0908 

0.0631 

0.4804 

0.0791 

0.4013 

0.0031 

-0.0718 

0.0749 

1.714 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0159 

-0.0805 

0.0645 

0.4804 

0.0791 

0.4013 

0.0031 

-0.0718 

0.0749 

1.814 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1235 

-0.4037 

0.2802 

-0.0508 

-0.2789 

0.2281 

0.0585 

-0.1719 

0.2304 

1.814 4.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1423 

-0.3860 

0.2437 

0.0999 

-0.0352 

0.1351 

0.0341 

-0.1895 

0.2237 

1.814 7.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1423 

-0.3854 

0.2431 

0.0322 

-0.0999 

0.1322 

0.0343 

-0.1895 

0.2239 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 27 
  

 

1.814 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1247 

-0.4037 

0.2790 

0.2789 

0.0527 

0.2262 

0.0585 

-0.1719 

0.2304 

1.964 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0075 

-0.0661 

0.0587 

-0.0727 

-0.4766 

0.4039 

0.0099 

-0.0523 

0.0622 

1.964 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0195 

-0.0758 

0.0563 

-0.0727 

-0.4766 

0.4039 

0.0099 

-0.0523 

0.0622 

1.964 1.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0714 

-0.1809 

0.1095 

-0.0748 

-0.4747 

0.3999 

0.0207 

-0.0451 

0.0658 

1.964 2.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0968 

-0.2993 

0.2025 

-0.0761 

-0.4629 

0.3868 

0.0267 

-0.0513 

0.0781 

1.964 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1180 

-0.4070 

0.2890 

-0.0701 

-0.3769 

0.3068 

0.0611 

-0.0807 

0.1418 

1.964 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1358 

-0.4935 

0.3577 

-0.0630 

-0.2975 

0.2345 

0.0916 

-0.0796 

0.1712 

1.964 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1504 

-0.5576 

0.4072 

-0.0498 

-0.2018 

0.1519 

0.1051 

-0.0806 

0.1857 

1.964 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1609 

-0.5944 

0.4336 

-0.0315 

-0.1323 

0.1008 

0.1075 

-0.0840 

0.1915 

1.964 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1665 

-0.6020 

0.4355 

0.0369 

-0.0594 

0.0963 

0.1014 

-0.0881 

0.1895 

1.964 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1675 

-0.5814 

0.4139 

0.1291 

-0.0086 

0.1377 

0.0881 

-0.0920 

0.1801 

1.964 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1651 

-0.5374 

0.3723 

0.2072 

0.0106 

0.1966 

0.0691 

-0.0950 

0.1641 

1.964 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1612 

-0.4773 

0.3161 

0.2498 

0.0104 

0.2395 

0.0462 

-0.0966 

0.1428 

1.964 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1586 

-0.4231 

0.2645 

0.2479 

-0.0027 

0.2506 

0.0418 

-0.0945 

0.1362 

1.964 4.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1436 

-0.3962 

0.2527 

0.1885 

-0.0330 

0.2215 

0.0470 

-0.0863 

0.1332 

1.964 4.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1327 

-0.3821 

0.2495 

0.1577 

-0.0445 

0.2022 

0.0466 

-0.0922 

0.1387 

1.964 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1276 

-0.3837 

0.2561 

0.0923 

-0.0887 

0.1810 

0.0388 

-0.1194 

0.1582 

1.964 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1258 

-0.3923 

0.2665 

0.0585 

-0.1108 

0.1693 

0.0370 

-0.1283 

0.1653 

1.964 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1258 

-0.4004 

0.2746 

0.0352 

-0.1058 

0.1411 

0.0351 

-0.1327 

0.1678 

1.964 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1266 

-0.4025 

0.2759 

0.0260 

-0.0814 

0.1074 

0.0313 

-0.1337 

0.1650 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 28 
  

 

1.964 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1282 

-0.4015 

0.2732 

0.0482 

-0.0464 

0.0946 

0.0316 

-0.1328 

0.1643 

1.964 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1266 

-0.4074 

0.2808 

0.0811 

-0.0224 

0.1035 

0.0372 

-0.1337 

0.1709 

1.964 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1258 

-0.4042 

0.2784 

0.1037 

-0.0352 

0.1389 

0.0399 

-0.1327 

0.1726 

1.964 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1258 

-0.3947 

0.2689 

0.1072 

-0.0585 

0.1657 

0.0403 

-0.1283 

0.1686 

1.964 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1276 

-0.3845 

0.2569 

0.0843 

-0.0923 

0.1765 

0.0404 

-0.1194 

0.1598 

1.964 7.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1327 

-0.3816 

0.2489 

0.0397 

-0.1577 

0.1974 

0.0461 

-0.0922 

0.1383 

1.964 7.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1436 

-0.3942 

0.2507 

0.0281 

-0.1885 

0.2166 

0.0460 

-0.0863 

0.1323 

1.964 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1584 

-0.4197 

0.2613 

-0.0019 

-0.2479 

0.2460 

0.0397 

-0.0947 

0.1344 

1.964 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1620 

-0.4773 

0.3153 

-0.0142 

-0.2499 

0.2357 

0.0462 

-0.0962 

0.1424 

1.964 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1668 

-0.5374 

0.3706 

-0.0133 

-0.2072 

0.1939 

0.0691 

-0.0942 

0.1633 

1.964 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1699 

-0.5814 

0.4115 

0.0089 

-0.1291 

0.1380 

0.0882 

-0.0909 

0.1791 

1.964 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1692 

-0.6020 

0.4328 

0.0584 

-0.0369 

0.0953 

0.1014 

-0.0870 

0.1884 

1.964 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1635 

-0.5944 

0.4309 

0.1301 

0.0320 

0.0982 

0.1075 

-0.0829 

0.1904 

1.964 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1528 

-0.5576 

0.4048 

0.2004 

0.0512 

0.1491 

0.1051 

-0.0796 

0.1847 

1.964 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1376 

-0.4935 

0.3559 

0.2975 

0.0651 

0.2324 

0.0916 

-0.0788 

0.1704 

1.964 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1192 

-0.4070 

0.2878 

0.3769 

0.0727 

0.3042 

0.0611 

-0.0803 

0.1413 

1.964 10.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0974 

-0.2992 

0.2018 

0.4629 

0.0793 

0.3836 

0.0268 

-0.0512 

0.0779 

1.964 10.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0714 

-0.1809 

0.1095 

0.4747 

0.0780 

0.3967 

0.0207 

-0.0451 

0.0658 

1.964 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0209 

-0.0748 

0.0539 

0.4766 

0.0760 

0.4006 

0.0099 

-0.0522 

0.0621 

1.964 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0091 

-0.0649 

0.0558 

0.4766 

0.0760 

0.4006 

0.0099 

-0.0522 

0.0621 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 29 
  

 

2.000 1.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0706 

-0.1800 

0.1094 

-0.0749 

-0.4754 

0.4005 

0.0263 

-0.0335 

0.0598 

2.000 2.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0957 

-0.2985 

0.2028 

-0.0749 

-0.4754 

0.4005 

0.0263 

-0.0335 

0.0598 

2.000 4.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1419 

-0.3954 

0.2535 

0.1781 

-0.0401 

0.2182 

0.0515 

-0.0737 

0.1252 

2.000 4.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1308 

-0.3814 

0.2506 

0.1781 

-0.0401 

0.2182 

0.0515 

-0.0737 

0.1252 

2.000 7.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1308 

-0.3808 

0.2500 

0.0350 

-0.1781 

0.2131 

0.0507 

-0.0737 

0.1244 

2.000 7.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1419 

-0.3933 

0.2515 

0.0350 

-0.1781 

0.2131 

0.0507 

-0.0737 

0.1244 

2.000 10.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0963 

-0.2985 

0.2021 

0.4754 

0.0782 

0.3972 

0.0263 

-0.0334 

0.0598 

2.000 10.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0706 

-0.1799 

0.1094 

0.4754 

0.0782 

0.3972 

0.0263 

-0.0334 

0.0598 

2.214 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0004 

-0.0592 

0.0596 

-0.0719 

-0.4817 

0.4098 

0.0269 

-0.0313 

0.0582 

2.214 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0146 

-0.0658 

0.0512 

-0.0719 

-0.4817 

0.4098 

0.0269 

-0.0313 

0.0582 

2.214 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1074 

-0.3964 

0.2890 

-0.0719 

-0.4817 

0.4098 

0.0269 

-0.0313 

0.0582 

2.214 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1116 

-0.4159 

0.3043 

-0.0690 

-0.4201 

0.3511 

0.0620 

-0.0463 

0.1083 

2.214 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1285 

-0.5092 

0.3807 

-0.0594 

-0.3207 

0.2612 

0.0970 

-0.0565 

0.1535 

2.214 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1418 

-0.5765 

0.4347 

-0.0444 

-0.2099 

0.1654 

0.1163 

-0.0647 

0.1811 

2.214 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1508 

-0.6140 

0.4632 

-0.0268 

-0.1371 

0.1103 

0.1227 

-0.0721 

0.1948 

2.214 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1552 

-0.6198 

0.4646 

0.0460 

-0.0619 

0.1080 

0.1179 

-0.0782 

0.1961 

2.214 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1554 

-0.5955 

0.4401 

0.1477 

-0.0113 

0.1590 

0.1037 

-0.0825 

0.1861 

2.214 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1528 

-0.5458 

0.3930 

0.2310 

0.0102 

0.2209 

0.0822 

-0.0844 

0.1666 

2.214 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1495 

-0.4790 

0.3295 

0.2762 

0.0070 

0.2692 

0.0562 

-0.0830 

0.1392 

2.214 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1481 

-0.4230 

0.2749 

0.2720 

-0.0105 

0.2825 

0.0507 

-0.0755 

0.1262 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 30 
  

 

2.214 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1394 

-0.4025 

0.2630 

0.1960 

-0.0519 

0.2478 

0.0544 

-0.0661 

0.1205 

2.214 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1152 

-0.3754 

0.2602 

0.1960 

-0.0519 

0.2478 

0.0544 

-0.0661 

0.1205 

2.214 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1143 

-0.3806 

0.2663 

0.1138 

-0.0949 

0.2087 

0.0496 

-0.0906 

0.1402 

2.214 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1106 

-0.3887 

0.2781 

0.0694 

-0.1228 

0.1922 

0.0485 

-0.1091 

0.1576 

2.214 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1090 

-0.3966 

0.2877 

0.0398 

-0.1182 

0.1580 

0.0471 

-0.1192 

0.1662 

2.214 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1085 

-0.3981 

0.2896 

0.0304 

-0.0917 

0.1222 

0.0432 

-0.1226 

0.1658 

2.214 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1094 

-0.3974 

0.2880 

0.0552 

-0.0532 

0.1084 

0.0436 

-0.1221 

0.1657 

2.214 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1085 

-0.4047 

0.2961 

0.0911 

-0.0259 

0.1170 

0.0500 

-0.1226 

0.1726 

2.214 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1090 

-0.4017 

0.2928 

0.1151 

-0.0398 

0.1550 

0.0525 

-0.1192 

0.1717 

2.214 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1106 

-0.3920 

0.2814 

0.1180 

-0.0694 

0.1874 

0.0520 

-0.1091 

0.1612 

2.214 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1143 

-0.3819 

0.2676 

0.0890 

-0.1138 

0.2028 

0.0510 

-0.0906 

0.1416 

2.214 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1152 

-0.3759 

0.2606 

0.0456 

-0.1960 

0.2416 

0.0535 

-0.0661 

0.1196 

2.214 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1394 

-0.3994 

0.2599 

0.0456 

-0.1960 

0.2416 

0.0535 

-0.0661 

0.1196 

2.214 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1480 

-0.4191 

0.2711 

0.0051 

-0.2720 

0.2771 

0.0484 

-0.0755 

0.1239 

2.214 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1505 

-0.4790 

0.3285 

-0.0113 

-0.2762 

0.2649 

0.0562 

-0.0823 

0.1386 

2.214 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1549 

-0.5458 

0.3909 

-0.0132 

-0.2310 

0.2178 

0.0822 

-0.0834 

0.1656 

2.214 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1581 

-0.5955 

0.4374 

0.0114 

-0.1477 

0.1591 

0.1037 

-0.0812 

0.1849 

2.214 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1581 

-0.6198 

0.4617 

0.0607 

-0.0460 

0.1067 

0.1179 

-0.0769 

0.1948 

2.214 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1537 

-0.6140 

0.4603 

0.1346 

0.0275 

0.1071 

0.1227 

-0.0709 

0.1936 

2.214 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1445 

-0.5765 

0.4320 

0.2094 

0.0460 

0.1634 

0.1163 

-0.0637 

0.1800 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 31 
  

 

2.214 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1307 

-0.5092 

0.3785 

0.3207 

0.0617 

0.2589 

0.0970 

-0.0557 

0.1527 

2.214 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1129 

-0.4159 

0.3030 

0.4201 

0.0719 

0.3482 

0.0620 

-0.0459 

0.1079 

2.214 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1087 

-0.3964 

0.2878 

0.4818 

0.0753 

0.4065 

0.0269 

-0.0312 

0.0582 

2.214 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0160 

-0.0648 

0.0488 

0.4818 

0.0753 

0.4065 

0.0269 

-0.0312 

0.0582 

2.214 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0013 

-0.0581 

0.0568 

0.4817 

0.0752 

0.4064 

0.0269 

-0.0312 

0.0582 

2.464 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0090 

-0.0560 

0.0650 

-0.0665 

-0.5060 

0.4395 

0.0278 

-0.0284 

0.0563 

2.464 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0091 

-0.0597 

0.0506 

-0.0666 

-0.5061 

0.4395 

0.0278 

-0.0284 

0.0563 

2.464 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1024 

-0.4069 

0.3044 

-0.0666 

-0.5061 

0.4395 

0.0278 

-0.0284 

0.0563 

2.464 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1060 

-0.4292 

0.3232 

-0.0637 

-0.4528 

0.3892 

0.0679 

-0.0363 

0.1043 

2.464 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1216 

-0.5300 

0.4084 

-0.0542 

-0.3455 

0.2913 

0.1066 

-0.0450 

0.1516 

2.464 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1336 

-0.6018 

0.4681 

-0.0392 

-0.2214 

0.1822 

0.1315 

-0.0536 

0.1851 

2.464 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1413 

-0.6405 

0.4992 

-0.0220 

-0.1436 

0.1216 

0.1423 

-0.0617 

0.2040 

2.464 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1445 

-0.6446 

0.5001 

0.0556 

-0.0663 

0.1220 

0.1388 

-0.0683 

0.2071 

2.464 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1440 

-0.6160 

0.4720 

0.1689 

-0.0157 

0.1846 

0.1230 

-0.0724 

0.1955 

2.464 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1413 

-0.5602 

0.4189 

0.2578 

0.0092 

0.2486 

0.0981 

-0.0736 

0.1717 

2.464 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1386 

-0.4862 

0.3476 

0.3050 

0.0026 

0.3024 

0.0679 

-0.0708 

0.1387 

2.464 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1389 

-0.4285 

0.2896 

0.2993 

-0.0186 

0.3179 

0.0600 

-0.0626 

0.1226 

2.464 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1324 

-0.4078 

0.2754 

0.2217 

-0.0638 

0.2855 

0.0589 

-0.0579 

0.1167 

2.464 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1053 

-0.3810 

0.2757 

0.2217 

-0.0638 

0.2855 

0.0589 

-0.0579 

0.1167 

2.464 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1030 

-0.3854 

0.2823 

0.1343 

-0.1038 

0.2381 

0.0606 

-0.0733 

0.1340 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 32 
  

 

2.464 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0970 

-0.3923 

0.2953 

0.0817 

-0.1341 

0.2158 

0.0627 

-0.0928 

0.1555 

2.464 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0934 

-0.3994 

0.3059 

0.0455 

-0.1310 

0.1765 

0.0627 

-0.1048 

0.1675 

2.464 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0915 

-0.3997 

0.3082 

0.0359 

-0.1036 

0.1395 

0.0587 

-0.1097 

0.1683 

2.464 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0914 

-0.3990 

0.3076 

0.0640 

-0.0617 

0.1257 

0.0590 

-0.1093 

0.1683 

2.464 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0915 

-0.4081 

0.3166 

0.1023 

-0.0302 

0.1326 

0.0668 

-0.1097 

0.1765 

2.464 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0934 

-0.4060 

0.3125 

0.1267 

-0.0455 

0.1722 

0.0691 

-0.1048 

0.1739 

2.464 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0970 

-0.3965 

0.2995 

0.1277 

-0.0817 

0.2094 

0.0667 

-0.0928 

0.1595 

2.464 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1030 

-0.3870 

0.2840 

0.0962 

-0.1343 

0.2305 

0.0620 

-0.0733 

0.1354 

2.464 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1053 

-0.3816 

0.2763 

0.0561 

-0.2217 

0.2778 

0.0578 

-0.0579 

0.1157 

2.464 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1324 

-0.4041 

0.2717 

0.0561 

-0.2217 

0.2778 

0.0578 

-0.0579 

0.1157 

2.464 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1387 

-0.4238 

0.2851 

0.0124 

-0.2993 

0.3117 

0.0575 

-0.0625 

0.1200 

2.464 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1400 

-0.4862 

0.3462 

-0.0075 

-0.3050 

0.2975 

0.0679 

-0.0699 

0.1378 

2.464 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1437 

-0.5602 

0.4165 

-0.0125 

-0.2578 

0.2453 

0.0981 

-0.0723 

0.1704 

2.464 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1471 

-0.6160 

0.4690 

0.0155 

-0.1689 

0.1844 

0.1231 

-0.0710 

0.1940 

2.464 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1478 

-0.6446 

0.4968 

0.0647 

-0.0556 

0.1204 

0.1388 

-0.0668 

0.2057 

2.464 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1445 

-0.6405 

0.4960 

0.1407 

0.0228 

0.1179 

0.1423 

-0.0604 

0.2027 

2.464 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1366 

-0.6018 

0.4652 

0.2214 

0.0410 

0.1804 

0.1315 

-0.0525 

0.1840 

2.464 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1240 

-0.5300 

0.4060 

0.3455 

0.0568 

0.2887 

0.1066 

-0.0441 

0.1507 

2.464 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1076 

-0.4292 

0.3216 

0.4529 

0.0669 

0.3859 

0.0679 

-0.0358 

0.1038 

2.464 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1037 

-0.4069 

0.3031 

0.5061 

0.0702 

0.4359 

0.0279 

-0.0283 

0.0562 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 33 
  

 

2.464 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0106 

-0.0587 

0.0481 

0.5061 

0.0702 

0.4359 

0.0279 

-0.0283 

0.0562 

2.464 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0072 

-0.0547 

0.0620 

0.5060 

0.0701 

0.4359 

0.0279 

-0.0283 

0.0562 

2.714 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0173 

-0.0533 

0.0706 

-0.0617 

-0.5366 

0.4749 

0.0286 

-0.0258 

0.0544 

2.714 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0017 

-0.0565 

0.0548 

-0.0618 

-0.5367 

0.4749 

0.0286 

-0.0258 

0.0544 

2.714 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0975 

-0.4215 

0.3240 

-0.0618 

-0.5367 

0.4749 

0.0286 

-0.0258 

0.0544 

2.714 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1007 

-0.4460 

0.3452 

-0.0582 

-0.4872 

0.4290 

0.0759 

-0.0323 

0.1083 

2.714 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1150 

-0.5555 

0.4405 

-0.0484 

-0.3757 

0.3273 

0.1203 

-0.0394 

0.1597 

2.714 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1256 

-0.6335 

0.5080 

-0.0341 

-0.2387 

0.2046 

0.1508 

-0.0468 

0.1975 

2.714 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1321 

-0.6746 

0.5424 

-0.0176 

-0.1530 

0.1354 

0.1653 

-0.0540 

0.2193 

2.714 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1344 

-0.6772 

0.5427 

0.0662 

-0.0739 

0.1401 

0.1622 

-0.0599 

0.2222 

2.714 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1333 

-0.6437 

0.5103 

0.1931 

-0.0221 

0.2152 

0.1435 

-0.0636 

0.2071 

2.714 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1305 

-0.5806 

0.4501 

0.2893 

0.0075 

0.2818 

0.1138 

-0.0644 

0.1781 

2.714 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1285 

-0.4983 

0.3698 

0.3383 

-0.0022 

0.3405 

0.0785 

-0.0614 

0.1399 

2.714 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1305 

-0.4384 

0.3079 

0.3304 

-0.0271 

0.3575 

0.0698 

-0.0539 

0.1237 

2.714 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1264 

-0.4173 

0.2909 

0.2489 

-0.0760 

0.3249 

0.0636 

-0.0510 

0.1146 

2.714 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0965 

-0.3909 

0.2944 

0.2489 

-0.0760 

0.3249 

0.0636 

-0.0510 

0.1146 

2.714 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0931 

-0.3953 

0.3021 

0.1547 

-0.1160 

0.2707 

0.0717 

-0.0623 

0.1340 

2.714 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0849 

-0.4024 

0.3175 

0.0941 

-0.1481 

0.2422 

0.0785 

-0.0809 

0.1594 

2.714 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0793 

-0.4090 

0.3297 

0.0514 

-0.1464 

0.1978 

0.0807 

-0.0922 

0.1729 

2.714 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0757 

-0.4078 

0.3321 

0.0429 

-0.1183 

0.1611 

0.0760 

-0.0970 

0.1730 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 34 
  

 

2.714 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0745 

-0.4071 

0.3326 

0.0757 

-0.0732 

0.1489 

0.0757 

-0.0965 

0.1722 

2.714 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0757 

-0.4186 

0.3429 

0.1161 

-0.0357 

0.1519 

0.0860 

-0.0970 

0.1830 

2.714 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0793 

-0.4174 

0.3381 

0.1405 

-0.0514 

0.1918 

0.0884 

-0.0922 

0.1806 

2.714 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0849 

-0.4077 

0.3228 

0.1397 

-0.0941 

0.2338 

0.0830 

-0.0809 

0.1639 

2.714 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0931 

-0.3973 

0.3042 

0.1064 

-0.1547 

0.2611 

0.0730 

-0.0623 

0.1353 

2.714 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0965 

-0.3916 

0.2951 

0.0667 

-0.2489 

0.3156 

0.0623 

-0.0510 

0.1133 

2.714 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1264 

-0.4130 

0.2866 

0.0667 

-0.2489 

0.3156 

0.0623 

-0.0510 

0.1133 

2.714 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1305 

-0.4331 

0.3026 

0.0198 

-0.3304 

0.3503 

0.0671 

-0.0536 

0.1207 

2.714 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1302 

-0.4983 

0.3681 

-0.0032 

-0.3383 

0.3351 

0.0785 

-0.0603 

0.1388 

2.714 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1333 

-0.5806 

0.4473 

-0.0110 

-0.2893 

0.2782 

0.1138 

-0.0628 

0.1766 

2.714 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1368 

-0.6437 

0.5069 

0.0216 

-0.1931 

0.2147 

0.1435 

-0.0620 

0.2055 

2.714 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1381 

-0.6772 

0.5390 

0.0719 

-0.0662 

0.1382 

0.1622 

-0.0583 

0.2206 

2.714 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1357 

-0.6746 

0.5388 

0.1497 

0.0185 

0.1312 

0.1653 

-0.0525 

0.2179 

2.714 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1288 

-0.6335 

0.5047 

0.2387 

0.0362 

0.2025 

0.1508 

-0.0456 

0.1964 

2.714 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1175 

-0.5555 

0.4380 

0.3757 

0.0513 

0.3244 

0.1203 

-0.0385 

0.1589 

2.714 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1025 

-0.4460 

0.3435 

0.4872 

0.0617 

0.4255 

0.0759 

-0.0319 

0.1078 

2.714 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0990 

-0.4215 

0.3224 

0.5367 

0.0656 

0.4711 

0.0286 

-0.0257 

0.0543 

2.714 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0033 

-0.0554 

0.0521 

0.5367 

0.0656 

0.4711 

0.0286 

-0.0257 

0.0543 

2.714 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0154 

-0.0519 

0.0674 

0.5366 

0.0656 

0.4711 

0.0286 

-0.0257 

0.0543 

2.964 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0256 

-0.0508 

0.0764 

-0.0572 

-0.5717 

0.5145 

0.0282 

-0.0234 

0.0516 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 35 
  

 

2.964 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0061 

-0.0538 

0.0599 

-0.0572 

-0.5718 

0.5146 

0.0282 

-0.0234 

0.0516 

2.964 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0925 

-0.4385 

0.3460 

-0.0572 

-0.5718 

0.5146 

0.0282 

-0.0234 

0.0516 

2.964 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0954 

-0.4658 

0.3704 

-0.0533 

-0.5262 

0.4729 

0.0828 

-0.0299 

0.1127 

2.964 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1078 

-0.5863 

0.4785 

-0.0427 

-0.4126 

0.3698 

0.1346 

-0.0363 

0.1709 

2.964 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1169 

-0.6726 

0.5557 

-0.0289 

-0.2623 

0.2334 

0.1715 

-0.0425 

0.2140 

2.964 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1222 

-0.7175 

0.5953 

-0.0135 

-0.1663 

0.1528 

0.1894 

-0.0486 

0.2380 

2.964 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1238 

-0.7184 

0.5946 

0.0793 

-0.0856 

0.1650 

0.1848 

-0.0536 

0.2385 

2.964 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1225 

-0.6787 

0.5562 

0.2219 

-0.0317 

0.2536 

0.1611 

-0.0567 

0.2178 

2.964 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1201 

-0.6066 

0.4865 

0.3260 

0.0058 

0.3202 

0.1256 

-0.0572 

0.1827 

2.964 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1190 

-0.5143 

0.3953 

0.3770 

-0.0072 

0.3841 

0.0903 

-0.0544 

0.1447 

2.964 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1228 

-0.4522 

0.3294 

0.3666 

-0.0356 

0.4021 

0.0801 

-0.0476 

0.1277 

2.964 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1208 

-0.4287 

0.3079 

0.2767 

-0.0888 

0.3654 

0.0662 

-0.0446 

0.1108 

2.964 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0883 

-0.4030 

0.3148 

0.2767 

-0.0888 

0.3654 

0.0662 

-0.0446 

0.1108 

2.964 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0840 

-0.4093 

0.3253 

0.1739 

-0.1316 

0.3054 

0.0824 

-0.0548 

0.1372 

2.964 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0737 

-0.4187 

0.3450 

0.1061 

-0.1660 

0.2721 

0.0955 

-0.0719 

0.1674 

2.964 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0660 

-0.4259 

0.3599 

0.0569 

-0.1655 

0.2224 

0.0997 

-0.0817 

0.1814 

2.964 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0601 

-0.4230 

0.3629 

0.0524 

-0.1369 

0.1894 

0.0928 

-0.0857 

0.1784 

2.964 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0585 

-0.4218 

0.3633 

0.0911 

-0.0887 

0.1798 

0.0905 

-0.0848 

0.1753 

2.964 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0601 

-0.4366 

0.3765 

0.1334 

-0.0435 

0.1769 

0.1049 

-0.0857 

0.1906 

2.964 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0660 

-0.4364 

0.3704 

0.1573 

-0.0569 

0.2143 

0.1088 

-0.0817 

0.1905 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 36 
  

 

2.964 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0737 

-0.4252 

0.3515 

0.1551 

-0.1061 

0.2612 

0.1002 

-0.0719 

0.1721 

2.964 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0840 

-0.4116 

0.3276 

0.1198 

-0.1739 

0.2936 

0.0832 

-0.0548 

0.1380 

2.964 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0883 

-0.4036 

0.3153 

0.0778 

-0.2767 

0.3544 

0.0647 

-0.0446 

0.1092 

2.964 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1208 

-0.4236 

0.3028 

0.0778 

-0.2767 

0.3544 

0.0647 

-0.0446 

0.1092 

2.964 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1229 

-0.4461 

0.3232 

0.0273 

-0.3666 

0.3939 

0.0775 

-0.0472 

0.1247 

2.964 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1210 

-0.5143 

0.3933 

0.0012 

-0.3770 

0.3782 

0.0876 

-0.0531 

0.1407 

2.964 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1233 

-0.6066 

0.4833 

-0.0096 

-0.3260 

0.3164 

0.1256 

-0.0555 

0.1811 

2.964 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1264 

-0.6787 

0.5523 

0.0309 

-0.2219 

0.2528 

0.1611 

-0.0549 

0.2160 

2.964 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1279 

-0.7184 

0.5905 

0.0834 

-0.0793 

0.1627 

0.1848 

-0.0519 

0.2367 

2.964 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1262 

-0.7175 

0.5913 

0.1625 

0.0147 

0.1478 

0.1894 

-0.0471 

0.2365 

2.964 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1204 

-0.6726 

0.5522 

0.2623 

0.0312 

0.2311 

0.1715 

-0.0413 

0.2128 

2.964 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1106 

-0.5863 

0.4757 

0.4126 

0.0460 

0.3666 

0.1346 

-0.0354 

0.1700 

2.964 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0973 

-0.4658 

0.3685 

0.5262 

0.0572 

0.4691 

0.0828 

-0.0294 

0.1122 

2.964 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0942 

-0.4385 

0.3443 

0.5718 

0.0613 

0.5105 

0.0282 

-0.0234 

0.0515 

2.964 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0044 

-0.0526 

0.0570 

0.5718 

0.0613 

0.5105 

0.0282 

-0.0234 

0.0515 

2.964 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0236 

-0.0494 

0.0730 

0.5717 

0.0613 

0.5104 

0.0282 

-0.0234 

0.0515 

3.214 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0331 

-0.0489 

0.0820 

-0.0527 

-0.6087 

0.5559 

0.0265 

-0.0217 

0.0482 

3.214 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0131 

-0.0516 

0.0647 

-0.0528 

-0.6087 

0.5560 

0.0265 

-0.0217 

0.0482 

3.214 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0875 

-0.4579 

0.3704 

-0.0528 

-0.6087 

0.5560 

0.0265 

-0.0217 

0.0482 

3.214 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0901 

-0.4880 

0.3979 

-0.0487 

-0.5692 

0.5205 

0.0853 

-0.0281 

0.1134 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 37 
  

 

3.214 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1012 

-0.6206 

0.5194 

-0.0378 

-0.4560 

0.4183 

0.1437 

-0.0343 

0.1780 

3.214 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1090 

-0.7173 

0.6082 

-0.0239 

-0.2922 

0.2683 

0.1879 

-0.0399 

0.2278 

3.214 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1131 

-0.7671 

0.6540 

-0.0096 

-0.1826 

0.1729 

0.2095 

-0.0450 

0.2545 

3.214 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1137 

-0.7661 

0.6524 

0.0974 

-0.1018 

0.1992 

0.2006 

-0.0491 

0.2498 

3.214 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1119 

-0.7189 

0.6070 

0.2568 

-0.0459 

0.3026 

0.1697 

-0.0516 

0.2213 

3.214 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1095 

-0.6365 

0.5269 

0.3676 

0.0043 

0.3633 

0.1286 

-0.0519 

0.1805 

3.214 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1093 

-0.5329 

0.4237 

0.4187 

-0.0117 

0.4304 

0.1046 

-0.0494 

0.1540 

3.214 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1148 

-0.4705 

0.3557 

0.4035 

-0.0438 

0.4472 

0.0901 

-0.0432 

0.1332 

3.214 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1155 

-0.4438 

0.3283 

0.3041 

-0.1016 

0.4057 

0.0659 

-0.0398 

0.1057 

3.214 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0805 

-0.4190 

0.3386 

0.3041 

-0.1016 

0.4057 

0.0659 

-0.0398 

0.1057 

3.214 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0754 

-0.4278 

0.3524 

0.1920 

-0.1475 

0.3396 

0.0910 

-0.0498 

0.1409 

3.214 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0632 

-0.4413 

0.3781 

0.1170 

-0.1858 

0.3027 

0.1125 

-0.0646 

0.1771 

3.214 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0534 

-0.4497 

0.3963 

0.0620 

-0.1877 

0.2497 

0.1166 

-0.0729 

0.1895 

3.214 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0445 

-0.4442 

0.3997 

0.0667 

-0.1599 

0.2266 

0.1046 

-0.0758 

0.1804 

3.214 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0432 

-0.4419 

0.3987 

0.1111 

-0.1092 

0.2203 

0.0987 

-0.0746 

0.1733 

3.214 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0445 

-0.4613 

0.4168 

0.1543 

-0.0559 

0.2102 

0.1190 

-0.0758 

0.1948 

3.214 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0534 

-0.4628 

0.4094 

0.1769 

-0.0620 

0.2389 

0.1273 

-0.0729 

0.2002 

3.214 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0632 

-0.4489 

0.3857 

0.1721 

-0.1170 

0.2891 

0.1163 

-0.0646 

0.1809 

3.214 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0754 

-0.4301 

0.3547 

0.1334 

-0.1920 

0.3254 

0.0904 

-0.0498 

0.1403 

3.214 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0805 

-0.4193 

0.3388 

0.0888 

-0.3041 

0.3929 

0.0641 

-0.0398 

0.1039 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 38 
  

 

3.214 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1155 

-0.4380 

0.3225 

0.0888 

-0.3041 

0.3929 

0.0641 

-0.0398 

0.1039 

3.214 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1152 

-0.4638 

0.3486 

0.0345 

-0.4035 

0.4380 

0.0879 

-0.0426 

0.1305 

3.214 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1116 

-0.5329 

0.4213 

0.0052 

-0.4187 

0.4239 

0.1023 

-0.0480 

0.1503 

3.214 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1132 

-0.6365 

0.5233 

-0.0076 

-0.3676 

0.3600 

0.1286 

-0.0502 

0.1787 

3.214 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1163 

-0.7189 

0.6027 

0.0448 

-0.2568 

0.3016 

0.1697 

-0.0498 

0.2195 

3.214 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1183 

-0.7662 

0.6478 

0.0992 

-0.0974 

0.1966 

0.2006 

-0.0474 

0.2480 

3.214 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1175 

-0.7671 

0.6496 

0.1783 

0.0111 

0.1672 

0.2095 

-0.0435 

0.2530 

3.214 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1129 

-0.7173 

0.6044 

0.2922 

0.0266 

0.2657 

0.1879 

-0.0386 

0.2266 

3.214 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1042 

-0.6206 

0.5164 

0.4560 

0.0413 

0.4147 

0.1437 

-0.0335 

0.1772 

3.214 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0921 

-0.4880 

0.3958 

0.5692 

0.0528 

0.5163 

0.0853 

-0.0276 

0.1130 

3.214 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0893 

-0.4579 

0.3686 

0.6088 

0.0572 

0.5516 

0.0265 

-0.0215 

0.0481 

3.214 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0113 

-0.0504 

0.0617 

0.6088 

0.0572 

0.5516 

0.0265 

-0.0215 

0.0481 

3.214 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0310 

-0.0474 

0.0784 

0.6087 

0.0571 

0.5515 

0.0265 

-0.0215 

0.0481 

3.464 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0402 

-0.0471 

0.0873 

-0.0484 

-0.6446 

0.5962 

0.0214 

-0.0203 

0.0417 

3.464 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0197 

-0.0496 

0.0693 

-0.0485 

-0.6447 

0.5962 

0.0214 

-0.0203 

0.0417 

3.464 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0826 

-0.4765 

0.3939 

-0.0485 

-0.6447 

0.5962 

0.0214 

-0.0203 

0.0417 

3.464 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0850 

-0.5099 

0.4249 

-0.0443 

-0.6142 

0.5699 

0.0790 

-0.0269 

0.1059 

3.464 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0950 

-0.6562 

0.5611 

-0.0333 

-0.5054 

0.4721 

0.1388 

-0.0332 

0.1720 

3.464 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1017 

-0.7655 

0.6638 

-0.0196 

-0.3285 

0.3088 

0.1891 

-0.0383 

0.2275 

3.464 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1048 

-0.8218 

0.7170 

-0.0059 

-0.1996 

0.1937 

0.2157 

-0.0428 

0.2585 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 39 
  

 

3.464 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1046 

-0.8169 

0.7123 

0.1230 

-0.1207 

0.2437 

0.1983 

-0.0462 

0.2446 

3.464 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1023 

-0.7598 

0.6575 

0.2976 

-0.0652 

0.3628 

0.1602 

-0.0482 

0.2084 

3.464 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0999 

-0.6656 

0.5657 

0.4116 

-0.0052 

0.4168 

0.1172 

-0.0482 

0.1654 

3.464 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1003 

-0.5507 

0.4504 

0.4602 

-0.0157 

0.4759 

0.1132 

-0.0459 

0.1591 

3.464 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1071 

-0.4921 

0.3849 

0.4394 

-0.0510 

0.4903 

0.0956 

-0.0402 

0.1358 

3.464 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1104 

-0.4577 

0.3474 

0.3293 

-0.1137 

0.4430 

0.0560 

-0.0363 

0.0923 

3.464 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0734 

-0.4336 

0.3602 

0.3293 

-0.1137 

0.4430 

0.0560 

-0.0363 

0.0923 

3.464 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0677 

-0.4485 

0.3807 

0.2080 

-0.1636 

0.3717 

0.0921 

-0.0461 

0.1382 

3.464 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0539 

-0.4695 

0.4155 

0.1262 

-0.2054 

0.3316 

0.1243 

-0.0586 

0.1829 

3.464 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0399 

-0.4784 

0.4385 

0.0661 

-0.2103 

0.2764 

0.1233 

-0.0653 

0.1886 

3.464 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0306 

-0.4682 

0.4377 

0.0873 

-0.1849 

0.2722 

0.1033 

-0.0674 

0.1707 

3.464 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0296 

-0.4635 

0.4338 

0.1348 

-0.1345 

0.2692 

0.0934 

-0.0659 

0.1594 

3.464 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0306 

-0.4895 

0.4590 

0.1766 

-0.0751 

0.2517 

0.1191 

-0.0674 

0.1865 

3.464 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0399 

-0.4947 

0.4548 

0.1965 

-0.0661 

0.2626 

0.1358 

-0.0653 

0.2011 

3.464 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0539 

-0.4776 

0.4237 

0.1889 

-0.1262 

0.3151 

0.1250 

-0.0586 

0.1836 

3.464 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0677 

-0.4501 

0.3824 

0.1471 

-0.2080 

0.3551 

0.0890 

-0.0461 

0.1351 

3.464 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0734 

-0.4331 

0.3598 

0.0992 

-0.3293 

0.4285 

0.0543 

-0.0363 

0.0905 

3.464 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1104 

-0.4515 

0.3411 

0.0992 

-0.3293 

0.4285 

0.0543 

-0.0363 

0.0905 

3.464 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1078 

-0.4849 

0.3771 

0.0407 

-0.4394 

0.4801 

0.0939 

-0.0396 

0.1336 

3.464 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1031 

-0.5507 

0.4476 

0.0087 

-0.4602 

0.4689 

0.1114 

-0.0445 

0.1559 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 40 
  

 

3.464 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1041 

-0.6656 

0.5616 

0.0061 

-0.4116 

0.4176 

0.1172 

-0.0465 

0.1637 

3.464 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1071 

-0.7598 

0.6527 

0.0639 

-0.2976 

0.3615 

0.1602 

-0.0464 

0.2066 

3.464 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1096 

-0.8169 

0.7073 

0.1177 

-0.1230 

0.2408 

0.1983 

-0.0445 

0.2429 

3.464 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1095 

-0.8218 

0.7122 

0.1950 

0.0077 

0.1873 

0.2157 

-0.0413 

0.2570 

3.464 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1059 

-0.7655 

0.6596 

0.3285 

0.0226 

0.3058 

0.1891 

-0.0372 

0.2263 

3.464 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0983 

-0.6562 

0.5579 

0.5054 

0.0372 

0.4682 

0.1388 

-0.0323 

0.1711 

3.464 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0872 

-0.5099 

0.4227 

0.6142 

0.0488 

0.5654 

0.0790 

-0.0265 

0.1054 

3.464 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0845 

-0.4765 

0.3920 

0.6447 

0.0531 

0.5916 

0.0214 

-0.0202 

0.0417 

3.464 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0178 

-0.0483 

0.0661 

0.6447 

0.0531 

0.5916 

0.0214 

-0.0202 

0.0417 

3.464 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0379 

-0.0455 

0.0835 

0.6446 

0.0531 

0.5915 

0.0214 

-0.0202 

0.0417 

3.714 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0462 

-0.0456 

0.0917 

-0.0442 

-0.6745 

0.6303 

0.0133 

-0.0195 

0.0328 

3.714 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0253 

-0.0479 

0.0732 

-0.0443 

-0.6746 

0.6304 

0.0133 

-0.0195 

0.0328 

3.714 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0780 

-0.4928 

0.4148 

-0.0443 

-0.6746 

0.6304 

0.0133 

-0.0195 

0.0328 

3.714 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0802 

-0.5286 

0.4485 

-0.0401 

-0.6535 

0.6134 

0.0592 

-0.0264 

0.0856 

3.714 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0891 

-0.6877 

0.5986 

-0.0292 

-0.5543 

0.5251 

0.1079 

-0.0328 

0.1407 

3.714 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0948 

-0.8115 

0.7166 

-0.0158 

-0.3695 

0.3537 

0.1546 

-0.0378 

0.1924 

3.714 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0970 

-0.8771 

0.7801 

-0.0028 

-0.2136 

0.2109 

0.1826 

-0.0418 

0.2245 

3.714 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0961 

-0.8640 

0.7679 

0.1565 

-0.1379 

0.2944 

0.1588 

-0.0448 

0.2036 

3.714 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0935 

-0.7950 

0.7015 

0.3390 

-0.0862 

0.4253 

0.1230 

-0.0463 

0.1693 

3.714 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0912 

-0.6896 

0.5984 

0.4511 

-0.0266 

0.4777 

0.0882 

-0.0461 

0.1343 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 41 
  

 

3.714 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0921 

-0.5647 

0.4725 

0.4957 

-0.0193 

0.5150 

0.0958 

-0.0437 

0.1395 

3.714 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1002 

-0.5159 

0.4157 

0.4693 

-0.0576 

0.5269 

0.0803 

-0.0385 

0.1188 

3.714 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1058 

-0.4707 

0.3650 

0.3508 

-0.1243 

0.4751 

0.0387 

-0.0341 

0.0728 

3.714 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0671 

-0.4461 

0.3790 

0.3508 

-0.1243 

0.4751 

0.0387 

-0.0341 

0.0728 

3.714 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0609 

-0.4689 

0.4080 

0.2221 

-0.1772 

0.3993 

0.0734 

-0.0434 

0.1168 

3.714 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0457 

-0.5018 

0.4561 

0.1341 

-0.2220 

0.3561 

0.1093 

-0.0535 

0.1628 

3.714 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0279 

-0.5077 

0.4799 

0.0693 

-0.2296 

0.2989 

0.1010 

-0.0588 

0.1598 

3.714 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0182 

-0.4899 

0.4718 

0.1122 

-0.2071 

0.3193 

0.0777 

-0.0602 

0.1378 

3.714 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0176 

-0.4818 

0.4642 

0.1577 

-0.1598 

0.3175 

0.0685 

-0.0586 

0.1271 

3.714 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0182 

-0.5157 

0.4975 

0.1961 

-0.1002 

0.2963 

0.0910 

-0.0602 

0.1511 

3.714 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0279 

-0.5284 

0.5005 

0.2132 

-0.0693 

0.2825 

0.1121 

-0.0588 

0.1709 

3.714 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0457 

-0.5088 

0.4631 

0.2032 

-0.1341 

0.3372 

0.1056 

-0.0535 

0.1591 

3.714 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0609 

-0.4688 

0.4080 

0.1586 

-0.2221 

0.3807 

0.0688 

-0.0434 

0.1122 

3.714 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0671 

-0.4447 

0.3776 

0.1082 

-0.3508 

0.4591 

0.0375 

-0.0341 

0.0716 

3.714 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1058 

-0.4643 

0.3585 

0.1082 

-0.3508 

0.4591 

0.0375 

-0.0341 

0.0716 

3.714 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1010 

-0.5084 

0.4074 

0.0464 

-0.4693 

0.5157 

0.0792 

-0.0379 

0.1171 

3.714 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0952 

-0.5647 

0.4694 

0.0118 

-0.4957 

0.5075 

0.0942 

-0.0424 

0.1366 

3.714 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0957 

-0.6896 

0.5938 

0.0274 

-0.4511 

0.4785 

0.0882 

-0.0444 

0.1326 

3.714 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0988 

-0.7950 

0.6962 

0.0847 

-0.3390 

0.4238 

0.1230 

-0.0446 

0.1676 

3.714 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1016 

-0.8640 

0.7624 

0.1347 

-0.1565 

0.2911 

0.1588 

-0.0431 

0.2019 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 42 
  

 

3.714 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1021 

-0.8771 

0.7749 

0.2086 

0.0048 

0.2038 

0.1826 

-0.0404 

0.2231 

3.714 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0993 

-0.8115 

0.7122 

0.3695 

0.0192 

0.3503 

0.1546 

-0.0367 

0.1913 

3.714 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0926 

-0.6877 

0.5951 

0.5543 

0.0335 

0.5208 

0.1079 

-0.0320 

0.1399 

3.714 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0825 

-0.5286 

0.4462 

0.6535 

0.0449 

0.6086 

0.0592 

-0.0259 

0.0852 

3.714 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0800 

-0.4928 

0.4127 

0.6746 

0.0492 

0.6255 

0.0133 

-0.0194 

0.0327 

3.714 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0234 

-0.0465 

0.0699 

0.6746 

0.0492 

0.6255 

0.0133 

-0.0194 

0.0327 

3.714 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0439 

-0.0439 

0.0878 

0.6745 

0.0491 

0.6254 

0.0133 

-0.0194 

0.0327 

3.964 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0515 

-0.0440 

0.0955 

-0.0402 

-0.6955 

0.6554 

0.0011 

-0.0192 

0.0202 

3.964 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0304 

-0.0461 

0.0765 

-0.0402 

-0.6956 

0.6554 

0.0011 

-0.0192 

0.0202 

3.964 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0735 

-0.5023 

0.4287 

-0.0402 

-0.6956 

0.6554 

0.0011 

-0.0192 

0.0202 

3.964 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0755 

-0.5394 

0.4640 

-0.0361 

-0.6789 

0.6428 

0.0256 

-0.0263 

0.0520 

3.964 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0835 

-0.7066 

0.6231 

-0.0255 

-0.5872 

0.5617 

0.0459 

-0.0331 

0.0791 

3.964 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0883 

-0.8423 

0.7540 

-0.0125 

-0.4008 

0.3883 

0.0590 

-0.0382 

0.0972 

3.964 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0897 

-0.9176 

0.8279 

-0.0000 

-0.2210 

0.2209 

0.0657 

-0.0421 

0.1078 

3.964 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0882 

-0.8940 

0.8058 

0.1828 

-0.1469 

0.3296 

0.0653 

-0.0447 

0.1100 

3.964 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0853 

-0.8160 

0.7307 

0.3658 

-0.0982 

0.4640 

0.0582 

-0.0458 

0.1041 

3.964 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0830 

-0.7036 

0.6206 

0.4761 

-0.0435 

0.5197 

0.0457 

-0.0453 

0.0910 

3.964 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0845 

-0.5829 

0.4984 

0.5196 

-0.0224 

0.5421 

0.0294 

-0.0428 

0.0722 

3.964 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0936 

-0.5317 

0.4382 

0.4912 

-0.0630 

0.5541 

0.0127 

-0.0380 

0.0507 

3.964 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1013 

-0.4754 

0.3741 

0.3673 

-0.1329 

0.5003 

0.0121 

-0.0327 

0.0448 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 43 
  

 

3.964 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0613 

-0.4502 

0.3889 

0.3673 

-0.1329 

0.5003 

0.0121 

-0.0327 

0.0448 

3.964 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0547 

-0.4806 

0.4259 

0.2331 

-0.1880 

0.4211 

0.0165 

-0.0417 

0.0583 

3.964 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0384 

-0.5265 

0.4881 

0.1403 

-0.2339 

0.3742 

0.0206 

-0.0497 

0.0702 

3.964 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0172 

-0.5265 

0.5093 

0.0717 

-0.2420 

0.3136 

0.0229 

-0.0537 

0.0767 

3.964 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0071 

-0.5012 

0.4940 

0.1288 

-0.2198 

0.3486 

0.0232 

-0.0545 

0.0777 

3.964 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0069 

-0.4913 

0.4843 

0.1704 

-0.1738 

0.3442 

0.0268 

-0.0529 

0.0797 

3.964 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0071 

-0.5298 

0.5227 

0.2073 

-0.1172 

0.3245 

0.0287 

-0.0545 

0.0832 

3.964 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0172 

-0.5503 

0.5330 

0.2240 

-0.0717 

0.2956 

0.0275 

-0.0537 

0.0812 

3.964 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0384 

-0.5305 

0.4921 

0.2134 

-0.1403 

0.3537 

0.0236 

-0.0497 

0.0733 

3.964 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0547 

-0.4790 

0.4243 

0.1679 

-0.2331 

0.4010 

0.0180 

-0.0417 

0.0597 

3.964 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0613 

-0.4482 

0.3869 

0.1156 

-0.3674 

0.4830 

0.0119 

-0.0327 

0.0447 

3.964 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1007 

-0.4690 

0.3683 

0.1156 

-0.3674 

0.4830 

0.0119 

-0.0327 

0.0447 

3.964 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0946 

-0.5240 

0.4295 

0.0510 

-0.4912 

0.5422 

0.0116 

-0.0374 

0.0490 

3.964 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0879 

-0.5735 

0.4856 

0.0145 

-0.5196 

0.5341 

0.0294 

-0.0416 

0.0709 

3.964 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0880 

-0.7036 

0.6156 

0.0443 

-0.4761 

0.5204 

0.0457 

-0.0437 

0.0894 

3.964 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0910 

-0.8160 

0.7250 

0.0967 

-0.3658 

0.4625 

0.0582 

-0.0442 

0.1024 

3.964 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0941 

-0.8940 

0.7999 

0.1433 

-0.1828 

0.3261 

0.0653 

-0.0432 

0.1085 

3.964 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0952 

-0.9176 

0.8224 

0.2155 

0.0023 

0.2132 

0.0657 

-0.0408 

0.1065 

3.964 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0930 

-0.8423 

0.7493 

0.4008 

0.0161 

0.3847 

0.0590 

-0.0372 

0.0962 

3.964 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0871 

-0.7066 

0.6195 

0.5872 

0.0300 

0.5572 

0.0459 

-0.0325 

0.0784 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 44 
  

 

3.964 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0779 

-0.5394 

0.4615 

0.6789 

0.0412 

0.6377 

0.0256 

-0.0260 

0.0516 

3.964 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0757 

-0.5023 

0.4266 

0.6956 

0.0454 

0.6503 

0.0011 

-0.0191 

0.0202 

3.964 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0284 

-0.0447 

0.0731 

0.6956 

0.0454 

0.6503 

0.0011 

-0.0191 

0.0202 

3.964 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0492 

-0.0423 

0.0915 

0.6955 

0.0453 

0.6502 

0.0011 

-0.0191 

0.0202 

4.214 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0557 

-0.0425 

0.0983 

-0.0362 

-0.7069 

0.6707 

-0.0060 

-0.0241 

0.0180 

4.214 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0345 

-0.0445 

0.0790 

-0.0363 

-0.7070 

0.6707 

-0.0060 

-0.0241 

0.0180 

4.214 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0692 

-0.5021 

0.4329 

-0.0363 

-0.7070 

0.6707 

-0.0060 

-0.0241 

0.0180 

4.214 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0710 

-0.5396 

0.4686 

-0.0323 

-0.6844 

0.6522 

0.0002 

-0.0348 

0.0350 

4.214 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0780 

-0.7060 

0.6279 

-0.0219 

-0.5803 

0.5584 

0.0051 

-0.0539 

0.0590 

4.214 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0820 

-0.8354 

0.7534 

-0.0094 

-0.3868 

0.3774 

0.0081 

-0.0812 

0.0892 

4.214 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0827 

-0.9040 

0.8213 

0.0023 

-0.2202 

0.2225 

0.0095 

-0.0994 

0.1089 

4.214 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0807 

-0.8904 

0.8097 

0.1643 

-0.1436 

0.3079 

0.0093 

-0.0769 

0.0862 

4.214 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0775 

-0.8176 

0.7401 

0.3593 

-0.0896 

0.4489 

0.0075 

-0.0626 

0.0701 

4.214 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0753 

-0.7058 

0.6305 

0.4802 

-0.0288 

0.5090 

0.0042 

-0.0798 

0.0839 

4.214 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0772 

-0.5728 

0.4956 

0.5294 

-0.0251 

0.5545 

0.0030 

-0.0965 

0.0996 

4.214 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0872 

-0.5158 

0.4285 

0.5027 

-0.0676 

0.5703 

-0.0042 

-0.0832 

0.0790 

4.214 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0961 

-0.4691 

0.3729 

0.3786 

-0.1394 

0.5180 

-0.0080 

-0.0390 

0.0311 

4.214 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0561 

-0.4473 

0.3913 

0.3786 

-0.1394 

0.5180 

-0.0080 

-0.0390 

0.0311 

4.214 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0490 

-0.4710 

0.4219 

0.2415 

-0.1948 

0.4364 

-0.0037 

-0.0671 

0.0634 

4.214 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0319 

-0.5059 

0.4741 

0.1450 

-0.2402 

0.3852 

-0.0007 

-0.0989 

0.0982 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 45 
  

 

4.214 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0077 

-0.5129 

0.5053 

0.0733 

-0.2460 

0.3193 

-0.0003 

-0.0876 

0.0873 

4.214 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0027 

-0.4953 

0.4980 

0.1142 

-0.2196 

0.3338 

-0.0044 

-0.0642 

0.0598 

4.214 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0025 

-0.4890 

0.4914 

0.1648 

-0.1668 

0.3316 

-0.0037 

-0.0490 

0.0453 

4.214 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0027 

-0.5238 

0.5265 

0.2076 

-0.1012 

0.3088 

-0.0026 

-0.0683 

0.0657 

4.214 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0077 

-0.5359 

0.5283 

0.2277 

-0.0733 

0.3010 

0.0004 

-0.0912 

0.0916 

4.214 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0319 

-0.5144 

0.4825 

0.2189 

-0.1450 

0.3640 

-0.0006 

-0.0902 

0.0896 

4.214 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0490 

-0.4717 

0.4227 

0.1737 

-0.2415 

0.4153 

-0.0038 

-0.0602 

0.0564 

4.214 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0561 

-0.4463 

0.3903 

0.1211 

-0.3786 

0.4997 

-0.0079 

-0.0382 

0.0303 

4.214 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0955 

-0.4622 

0.3667 

0.1211 

-0.3786 

0.4997 

-0.0079 

-0.0382 

0.0303 

4.214 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0885 

-0.5077 

0.4192 

0.0550 

-0.5027 

0.5577 

-0.0042 

-0.0839 

0.0798 

4.214 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0810 

-0.5728 

0.4918 

0.0168 

-0.5294 

0.5462 

0.0030 

-0.0971 

0.1002 

4.214 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0807 

-0.7058 

0.6251 

0.0292 

-0.4802 

0.5095 

0.0042 

-0.0801 

0.0842 

4.214 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0837 

-0.8176 

0.7340 

0.0882 

-0.3593 

0.4475 

0.0075 

-0.0627 

0.0702 

4.214 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0869 

-0.8904 

0.8035 

0.1398 

-0.1643 

0.3040 

0.0093 

-0.0763 

0.0856 

4.214 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0885 

-0.9040 

0.8156 

0.2144 

0.0002 

0.2142 

0.0095 

-0.0989 

0.1084 

4.214 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0869 

-0.8354 

0.7484 

0.3868 

0.0133 

0.3734 

0.0081 

-0.0807 

0.0888 

4.214 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0818 

-0.7060 

0.6241 

0.5803 

0.0268 

0.5535 

0.0051 

-0.0536 

0.0587 

4.214 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0735 

-0.5396 

0.4661 

0.6845 

0.0376 

0.6469 

0.0002 

-0.0347 

0.0349 

4.214 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0714 

-0.5021 

0.4307 

0.7070 

0.0416 

0.6654 

-0.0060 

-0.0240 

0.0180 

4.214 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0325 

-0.0430 

0.0754 

0.7070 

0.0416 

0.6654 

-0.0060 

-0.0240 

0.0180 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 46 
  

 

4.214 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0534 

-0.0407 

0.0941 

0.7069 

0.0416 

0.6654 

-0.0060 

-0.0240 

0.0180 

4.464 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0594 

-0.0409 

0.1003 

-0.0325 

-0.7095 

0.6770 

-0.0056 

-0.0338 

0.0282 

4.464 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0380 

-0.0427 

0.0807 

-0.0325 

-0.7095 

0.6770 

-0.0056 

-0.0338 

0.0282 

4.464 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0648 

-0.4947 

0.4299 

-0.0325 

-0.7095 

0.6770 

-0.0056 

-0.0338 

0.0282 

4.464 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0664 

-0.5315 

0.4651 

-0.0287 

-0.6770 

0.6483 

0.0030 

-0.0586 

0.0616 

4.464 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0726 

-0.6928 

0.6202 

-0.0187 

-0.5587 

0.5400 

0.0094 

-0.0893 

0.0986 

4.464 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0758 

-0.8137 

0.7379 

-0.0067 

-0.3638 

0.3571 

0.0129 

-0.1197 

0.1326 

4.464 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0759 

-0.8760 

0.8001 

0.0045 

-0.2134 

0.2179 

0.0141 

-0.1364 

0.1505 

4.464 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0735 

-0.8704 

0.7969 

0.1389 

-0.1329 

0.2718 

0.0133 

-0.1205 

0.1339 

4.464 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0701 

-0.8057 

0.7356 

0.3391 

-0.0725 

0.4116 

0.0112 

-0.0954 

0.1065 

4.464 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0680 

-0.6984 

0.6304 

0.4711 

-0.0090 

0.4802 

0.0071 

-0.1075 

0.1146 

4.464 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0702 

-0.5668 

0.4966 

0.5288 

-0.0272 

0.5560 

0.0016 

-0.1179 

0.1195 

4.464 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0809 

-0.4913 

0.4104 

0.5070 

-0.0709 

0.5779 

-0.0048 

-0.1021 

0.0973 

4.464 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0903 

-0.4538 

0.3635 

0.3847 

-0.1439 

0.5287 

-0.0060 

-0.0592 

0.0532 

4.464 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0511 

-0.4355 

0.3844 

0.3847 

-0.1439 

0.5287 

-0.0060 

-0.0592 

0.0532 

4.464 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0438 

-0.4523 

0.4085 

0.2466 

-0.1993 

0.4458 

-0.0038 

-0.0886 

0.0848 

4.464 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0244 

-0.4773 

0.4529 

0.1479 

-0.2423 

0.3901 

-0.0029 

-0.1163 

0.1133 

4.464 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0011 

-0.4890 

0.4901 

0.0739 

-0.2440 

0.3179 

-0.0020 

-0.1114 

0.1095 

4.464 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0114 

-0.4792 

0.4906 

0.0922 

-0.2109 

0.3031 

-0.0015 

-0.0913 

0.0898 

4.464 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0107 

-0.4781 

0.4887 

0.1497 

-0.1490 

0.2988 

0.0002 

-0.0757 

0.0759 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 47 
  

 

4.464 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0114 

-0.5061 

0.5175 

0.2005 

-0.0777 

0.2782 

0.0007 

-0.0978 

0.0984 

4.464 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0011 

-0.5099 

0.5110 

0.2263 

-0.0739 

0.3002 

-0.0001 

-0.1166 

0.1166 

4.464 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0244 

-0.4886 

0.4641 

0.2208 

-0.1479 

0.3687 

-0.0015 

-0.1121 

0.1106 

4.464 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0438 

-0.4555 

0.4117 

0.1776 

-0.2466 

0.4241 

-0.0030 

-0.0834 

0.0804 

4.464 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0511 

-0.4360 

0.3849 

0.1249 

-0.3847 

0.5097 

-0.0059 

-0.0581 

0.0522 

4.464 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0897 

-0.4465 

0.3569 

0.1249 

-0.3847 

0.5097 

-0.0059 

-0.0581 

0.0522 

4.464 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0823 

-0.4829 

0.4006 

0.0577 

-0.5070 

0.5648 

-0.0048 

-0.1023 

0.0974 

4.464 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0743 

-0.5668 

0.4925 

0.0186 

-0.5288 

0.5473 

0.0016 

-0.1179 

0.1195 

4.464 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0737 

-0.6984 

0.6247 

0.0092 

-0.4711 

0.4803 

0.0071 

-0.1071 

0.1142 

4.464 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0766 

-0.8057 

0.7291 

0.0709 

-0.3391 

0.4100 

0.0112 

-0.0946 

0.1058 

4.464 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0801 

-0.8704 

0.7903 

0.1288 

-0.1389 

0.2677 

0.0135 

-0.1199 

0.1333 

4.464 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0820 

-0.8760 

0.7941 

0.2074 

-0.0017 

0.2090 

0.0144 

-0.1358 

0.1502 

4.464 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0810 

-0.8137 

0.7328 

0.3638 

0.0109 

0.3529 

0.0131 

-0.1193 

0.1323 

4.464 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0766 

-0.6928 

0.6162 

0.5588 

0.0238 

0.5350 

0.0094 

-0.0889 

0.0984 

4.464 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0690 

-0.5315 

0.4625 

0.6770 

0.0342 

0.6429 

0.0030 

-0.0585 

0.0614 

4.464 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0671 

-0.4947 

0.4276 

0.7096 

0.0380 

0.6715 

-0.0056 

-0.0337 

0.0281 

4.464 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0360 

-0.0411 

0.0772 

0.7096 

0.0380 

0.6715 

-0.0056 

-0.0337 

0.0281 

4.464 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0570 

-0.0391 

0.0961 

0.7095 

0.0380 

0.6715 

-0.0056 

-0.0337 

0.0281 

4.714 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0621 

-0.0393 

0.1014 

-0.0289 

-0.7054 

0.6765 

-0.0051 

-0.0410 

0.0359 

4.714 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0408 

-0.0408 

0.0816 

-0.0289 

-0.7055 

0.6766 

-0.0051 

-0.0410 

0.0359 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 48 
  

 

4.714 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0605 

-0.4845 

0.4240 

-0.0289 

-0.7055 

0.6766 

-0.0051 

-0.0410 

0.0359 

4.714 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0619 

-0.5199 

0.4580 

-0.0253 

-0.6652 

0.6399 

0.0059 

-0.0699 

0.0758 

4.714 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0673 

-0.6760 

0.6087 

-0.0157 

-0.5397 

0.5240 

0.0147 

-0.0984 

0.1131 

4.714 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0698 

-0.7910 

0.7212 

-0.0042 

-0.3481 

0.3439 

0.0202 

-0.1208 

0.1410 

4.714 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0693 

-0.8504 

0.7811 

0.0064 

-0.2049 

0.2113 

0.0228 

-0.1315 

0.1543 

4.714 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0665 

-0.8482 

0.7817 

0.1227 

-0.1219 

0.2446 

0.0222 

-0.1252 

0.1474 

4.714 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0629 

-0.7890 

0.7261 

0.3223 

-0.0582 

0.3805 

0.0183 

-0.1096 

0.1279 

4.714 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0608 

-0.6859 

0.6251 

0.4605 

-0.0018 

0.4624 

0.0116 

-0.1086 

0.1202 

4.714 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0633 

-0.5565 

0.4932 

0.5244 

-0.0287 

0.5531 

0.0037 

-0.1111 

0.1148 

4.714 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0745 

-0.4690 

0.3945 

0.5065 

-0.0734 

0.5799 

-0.0038 

-0.0993 

0.0955 

4.714 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0844 

-0.4371 

0.3527 

0.3871 

-0.1468 

0.5339 

-0.0039 

-0.0729 

0.0689 

4.714 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0464 

-0.4213 

0.3748 

0.3871 

-0.1468 

0.5339 

-0.0039 

-0.0729 

0.0689 

4.714 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0390 

-0.4334 

0.3944 

0.2492 

-0.2015 

0.4507 

0.0003 

-0.0903 

0.0906 

4.714 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0168 

-0.4534 

0.4366 

0.1488 

-0.2424 

0.3912 

0.0030 

-0.1051 

0.1081 

4.714 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0091 

-0.4664 

0.4755 

0.0732 

-0.2403 

0.3135 

0.0046 

-0.1045 

0.1091 

4.714 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0190 

-0.4615 

0.4805 

0.0760 

-0.2014 

0.2774 

0.0050 

-0.0931 

0.0981 

4.714 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0177 

-0.4645 

0.4823 

0.1357 

-0.1332 

0.2689 

0.0062 

-0.0827 

0.0889 

4.714 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0190 

-0.4873 

0.5063 

0.1924 

-0.0615 

0.2539 

0.0077 

-0.0975 

0.1053 

4.714 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0091 

-0.4865 

0.4956 

0.2231 

-0.0732 

0.2964 

0.0071 

-0.1075 

0.1146 

4.714 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0168 

-0.4657 

0.4489 

0.2209 

-0.1488 

0.3697 

0.0048 

-0.1043 

0.1091 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 49 
  

 

4.714 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0390 

-0.4379 

0.3989 

0.1793 

-0.2492 

0.4286 

0.0012 

-0.0881 

0.0893 

4.714 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0464 

-0.4228 

0.3764 

0.1272 

-0.3871 

0.5143 

-0.0039 

-0.0719 

0.0680 

4.714 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0839 

-0.4296 

0.3457 

0.1272 

-0.3871 

0.5143 

-0.0039 

-0.0719 

0.0680 

4.714 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0761 

-0.4605 

0.3844 

0.0598 

-0.5065 

0.5663 

-0.0038 

-0.0987 

0.0949 

4.714 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0677 

-0.5565 

0.4888 

0.0198 

-0.5244 

0.5442 

0.0037 

-0.1102 

0.1139 

4.714 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0668 

-0.6859 

0.6191 

-0.0030 

-0.4605 

0.4575 

0.0119 

-0.1074 

0.1193 

4.714 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0697 

-0.7890 

0.7193 

0.0563 

-0.3223 

0.3786 

0.0185 

-0.1088 

0.1273 

4.714 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0733 

-0.8482 

0.7749 

0.1175 

-0.1227 

0.2402 

0.0223 

-0.1245 

0.1467 

4.714 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0756 

-0.8504 

0.7749 

0.1986 

-0.0034 

0.2020 

0.0228 

-0.1309 

0.1537 

4.714 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0751 

-0.7910 

0.7160 

0.3481 

0.0086 

0.3395 

0.0201 

-0.1203 

0.1405 

4.714 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0713 

-0.6760 

0.6047 

0.5397 

0.0210 

0.5187 

0.0146 

-0.0981 

0.1127 

4.714 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0645 

-0.5199 

0.4554 

0.6652 

0.0309 

0.6343 

0.0058 

-0.0697 

0.0755 

4.714 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0628 

-0.4845 

0.4218 

0.7055 

0.0345 

0.6710 

-0.0052 

-0.0410 

0.0358 

4.714 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0388 

-0.0392 

0.0780 

0.7055 

0.0345 

0.6710 

-0.0052 

-0.0410 

0.0358 

4.714 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0598 

-0.0374 

0.0972 

0.7054 

0.0345 

0.6710 

-0.0052 

-0.0410 

0.0358 

4.964 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0645 

-0.0374 

0.1020 

-0.0254 

-0.6988 

0.6733 

-0.0049 

-0.0463 

0.0414 

4.964 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0433 

-0.0388 

0.0820 

-0.0255 

-0.6989 

0.6734 

-0.0049 

-0.0463 

0.0414 

4.964 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0560 

-0.4723 

0.4163 

-0.0255 

-0.6989 

0.6734 

-0.0049 

-0.0463 

0.0414 

4.964 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0573 

-0.5071 

0.4498 

-0.0221 

-0.6571 

0.6350 

0.0087 

-0.0746 

0.0833 

4.964 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0619 

-0.6607 

0.5988 

-0.0130 

-0.5312 

0.5182 

0.0204 

-0.0953 

0.1157 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 50 
  

 

4.964 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0638 

-0.7736 

0.7098 

-0.0020 

-0.3427 

0.3407 

0.0284 

-0.1070 

0.1353 

4.964 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0629 

-0.8322 

0.7694 

0.0083 

-0.1984 

0.2066 

0.0327 

-0.1127 

0.1453 

4.964 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0597 

-0.8311 

0.7713 

0.1170 

-0.1157 

0.2327 

0.0326 

-0.1131 

0.1458 

4.964 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0559 

-0.7738 

0.7179 

0.3161 

-0.0514 

0.3675 

0.0280 

-0.1091 

0.1370 

4.964 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0537 

-0.6723 

0.6186 

0.4564 

-0.0018 

0.4582 

0.0193 

-0.1011 

0.1204 

4.964 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0563 

-0.5438 

0.4875 

0.5224 

-0.0293 

0.5516 

0.0078 

-0.0973 

0.1051 

4.964 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0677 

-0.4496 

0.3819 

0.5058 

-0.0745 

0.5803 

-0.0031 

-0.0922 

0.0891 

4.964 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0777 

-0.4185 

0.3408 

0.3865 

-0.1485 

0.5350 

-0.0024 

-0.0800 

0.0776 

4.964 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0419 

-0.4047 

0.3628 

0.3865 

-0.1485 

0.5350 

-0.0024 

-0.0800 

0.0776 

4.964 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0345 

-0.4163 

0.3818 

0.2486 

-0.2037 

0.4523 

0.0042 

-0.0855 

0.0897 

4.964 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0091 

-0.4359 

0.4268 

0.1473 

-0.2433 

0.3906 

0.0093 

-0.0879 

0.0972 

4.964 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0163 

-0.4500 

0.4663 

0.0711 

-0.2390 

0.3101 

0.0129 

-0.0865 

0.0994 

4.964 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0257 

-0.4474 

0.4731 

0.0690 

-0.1970 

0.2660 

0.0146 

-0.0826 

0.0972 

4.964 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0238 

-0.4529 

0.4767 

0.1285 

-0.1256 

0.2541 

0.0171 

-0.0782 

0.0953 

4.964 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0257 

-0.4733 

0.4990 

0.1882 

-0.0547 

0.2430 

0.0183 

-0.0836 

0.1018 

4.964 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0163 

-0.4703 

0.4866 

0.2216 

-0.0711 

0.2927 

0.0161 

-0.0872 

0.1033 

4.964 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0091 

-0.4488 

0.4397 

0.2213 

-0.1473 

0.3685 

0.0115 

-0.0883 

0.0998 

4.964 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0345 

-0.4215 

0.3870 

0.1810 

-0.2486 

0.4296 

0.0054 

-0.0854 

0.0908 

4.964 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0419 

-0.4067 

0.3648 

0.1284 

-0.3865 

0.5148 

-0.0024 

-0.0796 

0.0772 

4.964 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0774 

-0.4107 

0.3333 

0.1284 

-0.3865 

0.5148 

-0.0024 

-0.0796 

0.0772 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 51 
  

 

4.964 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0695 

-0.4413 

0.3717 

0.0606 

-0.5058 

0.5664 

-0.0031 

-0.0908 

0.0877 

4.964 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0609 

-0.5438 

0.4828 

0.0203 

-0.5224 

0.5427 

0.0080 

-0.0954 

0.1034 

4.964 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0600 

-0.6723 

0.6123 

-0.0030 

-0.4564 

0.4534 

0.0194 

-0.1002 

0.1196 

4.964 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0629 

-0.7738 

0.7109 

0.0494 

-0.3161 

0.3655 

0.0279 

-0.1082 

0.1360 

4.964 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0667 

-0.8311 

0.7644 

0.1112 

-0.1170 

0.2282 

0.0324 

-0.1124 

0.1447 

4.964 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0692 

-0.8322 

0.7630 

0.1920 

-0.0050 

0.1970 

0.0324 

-0.1120 

0.1444 

4.964 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0692 

-0.7736 

0.7044 

0.3427 

0.0066 

0.3361 

0.0280 

-0.1065 

0.1345 

4.964 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0660 

-0.6607 

0.5948 

0.5312 

0.0184 

0.5128 

0.0201 

-0.0950 

0.1151 

4.964 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0599 

-0.5071 

0.4472 

0.6571 

0.0277 

0.6294 

0.0085 

-0.0744 

0.0829 

4.964 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0583 

-0.4723 

0.4140 

0.6989 

0.0310 

0.6678 

-0.0050 

-0.0463 

0.0413 

4.964 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0414 

-0.0371 

0.0785 

0.6989 

0.0310 

0.6678 

-0.0050 

-0.0463 

0.0413 

4.964 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0623 

-0.0355 

0.0978 

0.6988 

0.0310 

0.6678 

-0.0050 

-0.0463 

0.0413 

5.214 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0661 

-0.0354 

0.1016 

-0.0221 

-0.6901 

0.6680 

-0.0050 

-0.0517 

0.0468 

5.214 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0451 

-0.0366 

0.0817 

-0.0221 

-0.6902 

0.6681 

-0.0050 

-0.0517 

0.0468 

5.214 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0515 

-0.4594 

0.4079 

-0.0221 

-0.6902 

0.6681 

-0.0050 

-0.0517 

0.0468 

5.214 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0526 

-0.4943 

0.4417 

-0.0190 

-0.6543 

0.6353 

0.0113 

-0.0798 

0.0911 

5.214 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0565 

-0.6486 

0.5921 

-0.0106 

-0.5356 

0.5250 

0.0264 

-0.0924 

0.1189 

5.214 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0579 

-0.7633 

0.7054 

-0.0002 

-0.3483 

0.3482 

0.0376 

-0.0933 

0.1309 

5.214 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0565 

-0.8231 

0.7666 

0.0099 

-0.1956 

0.2055 

0.0441 

-0.0952 

0.1393 

5.214 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0531 

-0.8213 

0.7683 

0.1215 

-0.1163 

0.2378 

0.0446 

-0.1009 

0.1455 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 52 
  

 

5.214 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0490 

-0.7623 

0.7133 

0.3225 

-0.0532 

0.3757 

0.0388 

-0.1083 

0.1470 

5.214 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0466 

-0.6591 

0.6124 

0.4616 

-0.0012 

0.4629 

0.0275 

-0.1095 

0.1370 

5.214 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0491 

-0.5294 

0.4803 

0.5250 

-0.0289 

0.5540 

0.0125 

-0.1028 

0.1153 

5.214 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0605 

-0.4335 

0.3730 

0.5053 

-0.0746 

0.5799 

-0.0029 

-0.0882 

0.0854 

5.214 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0706 

-0.4008 

0.3302 

0.3833 

-0.1490 

0.5324 

-0.0013 

-0.0887 

0.0874 

5.214 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0376 

-0.3891 

0.3515 

0.3833 

-0.1490 

0.5324 

-0.0013 

-0.0887 

0.0874 

5.214 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0302 

-0.4022 

0.3720 

0.2455 

-0.2057 

0.4512 

0.0081 

-0.0810 

0.0891 

5.214 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0015 

-0.4251 

0.4236 

0.1434 

-0.2459 

0.3893 

0.0160 

-0.0717 

0.0877 

5.214 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0229 

-0.4410 

0.4639 

0.0678 

-0.2420 

0.3098 

0.0222 

-0.0766 

0.0988 

5.214 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0313 

-0.4387 

0.4700 

0.0712 

-0.2001 

0.2713 

0.0251 

-0.0771 

0.1022 

5.214 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0287 

-0.4451 

0.4738 

0.1302 

-0.1279 

0.2581 

0.0291 

-0.0746 

0.1036 

5.214 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0313 

-0.4660 

0.4973 

0.1901 

-0.0571 

0.2472 

0.0301 

-0.0773 

0.1074 

5.214 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0229 

-0.4624 

0.4853 

0.2234 

-0.0678 

0.2912 

0.0263 

-0.0757 

0.1020 

5.214 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0015 

-0.4383 

0.4368 

0.2227 

-0.1434 

0.3661 

0.0188 

-0.0722 

0.0910 

5.214 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0302 

-0.4074 

0.3772 

0.1820 

-0.2455 

0.4275 

0.0095 

-0.0832 

0.0927 

5.214 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0376 

-0.3911 

0.3535 

0.1284 

-0.3833 

0.5117 

-0.0013 

-0.0887 

0.0875 

5.214 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0706 

-0.3930 

0.3224 

0.1284 

-0.3833 

0.5117 

-0.0013 

-0.0887 

0.0875 

5.214 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0626 

-0.4255 

0.3629 

0.0605 

-0.5053 

0.5659 

-0.0029 

-0.0877 

0.0848 

5.214 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0540 

-0.5294 

0.4754 

0.0201 

-0.5250 

0.5451 

0.0127 

-0.1019 

0.1146 

5.214 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0532 

-0.6591 

0.6059 

-0.0034 

-0.4616 

0.4583 

0.0273 

-0.1085 

0.1358 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 53 
  

 

5.214 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0562 

-0.7623 

0.7061 

0.0511 

-0.3225 

0.3736 

0.0383 

-0.1074 

0.1457 

5.214 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0602 

-0.8213 

0.7612 

0.1117 

-0.1215 

0.2332 

0.0440 

-0.1001 

0.1441 

5.214 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0629 

-0.8231 

0.7602 

0.1892 

-0.0064 

0.1956 

0.0435 

-0.0932 

0.1367 

5.214 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0632 

-0.7633 

0.7001 

0.3483 

0.0049 

0.3434 

0.0370 

-0.0929 

0.1299 

5.214 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0605 

-0.6486 

0.5881 

0.5356 

0.0160 

0.5196 

0.0259 

-0.0923 

0.1182 

5.214 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0551 

-0.4943 

0.4392 

0.6543 

0.0246 

0.6296 

0.0110 

-0.0798 

0.0908 

5.214 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0537 

-0.4594 

0.4057 

0.6902 

0.0276 

0.6626 

-0.0050 

-0.0517 

0.0467 

5.214 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0433 

-0.0350 

0.0783 

0.6902 

0.0276 

0.6626 

-0.0050 

-0.0517 

0.0467 

5.214 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0640 

-0.0335 

0.0976 

0.6901 

0.0275 

0.6625 

-0.0050 

-0.0517 

0.0467 

5.464 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0674 

-0.0332 

0.1005 

-0.0188 

-0.6779 

0.6591 

-0.0055 

-0.0577 

0.0522 

5.464 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0467 

-0.0341 

0.0808 

-0.0188 

-0.6780 

0.6591 

-0.0055 

-0.0577 

0.0522 

5.464 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0467 

-0.4442 

0.3975 

-0.0188 

-0.6780 

0.6591 

-0.0055 

-0.0577 

0.0522 

5.464 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0476 

-0.4801 

0.4324 

-0.0162 

-0.6555 

0.6393 

0.0134 

-0.0919 

0.1053 

5.464 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0510 

-0.6381 

0.5871 

-0.0085 

-0.5520 

0.5435 

0.0326 

-0.1031 

0.1357 

5.464 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0519 

-0.7588 

0.7068 

0.0013 

-0.3657 

0.3670 

0.0478 

-0.0984 

0.1463 

5.464 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0503 

-0.8221 

0.7719 

0.0113 

-0.1959 

0.2072 

0.0571 

-0.1077 

0.1648 

5.464 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0466 

-0.8175 

0.7709 

0.1368 

-0.1225 

0.2593 

0.0582 

-0.1092 

0.1673 

5.464 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0423 

-0.7530 

0.7107 

0.3408 

-0.0629 

0.4036 

0.0505 

-0.1216 

0.1720 

5.464 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0397 

-0.6450 

0.6054 

0.4749 

-0.0040 

0.4789 

0.0358 

-0.1274 

0.1632 

5.464 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0418 

-0.5126 

0.4708 

0.5313 

-0.0275 

0.5587 

0.0168 

-0.1209 

0.1377 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 54 
  

 

5.464 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0528 

-0.4201 

0.3673 

0.5052 

-0.0731 

0.5782 

-0.0036 

-0.1032 

0.0996 

5.464 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0626 

-0.3809 

0.3183 

0.3769 

-0.1482 

0.5251 

-0.0011 

-0.1007 

0.0997 

5.464 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0333 

-0.3711 

0.3379 

0.3769 

-0.1482 

0.5251 

-0.0011 

-0.1007 

0.0997 

5.464 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0262 

-0.3901 

0.3639 

0.2386 

-0.2079 

0.4466 

0.0118 

-0.0829 

0.0947 

5.464 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0059 

-0.4209 

0.4267 

0.1366 

-0.2500 

0.3866 

0.0235 

-0.0817 

0.1052 

5.464 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0287 

-0.4388 

0.4675 

0.0639 

-0.2486 

0.3125 

0.0327 

-0.0867 

0.1194 

5.464 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0358 

-0.4344 

0.4702 

0.0823 

-0.2096 

0.2919 

0.0371 

-0.0857 

0.1228 

5.464 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0323 

-0.4401 

0.4724 

0.1396 

-0.1394 

0.2790 

0.0423 

-0.0801 

0.1224 

5.464 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0358 

-0.4644 

0.5003 

0.1972 

-0.0686 

0.2658 

0.0435 

-0.0859 

0.1294 

5.464 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0287 

-0.4623 

0.4910 

0.2278 

-0.0639 

0.2917 

0.0379 

-0.0853 

0.1232 

5.464 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0059 

-0.4341 

0.4400 

0.2251 

-0.1366 

0.3617 

0.0269 

-0.0796 

0.1065 

5.464 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0262 

-0.3945 

0.3683 

0.1832 

-0.2386 

0.4218 

0.0133 

-0.0880 

0.1013 

5.464 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0333 

-0.3726 

0.3393 

0.1271 

-0.3769 

0.5040 

-0.0012 

-0.1010 

0.0998 

5.464 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0629 

-0.3733 

0.3104 

0.1271 

-0.3769 

0.5040 

-0.0012 

-0.1010 

0.0998 

5.464 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0552 

-0.4127 

0.3575 

0.0591 

-0.5052 

0.5642 

-0.0036 

-0.1026 

0.0990 

5.464 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0470 

-0.5126 

0.4656 

0.0189 

-0.5313 

0.5501 

0.0168 

-0.1199 

0.1367 

5.464 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0464 

-0.6450 

0.5986 

0.0037 

-0.4749 

0.4786 

0.0353 

-0.1264 

0.1617 

5.464 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0496 

-0.7530 

0.7034 

0.0607 

-0.3408 

0.4015 

0.0497 

-0.1207 

0.1703 

5.464 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0537 

-0.8175 

0.7638 

0.1180 

-0.1368 

0.2548 

0.0572 

-0.1059 

0.1631 

5.464 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0566 

-0.8221 

0.7655 

0.1897 

-0.0076 

0.1973 

0.0562 

-0.1049 

0.1610 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 55 
  

 

5.464 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0571 

-0.7588 

0.7016 

0.3657 

0.0036 

0.3621 

0.0469 

-0.0965 

0.1434 

5.464 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0549 

-0.6381 

0.5833 

0.5520 

0.0140 

0.5381 

0.0318 

-0.1031 

0.1349 

5.464 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0501 

-0.4801 

0.4300 

0.6555 

0.0217 

0.6338 

0.0129 

-0.0919 

0.1048 

5.464 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0488 

-0.4442 

0.3953 

0.6780 

0.0241 

0.6538 

-0.0056 

-0.0577 

0.0521 

5.464 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0450 

-0.0326 

0.0776 

0.6780 

0.0241 

0.6538 

-0.0056 

-0.0577 

0.0521 

5.464 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0663 

-0.0313 

0.0976 

0.6779 

0.0241 

0.6538 

-0.0056 

-0.0577 

0.0521 

5.714 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0696 

-0.0307 

0.1003 

-0.0155 

-0.6571 

0.6416 

-0.0063 

-0.0659 

0.0596 

5.714 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0474 

-0.0315 

0.0789 

-0.0155 

-0.6572 

0.6417 

-0.0063 

-0.0659 

0.0596 

5.714 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0417 

-0.4253 

0.3836 

-0.0155 

-0.6572 

0.6417 

-0.0063 

-0.0659 

0.0596 

5.714 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0426 

-0.4617 

0.4191 

-0.0135 

-0.6528 

0.6393 

0.0142 

-0.1168 

0.1311 

5.714 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0454 

-0.6240 

0.5786 

-0.0069 

-0.5741 

0.5673 

0.0382 

-0.1404 

0.1786 

5.714 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0460 

-0.7542 

0.7082 

0.0021 

-0.3938 

0.3960 

0.0588 

-0.1342 

0.1930 

5.714 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0442 

-0.8253 

0.7810 

0.0124 

-0.1967 

0.2091 

0.0716 

-0.1245 

0.1961 

5.714 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0405 

-0.8135 

0.7730 

0.1622 

-0.1305 

0.2927 

0.0728 

-0.1457 

0.2185 

5.714 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0360 

-0.7403 

0.7043 

0.3651 

-0.0764 

0.4415 

0.0622 

-0.1611 

0.2232 

5.714 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0330 

-0.6264 

0.5934 

0.4898 

-0.0204 

0.5102 

0.0432 

-0.1605 

0.2036 

5.714 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0346 

-0.4911 

0.4565 

0.5362 

-0.0249 

0.5610 

0.0196 

-0.1464 

0.1660 

5.714 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0448 

-0.4083 

0.3635 

0.5012 

-0.0701 

0.5713 

-0.0030 

-0.1211 

0.1181 

5.714 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0542 

-0.3589 

0.3047 

0.3657 

-0.1454 

0.5112 

-0.0018 

-0.1213 

0.1194 

5.714 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0291 

-0.3502 

0.3211 

0.3657 

-0.1454 

0.5112 

-0.0018 

-0.1213 

0.1194 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 56 
  

 

5.714 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0209 

-0.3775 

0.3566 

0.2281 

-0.2086 

0.4367 

0.0153 

-0.1045 

0.1198 

5.714 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0127 

-0.4222 

0.4349 

0.1269 

-0.2538 

0.3808 

0.0322 

-0.0931 

0.1253 

5.714 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0333 

-0.4395 

0.4728 

0.0589 

-0.2560 

0.3149 

0.0450 

-0.1009 

0.1459 

5.714 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0389 

-0.4301 

0.4690 

0.0988 

-0.2210 

0.3198 

0.0503 

-0.1036 

0.1540 

5.714 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0345 

-0.4341 

0.4686 

0.1520 

-0.1549 

0.3069 

0.0560 

-0.0998 

0.1559 

5.714 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0389 

-0.4637 

0.5026 

0.2055 

-0.0871 

0.2926 

0.0584 

-0.1015 

0.1599 

5.714 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0333 

-0.4667 

0.5000 

0.2326 

-0.0589 

0.2915 

0.0514 

-0.0977 

0.1490 

5.714 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0127 

-0.4338 

0.4465 

0.2271 

-0.1269 

0.3540 

0.0360 

-0.0897 

0.1258 

5.714 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0209 

-0.3801 

0.3592 

0.1828 

-0.2281 

0.4109 

0.0167 

-0.1113 

0.1280 

5.714 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0291 

-0.3506 

0.3215 

0.1240 

-0.3657 

0.4898 

-0.0022 

-0.1212 

0.1190 

5.714 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0549 

-0.3518 

0.2970 

0.1240 

-0.3657 

0.4898 

-0.0022 

-0.1212 

0.1190 

5.714 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0476 

-0.4017 

0.3541 

0.0563 

-0.5012 

0.5575 

-0.0035 

-0.1204 

0.1170 

5.714 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0400 

-0.4911 

0.4511 

0.0167 

-0.5362 

0.5529 

0.0193 

-0.1454 

0.1647 

5.714 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0398 

-0.6264 

0.5866 

0.0203 

-0.4898 

0.5100 

0.0423 

-0.1595 

0.2019 

5.714 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0433 

-0.7403 

0.6971 

0.0743 

-0.3651 

0.4394 

0.0610 

-0.1603 

0.2213 

5.714 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0474 

-0.8135 

0.7660 

0.1261 

-0.1622 

0.2882 

0.0714 

-0.1451 

0.2166 

5.714 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0504 

-0.8253 

0.7749 

0.1907 

-0.0085 

0.1993 

0.0703 

-0.1236 

0.1939 

5.714 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0510 

-0.7542 

0.7032 

0.3938 

0.0028 

0.3910 

0.0576 

-0.1342 

0.1918 

5.714 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0490 

-0.6240 

0.5750 

0.5741 

0.0122 

0.5619 

0.0372 

-0.1404 

0.1776 

5.714 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0448 

-0.4617 

0.4169 

0.6528 

0.0188 

0.6340 

0.0136 

-0.1168 

0.1305 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 57 
  

 

5.714 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0437 

-0.4253 

0.3816 

0.6572 

0.0205 

0.6367 

-0.0064 

-0.0659 

0.0595 

5.714 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0459 

-0.0300 

0.0759 

0.6572 

0.0205 

0.6367 

-0.0064 

-0.0659 

0.0595 

5.714 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0696 

-0.0290 

0.0986 

0.6571 

0.0205 

0.6367 

-0.0064 

-0.0659 

0.0595 

5.964 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0717 

-0.0281 

0.0998 

-0.0121 

-0.6235 

0.6114 

-0.0079 

-0.0750 

0.0671 

5.964 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0473 

-0.0287 

0.0760 

-0.0122 

-0.6236 

0.6115 

-0.0079 

-0.0750 

0.0671 

5.964 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0365 

-0.3979 

0.3614 

-0.0122 

-0.6236 

0.6115 

-0.0079 

-0.0750 

0.0671 

5.964 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0372 

-0.4340 

0.3968 

-0.0110 

-0.6373 

0.6263 

0.0127 

-0.1546 

0.1673 

5.964 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0396 

-0.5973 

0.5577 

-0.0058 

-0.5868 

0.5810 

0.0418 

-0.2091 

0.2509 

5.964 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0402 

-0.7366 

0.6965 

0.0022 

-0.4189 

0.4211 

0.0693 

-0.2357 

0.3050 

5.964 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0384 

-0.8171 

0.7787 

0.0130 

-0.1950 

0.2079 

0.0864 

-0.2447 

0.3311 

5.964 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0348 

-0.7958 

0.7611 

0.1828 

-0.1340 

0.3168 

0.0868 

-0.2404 

0.3272 

5.964 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0302 

-0.7158 

0.6856 

0.3805 

-0.0836 

0.4641 

0.0717 

-0.2267 

0.2984 

5.964 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0269 

-0.5986 

0.5718 

0.4963 

-0.0316 

0.5279 

0.0475 

-0.2048 

0.2523 

5.964 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0276 

-0.4624 

0.4348 

0.5340 

-0.0209 

0.5550 

0.0197 

-0.1762 

0.1959 

5.964 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0367 

-0.3875 

0.3509 

0.4909 

-0.0647 

0.5556 

0.0006 

-0.1686 

0.1692 

5.964 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0449 

-0.3276 

0.2827 

0.3477 

-0.1398 

0.4875 

-0.0049 

-0.1456 

0.1407 

5.964 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0243 

-0.3196 

0.2953 

0.3477 

-0.1398 

0.4875 

-0.0049 

-0.1456 

0.1407 

5.964 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0154 

-0.3562 

0.3408 

0.2121 

-0.2073 

0.4193 

0.0184 

-0.1619 

0.1803 

5.964 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0184 

-0.4176 

0.4360 

0.1140 

-0.2554 

0.3694 

0.0426 

-0.1606 

0.2032 

5.964 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0362 

-0.4327 

0.4689 

0.0555 

-0.2605 

0.3160 

0.0590 

-0.1533 

0.2123 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 58 
  

 

5.964 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0401 

-0.4183 

0.4584 

0.1072 

-0.2279 

0.3351 

0.0649 

-0.1431 

0.2080 

5.964 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0350 

-0.4216 

0.4567 

0.1583 

-0.1636 

0.3219 

0.0686 

-0.1376 

0.2062 

5.964 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0401 

-0.4544 

0.4945 

0.2099 

-0.0975 

0.3074 

0.0748 

-0.1485 

0.2233 

5.964 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0362 

-0.4627 

0.4989 

0.2349 

-0.0555 

0.2904 

0.0667 

-0.1574 

0.2240 

5.964 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0184 

-0.4259 

0.4443 

0.2271 

-0.1140 

0.3411 

0.0465 

-0.1633 

0.2098 

5.964 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0154 

-0.3569 

0.3416 

0.1926 

-0.2121 

0.4047 

0.0193 

-0.1628 

0.1821 

5.964 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0243 

-0.3191 

0.2948 

0.1185 

-0.3477 

0.4662 

-0.0055 

-0.1446 

0.1391 

5.964 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0460 

-0.3212 

0.2752 

0.1185 

-0.3477 

0.4662 

-0.0055 

-0.1446 

0.1391 

5.964 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0397 

-0.3818 

0.3421 

0.0515 

-0.4909 

0.5424 

0.0002 

-0.1650 

0.1652 

5.964 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0331 

-0.4624 

0.4293 

0.0134 

-0.5340 

0.5474 

0.0190 

-0.1753 

0.1944 

5.964 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0336 

-0.5986 

0.5650 

0.0316 

-0.4963 

0.5279 

0.0462 

-0.2041 

0.2503 

5.964 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0373 

-0.7159 

0.6785 

0.0815 

-0.3805 

0.4620 

0.0701 

-0.2261 

0.2963 

5.964 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0415 

-0.7958 

0.7544 

0.1298 

-0.1828 

0.3126 

0.0851 

-0.2403 

0.3254 

5.964 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0443 

-0.8171 

0.7728 

0.1893 

-0.0090 

0.1983 

0.0848 

-0.2447 

0.3295 

5.964 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0448 

-0.7366 

0.6918 

0.4189 

0.0027 

0.4162 

0.0679 

-0.2357 

0.3035 

5.964 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0430 

-0.5973 

0.5543 

0.5868 

0.0109 

0.5759 

0.0406 

-0.2091 

0.2497 

5.964 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0393 

-0.4340 

0.3948 

0.6373 

0.0159 

0.6214 

0.0120 

-0.1546 

0.1666 

5.964 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0383 

-0.3979 

0.3597 

0.6236 

0.0167 

0.6069 

-0.0080 

-0.0750 

0.0669 

5.964 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0459 

-0.0273 

0.0732 

0.6236 

0.0167 

0.6069 

-0.0080 

-0.0750 

0.0669 

5.964 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0717 

-0.0264 

0.0982 

0.6235 

0.0167 

0.6069 

-0.0080 

-0.0750 

0.0669 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 59 
  

 

6.214 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0736 

-0.0254 

0.0989 

-0.0085 

-0.5734 

0.5649 

-0.0100 

-0.0824 

0.0724 

6.214 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0452 

-0.0258 

0.0709 

-0.0085 

-0.5735 

0.5649 

-0.0100 

-0.0824 

0.0724 

6.214 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0309 

-0.3585 

0.3276 

-0.0085 

-0.5735 

0.5649 

-0.0100 

-0.0824 

0.0724 

6.214 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0316 

-0.3936 

0.3621 

-0.0087 

-0.6018 

0.5932 

0.0068 

-0.1910 

0.1978 

6.214 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0337 

-0.5504 

0.5166 

-0.0054 

-0.5671 

0.5618 

0.0401 

-0.2760 

0.3161 

6.214 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0344 

-0.6833 

0.6489 

0.0016 

-0.4072 

0.4088 

0.0762 

-0.3348 

0.4109 

6.214 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0330 

-0.7586 

0.7256 

0.0128 

-0.1893 

0.2020 

0.0988 

-0.3630 

0.4618 

6.214 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0297 

-0.7480 

0.7183 

0.1624 

-0.1295 

0.2919 

0.0962 

-0.3333 

0.4295 

6.214 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0253 

-0.6737 

0.6484 

0.3690 

-0.0743 

0.4433 

0.0748 

-0.2884 

0.3632 

6.214 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0216 

-0.5588 

0.5372 

0.4877 

-0.0103 

0.4980 

0.0457 

-0.2452 

0.2910 

6.214 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0214 

-0.4250 

0.4036 

0.5212 

-0.0158 

0.5370 

0.0306 

-0.2456 

0.2762 

6.214 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0285 

-0.3338 

0.3054 

0.4707 

-0.0569 

0.5277 

0.0065 

-0.2329 

0.2393 

6.214 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0355 

-0.2843 

0.2487 

0.3217 

-0.1313 

0.4530 

-0.0104 

-0.1696 

0.1592 

6.214 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0180 

-0.2805 

0.2625 

0.3217 

-0.1313 

0.4530 

-0.0104 

-0.1696 

0.1592 

6.214 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0100 

-0.3140 

0.3040 

0.1911 

-0.2029 

0.3939 

0.0208 

-0.2147 

0.2355 

6.214 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0224 

-0.3710 

0.3933 

0.0981 

-0.2532 

0.3513 

0.0549 

-0.2428 

0.2976 

6.214 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0369 

-0.3976 

0.4345 

0.0504 

-0.2600 

0.3105 

0.0764 

-0.2230 

0.2994 

6.214 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0392 

-0.3927 

0.4318 

0.0837 

-0.2267 

0.3104 

0.0772 

-0.1891 

0.2663 

6.214 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0337 

-0.3998 

0.4335 

0.1513 

-0.1568 

0.3081 

0.0761 

-0.1724 

0.2485 

6.214 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0392 

-0.4288 

0.4680 

0.2074 

-0.0742 

0.2816 

0.0890 

-0.2029 

0.2919 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 60 
  

 

6.214 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0369 

-0.4267 

0.4637 

0.2331 

-0.0504 

0.2836 

0.0852 

-0.2343 

0.3196 

6.214 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0224 

-0.3831 

0.4055 

0.2274 

-0.0981 

0.3256 

0.0577 

-0.2391 

0.2967 

6.214 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0100 

-0.3164 

0.3064 

0.1927 

-0.1911 

0.3837 

0.0201 

-0.2098 

0.2299 

6.214 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0180 

-0.2806 

0.2625 

0.1107 

-0.3217 

0.4325 

-0.0111 

-0.1676 

0.1564 

6.214 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0370 

-0.2780 

0.2410 

0.1107 

-0.3217 

0.4325 

-0.0111 

-0.1676 

0.1564 

6.214 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0317 

-0.3288 

0.2971 

0.0447 

-0.4707 

0.5154 

0.0063 

-0.2294 

0.2357 

6.214 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0269 

-0.4250 

0.3981 

0.0090 

-0.5212 

0.5303 

0.0296 

-0.2413 

0.2709 

6.214 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0282 

-0.5588 

0.5307 

0.0104 

-0.4877 

0.4980 

0.0441 

-0.2447 

0.2888 

6.214 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0321 

-0.6737 

0.6417 

0.0724 

-0.3690 

0.4414 

0.0728 

-0.2884 

0.3612 

6.214 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0360 

-0.7480 

0.7120 

0.1256 

-0.1624 

0.2881 

0.0942 

-0.3333 

0.4275 

6.214 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0384 

-0.7586 

0.7202 

0.1841 

-0.0088 

0.1928 

0.0969 

-0.3630 

0.4599 

6.214 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0386 

-0.6833 

0.6446 

0.4072 

0.0032 

0.4041 

0.0745 

-0.3348 

0.4093 

6.214 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0367 

-0.5504 

0.5137 

0.5671 

0.0102 

0.5569 

0.0387 

-0.2760 

0.3147 

6.214 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0334 

-0.3936 

0.3603 

0.6018 

0.0131 

0.5888 

0.0060 

-0.1910 

0.1970 

6.214 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0323 

-0.3585 

0.3262 

0.5735 

0.0125 

0.5610 

-0.0101 

-0.0824 

0.0722 

6.214 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0440 

-0.0245 

0.0686 

0.5735 

0.0125 

0.5610 

-0.0101 

-0.0824 

0.0722 

6.214 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0736 

-0.0239 

0.0975 

0.5734 

0.0125 

0.5609 

-0.0101 

-0.0824 

0.0722 

6.464 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0702 

-0.0227 

0.0929 

-0.0044 

-0.5022 

0.4978 

-0.0126 

-0.0816 

0.0690 

6.464 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0441 

-0.0229 

0.0671 

-0.0044 

-0.5023 

0.4978 

-0.0126 

-0.0816 

0.0690 

6.464 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0243 

-0.3084 

0.2841 

-0.0044 

-0.5023 

0.4978 

-0.0126 

-0.0816 

0.0690 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 61 
  

 

6.464 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0253 

-0.3416 

0.3163 

-0.0064 

-0.5500 

0.5436 

-0.0064 

-0.2101 

0.2037 

6.464 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0276 

-0.4889 

0.4612 

-0.0057 

-0.5404 

0.5347 

0.0269 

-0.3060 

0.3330 

6.464 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0287 

-0.6164 

0.5877 

0.0005 

-0.3970 

0.3975 

0.0715 

-0.3649 

0.4365 

6.464 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0280 

-0.6893 

0.6613 

0.0118 

-0.1805 

0.1923 

0.1016 

-0.3890 

0.4906 

6.464 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0254 

-0.6861 

0.6607 

0.1409 

-0.1207 

0.2616 

0.0920 

-0.3642 

0.4561 

6.464 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0214 

-0.6180 

0.5966 

0.3498 

-0.0614 

0.4112 

0.0643 

-0.3171 

0.3814 

6.464 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0176 

-0.5079 

0.4904 

0.4692 

0.0086 

0.4607 

0.0420 

-0.2659 

0.3079 

6.464 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0161 

-0.3794 

0.3634 

0.4990 

-0.0098 

0.5088 

0.0424 

-0.2499 

0.2923 

6.464 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0209 

-0.2747 

0.2538 

0.4411 

-0.0464 

0.4876 

0.0136 

-0.2355 

0.2490 

6.464 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0261 

-0.2321 

0.2060 

0.2859 

-0.1190 

0.4049 

-0.0188 

-0.1726 

0.1538 

6.464 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0118 

-0.2317 

0.2199 

0.2859 

-0.1190 

0.4049 

-0.0188 

-0.1726 

0.1538 

6.464 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0038 

-0.2647 

0.2609 

0.1638 

-0.2023 

0.3660 

0.0199 

-0.2195 

0.2394 

6.464 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0239 

-0.3217 

0.3457 

0.0803 

-0.2470 

0.3273 

0.0693 

-0.2430 

0.3123 

6.464 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0351 

-0.3570 

0.3920 

0.0439 

-0.2545 

0.2985 

0.0877 

-0.2316 

0.3193 

6.464 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0359 

-0.3595 

0.3954 

0.0602 

-0.2195 

0.2797 

0.0796 

-0.2027 

0.2823 

6.464 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0305 

-0.3702 

0.4008 

0.1392 

-0.1446 

0.2838 

0.0724 

-0.1874 

0.2598 

6.464 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0359 

-0.3944 

0.4303 

0.1997 

-0.0436 

0.2433 

0.0922 

-0.2195 

0.3117 

6.464 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0351 

-0.3843 

0.4193 

0.2272 

-0.0439 

0.2711 

0.0978 

-0.2450 

0.3428 

6.464 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0239 

-0.3353 

0.3593 

0.2397 

-0.0803 

0.3200 

0.0685 

-0.2442 

0.3127 

6.464 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0038 

-0.2681 

0.2643 

0.2015 

-0.1638 

0.3652 

0.0165 

-0.2164 

0.2328 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 62 
  

 

6.464 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0118 

-0.2322 

0.2204 

0.0999 

-0.2859 

0.3858 

-0.0196 

-0.1704 

0.1508 

6.464 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0279 

-0.2264 

0.1985 

0.0999 

-0.2859 

0.3858 

-0.0196 

-0.1704 

0.1508 

6.464 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0242 

-0.2682 

0.2440 

0.0354 

-0.4411 

0.4766 

0.0137 

-0.2318 

0.2456 

6.464 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0213 

-0.3794 

0.3581 

0.0040 

-0.4990 

0.5030 

0.0416 

-0.2460 

0.2877 

6.464 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0237 

-0.5079 

0.4842 

-0.0102 

-0.4692 

0.4590 

0.0406 

-0.2659 

0.3065 

6.464 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0276 

-0.6180 

0.5904 

0.0597 

-0.3498 

0.4095 

0.0621 

-0.3171 

0.3792 

6.464 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0311 

-0.6861 

0.6549 

0.1172 

-0.1409 

0.2582 

0.0897 

-0.3642 

0.4539 

6.464 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0329 

-0.6893 

0.6564 

0.1758 

-0.0078 

0.1837 

0.0995 

-0.3890 

0.4885 

6.464 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0324 

-0.6164 

0.5840 

0.3970 

0.0040 

0.3929 

0.0697 

-0.3649 

0.4346 

6.464 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0302 

-0.4889 

0.4587 

0.5404 

0.0102 

0.5302 

0.0255 

-0.3060 

0.3315 

6.464 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0263 

-0.3416 

0.3153 

0.5500 

0.0102 

0.5398 

-0.0073 

-0.2101 

0.2028 

6.464 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0252 

-0.3084 

0.2832 

0.5023 

0.0077 

0.4946 

-0.0127 

-0.0815 

0.0689 

6.464 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0441 

-0.0219 

0.0660 

0.5023 

0.0077 

0.4946 

-0.0127 

-0.0815 

0.0689 

6.464 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0702 

-0.0215 

0.0917 

0.5022 

0.0077 

0.4945 

-0.0127 

-0.0815 

0.0689 

6.714 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0561 

-0.0204 

0.0765 

0.0032 

-0.4054 

0.4086 

-0.0125 

-0.0750 

0.0625 

6.714 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0350 

-0.0204 

0.0555 

0.0031 

-0.4055 

0.4086 

-0.0125 

-0.0750 

0.0625 

6.714 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0169 

-0.2498 

0.2330 

0.0031 

-0.4055 

0.4086 

-0.0125 

-0.0750 

0.0625 

6.714 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0178 

-0.2805 

0.2627 

-0.0043 

-0.4866 

0.4823 

-0.0168 

-0.2164 

0.1996 

6.714 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0216 

-0.4188 

0.3972 

-0.0070 

-0.5204 

0.5133 

-0.0051 

-0.2984 

0.2933 

6.714 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0234 

-0.5470 

0.5236 

-0.0013 

-0.4029 

0.4015 

0.0387 

-0.3466 

0.3853 

500



   
 
 
 

 
 
 
Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 63 
  

 

6.714 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0236 

-0.6248 

0.6011 

0.0100 

-0.1700 

0.1801 

0.0718 

-0.3639 

0.4357 

6.714 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0219 

-0.6203 

0.5984 

0.1350 

-0.1112 

0.2462 

0.0566 

-0.3476 

0.4042 

6.714 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0187 

-0.5542 

0.5355 

0.3341 

-0.0542 

0.3882 

0.0320 

-0.3094 

0.3414 

6.714 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0151 

-0.4489 

0.4339 

0.4461 

-0.0009 

0.4469 

0.0273 

-0.2618 

0.2891 

6.714 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0123 

-0.3274 

0.3150 

0.4701 

-0.0042 

0.4743 

0.0349 

-0.2189 

0.2538 

6.714 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0149 

-0.2277 

0.2128 

0.4036 

-0.0339 

0.4375 

0.0083 

-0.2155 

0.2237 

6.714 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0179 

-0.1780 

0.1601 

0.2379 

-0.1020 

0.3399 

-0.0187 

-0.1618 

0.1431 

6.714 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0066 

-0.1787 

0.1722 

0.2379 

-0.1020 

0.3399 

-0.0187 

-0.1618 

0.1431 

6.714 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0007 

-0.2174 

0.2181 

0.1314 

-0.2249 

0.3563 

0.0066 

-0.1974 

0.2040 

6.714 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0222 

-0.2847 

0.3069 

0.0628 

-0.2372 

0.3001 

0.0654 

-0.2097 

0.2751 

6.714 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0305 

-0.3211 

0.3516 

0.0364 

-0.2447 

0.2811 

0.0744 

-0.2063 

0.2807 

6.714 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0303 

-0.3242 

0.3545 

0.0599 

-0.2090 

0.2689 

0.0607 

-0.1885 

0.2492 

6.714 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0256 

-0.3358 

0.3614 

0.1283 

-0.1351 

0.2634 

0.0514 

-0.1797 

0.2312 

6.714 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0303 

-0.3582 

0.3885 

0.1889 

-0.0536 

0.2425 

0.0699 

-0.2040 

0.2740 

6.714 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0305 

-0.3485 

0.3790 

0.2176 

-0.0364 

0.2540 

0.0821 

-0.2181 

0.3002 

6.714 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0222 

-0.2958 

0.3180 

0.2556 

-0.0628 

0.3184 

0.0594 

-0.2144 

0.2738 

6.714 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0007 

-0.2196 

0.2202 

0.2252 

-0.1314 

0.3566 

0.0012 

-0.1969 

0.1981 

6.714 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0066 

-0.1790 

0.1724 

0.0853 

-0.2379 

0.3232 

-0.0187 

-0.1603 

0.1416 

6.714 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0198 

-0.1735 

0.1537 

0.0853 

-0.2379 

0.3232 

-0.0187 

-0.1603 

0.1416 

6.714 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0181 

-0.2257 

0.2076 

0.0246 

-0.4036 

0.4282 

0.0085 

-0.2119 

0.2204 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 64 
  

 

6.714 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0171 

-0.3274 

0.3102 

-0.0008 

-0.4701 

0.4694 

0.0340 

-0.2149 

0.2490 

6.714 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0206 

-0.4489 

0.4283 

-0.0002 

-0.4461 

0.4459 

0.0258 

-0.2618 

0.2876 

6.714 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0243 

-0.5542 

0.5300 

0.0528 

-0.3341 

0.3869 

0.0296 

-0.3094 

0.3390 

6.714 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0270 

-0.6203 

0.5933 

0.1081 

-0.1350 

0.2432 

0.0543 

-0.3476 

0.4019 

6.714 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0278 

-0.6248 

0.5969 

0.1659 

-0.0062 

0.1721 

0.0697 

-0.3639 

0.4335 

6.714 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0265 

-0.5470 

0.5205 

0.4029 

0.0056 

0.3972 

0.0368 

-0.3466 

0.3835 

6.714 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0230 

-0.4188 

0.3958 

0.5204 

0.0111 

0.5093 

-0.0066 

-0.2984 

0.2919 

6.714 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0185 

-0.2805 

0.2619 

0.4866 

0.0074 

0.4791 

-0.0180 

-0.2164 

0.1983 

6.714 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0175 

-0.2498 

0.2323 

0.4055 

-0.0014 

0.4069 

-0.0125 

-0.0750 

0.0625 

6.714 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0350 

-0.0196 

0.0547 

0.4055 

-0.0014 

0.4069 

-0.0125 

-0.0750 

0.0625 

6.714 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0561 

-0.0196 

0.0757 

0.4054 

-0.0015 

0.4069 

-0.0125 

-0.0750 

0.0625 

6.964 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0292 

-0.0209 

0.0500 

0.0146 

-0.2772 

0.2918 

-0.0077 

-0.0594 

0.0517 

6.964 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0148 

-0.0201 

0.0349 

0.0146 

-0.2773 

0.2919 

-0.0077 

-0.0594 

0.0517 

6.964 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0089 

-0.1804 

0.1715 

0.0146 

-0.2773 

0.2919 

-0.0077 

-0.0594 

0.0517 

6.964 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0102 

-0.2123 

0.2022 

-0.0025 

-0.4174 

0.4149 

-0.0147 

-0.2144 

0.1997 

6.964 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0143 

-0.3433 

0.3290 

-0.0091 

-0.4999 

0.4908 

-0.0144 

-0.2903 

0.2759 

6.964 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0186 

-0.4739 

0.4553 

-0.0035 

-0.4083 

0.4048 

-0.0126 

-0.3212 

0.3086 

6.964 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0200 

-0.5584 

0.5384 

0.0078 

-0.1599 

0.1678 

-0.0104 

-0.3287 

0.3182 

6.964 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0194 

-0.5483 

0.5289 

0.1322 

-0.1000 

0.2322 

-0.0083 

-0.3146 

0.3063 

6.964 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0171 

-0.4840 

0.4669 

0.3126 

-0.0471 

0.3598 

-0.0052 

-0.2860 

0.2809 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 65 
  

 

6.964 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0138 

-0.3859 

0.3721 

0.4149 

-0.0102 

0.4251 

-0.0028 

-0.2494 

0.2465 

6.964 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0106 

-0.2798 

0.2692 

0.4356 

-0.0004 

0.4361 

-0.0031 

-0.2093 

0.2061 

6.964 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0111 

-0.1936 

0.1825 

0.3631 

-0.0222 

0.3853 

-0.0089 

-0.1788 

0.1699 

6.964 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0121 

-0.1237 

0.1116 

0.1714 

-0.0780 

0.2494 

-0.0139 

-0.1175 

0.1036 

6.964 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0037 

-0.1248 

0.1211 

0.1714 

-0.0780 

0.2494 

-0.0139 

-0.1175 

0.1036 

6.964 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0006 

-0.1728 

0.1733 

0.0975 

-0.2427 

0.3402 

0.0042 

-0.1703 

0.1745 

6.964 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0170 

-0.2533 

0.2703 

0.0493 

-0.2369 

0.2862 

0.0242 

-0.1801 

0.2042 

6.964 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0236 

-0.2859 

0.3096 

0.0287 

-0.2300 

0.2587 

0.0299 

-0.1761 

0.2060 

6.964 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0234 

-0.2863 

0.3097 

0.0652 

-0.1934 

0.2586 

0.0287 

-0.1630 

0.1917 

6.964 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0197 

-0.2974 

0.3171 

0.1149 

-0.1225 

0.2374 

0.0236 

-0.1582 

0.1817 

6.964 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0234 

-0.3182 

0.3416 

0.1738 

-0.0596 

0.2333 

0.0287 

-0.1752 

0.2039 

6.964 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0236 

-0.3126 

0.3362 

0.2040 

-0.0287 

0.2327 

0.0299 

-0.1858 

0.2157 

6.964 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0170 

-0.2594 

0.2764 

0.2633 

-0.0493 

0.3126 

0.0242 

-0.1856 

0.2098 

6.964 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0006 

-0.1729 

0.1735 

0.2429 

-0.0975 

0.3404 

0.0042 

-0.1720 

0.1763 

6.964 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0037 

-0.1245 

0.1208 

0.0651 

-0.1714 

0.2365 

-0.0139 

-0.1163 

0.1024 

6.964 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0139 

-0.1209 

0.1070 

0.0651 

-0.1714 

0.2365 

-0.0139 

-0.1163 

0.1024 

6.964 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0138 

-0.1921 

0.1783 

0.0145 

-0.3631 

0.3776 

-0.0105 

-0.1746 

0.1641 

6.964 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0147 

-0.2777 

0.2630 

-0.0038 

-0.4356 

0.4318 

-0.0057 

-0.2093 

0.2035 

6.964 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0186 

-0.3859 

0.3673 

0.0095 

-0.4149 

0.4244 

-0.0058 

-0.2494 

0.2436 

6.964 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0219 

-0.4840 

0.4621 

0.0461 

-0.3126 

0.3588 

-0.0081 

-0.2860 

0.2779 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 66 
  

 

6.964 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0237 

-0.5483 

0.5246 

0.0975 

-0.1322 

0.2296 

-0.0111 

-0.3146 

0.3035 

6.964 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0235 

-0.5584 

0.5349 

0.1584 

-0.0043 

0.1627 

-0.0130 

-0.3287 

0.3157 

6.964 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0212 

-0.4739 

0.4528 

0.4083 

0.0075 

0.4008 

-0.0149 

-0.3212 

0.3064 

6.964 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0152 

-0.3433 

0.3281 

0.4999 

0.0127 

0.4871 

-0.0163 

-0.2903 

0.2740 

6.964 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0106 

-0.2123 

0.2017 

0.4174 

0.0046 

0.4128 

-0.0159 

-0.2144 

0.1985 

6.964 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0089 

-0.1804 

0.1715 

0.2773 

-0.0136 

0.2909 

-0.0077 

-0.0594 

0.0517 

6.964 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0148 

-0.0197 

0.0345 

0.2773 

-0.0136 

0.2909 

-0.0077 

-0.0594 

0.0517 

6.964 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0292 

-0.0205 

0.0496 

0.2772 

-0.0136 

0.2908 

-0.0077 

-0.0594 

0.0517 

7.214 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0006 

-0.0285 

0.0291 

0.0298 

-0.1299 

0.1597 

-0.0024 

-0.0372 

0.0349 

7.214 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0021 

-0.0297 

0.0276 

0.0297 

-0.1300 

0.1597 

-0.0024 

-0.0372 

0.0349 

7.214 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0021 

-0.1067 

0.1088 

0.0297 

-0.1300 

0.1597 

-0.0024 

-0.0372 

0.0349 

7.214 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0023 

-0.1493 

0.1469 

0.0003 

-0.3465 

0.3468 

-0.0110 

-0.1597 

0.1487 

7.214 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0082 

-0.2686 

0.2604 

-0.0109 

-0.4466 

0.4357 

-0.0114 

-0.2567 

0.2453 

7.214 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0148 

-0.3841 

0.3693 

-0.0055 

-0.3680 

0.3625 

-0.0102 

-0.3255 

0.3153 

7.214 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0171 

-0.4580 

0.4409 

0.0057 

-0.1585 

0.1642 

-0.0084 

-0.3606 

0.3522 

7.214 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0175 

-0.4604 

0.4428 

0.0943 

-0.0839 

0.1782 

-0.0062 

-0.3324 

0.3262 

7.214 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0162 

-0.4092 

0.3930 

0.2675 

-0.0357 

0.3031 

-0.0031 

-0.2851 

0.2821 

7.214 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0133 

-0.3236 

0.3103 

0.3697 

0.0045 

0.3652 

-0.0007 

-0.2467 

0.2460 

7.214 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0097 

-0.2227 

0.2130 

0.3928 

0.0007 

0.3921 

-0.0004 

-0.2250 

0.2245 

7.214 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0096 

-0.1415 

0.1319 

0.3207 

-0.0142 

0.3349 

-0.0040 

-0.1656 

0.1615 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 67 
  

 

7.214 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0098 

-0.0806 

0.0708 

0.0742 

-0.0425 

0.1167 

-0.0062 

-0.0510 

0.0447 

7.214 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0043 

-0.0846 

0.0803 

0.0742 

-0.0425 

0.1167 

-0.0062 

-0.0510 

0.0447 

7.214 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0016 

-0.1273 

0.1257 

0.0705 

-0.2122 

0.2828 

0.0074 

-0.1429 

0.1503 

7.214 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0102 

-0.1948 

0.2049 

0.0410 

-0.2177 

0.2588 

0.0232 

-0.1972 

0.2204 

7.214 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0161 

-0.2332 

0.2494 

0.0216 

-0.2098 

0.2314 

0.0284 

-0.1944 

0.2227 

7.214 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0162 

-0.2425 

0.2588 

0.0420 

-0.1708 

0.2128 

0.0274 

-0.1694 

0.1968 

7.214 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0135 

-0.2564 

0.2699 

0.0922 

-0.0983 

0.1906 

0.0228 

-0.1585 

0.1813 

7.214 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0162 

-0.2701 

0.2863 

0.1532 

-0.0350 

0.1882 

0.0274 

-0.1866 

0.2139 

7.214 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0161 

-0.2556 

0.2717 

0.1859 

-0.0216 

0.2075 

0.0284 

-0.2088 

0.2371 

7.214 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0102 

-0.2031 

0.2133 

0.2417 

-0.0410 

0.2827 

0.0232 

-0.1959 

0.2191 

7.214 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0017 

-0.1287 

0.1270 

0.2206 

-0.0705 

0.2911 

0.0074 

-0.1399 

0.1473 

7.214 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0043 

-0.0846 

0.0803 

0.0357 

-0.0742 

0.1099 

-0.0062 

-0.0504 

0.0442 

7.214 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0104 

-0.0787 

0.0683 

0.0357 

-0.0742 

0.1099 

-0.0062 

-0.0504 

0.0442 

7.214 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0117 

-0.1401 

0.1284 

0.0078 

-0.3207 

0.3285 

-0.0057 

-0.1651 

0.1595 

7.214 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0131 

-0.2227 

0.2097 

-0.0046 

-0.3928 

0.3882 

-0.0029 

-0.2242 

0.2213 

7.214 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0174 

-0.3236 

0.3063 

-0.0055 

-0.3697 

0.3642 

-0.0035 

-0.2458 

0.2423 

7.214 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0203 

-0.4092 

0.3889 

0.0353 

-0.2675 

0.3027 

-0.0059 

-0.2851 

0.2793 

7.214 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0212 

-0.4604 

0.4392 

0.0818 

-0.0943 

0.1761 

-0.0088 

-0.3324 

0.3235 

7.214 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0200 

-0.4580 

0.4380 

0.1585 

-0.0024 

0.1609 

-0.0107 

-0.3606 

0.3499 

7.214 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0162 

-0.3842 

0.3679 

0.3680 

0.0091 

0.3589 

-0.0122 

-0.3255 

0.3133 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 68 
  

 

7.214 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0088 

-0.2686 

0.2598 

0.4466 

0.0142 

0.4325 

-0.0128 

-0.2567 

0.2438 

7.214 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0024 

-0.1493 

0.1469 

0.3465 

0.0008 

0.3457 

-0.0118 

-0.1597 

0.1479 

7.214 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0021 

-0.1067 

0.1088 

0.1300 

-0.0297 

0.1597 

-0.0024 

-0.0372 

0.0349 

7.214 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0023 

-0.0297 

0.0274 

0.1300 

-0.0297 

0.1597 

-0.0024 

-0.0372 

0.0349 

7.214 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0006 

-0.0285 

0.0291 

0.1299 

-0.0298 

0.1597 

-0.0024 

-0.0372 

0.0349 

7.464 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0069 

-0.0224 

0.0293 

0.0291 

-0.1297 

0.1587 

-0.0016 

-0.0362 

0.0347 

7.464 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0024 

-0.0234 

0.0258 

0.0290 

-0.1297 

0.1588 

-0.0016 

-0.0362 

0.0347 

7.464 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0028 

-0.0955 

0.0983 

0.0290 

-0.1297 

0.1588 

-0.0016 

-0.0362 

0.0347 

7.464 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0010 

-0.1191 

0.1201 

0.0041 

-0.2717 

0.2759 

-0.0079 

-0.0986 

0.0907 

7.464 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0043 

-0.2115 

0.2072 

-0.0108 

-0.3637 

0.3529 

-0.0087 

-0.1884 

0.1797 

7.464 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0111 

-0.3053 

0.2941 

-0.0067 

-0.3091 

0.3024 

-0.0082 

-0.2615 

0.2533 

7.464 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0149 

-0.3667 

0.3518 

0.0039 

-0.1510 

0.1550 

-0.0069 

-0.3000 

0.2931 

7.464 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0161 

-0.3770 

0.3608 

0.0582 

-0.0660 

0.1242 

-0.0050 

-0.2864 

0.2814 

7.464 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0157 

-0.3393 

0.3237 

0.2170 

-0.0197 

0.2367 

-0.0026 

-0.2463 

0.2437 

7.464 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0131 

-0.2683 

0.2552 

0.3161 

0.0028 

0.3133 

-0.0010 

-0.2058 

0.2048 

7.464 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0090 

-0.1825 

0.1735 

0.3374 

0.0027 

0.3347 

-0.0015 

-0.1790 

0.1775 

7.464 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0079 

-0.1031 

0.0952 

0.2668 

-0.0087 

0.2755 

-0.0054 

-0.1207 

0.1153 

7.464 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0070 

-0.0643 

0.0573 

0.0727 

-0.0417 

0.1144 

-0.0049 

-0.0424 

0.0375 

7.464 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0026 

-0.0686 

0.0660 

0.0727 

-0.0417 

0.1144 

-0.0049 

-0.0424 

0.0375 

7.464 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0012 

-0.0960 

0.0948 

0.0512 

-0.1631 

0.2143 

-0.0011 

-0.1000 

0.0988 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 69 
  

 

7.464 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0055 

-0.1463 

0.1518 

0.0299 

-0.1857 

0.2156 

0.0143 

-0.1493 

0.1635 

7.464 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0099 

-0.1851 

0.1949 

0.0171 

-0.1854 

0.2025 

0.0213 

-0.1593 

0.1806 

7.464 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0099 

-0.2009 

0.2108 

0.0153 

-0.1451 

0.1603 

0.0221 

-0.1455 

0.1676 

7.464 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0079 

-0.2175 

0.2254 

0.0678 

-0.0713 

0.1391 

0.0191 

-0.1386 

0.1577 

7.464 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0099 

-0.2234 

0.2333 

0.1304 

-0.0153 

0.1457 

0.0221 

-0.1615 

0.1836 

7.464 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0099 

-0.2025 

0.2124 

0.1644 

-0.0171 

0.1816 

0.0213 

-0.1724 

0.1937 

7.464 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0055 

-0.1553 

0.1608 

0.2048 

-0.0299 

0.2348 

0.0143 

-0.1512 

0.1654 

7.464 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0012 

-0.0984 

0.0972 

0.1723 

-0.0512 

0.2235 

-0.0011 

-0.0984 

0.0973 

7.464 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0027 

-0.0690 

0.0664 

0.0349 

-0.0727 

0.1077 

-0.0049 

-0.0420 

0.0371 

7.464 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0077 

-0.0626 

0.0549 

0.0349 

-0.0727 

0.1077 

-0.0049 

-0.0420 

0.0371 

7.464 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0096 

-0.1018 

0.0921 

0.0035 

-0.2668 

0.2703 

-0.0063 

-0.1204 

0.1140 

7.464 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0118 

-0.1825 

0.1707 

-0.0060 

-0.3374 

0.3315 

-0.0034 

-0.1784 

0.1750 

7.464 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0165 

-0.2683 

0.2519 

-0.0036 

-0.3161 

0.3125 

-0.0033 

-0.2051 

0.2018 

7.464 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0191 

-0.3393 

0.3203 

0.0193 

-0.2170 

0.2363 

-0.0050 

-0.2463 

0.2413 

7.464 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0191 

-0.3770 

0.3578 

0.0643 

-0.0582 

0.1225 

-0.0072 

-0.2864 

0.2791 

7.464 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0172 

-0.3667 

0.3495 

0.1510 

-0.0011 

0.1521 

-0.0089 

-0.3000 

0.2911 

7.464 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0119 

-0.3053 

0.2934 

0.3091 

0.0099 

0.2993 

-0.0097 

-0.2615 

0.2518 

7.464 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0047 

-0.2115 

0.2068 

0.3637 

0.0135 

0.3502 

-0.0097 

-0.1884 

0.1787 

7.464 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0010 

-0.1191 

0.1201 

0.2717 

-0.0034 

0.2751 

-0.0081 

-0.0986 

0.0904 

7.464 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0028 

-0.0955 

0.0983 

0.1297 

-0.0290 

0.1588 

-0.0016 

-0.0363 

0.0347 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 70 
  

 

7.464 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0024 

-0.0234 

0.0258 

0.1297 

-0.0290 

0.1588 

-0.0016 

-0.0363 

0.0347 

7.464 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0069 

-0.0224 

0.0293 

0.1297 

-0.0291 

0.1587 

-0.0016 

-0.0363 

0.0347 

7.714 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0089 

-0.0200 

0.0289 

0.0304 

-0.1162 

0.1467 

-0.0012 

-0.0377 

0.0365 

7.714 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0047 

-0.0200 

0.0247 

0.0304 

-0.1163 

0.1467 

-0.0012 

-0.0377 

0.0365 

7.714 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0042 

-0.0811 

0.0853 

0.0304 

-0.1163 

0.1467 

-0.0012 

-0.0377 

0.0365 

7.714 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0028 

-0.0997 

0.1025 

0.0061 

-0.2222 

0.2283 

-0.0053 

-0.0669 

0.0616 

7.714 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0015 

-0.1730 

0.1714 

-0.0104 

-0.2956 

0.2852 

-0.0068 

-0.1232 

0.1163 

7.714 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0083 

-0.2486 

0.2403 

-0.0073 

-0.2578 

0.2504 

-0.0068 

-0.1756 

0.1688 

7.714 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0131 

-0.3001 

0.2870 

0.0028 

-0.1372 

0.1400 

-0.0059 

-0.2059 

0.2000 

7.714 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0149 

-0.3123 

0.2974 

0.0376 

-0.0539 

0.0914 

-0.0046 

-0.2052 

0.2006 

7.714 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0150 

-0.2837 

0.2687 

0.1774 

-0.0116 

0.1890 

-0.0031 

-0.1816 

0.1785 

7.714 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0126 

-0.2251 

0.2125 

0.2685 

0.0016 

0.2669 

-0.0023 

-0.1453 

0.1430 

7.714 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0080 

-0.1528 

0.1447 

0.2878 

0.0045 

0.2832 

-0.0031 

-0.1181 

0.1150 

7.714 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0063 

-0.0833 

0.0769 

0.2252 

-0.0053 

0.2304 

-0.0061 

-0.0768 

0.0707 

7.714 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0051 

-0.0522 

0.0471 

0.0616 

-0.0373 

0.0989 

-0.0044 

-0.0398 

0.0354 

7.714 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0011 

-0.0565 

0.0554 

0.0616 

-0.0373 

0.0989 

-0.0044 

-0.0398 

0.0354 

7.714 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0004 

-0.0761 

0.0758 

0.0386 

-0.1287 

0.1673 

-0.0031 

-0.0635 

0.0605 

7.714 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0043 

-0.1155 

0.1198 

0.0202 

-0.1612 

0.1814 

0.0064 

-0.0914 

0.0978 

7.714 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0057 

-0.1506 

0.1563 

0.0125 

-0.1630 

0.1755 

0.0132 

-0.1046 

0.1178 

7.714 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0052 

-0.1688 

0.1741 

0.0107 

-0.1232 

0.1340 

0.0151 

-0.1025 

0.1177 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 71 
  

 

7.714 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0037 

-0.1862 

0.1899 

0.0499 

-0.0518 

0.1016 

0.0138 

-0.1020 

0.1158 

7.714 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0052 

-0.1874 

0.1926 

0.1111 

-0.0107 

0.1218 

0.0151 

-0.1130 

0.1282 

7.714 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0057 

-0.1651 

0.1708 

0.1447 

-0.0125 

0.1572 

0.0131 

-0.1127 

0.1259 

7.714 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0043 

-0.1239 

0.1282 

0.1737 

-0.0202 

0.1939 

0.0064 

-0.0943 

0.1008 

7.714 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0004 

-0.0789 

0.0785 

0.1395 

-0.0386 

0.1781 

-0.0031 

-0.0636 

0.0605 

7.714 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0011 

-0.0570 

0.0559 

0.0313 

-0.0616 

0.0929 

-0.0044 

-0.0395 

0.0351 

7.714 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0058 

-0.0508 

0.0449 

0.0313 

-0.0616 

0.0929 

-0.0044 

-0.0395 

0.0351 

7.714 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0079 

-0.0833 

0.0754 

0.0009 

-0.2252 

0.2261 

-0.0067 

-0.0765 

0.0698 

7.714 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0104 

-0.1528 

0.1423 

-0.0071 

-0.2878 

0.2806 

-0.0045 

-0.1177 

0.1132 

7.714 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0154 

-0.2251 

0.2097 

-0.0022 

-0.2685 

0.2663 

-0.0041 

-0.1448 

0.1408 

7.714 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0179 

-0.2837 

0.2659 

0.0116 

-0.1774 

0.1890 

-0.0050 

-0.1816 

0.1766 

7.714 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0174 

-0.3123 

0.2949 

0.0530 

-0.0376 

0.0906 

-0.0064 

-0.2052 

0.1988 

7.714 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0150 

-0.3001 

0.2851 

0.1372 

-0.0003 

0.1375 

-0.0075 

-0.2059 

0.1984 

7.714 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0088 

-0.2486 

0.2398 

0.2578 

0.0100 

0.2478 

-0.0079 

-0.1756 

0.1677 

7.714 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0015 

-0.1730 

0.1714 

0.2956 

0.0125 

0.2830 

-0.0075 

-0.1232 

0.1157 

7.714 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0028 

-0.0997 

0.1025 

0.2222 

-0.0056 

0.2278 

-0.0053 

-0.0669 

0.0616 

7.714 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0042 

-0.0811 

0.0853 

0.1163 

-0.0304 

0.1467 

-0.0012 

-0.0377 

0.0365 

7.714 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0047 

-0.0200 

0.0247 

0.1163 

-0.0304 

0.1467 

-0.0012 

-0.0377 

0.0365 

7.714 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0089 

-0.0199 

0.0288 

0.1162 

-0.0304 

0.1467 

-0.0012 

-0.0377 

0.0365 

7.964 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0120 

-0.0187 

0.0306 

0.0307 

-0.1110 

0.1416 

-0.0010 

-0.0393 

0.0383 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 72 
  

 

7.964 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0073 

-0.0173 

0.0246 

0.0306 

-0.1110 

0.1417 

-0.0010 

-0.0393 

0.0383 

7.964 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0048 

-0.0722 

0.0770 

0.0306 

-0.1110 

0.1417 

-0.0010 

-0.0393 

0.0383 

7.964 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0038 

-0.0873 

0.0911 

0.0074 

-0.1945 

0.2020 

-0.0035 

-0.0453 

0.0418 

7.964 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0007 

-0.1501 

0.1508 

-0.0098 

-0.2552 

0.2453 

-0.0059 

-0.0682 

0.0623 

7.964 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0061 

-0.2151 

0.2090 

-0.0075 

-0.2247 

0.2173 

-0.0059 

-0.0934 

0.0875 

7.964 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0115 

-0.2599 

0.2484 

0.0022 

-0.1234 

0.1256 

-0.0056 

-0.1114 

0.1058 

7.964 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0136 

-0.2712 

0.2576 

0.0310 

-0.0488 

0.0798 

-0.0049 

-0.1174 

0.1125 

7.964 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0141 

-0.2467 

0.2327 

0.1552 

-0.0129 

0.1681 

-0.0040 

-0.1105 

0.1065 

7.964 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0115 

-0.1958 

0.1843 

0.2367 

0.0007 

0.2360 

-0.0036 

-0.0924 

0.0888 

7.964 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0069 

-0.1325 

0.1256 

0.2528 

0.0057 

0.2471 

-0.0043 

-0.0673 

0.0630 

7.964 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0048 

-0.0720 

0.0671 

0.1964 

-0.0033 

0.1998 

-0.0060 

-0.0425 

0.0365 

7.964 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0036 

-0.0446 

0.0410 

0.0570 

-0.0354 

0.0924 

-0.0041 

-0.0385 

0.0344 

7.964 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0001 

-0.0488 

0.0488 

0.0570 

-0.0354 

0.0924 

-0.0041 

-0.0385 

0.0344 

7.964 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0005 

-0.0651 

0.0656 

0.0305 

-0.1114 

0.1419 

-0.0034 

-0.0349 

0.0315 

7.964 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0040 

-0.0994 

0.1034 

0.0131 

-0.1454 

0.1585 

0.0015 

-0.0418 

0.0433 

7.964 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0042 

-0.1313 

0.1356 

0.0087 

-0.1474 

0.1561 

0.0065 

-0.0501 

0.0566 

7.964 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0027 

-0.1488 

0.1515 

0.0092 

-0.1105 

0.1196 

0.0086 

-0.0562 

0.0648 

7.964 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0009 

-0.1657 

0.1667 

0.0422 

-0.0437 

0.0859 

0.0082 

-0.0601 

0.0683 

7.964 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0027 

-0.1656 

0.1684 

0.0995 

-0.0092 

0.1087 

0.0086 

-0.0593 

0.0679 

7.964 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0042 

-0.1444 

0.1486 

0.1308 

-0.0087 

0.1395 

0.0065 

-0.0531 

0.0596 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 73 
  

 

7.964 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0040 

-0.1071 

0.1111 

0.1559 

-0.0131 

0.1690 

0.0015 

-0.0436 

0.0450 

7.964 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0005 

-0.0678 

0.0683 

0.1230 

-0.0305 

0.1535 

-0.0034 

-0.0355 

0.0321 

7.964 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0001 

-0.0495 

0.0494 

0.0297 

-0.0570 

0.0867 

-0.0041 

-0.0382 

0.0341 

7.964 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0044 

-0.0433 

0.0389 

0.0297 

-0.0570 

0.0867 

-0.0041 

-0.0382 

0.0341 

7.964 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0062 

-0.0720 

0.0657 

-0.0004 

-0.1964 

0.1961 

-0.0060 

-0.0425 

0.0365 

7.964 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0090 

-0.1325 

0.1235 

-0.0078 

-0.2528 

0.2450 

-0.0052 

-0.0673 

0.0620 

7.964 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0139 

-0.1958 

0.1818 

-0.0011 

-0.2367 

0.2356 

-0.0049 

-0.0924 

0.0875 

7.964 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0165 

-0.2467 

0.2303 

0.0129 

-0.1552 

0.1681 

-0.0055 

-0.1105 

0.1051 

7.964 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0157 

-0.2712 

0.2556 

0.0480 

-0.0310 

0.0790 

-0.0063 

-0.1174 

0.1111 

7.964 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0131 

-0.2599 

0.2468 

0.1234 

-0.0000 

0.1234 

-0.0068 

-0.1114 

0.1046 

7.964 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0065 

-0.2151 

0.2086 

0.2247 

0.0097 

0.2150 

-0.0068 

-0.0934 

0.0866 

7.964 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0007 

-0.1501 

0.1508 

0.2552 

0.0116 

0.2435 

-0.0064 

-0.0682 

0.0618 

7.964 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0038 

-0.0873 

0.0911 

0.1946 

-0.0071 

0.2016 

-0.0035 

-0.0453 

0.0418 

7.964 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0048 

-0.0722 

0.0770 

0.1111 

-0.0306 

0.1417 

-0.0010 

-0.0393 

0.0383 

7.964 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0073 

-0.0173 

0.0245 

0.1111 

-0.0306 

0.1417 

-0.0010 

-0.0393 

0.0383 

7.964 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0119 

-0.0186 

0.0305 

0.1110 

-0.0307 

0.1416 

-0.0010 

-0.0393 

0.0383 

8.214 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0139 

-0.0182 

0.0320 

0.0313 

-0.1026 

0.1339 

-0.0007 

-0.0405 

0.0398 

8.214 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0089 

-0.0166 

0.0255 

0.0312 

-0.1027 

0.1339 

-0.0007 

-0.0405 

0.0398 

8.214 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0055 

-0.0635 

0.0690 

0.0312 

-0.1027 

0.1339 

-0.0007 

-0.0405 

0.0398 

8.214 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0046 

-0.0791 

0.0837 

0.0084 

-0.1862 

0.1945 

-0.0025 

-0.0320 

0.0295 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 74 
  

 

8.214 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0023 

-0.1398 

0.1421 

-0.0092 

-0.2434 

0.2342 

0.0082 

-0.0414 

0.0496 

8.214 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0042 

-0.2018 

0.1976 

-0.0072 

-0.2126 

0.2054 

0.0209 

-0.0542 

0.0751 

8.214 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0099 

-0.2437 

0.2338 

0.0020 

-0.1137 

0.1157 

0.0263 

-0.0632 

0.0895 

8.214 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0121 

-0.2527 

0.2406 

0.0361 

-0.0506 

0.0867 

0.0194 

-0.0676 

0.0870 

8.214 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0128 

-0.2277 

0.2150 

0.1513 

-0.0137 

0.1650 

0.0075 

-0.0642 

0.0717 

8.214 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0102 

-0.1791 

0.1689 

0.2234 

-0.0001 

0.2235 

0.0139 

-0.0541 

0.0680 

8.214 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0056 

-0.1200 

0.1144 

0.2345 

0.0060 

0.2285 

0.0166 

-0.0409 

0.0575 

8.214 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0034 

-0.0640 

0.0606 

0.1807 

-0.0023 

0.1831 

0.0076 

-0.0300 

0.0375 

8.214 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0025 

-0.0390 

0.0365 

0.0496 

-0.0324 

0.0819 

-0.0037 

-0.0372 

0.0335 

8.214 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0011 

-0.0430 

0.0441 

0.0496 

-0.0324 

0.0819 

-0.0037 

-0.0372 

0.0335 

8.214 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0014 

-0.0605 

0.0620 

0.0254 

-0.1120 

0.1374 

0.0061 

-0.0236 

0.0298 

8.214 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0042 

-0.0954 

0.0996 

0.0088 

-0.1364 

0.1452 

0.0221 

-0.0263 

0.0484 

8.214 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0038 

-0.1259 

0.1297 

0.0060 

-0.1401 

0.1461 

0.0253 

-0.0297 

0.0550 

8.214 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0018 

-0.1411 

0.1428 

0.0079 

-0.1081 

0.1160 

0.0185 

-0.0342 

0.0527 

8.214 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0003 

-0.1560 

0.1557 

0.0451 

-0.0474 

0.0925 

0.0125 

-0.0367 

0.0492 

8.214 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0018 

-0.1578 

0.1596 

0.0968 

-0.0079 

0.1048 

0.0229 

-0.0356 

0.0585 

8.214 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0038 

-0.1389 

0.1427 

0.1238 

-0.0060 

0.1298 

0.0288 

-0.0323 

0.0611 

8.214 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0042 

-0.1029 

0.1071 

0.1533 

-0.0088 

0.1621 

0.0223 

-0.0275 

0.0499 

8.214 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0014 

-0.0630 

0.0644 

0.1243 

-0.0254 

0.1497 

0.0053 

-0.0240 

0.0293 

8.214 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0011 

-0.0435 

0.0446 

0.0275 

-0.0496 

0.0770 

-0.0037 

-0.0368 

0.0331 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 75 
  

 

8.214 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0032 

-0.0379 

0.0347 

0.0275 

-0.0496 

0.0770 

-0.0037 

-0.0368 

0.0331 

8.214 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0047 

-0.0640 

0.0593 

-0.0010 

-0.1807 

0.1798 

0.0079 

-0.0300 

0.0378 

8.214 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0075 

-0.1200 

0.1125 

-0.0078 

-0.2346 

0.2268 

0.0165 

-0.0409 

0.0574 

8.214 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0123 

-0.1791 

0.1668 

-0.0002 

-0.2235 

0.2233 

0.0137 

-0.0541 

0.0678 

8.214 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0148 

-0.2277 

0.2129 

0.0137 

-0.1513 

0.1650 

0.0068 

-0.0642 

0.0711 

8.214 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0139 

-0.2527 

0.2388 

0.0499 

-0.0361 

0.0860 

0.0187 

-0.0676 

0.0863 

8.214 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0112 

-0.2437 

0.2325 

0.1137 

-0.0001 

0.1137 

0.0258 

-0.0632 

0.0890 

8.214 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0045 

-0.2018 

0.1973 

0.2126 

0.0092 

0.2034 

0.0205 

-0.0540 

0.0746 

8.214 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0023 

-0.1398 

0.1421 

0.2434 

0.0107 

0.2327 

0.0080 

-0.0413 

0.0494 

8.214 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0046 

-0.0791 

0.0837 

0.1862 

-0.0084 

0.1945 

-0.0025 

-0.0319 

0.0294 

8.214 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0055 

-0.0635 

0.0690 

0.1027 

-0.0312 

0.1339 

-0.0007 

-0.0405 

0.0398 

8.214 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0089 

-0.0166 

0.0254 

0.1027 

-0.0312 

0.1339 

-0.0007 

-0.0405 

0.0398 

8.214 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0139 

-0.0182 

0.0320 

0.1026 

-0.0313 

0.1339 

-0.0007 

-0.0405 

0.0398 

8.464 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0173 

-0.0177 

0.0350 

0.0311 

-0.1012 

0.1323 

-0.0004 

-0.0408 

0.0404 

8.464 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0121 

-0.0160 

0.0281 

0.0311 

-0.1013 

0.1324 

-0.0004 

-0.0408 

0.0404 

8.464 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0057 

-0.0588 

0.0646 

0.0311 

-0.1013 

0.1324 

-0.0004 

-0.0408 

0.0404 

8.464 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0051 

-0.0750 

0.0801 

0.0100 

-0.1904 

0.2003 

0.0035 

-0.0274 

0.0309 

8.464 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0035 

-0.1388 

0.1423 

-0.0085 

-0.2533 

0.2448 

0.0260 

-0.0312 

0.0572 

8.464 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0025 

-0.2044 

0.2019 

-0.0069 

-0.2194 

0.2125 

0.0515 

-0.0374 

0.0889 

8.464 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0083 

-0.2473 

0.2390 

0.0020 

-0.1102 

0.1122 

0.0655 

-0.0431 

0.1086 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 76 
  

 

8.464 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0105 

-0.2520 

0.2415 

0.0527 

-0.0582 

0.1109 

0.0488 

-0.0458 

0.0946 

8.464 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0112 

-0.2221 

0.2109 

0.1631 

-0.0213 

0.1844 

0.0249 

-0.0439 

0.0688 

8.464 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0086 

-0.1713 

0.1627 

0.2250 

-0.0008 

0.2258 

0.0330 

-0.0378 

0.0709 

8.464 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0041 

-0.1127 

0.1085 

0.2284 

0.0060 

0.2224 

0.0426 

-0.0294 

0.0720 

8.464 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0020 

-0.0613 

0.0593 

0.1727 

-0.0020 

0.1747 

0.0280 

-0.0225 

0.0505 

8.464 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0014 

-0.0358 

0.0344 

0.0487 

-0.0311 

0.0798 

-0.0032 

-0.0346 

0.0314 

8.464 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0019 

-0.0397 

0.0416 

0.0487 

-0.0311 

0.0798 

-0.0032 

-0.0346 

0.0314 

8.464 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0025 

-0.0619 

0.0644 

0.0222 

-0.1281 

0.1502 

0.0215 

-0.0199 

0.0414 

8.464 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0049 

-0.1024 

0.1074 

0.0062 

-0.1402 

0.1464 

0.0513 

-0.0202 

0.0715 

8.464 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0041 

-0.1320 

0.1362 

0.0043 

-0.1391 

0.1434 

0.0494 

-0.0222 

0.0717 

8.464 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0019 

-0.1426 

0.1445 

0.0088 

-0.1137 

0.1225 

0.0325 

-0.0250 

0.0574 

8.464 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0003 

-0.1541 

0.1537 

0.0565 

-0.0608 

0.1173 

0.0208 

-0.0265 

0.0473 

8.464 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0019 

-0.1608 

0.1626 

0.1010 

-0.0070 

0.1079 

0.0399 

-0.0259 

0.0657 

8.464 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0041 

-0.1462 

0.1504 

0.1222 

-0.0043 

0.1265 

0.0560 

-0.0233 

0.0794 

8.464 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0049 

-0.1095 

0.1144 

0.1634 

-0.0062 

0.1696 

0.0491 

-0.0212 

0.0703 

8.464 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0025 

-0.0638 

0.0663 

0.1405 

-0.0222 

0.1627 

0.0186 

-0.0201 

0.0387 

8.464 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0019 

-0.0400 

0.0420 

0.0269 

-0.0487 

0.0757 

-0.0032 

-0.0343 

0.0311 

8.464 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0022 

-0.0348 

0.0326 

0.0269 

-0.0487 

0.0757 

-0.0032 

-0.0343 

0.0311 

8.464 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0032 

-0.0603 

0.0571 

-0.0001 

-0.1727 

0.1726 

0.0284 

-0.0225 

0.0509 

8.464 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0059 

-0.1127 

0.1068 

-0.0075 

-0.2284 

0.2210 

0.0427 

-0.0294 

0.0720 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 77 
  

 

8.464 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0106 

-0.1713 

0.1607 

0.0008 

-0.2250 

0.2258 

0.0329 

-0.0378 

0.0707 

8.464 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0131 

-0.2221 

0.2091 

0.0210 

-0.1631 

0.1841 

0.0245 

-0.0439 

0.0684 

8.464 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0121 

-0.2520 

0.2400 

0.0574 

-0.0527 

0.1102 

0.0484 

-0.0458 

0.0942 

8.464 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0094 

-0.2473 

0.2379 

0.1102 

-0.0003 

0.1105 

0.0651 

-0.0431 

0.1082 

8.464 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0025 

-0.2044 

0.2019 

0.2194 

0.0086 

0.2108 

0.0513 

-0.0373 

0.0885 

8.464 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0035 

-0.1388 

0.1423 

0.2533 

0.0098 

0.2436 

0.0260 

-0.0311 

0.0571 

8.464 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0051 

-0.0750 

0.0801 

0.1904 

-0.0100 

0.2003 

0.0035 

-0.0273 

0.0308 

8.464 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0057 

-0.0588 

0.0646 

0.1013 

-0.0311 

0.1324 

-0.0004 

-0.0408 

0.0404 

8.464 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0121 

-0.0160 

0.0281 

0.1013 

-0.0311 

0.1324 

-0.0004 

-0.0408 

0.0404 

8.464 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0173 

-0.0177 

0.0350 

0.1012 

-0.0311 

0.1323 

-0.0004 

-0.0408 

0.0404 

8.714 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0190 

-0.0174 

0.0364 

0.0312 

-0.0971 

0.1283 

0.0001 

-0.0411 

0.0412 

8.714 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0140 

-0.0158 

0.0298 

0.0311 

-0.0972 

0.1284 

0.0001 

-0.0411 

0.0412 

8.714 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0061 

-0.0541 

0.0602 

0.0311 

-0.0972 

0.1284 

0.0001 

-0.0411 

0.0412 

8.714 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0056 

-0.0722 

0.0778 

0.0110 

-0.1994 

0.2104 

0.0016 

-0.0246 

0.0262 

8.714 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0045 

-0.1417 

0.1462 

-0.0080 

-0.2744 

0.2664 

0.0204 

-0.0251 

0.0455 

8.714 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0010 

-0.2155 

0.2145 

-0.0068 

-0.2417 

0.2349 

0.0462 

-0.0278 

0.0740 

8.714 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0068 

-0.2640 

0.2573 

0.0039 

-0.1061 

0.1100 

0.0628 

-0.0280 

0.0908 

8.714 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0090 

-0.2602 

0.2512 

0.0795 

-0.0670 

0.1465 

0.0388 

-0.0282 

0.0671 

8.714 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0098 

-0.2221 

0.2123 

0.1831 

-0.0371 

0.2202 

0.0140 

-0.0274 

0.0414 

8.714 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0071 

-0.1671 

0.1600 

0.2325 

-0.0012 

0.2338 

0.0283 

-0.0250 

0.0533 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 78 
  

 

8.714 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0027 

-0.1079 

0.1052 

0.2274 

0.0053 

0.2221 

0.0454 

-0.0225 

0.0678 

8.714 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0006 

-0.0708 

0.0702 

0.1686 

-0.0030 

0.1716 

0.0329 

-0.0204 

0.0533 

8.714 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0002 

-0.0333 

0.0331 

0.0458 

-0.0295 

0.0753 

-0.0025 

-0.0341 

0.0316 

8.714 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0029 

-0.0365 

0.0394 

0.0458 

-0.0295 

0.0753 

-0.0025 

-0.0341 

0.0316 

8.714 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0036 

-0.0674 

0.0710 

0.0209 

-0.1570 

0.1779 

0.0228 

-0.0183 

0.0411 

8.714 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0059 

-0.1192 

0.1252 

0.0045 

-0.1504 

0.1549 

0.0558 

-0.0183 

0.0740 

8.714 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0049 

-0.1448 

0.1498 

0.0029 

-0.1403 

0.1431 

0.0458 

-0.0181 

0.0639 

8.714 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0025 

-0.1479 

0.1503 

0.0295 

-0.1217 

0.1512 

0.0236 

-0.0162 

0.0398 

8.714 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0002 

-0.1548 

0.1550 

0.0707 

-0.0779 

0.1485 

0.0106 

-0.0168 

0.0274 

8.714 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0025 

-0.1682 

0.1707 

0.1071 

-0.0237 

0.1308 

0.0290 

-0.0169 

0.0460 

8.714 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0049 

-0.1618 

0.1667 

0.1226 

-0.0029 

0.1255 

0.0510 

-0.0189 

0.0699 

8.714 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0059 

-0.1243 

0.1302 

0.1805 

-0.0045 

0.1851 

0.0489 

-0.0185 

0.0675 

8.714 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0036 

-0.0677 

0.0713 

0.1672 

-0.0209 

0.1881 

0.0179 

-0.0183 

0.0362 

8.714 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0029 

-0.0364 

0.0393 

0.0258 

-0.0458 

0.0716 

-0.0025 

-0.0338 

0.0313 

8.714 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0010 

-0.0324 

0.0315 

0.0258 

-0.0458 

0.0716 

-0.0025 

-0.0338 

0.0313 

8.714 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0017 

-0.0697 

0.0679 

0.0009 

-0.1686 

0.1695 

0.0333 

-0.0204 

0.0536 

8.714 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0043 

-0.1075 

0.1032 

-0.0062 

-0.2274 

0.2212 

0.0456 

-0.0225 

0.0681 

8.714 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0089 

-0.1671 

0.1582 

0.0012 

-0.2326 

0.2338 

0.0284 

-0.0250 

0.0534 

8.714 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0115 

-0.2221 

0.2107 

0.0368 

-0.1831 

0.2199 

0.0137 

-0.0274 

0.0411 

8.714 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0104 

-0.2602 

0.2498 

0.0663 

-0.0795 

0.1458 

0.0386 

-0.0282 

0.0668 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 79 
  

 

8.714 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0077 

-0.2640 

0.2563 

0.1061 

-0.0025 

0.1086 

0.0626 

-0.0278 

0.0904 

8.714 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0010 

-0.2155 

0.2145 

0.2417 

0.0081 

0.2335 

0.0462 

-0.0276 

0.0738 

8.714 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0045 

-0.1417 

0.1462 

0.2744 

0.0091 

0.2653 

0.0204 

-0.0250 

0.0454 

8.714 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0056 

-0.0722 

0.0778 

0.1994 

-0.0110 

0.2104 

0.0016 

-0.0246 

0.0262 

8.714 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0061 

-0.0541 

0.0602 

0.0972 

-0.0311 

0.1284 

0.0000 

-0.0411 

0.0412 

8.714 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0140 

-0.0158 

0.0298 

0.0972 

-0.0311 

0.1284 

0.0000 

-0.0411 

0.0412 

8.714 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0190 

-0.0174 

0.0364 

0.0971 

-0.0312 

0.1283 

0.0000 

-0.0411 

0.0412 

8.964 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0213 

-0.0171 

0.0384 

0.0307 

-0.0962 

0.1270 

0.0007 

-0.0389 

0.0396 

8.964 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0164 

-0.0154 

0.0318 

0.0307 

-0.0963 

0.1270 

0.0007 

-0.0389 

0.0396 

8.964 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0062 

-0.0512 

0.0574 

0.0307 

-0.0963 

0.1270 

0.0007 

-0.0389 

0.0396 

8.964 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0059 

-0.0686 

0.0745 

0.0114 

-0.2008 

0.2121 

0.0001 

-0.0283 

0.0285 

8.964 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0050 

-0.1402 

0.1452 

-0.0085 

-0.2858 

0.2772 

0.0005 

-0.0302 

0.0307 

8.964 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0002 

-0.2211 

0.2209 

-0.0068 

-0.2585 

0.2518 

0.0028 

-0.0364 

0.0392 

8.964 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0060 

-0.2764 

0.2704 

0.0041 

-0.1008 

0.1049 

0.0046 

-0.0412 

0.0458 

8.964 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0084 

-0.2622 

0.2538 

0.1005 

-0.0703 

0.1708 

0.0057 

-0.0425 

0.0482 

8.964 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0090 

-0.2179 

0.2088 

0.1939 

-0.0455 

0.2394 

0.0048 

-0.0400 

0.0448 

8.964 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0060 

-0.1616 

0.1556 

0.2338 

-0.0086 

0.2424 

0.0021 

-0.0344 

0.0365 

8.964 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0014 

-0.1190 

0.1176 

0.2235 

0.0056 

0.2178 

-0.0010 

-0.0269 

0.0259 

8.964 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0008 

-0.0795 

0.0802 

0.1641 

-0.0030 

0.1671 

-0.0020 

-0.0212 

0.0191 

8.964 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0011 

-0.0318 

0.0329 

0.0448 

-0.0288 

0.0736 

-0.0016 

-0.0331 

0.0315 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 80 
  

 

8.964 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0038 

-0.0342 

0.0380 

0.0448 

-0.0288 

0.0736 

-0.0016 

-0.0331 

0.0315 

8.964 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0048 

-0.0708 

0.0756 

0.0199 

-0.1772 

0.1971 

-0.0023 

-0.0203 

0.0181 

8.964 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0069 

-0.1339 

0.1408 

0.0025 

-0.1561 

0.1586 

-0.0015 

-0.0197 

0.0182 

8.964 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0056 

-0.1530 

0.1586 

0.0010 

-0.1397 

0.1407 

0.0016 

-0.0206 

0.0222 

8.964 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0029 

-0.1489 

0.1517 

0.0443 

-0.1244 

0.1687 

0.0046 

-0.0223 

0.0268 

8.964 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0005 

-0.1529 

0.1534 

0.0774 

-0.0860 

0.1634 

0.0055 

-0.0238 

0.0293 

8.964 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0029 

-0.1698 

0.1726 

0.1093 

-0.0397 

0.1490 

0.0046 

-0.0243 

0.0288 

8.964 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0056 

-0.1713 

0.1769 

0.1222 

-0.0008 

0.1230 

0.0016 

-0.0231 

0.0247 

8.964 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0069 

-0.1351 

0.1420 

0.1905 

-0.0025 

0.1930 

-0.0015 

-0.0211 

0.0196 

8.964 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0048 

-0.0694 

0.0742 

0.1837 

-0.0199 

0.2036 

-0.0023 

-0.0208 

0.0185 

8.964 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0038 

-0.0338 

0.0376 

0.0251 

-0.0448 

0.0699 

-0.0016 

-0.0328 

0.0312 

8.964 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0004 

-0.0311 

0.0315 

0.0251 

-0.0448 

0.0699 

-0.0016 

-0.0328 

0.0312 

8.964 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0003 

-0.0787 

0.0783 

0.0009 

-0.1641 

0.1650 

-0.0020 

-0.0212 

0.0191 

8.964 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0029 

-0.1178 

0.1148 

-0.0065 

-0.2235 

0.2170 

-0.0013 

-0.0269 

0.0257 

8.964 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0077 

-0.1616 

0.1539 

0.0089 

-0.2338 

0.2427 

0.0019 

-0.0344 

0.0363 

8.964 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0106 

-0.2179 

0.2073 

0.0451 

-0.1940 

0.2391 

0.0046 

-0.0400 

0.0446 

8.964 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0097 

-0.2622 

0.2525 

0.0696 

-0.1005 

0.1701 

0.0055 

-0.0425 

0.0480 

8.964 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0069 

-0.2764 

0.2695 

0.1008 

-0.0027 

0.1035 

0.0046 

-0.0412 

0.0458 

8.964 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0003 

-0.2211 

0.2208 

0.2585 

0.0080 

0.2505 

0.0028 

-0.0364 

0.0392 

8.964 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0050 

-0.1402 

0.1452 

0.2858 

0.0095 

0.2762 

0.0005 

-0.0302 

0.0307 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 81 
  

 

8.964 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0059 

-0.0686 

0.0745 

0.2008 

-0.0114 

0.2121 

0.0001 

-0.0283 

0.0285 

8.964 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0062 

-0.0512 

0.0574 

0.0963 

-0.0307 

0.1270 

0.0006 

-0.0389 

0.0396 

8.964 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0164 

-0.0154 

0.0318 

0.0963 

-0.0307 

0.1270 

0.0006 

-0.0389 

0.0396 

8.964 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0213 

-0.0170 

0.0384 

0.0962 

-0.0307 

0.1270 

0.0006 

-0.0389 

0.0396 

9.214 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0258 

-0.0167 

0.0424 

0.0300 

-0.0922 

0.1222 

0.0019 

-0.0367 

0.0386 

9.214 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0210 

-0.0151 

0.0361 

0.0300 

-0.0923 

0.1223 

0.0019 

-0.0367 

0.0386 

9.214 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0068 

-0.0439 

0.0507 

0.0300 

-0.0923 

0.1223 

0.0019 

-0.0367 

0.0386 

9.214 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0064 

-0.0609 

0.0673 

0.0102 

-0.1900 

0.2003 

0.0030 

-0.0389 

0.0419 

9.214 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0051 

-0.1273 

0.1324 

-0.0114 

-0.2630 

0.2517 

0.0097 

-0.0647 

0.0745 

9.214 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0007 

-0.1983 

0.1976 

-0.0095 

-0.2330 

0.2235 

0.0179 

-0.1017 

0.1196 

9.214 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0071 

-0.2449 

0.2378 

0.0017 

-0.1004 

0.1021 

0.0239 

-0.1268 

0.1507 

9.214 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0095 

-0.2416 

0.2321 

0.0780 

-0.0637 

0.1418 

0.0261 

-0.1053 

0.1315 

9.214 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0097 

-0.2053 

0.1956 

0.1760 

-0.0347 

0.2106 

0.0242 

-0.0765 

0.1007 

9.214 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0060 

-0.1535 

0.1475 

0.2211 

0.0033 

0.2177 

0.0180 

-0.0571 

0.0751 

9.214 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0002 

-0.1012 

0.1010 

0.2136 

0.0087 

0.2049 

0.0095 

-0.0724 

0.0819 

9.214 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0027 

-0.0645 

0.0672 

0.1577 

-0.0012 

0.1589 

0.0026 

-0.0588 

0.0614 

9.214 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0030 

-0.0277 

0.0307 

0.0421 

-0.0273 

0.0694 

0.0003 

-0.0309 

0.0312 

9.214 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0047 

-0.0298 

0.0344 

0.0421 

-0.0273 

0.0694 

0.0003 

-0.0309 

0.0312 

9.214 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0057 

-0.0592 

0.0650 

0.0178 

-0.1520 

0.1697 

0.0010 

-0.0510 

0.0520 

9.214 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0073 

-0.1101 

0.1174 

-0.0008 

-0.1475 

0.1467 

0.0072 

-0.0845 

0.0917 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 82 
  

 

9.214 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0052 

-0.1362 

0.1414 

-0.0025 

-0.1365 

0.1340 

0.0155 

-0.0761 

0.0916 

9.214 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0017 

-0.1402 

0.1419 

0.0289 

-0.1180 

0.1468 

0.0221 

-0.0541 

0.0762 

9.214 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0009 

-0.1461 

0.1452 

0.0680 

-0.0750 

0.1430 

0.0245 

-0.0458 

0.0702 

9.214 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0017 

-0.1588 

0.1606 

0.1044 

-0.0236 

0.1280 

0.0221 

-0.0653 

0.0873 

9.214 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0052 

-0.1518 

0.1569 

0.1204 

0.0026 

0.1179 

0.0155 

-0.0857 

0.1012 

9.214 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0073 

-0.1144 

0.1217 

0.1760 

0.0008 

0.1752 

0.0072 

-0.0803 

0.0874 

9.214 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0057 

-0.0593 

0.0651 

0.1614 

-0.0178 

0.1792 

0.0010 

-0.0469 

0.0480 

9.214 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0047 

-0.0297 

0.0343 

0.0237 

-0.0421 

0.0658 

0.0003 

-0.0306 

0.0309 

9.214 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0024 

-0.0271 

0.0294 

0.0237 

-0.0421 

0.0658 

0.0003 

-0.0306 

0.0309 

9.214 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0017 

-0.0637 

0.0655 

-0.0008 

-0.1577 

0.1568 

0.0026 

-0.0588 

0.0614 

9.214 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0015 

-0.1001 

0.0986 

-0.0096 

-0.2136 

0.2041 

0.0094 

-0.0722 

0.0816 

9.214 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0073 

-0.1535 

0.1462 

-0.0033 

-0.2211 

0.2177 

0.0178 

-0.0568 

0.0745 

9.214 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0109 

-0.2053 

0.1944 

0.0344 

-0.1760 

0.2104 

0.0240 

-0.0765 

0.1005 

9.214 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0105 

-0.2416 

0.2311 

0.0631 

-0.0780 

0.1411 

0.0260 

-0.1053 

0.1314 

9.214 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0079 

-0.2449 

0.2371 

0.1004 

-0.0004 

0.1008 

0.0239 

-0.1268 

0.1507 

9.214 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0008 

-0.1983 

0.1975 

0.2330 

0.0107 

0.2223 

0.0179 

-0.1017 

0.1196 

9.214 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0050 

-0.1273 

0.1323 

0.2630 

0.0123 

0.2508 

0.0097 

-0.0647 

0.0745 

9.214 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0064 

-0.0609 

0.0673 

0.1901 

-0.0102 

0.2003 

0.0030 

-0.0389 

0.0419 

9.214 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0067 

-0.0439 

0.0507 

0.0923 

-0.0300 

0.1223 

0.0019 

-0.0367 

0.0386 

9.214 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0210 

-0.0151 

0.0361 

0.0923 

-0.0300 

0.1223 

0.0019 

-0.0367 

0.0386 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 83 
  

 

9.214 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0258 

-0.0167 

0.0424 

0.0922 

-0.0300 

0.1222 

0.0019 

-0.0367 

0.0386 

9.464 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0314 

-0.0161 

0.0474 

0.0286 

-0.0913 

0.1199 

0.0042 

-0.0339 

0.0381 

9.464 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0266 

-0.0146 

0.0412 

0.0286 

-0.0914 

0.1200 

0.0042 

-0.0339 

0.0381 

9.464 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0079 

-0.0402 

0.0481 

0.0286 

-0.0914 

0.1200 

0.0042 

-0.0339 

0.0381 

9.464 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0072 

-0.0543 

0.0615 

0.0058 

-0.1727 

0.1786 

0.0112 

-0.0403 

0.0515 

9.464 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0040 

-0.1120 

0.1160 

-0.0184 

-0.2309 

0.2125 

0.0288 

-0.0703 

0.0991 

9.464 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0035 

-0.1723 

0.1688 

-0.0165 

-0.2015 

0.1850 

0.0452 

-0.1072 

0.1524 

9.464 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0108 

-0.2117 

0.2010 

-0.0032 

-0.0989 

0.0957 

0.0559 

-0.1295 

0.1854 

9.464 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0137 

-0.2161 

0.2024 

0.0496 

-0.0509 

0.1005 

0.0594 

-0.1150 

0.1744 

9.464 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0132 

-0.1891 

0.1759 

0.1473 

-0.0156 

0.1629 

0.0564 

-0.0857 

0.1420 

9.464 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0077 

-0.1437 

0.1361 

0.2006 

0.0102 

0.1904 

0.0463 

-0.0569 

0.1031 

9.464 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0002 

-0.0917 

0.0915 

0.2018 

0.0161 

0.1857 

0.0308 

-0.0653 

0.0962 

9.464 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0042 

-0.0491 

0.0533 

0.1509 

0.0044 

0.1465 

0.0146 

-0.0520 

0.0666 

9.464 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0051 

-0.0249 

0.0301 

0.0408 

-0.0262 

0.0670 

0.0049 

-0.0286 

0.0335 

9.464 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0062 

-0.0268 

0.0330 

0.0408 

-0.0262 

0.0670 

0.0049 

-0.0286 

0.0335 

9.464 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0066 

-0.0471 

0.0538 

0.0125 

-0.1206 

0.1331 

0.0113 

-0.0482 

0.0596 

9.464 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0061 

-0.0866 

0.0927 

-0.0082 

-0.1359 

0.1277 

0.0269 

-0.0762 

0.1031 

9.464 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0021 

-0.1168 

0.1189 

-0.0095 

-0.1319 

0.1224 

0.0427 

-0.0744 

0.1172 

9.464 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0026 

-0.1288 

0.1261 

0.0059 

-0.1060 

0.1119 

0.0534 

-0.0562 

0.1096 

9.464 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0057 

-0.1380 

0.1323 

0.0502 

-0.0543 

0.1045 

0.0570 

-0.0484 

0.1055 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 84 
  

 

9.464 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0026 

-0.1436 

0.1409 

0.0954 

0.0002 

0.0952 

0.0534 

-0.0701 

0.1234 

9.464 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0021 

-0.1284 

0.1304 

0.1185 

0.0095 

0.1089 

0.0427 

-0.0858 

0.1286 

9.464 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0061 

-0.0922 

0.0983 

0.1560 

0.0082 

0.1478 

0.0269 

-0.0769 

0.1039 

9.464 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0066 

-0.0485 

0.0551 

0.1312 

-0.0125 

0.1437 

0.0113 

-0.0463 

0.0576 

9.464 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0062 

-0.0270 

0.0332 

0.0227 

-0.0408 

0.0635 

0.0049 

-0.0283 

0.0332 

9.464 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0045 

-0.0243 

0.0288 

0.0227 

-0.0408 

0.0635 

0.0049 

-0.0283 

0.0332 

9.464 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0032 

-0.0483 

0.0515 

-0.0063 

-0.1509 

0.1445 

0.0146 

-0.0518 

0.0665 

9.464 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0015 

-0.0917 

0.0902 

-0.0170 

-0.2018 

0.1848 

0.0308 

-0.0652 

0.0961 

9.464 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0090 

-0.1437 

0.1347 

-0.0102 

-0.2006 

0.1903 

0.0463 

-0.0569 

0.1031 

9.464 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0144 

-0.1891 

0.1746 

0.0154 

-0.1473 

0.1627 

0.0563 

-0.0857 

0.1420 

9.464 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0146 

-0.2161 

0.2015 

0.0503 

-0.0496 

0.0999 

0.0594 

-0.1150 

0.1744 

9.464 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0114 

-0.2117 

0.2003 

0.0988 

0.0044 

0.0945 

0.0559 

-0.1295 

0.1854 

9.464 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0035 

-0.1723 

0.1688 

0.2015 

0.0177 

0.1838 

0.0452 

-0.1072 

0.1524 

9.464 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0040 

-0.1120 

0.1160 

0.2309 

0.0192 

0.2117 

0.0288 

-0.0704 

0.0991 

9.464 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0072 

-0.0543 

0.0615 

0.1727 

-0.0058 

0.1786 

0.0112 

-0.0403 

0.0515 

9.464 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0079 

-0.0402 

0.0481 

0.0914 

-0.0286 

0.1200 

0.0042 

-0.0339 

0.0381 

9.464 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0266 

-0.0146 

0.0412 

0.0914 

-0.0286 

0.1200 

0.0042 

-0.0339 

0.0381 

9.464 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0314 

-0.0161 

0.0474 

0.0913 

-0.0286 

0.1199 

0.0042 

-0.0339 

0.0381 

9.714 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0357 

-0.0156 

0.0513 

0.0269 

-0.0882 

0.1151 

0.0091 

-0.0314 

0.0405 

9.714 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0311 

-0.0142 

0.0453 

0.0268 

-0.0883 

0.1152 

0.0091 

-0.0314 

0.0405 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 85 
  

 

9.714 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0102 

-0.0367 

0.0469 

0.0268 

-0.0883 

0.1152 

0.0091 

-0.0314 

0.0405 

9.714 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0084 

-0.0500 

0.0584 

-0.0050 

-0.1627 

0.1577 

0.0334 

-0.0300 

0.0635 

9.714 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0006 

-0.1027 

0.1033 

-0.0313 

-0.2089 

0.1776 

0.0671 

-0.0499 

0.1171 

9.714 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0104 

-0.1559 

0.1455 

-0.0265 

-0.1800 

0.1535 

0.0904 

-0.0771 

0.1674 

9.714 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0190 

-0.1913 

0.1724 

-0.0094 

-0.0964 

0.0869 

0.1033 

-0.0935 

0.1968 

9.714 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0223 

-0.1991 

0.1768 

0.0296 

-0.0376 

0.0672 

0.1071 

-0.0876 

0.1947 

9.714 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0212 

-0.1790 

0.1577 

0.1219 

0.0013 

0.1206 

0.1039 

-0.0662 

0.1700 

9.714 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0141 

-0.1397 

0.1256 

0.1817 

0.0199 

0.1618 

0.0921 

-0.0408 

0.1328 

9.714 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0040 

-0.0909 

0.0869 

0.1941 

0.0285 

0.1656 

0.0713 

-0.0313 

0.1026 

9.714 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0038 

-0.0441 

0.0479 

0.1505 

0.0161 

0.1344 

0.0429 

-0.0263 

0.0692 

9.714 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0068 

-0.0230 

0.0298 

0.0379 

-0.0246 

0.0625 

0.0117 

-0.0248 

0.0366 

9.714 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0075 

-0.0245 

0.0320 

0.0379 

-0.0246 

0.0625 

0.0117 

-0.0248 

0.0366 

9.714 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0065 

-0.0406 

0.0471 

0.0013 

-0.1065 

0.1077 

0.0376 

-0.0273 

0.0649 

9.714 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0020 

-0.0758 

0.0777 

-0.0208 

-0.1317 

0.1109 

0.0667 

-0.0394 

0.1062 

9.714 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0055 

-0.1077 

0.1022 

-0.0190 

-0.1292 

0.1102 

0.0883 

-0.0413 

0.1296 

9.714 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0122 

-0.1252 

0.1130 

-0.0074 

-0.0940 

0.0866 

0.1009 

-0.0316 

0.1325 

9.714 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0154 

-0.1371 

0.1217 

0.0332 

-0.0352 

0.0684 

0.1050 

-0.0288 

0.1338 

9.714 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0122 

-0.1363 

0.1240 

0.0865 

0.0074 

0.0790 

0.1009 

-0.0441 

0.1450 

9.714 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0055 

-0.1164 

0.1109 

0.1188 

0.0190 

0.0998 

0.0883 

-0.0510 

0.1393 

9.714 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0019 

-0.0807 

0.0827 

0.1457 

0.0208 

0.1248 

0.0667 

-0.0432 

0.1099 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 86 
  

 

9.714 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0065 

-0.0423 

0.0487 

0.1158 

-0.0013 

0.1171 

0.0376 

-0.0275 

0.0651 

9.714 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0075 

-0.0248 

0.0323 

0.0213 

-0.0379 

0.0591 

0.0117 

-0.0246 

0.0364 

9.714 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0062 

-0.0224 

0.0286 

0.0213 

-0.0379 

0.0591 

0.0117 

-0.0246 

0.0364 

9.714 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0029 

-0.0441 

0.0471 

-0.0180 

-0.1505 

0.1325 

0.0429 

-0.0262 

0.0691 

9.714 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0052 

-0.0909 

0.0856 

-0.0293 

-0.1941 

0.1648 

0.0713 

-0.0313 

0.1026 

9.714 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0154 

-0.1397 

0.1243 

-0.0199 

-0.1817 

0.1618 

0.0920 

-0.0408 

0.1328 

9.714 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0224 

-0.1790 

0.1565 

-0.0013 

-0.1219 

0.1206 

0.1038 

-0.0662 

0.1700 

9.714 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0233 

-0.1991 

0.1758 

0.0370 

-0.0296 

0.0666 

0.1071 

-0.0876 

0.1947 

9.714 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0197 

-0.1913 

0.1716 

0.0963 

0.0106 

0.0858 

0.1032 

-0.0935 

0.1968 

9.714 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0104 

-0.1559 

0.1455 

0.1800 

0.0276 

0.1524 

0.0903 

-0.0771 

0.1674 

9.714 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0006 

-0.1027 

0.1033 

0.2089 

0.0321 

0.1768 

0.0671 

-0.0500 

0.1171 

9.714 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0084 

-0.0500 

0.0584 

0.1627 

0.0050 

0.1577 

0.0334 

-0.0301 

0.0635 

9.714 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0102 

-0.0367 

0.0469 

0.0883 

-0.0268 

0.1152 

0.0091 

-0.0314 

0.0405 

9.714 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0311 

-0.0142 

0.0453 

0.0883 

-0.0268 

0.1152 

0.0091 

-0.0314 

0.0405 

9.714 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0357 

-0.0156 

0.0513 

0.0882 

-0.0269 

0.1151 

0.0091 

-0.0314 

0.0405 

9.964 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0447 

-0.0130 

0.0576 

0.0195 

-0.0979 

0.1174 

0.0230 

-0.0238 

0.0468 

9.964 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0396 

-0.0120 

0.0516 

0.0195 

-0.0980 

0.1174 

0.0230 

-0.0238 

0.0468 

9.964 2.200 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0111 

-0.0384 

0.0495 

0.0195 

-0.0980 

0.1174 

0.0230 

-0.0238 

0.0468 

9.964 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0055 

-0.0553 

0.0608 

-0.0236 

-0.1720 

0.1484 

0.0941 

-0.0019 

0.0960 

9.964 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0082 

-0.1088 

0.1007 

-0.0457 

-0.2012 

0.1556 

0.1362 

-0.0108 

0.1470 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 87 
  

 

9.964 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0226 

-0.1586 

0.1359 

-0.0359 

-0.1665 

0.1306 

0.1562 

-0.0310 

0.1872 

9.964 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0322 

-0.1915 

0.1593 

-0.0148 

-0.0922 

0.0773 

0.1654 

-0.0446 

0.2100 

9.964 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0363 

-0.2007 

0.1644 

0.0178 

-0.0269 

0.0446 

0.1678 

-0.0432 

0.2110 

9.964 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0338 

-0.1861 

0.1523 

0.1030 

0.0071 

0.0958 

0.1659 

-0.0285 

0.1944 

9.964 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0257 

-0.1511 

0.1254 

0.1664 

0.0289 

0.1376 

0.1575 

-0.0073 

0.1648 

9.964 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0137 

-0.1037 

0.0901 

0.1914 

0.0417 

0.1497 

0.1406 

0.0122 

0.1284 

9.964 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0012 

-0.0543 

0.0531 

0.1633 

0.0330 

0.1303 

0.1091 

0.0130 

0.0961 

9.964 4.400 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0078 

-0.0236 

0.0315 

0.0383 

-0.0235 

0.0618 

0.0315 

-0.0145 

0.0460 

9.964 4.900 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0090 

-0.0246 

0.0336 

0.0383 

-0.0235 

0.0618 

0.0315 

-0.0145 

0.0460 

9.964 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0022 

-0.0467 

0.0488 

-0.0161 

-0.1165 

0.1004 

0.1043 

0.0110 

0.0933 

9.964 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0078 

-0.0846 

0.0768 

-0.0339 

-0.1429 

0.1091 

0.1377 

0.0091 

0.1287 

9.964 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0185 

-0.1185 

0.0999 

-0.0269 

-0.1282 

0.1012 

0.1554 

0.0052 

0.1502 

9.964 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0267 

-0.1395 

0.1128 

-0.0109 

-0.0845 

0.0736 

0.1644 

0.0079 

0.1565 

9.964 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0299 

-0.1525 

0.1226 

0.0212 

-0.0220 

0.0432 

0.1672 

0.0061 

0.1611 

9.964 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0267 

-0.1474 

0.1208 

0.0795 

0.0109 

0.0685 

0.1644 

-0.0023 

0.1667 

9.964 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0185 

-0.1248 

0.1063 

0.1206 

0.0269 

0.0937 

0.1554 

-0.0027 

0.1581 

9.964 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0078 

-0.0885 

0.0807 

0.1478 

0.0339 

0.1140 

0.1377 

0.0048 

0.1330 

9.964 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0022 

-0.0482 

0.0503 

0.1233 

0.0161 

0.1072 

0.1043 

0.0099 

0.0944 

9.964 7.100 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0090 

-0.0251 

0.0341 

0.0201 

-0.0382 

0.0583 

0.0315 

-0.0143 

0.0458 

9.964 7.600 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0073 

-0.0230 

0.0303 

0.0201 

-0.0382 

0.0583 

0.0315 

-0.0143 

0.0458 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 88 
  

 

9.964 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0021 

-0.0543 

0.0522 

-0.0349 

-0.1633 

0.1284 

0.1091 

0.0130 

0.0960 

9.964 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0148 

-0.1037 

0.0889 

-0.0426 

-0.1914 

0.1489 

0.1406 

0.0121 

0.1284 

9.964 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0270 

-0.1511 

0.1241 

-0.0289 

-0.1664 

0.1376 

0.1574 

-0.0073 

0.1648 

9.964 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0350 

-0.1860 

0.1511 

-0.0071 

-0.1030 

0.0959 

0.1658 

-0.0286 

0.1944 

9.964 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0373 

-0.2007 

0.1634 

0.0263 

-0.0178 

0.0441 

0.1677 

-0.0433 

0.2110 

9.964 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0329 

-0.1915 

0.1586 

0.0921 

0.0159 

0.0763 

0.1653 

-0.0446 

0.2100 

9.964 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0226 

-0.1586 

0.1359 

0.1665 

0.0369 

0.1296 

0.1561 

-0.0311 

0.1872 

9.964 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0081 

-0.1088 

0.1007 

0.2012 

0.0465 

0.1548 

0.1362 

-0.0109 

0.1470 

9.964 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0055 

-0.0553 

0.0608 

0.1720 

0.0236 

0.1484 

0.0940 

-0.0020 

0.0960 

9.964 9.800 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0111 

-0.0384 

0.0495 

0.0980 

-0.0195 

0.1174 

0.0229 

-0.0239 

0.0468 

9.964 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0397 

-0.0120 

0.0516 

0.0980 

-0.0195 

0.1174 

0.0229 

-0.0239 

0.0468 

9.964 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0447 

-0.0130 

0.0576 

0.0979 

-0.0195 

0.1174 

0.0229 

-0.0239 

0.0468 

10.064 1.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0192 

-0.0084 

0.0276 

0.0177 

-0.0996 

0.1173 

0.0328 

-0.0193 

0.0521 

10.064 2.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0106 

-0.0215 

0.0321 

0.0177 

-0.0996 

0.1173 

0.0328 

-0.0193 

0.0521 

10.064 4.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0049 

-0.0255 

0.0303 

0.0425 

-0.0200 

0.0625 

0.0500 

-0.0054 

0.0554 

10.064 4.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0050 

-0.0243 

0.0292 

0.0425 

-0.0200 

0.0625 

0.0500 

-0.0054 

0.0554 

10.064 7.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0050 

-0.0244 

0.0294 

0.0167 

-0.0425 

0.0592 

0.0500 

-0.0053 

0.0553 

10.064 7.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0046 

-0.0251 

0.0297 

0.0167 

-0.0425 

0.0592 

0.0500 

-0.0053 

0.0553 

10.064 10.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0106 

-0.0215 

0.0322 

0.0996 

-0.0177 

0.1173 

0.0327 

-0.0194 

0.0521 

10.064 10.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0191 

-0.0084 

0.0275 

0.0996 

-0.0177 

0.1173 

0.0327 

-0.0194 

0.0521 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 89 
  

 

10.214 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0382 

-0.0281 

0.0664 

0.0132 

-0.1013 

0.1146 

0.1600 

0.0366 

0.1234 

10.214 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0339 

-0.0284 

0.0623 

0.0132 

-0.1014 

0.1146 

0.1600 

0.0366 

0.1234 

10.214 1.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0142 

-0.0272 

0.0413 

0.0090 

-0.1092 

0.1181 

0.1671 

0.0380 

0.1291 

10.214 2.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0028 

-0.0434 

0.0461 

-0.0108 

-0.1410 

0.1301 

0.1893 

0.0452 

0.1441 

10.214 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0122 

-0.0875 

0.0754 

-0.0433 

-0.1881 

0.1448 

0.2214 

0.0507 

0.1707 

10.214 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0286 

-0.1384 

0.1099 

-0.0526 

-0.1902 

0.1377 

0.2320 

0.0366 

0.1954 

10.214 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0434 

-0.1838 

0.1404 

-0.0410 

-0.1521 

0.1111 

0.2353 

0.0179 

0.2174 

10.214 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0535 

-0.2139 

0.1604 

-0.0182 

-0.0861 

0.0679 

0.2360 

0.0056 

0.2304 

10.214 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0566 

-0.2247 

0.1681 

0.0109 

-0.0203 

0.0312 

0.2358 

0.0049 

0.2309 

10.214 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0536 

-0.2137 

0.1601 

0.0869 

0.0101 

0.0768 

0.2365 

0.0160 

0.2205 

10.214 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0452 

-0.1832 

0.1380 

0.1483 

0.0334 

0.1149 

0.2367 

0.0353 

0.2014 

10.214 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0329 

-0.1393 

0.1064 

0.1787 

0.0480 

0.1307 

0.2364 

0.0575 

0.1789 

10.214 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0189 

-0.0906 

0.0717 

0.1661 

0.0431 

0.1230 

0.2345 

0.0744 

0.1601 

10.214 4.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0078 

-0.0536 

0.0458 

0.0842 

0.0028 

0.0814 

0.2242 

0.0747 

0.1495 

10.214 4.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0070 

-0.0525 

0.0456 

0.0152 

-0.0528 

0.0680 

0.2242 

0.0746 

0.1496 

10.214 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0155 

-0.0819 

0.0664 

-0.0282 

-0.1288 

0.1006 

0.2352 

0.0743 

0.1609 

10.214 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0280 

-0.1194 

0.0915 

-0.0395 

-0.1425 

0.1029 

0.2370 

0.0640 

0.1730 

10.214 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0396 

-0.1530 

0.1134 

-0.0300 

-0.1203 

0.0903 

0.2373 

0.0549 

0.1824 

10.214 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0480 

-0.1767 

0.1287 

-0.0121 

-0.0745 

0.0624 

0.2373 

0.0519 

0.1854 

10.214 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0516 

-0.1872 

0.1356 

0.0136 

-0.0138 

0.0274 

0.2373 

0.0471 

0.1902 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 90 
  

 

10.214 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0480 

-0.1806 

0.1325 

0.0712 

0.0121 

0.0592 

0.2373 

0.0437 

0.1936 

10.214 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0396 

-0.1575 

0.1179 

0.1151 

0.0300 

0.0851 

0.2373 

0.0484 

0.1889 

10.214 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0280 

-0.1223 

0.0943 

0.1425 

0.0396 

0.1029 

0.2370 

0.0600 

0.1770 

10.214 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0155 

-0.0831 

0.0676 

0.1291 

0.0282 

0.1009 

0.2352 

0.0727 

0.1626 

10.214 7.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0069 

-0.0527 

0.0457 

0.0493 

-0.0152 

0.0645 

0.2241 

0.0741 

0.1500 

10.214 7.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0081 

-0.0532 

0.0451 

-0.0056 

-0.0842 

0.0786 

0.2242 

0.0744 

0.1498 

10.214 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0197 

-0.0906 

0.0708 

-0.0448 

-0.1660 

0.1213 

0.2345 

0.0742 

0.1603 

10.214 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0340 

-0.1392 

0.1053 

-0.0488 

-0.1786 

0.1298 

0.2364 

0.0574 

0.1789 

10.214 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0465 

-0.1832 

0.1368 

-0.0334 

-0.1483 

0.1149 

0.2367 

0.0352 

0.2014 

10.214 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0548 

-0.2136 

0.1589 

-0.0101 

-0.0869 

0.0768 

0.2364 

0.0159 

0.2205 

10.214 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0576 

-0.2247 

0.1671 

0.0198 

-0.0109 

0.0307 

0.2357 

0.0048 

0.2309 

10.214 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0543 

-0.2139 

0.1596 

0.0861 

0.0192 

0.0669 

0.2358 

0.0055 

0.2304 

10.214 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0439 

-0.1837 

0.1398 

0.1521 

0.0419 

0.1102 

0.2352 

0.0178 

0.2174 

10.214 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0285 

-0.1384 

0.1099 

0.1902 

0.0534 

0.1369 

0.2318 

0.0364 

0.1954 

10.214 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0121 

-0.0875 

0.0754 

0.1881 

0.0433 

0.1448 

0.2212 

0.0505 

0.1707 

10.214 10.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0029 

-0.0433 

0.0462 

0.1410 

0.0109 

0.1301 

0.1891 

0.0450 

0.1441 

10.214 10.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0141 

-0.0271 

0.0413 

0.1092 

-0.0089 

0.1181 

0.1669 

0.0378 

0.1291 

10.214 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0340 

-0.0284 

0.0623 

0.1014 

-0.0132 

0.1146 

0.1597 

0.0364 

0.1234 

10.214 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0383 

-0.0281 

0.0664 

0.1014 

-0.0132 

0.1146 

0.1597 

0.0364 

0.1234 

10.464 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0201 

-0.0831 

0.1032 

-0.0017 

-0.1184 

0.1167 

0.2951 

0.0917 

0.2034 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 91 
  

 

10.464 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0154 

-0.0847 

0.1001 

-0.0017 

-0.1184 

0.1167 

0.2951 

0.0917 

0.2034 

10.464 1.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0067 

-0.0923 

0.0856 

-0.0081 

-0.1282 

0.1201 

0.3152 

0.0982 

0.2170 

10.464 2.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0232 

-0.1097 

0.0865 

-0.0257 

-0.1538 

0.1281 

0.3323 

0.1017 

0.2306 

10.464 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0413 

-0.1497 

0.1085 

-0.0451 

-0.1769 

0.1317 

0.3305 

0.0935 

0.2370 

10.464 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0574 

-0.1938 

0.1364 

-0.0500 

-0.1706 

0.1206 

0.3212 

0.0769 

0.2443 

10.464 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0710 

-0.2337 

0.1627 

-0.0394 

-0.1347 

0.0953 

0.3117 

0.0600 

0.2516 

10.464 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0800 

-0.2611 

0.1811 

-0.0190 

-0.0777 

0.0587 

0.3047 

0.0494 

0.2553 

10.464 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0834 

-0.2713 

0.1879 

0.0060 

-0.0174 

0.0234 

0.3022 

0.0485 

0.2537 

10.464 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0810 

-0.2628 

0.1818 

0.0704 

0.0101 

0.0603 

0.3056 

0.0580 

0.2476 

10.464 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0735 

-0.2377 

0.1642 

0.1235 

0.0317 

0.0918 

0.3144 

0.0761 

0.2382 

10.464 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0624 

-0.2011 

0.1387 

0.1492 

0.0429 

0.1062 

0.3294 

0.0999 

0.2296 

10.464 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0508 

-0.1615 

0.1107 

0.1369 

0.0356 

0.1013 

0.3506 

0.1252 

0.2254 

10.464 4.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0433 

-0.1328 

0.0895 

0.0774 

0.0049 

0.0725 

0.3719 

0.1403 

0.2316 

10.464 4.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0419 

-0.1315 

0.0896 

0.0112 

-0.0484 

0.0596 

0.3722 

0.1405 

0.2317 

10.464 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0476 

-0.1525 

0.1049 

-0.0229 

-0.1072 

0.0843 

0.3526 

0.1275 

0.2252 

10.464 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0582 

-0.1831 

0.1249 

-0.0334 

-0.1222 

0.0888 

0.3324 

0.1114 

0.2210 

10.464 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0689 

-0.2124 

0.1435 

-0.0265 

-0.1030 

0.0765 

0.3175 

0.0986 

0.2189 

10.464 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0770 

-0.2339 

0.1569 

-0.0102 

-0.0624 

0.0523 

0.3088 

0.0923 

0.2165 

10.464 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0807 

-0.2421 

0.1614 

0.0091 

-0.0090 

0.0181 

0.3059 

0.0861 

0.2198 

10.464 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0770 

-0.2355 

0.1585 

0.0604 

0.0102 

0.0502 

0.3088 

0.0857 

0.2231 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 92 
  

 

10.464 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0690 

-0.2151 

0.1461 

0.0999 

0.0265 

0.0734 

0.3175 

0.0932 

0.2243 

10.464 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0582 

-0.1850 

0.1268 

0.1212 

0.0334 

0.0878 

0.3323 

0.1076 

0.2247 

10.464 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0475 

-0.1533 

0.1057 

0.1059 

0.0229 

0.0830 

0.3526 

0.1254 

0.2272 

10.464 7.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0419 

-0.1315 

0.0896 

0.0454 

-0.0111 

0.0566 

0.3722 

0.1394 

0.2328 

10.464 7.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0437 

-0.1325 

0.0888 

-0.0071 

-0.0773 

0.0702 

0.3718 

0.1395 

0.2323 

10.464 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0516 

-0.1614 

0.1098 

-0.0370 

-0.1369 

0.0998 

0.3505 

0.1251 

0.2254 

10.464 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0636 

-0.2011 

0.1375 

-0.0436 

-0.1491 

0.1055 

0.3293 

0.0998 

0.2296 

10.464 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0747 

-0.2376 

0.1630 

-0.0316 

-0.1234 

0.0918 

0.3142 

0.0760 

0.2382 

10.464 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0822 

-0.2627 

0.1806 

-0.0100 

-0.0703 

0.0603 

0.3055 

0.0579 

0.2476 

10.464 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0844 

-0.2712 

0.1868 

0.0174 

-0.0059 

0.0234 

0.3020 

0.0484 

0.2537 

10.464 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0808 

-0.2610 

0.1802 

0.0777 

0.0199 

0.0578 

0.3045 

0.0492 

0.2553 

10.464 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0716 

-0.2336 

0.1620 

0.1348 

0.0403 

0.0944 

0.3115 

0.0598 

0.2516 

10.464 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0578 

-0.1937 

0.1360 

0.1706 

0.0508 

0.1198 

0.3210 

0.0767 

0.2443 

10.464 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0411 

-0.1496 

0.1086 

0.1769 

0.0452 

0.1317 

0.3302 

0.0932 

0.2370 

10.464 10.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0229 

-0.1095 

0.0866 

0.1539 

0.0258 

0.1281 

0.3319 

0.1013 

0.2306 

10.464 10.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0066 

-0.0922 

0.0856 

0.1282 

0.0082 

0.1201 

0.3148 

0.0977 

0.2170 

10.464 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0156 

-0.0846 

0.1001 

0.1185 

0.0018 

0.1167 

0.2947 

0.0913 

0.2034 

10.464 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

0.0202 

-0.0830 

0.1032 

0.1185 

0.0018 

0.1167 

0.2947 

0.0913 

0.2034 

10.714 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0106 

-0.1677 

0.1571 

-0.0153 

-0.1337 

0.1184 

0.3926 

0.1279 

0.2647 

10.714 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0156 

-0.1705 

0.1550 

-0.0153 

-0.1337 

0.1184 

0.3926 

0.1279 

0.2647 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 93 
  

 

10.714 1.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0374 

-0.1867 

0.1493 

-0.0203 

-0.1395 

0.1192 

0.4075 

0.1312 

0.2763 

10.714 2.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0586 

-0.2068 

0.1482 

-0.0305 

-0.1504 

0.1199 

0.4161 

0.1302 

0.2858 

10.714 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0755 

-0.2342 

0.1587 

-0.0402 

-0.1570 

0.1168 

0.4076 

0.1201 

0.2874 

10.714 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0924 

-0.2714 

0.1791 

-0.0425 

-0.1474 

0.1049 

0.3911 

0.1046 

0.2865 

10.714 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1046 

-0.3046 

0.2001 

-0.0347 

-0.1155 

0.0808 

0.3746 

0.0907 

0.2839 

10.714 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1130 

-0.3279 

0.2149 

-0.0178 

-0.0678 

0.0500 

0.3624 

0.0827 

0.2797 

10.714 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1166 

-0.3370 

0.2204 

0.0031 

-0.0167 

0.0199 

0.3582 

0.0827 

0.2755 

10.714 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1151 

-0.3310 

0.2159 

0.0537 

0.0077 

0.0460 

0.3629 

0.0913 

0.2716 

10.714 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1092 

-0.3118 

0.2026 

0.0955 

0.0256 

0.0699 

0.3763 

0.1076 

0.2687 

10.714 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1007 

-0.2840 

0.1834 

0.1137 

0.0326 

0.0811 

0.3980 

0.1292 

0.2688 

10.714 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0924 

-0.2556 

0.1632 

0.1020 

0.0247 

0.0773 

0.4246 

0.1522 

0.2724 

10.714 4.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0881 

-0.2398 

0.1517 

0.0599 

0.0017 

0.0582 

0.4458 

0.1675 

0.2783 

10.714 4.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0859 

-0.2374 

0.1515 

0.0112 

-0.0356 

0.0468 

0.4469 

0.1683 

0.2786 

10.714 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0894 

-0.2497 

0.1604 

-0.0142 

-0.0793 

0.0651 

0.4288 

0.1577 

0.2711 

10.714 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0971 

-0.2699 

0.1728 

-0.0227 

-0.0935 

0.0708 

0.4038 

0.1431 

0.2608 

10.714 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1059 

-0.2928 

0.1869 

-0.0190 

-0.0805 

0.0615 

0.3822 

0.1308 

0.2514 

10.714 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1130 

-0.3093 

0.1963 

-0.0061 

-0.0490 

0.0429 

0.3684 

0.1227 

0.2456 

10.714 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1167 

-0.3153 

0.1986 

0.0098 

-0.0097 

0.0195 

0.3636 

0.1176 

0.2460 

10.714 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1130 

-0.3095 

0.1965 

0.0478 

0.0061 

0.0417 

0.3684 

0.1184 

0.2500 

10.714 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1059 

-0.2932 

0.1873 

0.0801 

0.0190 

0.0611 

0.3822 

0.1261 

0.2561 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 94 
  

 

10.714 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0971 

-0.2701 

0.1730 

0.0935 

0.0227 

0.0708 

0.4038 

0.1395 

0.2643 

10.714 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0893 

-0.2497 

0.1604 

0.0787 

0.0143 

0.0644 

0.4287 

0.1552 

0.2735 

10.714 7.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0859 

-0.2373 

0.1515 

0.0336 

-0.0111 

0.0447 

0.4468 

0.1667 

0.2801 

10.714 7.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0887 

-0.2397 

0.1510 

-0.0035 

-0.0599 

0.0564 

0.4457 

0.1664 

0.2793 

10.714 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0934 

-0.2556 

0.1622 

-0.0259 

-0.1019 

0.0761 

0.4245 

0.1521 

0.2724 

10.714 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1018 

-0.2840 

0.1821 

-0.0332 

-0.1137 

0.0805 

0.3979 

0.1291 

0.2688 

10.714 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1104 

-0.3117 

0.2013 

-0.0255 

-0.0954 

0.0699 

0.3762 

0.1075 

0.2687 

10.714 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1163 

-0.3309 

0.2146 

-0.0077 

-0.0537 

0.0460 

0.3628 

0.0912 

0.2716 

10.714 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1176 

-0.3369 

0.2192 

0.0168 

-0.0025 

0.0192 

0.3580 

0.0825 

0.2755 

10.714 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1139 

-0.3277 

0.2139 

0.0679 

0.0186 

0.0493 

0.3622 

0.0824 

0.2797 

10.714 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1052 

-0.3045 

0.1993 

0.1155 

0.0355 

0.0800 

0.3743 

0.0905 

0.2839 

10.714 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0915 

-0.2712 

0.1797 

0.1475 

0.0433 

0.1042 

0.3908 

0.1043 

0.2865 

10.714 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0748 

-0.2340 

0.1592 

0.1571 

0.0403 

0.1168 

0.4072 

0.1197 

0.2874 

10.714 10.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0581 

-0.2066 

0.1485 

0.1505 

0.0306 

0.1199 

0.4156 

0.1298 

0.2858 

10.714 10.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0372 

-0.1865 

0.1493 

0.1396 

0.0205 

0.1192 

0.4070 

0.1307 

0.2763 

10.714 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0153 

-0.1702 

0.1550 

0.1339 

0.0155 

0.1184 

0.3920 

0.1273 

0.2647 

10.714 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0103 

-0.1674 

0.1571 

0.1339 

0.0155 

0.1184 

0.3920 

0.1273 

0.2647 

10.964 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0470 

-0.2733 

0.2263 

-0.0246 

-0.1443 

0.1197 

0.4503 

0.1463 

0.3041 

10.964 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0516 

-0.2776 

0.2260 

-0.0246 

-0.1444 

0.1197 

0.4503 

0.1463 

0.3041 

10.964 1.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0736 

-0.2985 

0.2249 

-0.0277 

-0.1458 

0.1181 

0.4628 

0.1469 

0.3159 

532



   
 
 
 

 
 
 
Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 95 
  

 

10.964 2.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0959 

-0.3205 

0.2246 

-0.0311 

-0.1434 

0.1123 

0.4727 

0.1435 

0.3292 

10.964 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1139 

-0.3435 

0.2296 

-0.0318 

-0.1342 

0.1024 

0.4688 

0.1328 

0.3360 

10.964 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1280 

-0.3680 

0.2400 

-0.0335 

-0.1232 

0.0897 

0.4437 

0.1193 

0.3243 

10.964 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1407 

-0.3907 

0.2500 

-0.0286 

-0.0963 

0.0678 

0.4198 

0.1092 

0.3106 

10.964 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1502 

-0.4094 

0.2592 

-0.0152 

-0.0583 

0.0431 

0.4032 

0.1041 

0.2991 

10.964 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1545 

-0.4172 

0.2626 

0.0034 

-0.0176 

0.0210 

0.3973 

0.1053 

0.2920 

10.964 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1540 

-0.4134 

0.2593 

0.0383 

0.0043 

0.0340 

0.4018 

0.1133 

0.2886 

10.964 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1500 

-0.3999 

0.2499 

0.0690 

0.0180 

0.0510 

0.4162 

0.1272 

0.2890 

10.964 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1440 

-0.3845 

0.2405 

0.0800 

0.0229 

0.0571 

0.4391 

0.1451 

0.2940 

10.964 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1382 

-0.3695 

0.2314 

0.0701 

0.0158 

0.0543 

0.4662 

0.1632 

0.3030 

10.964 4.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1349 

-0.3593 

0.2244 

0.0426 

-0.0012 

0.0438 

0.4892 

0.1762 

0.3130 

10.964 4.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1329 

-0.3571 

0.2242 

0.0108 

-0.0252 

0.0360 

0.4968 

0.1762 

0.3206 

10.964 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1354 

-0.3652 

0.2298 

-0.0044 

-0.0541 

0.0497 

0.4771 

0.1697 

0.3074 

10.964 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1410 

-0.3785 

0.2375 

-0.0127 

-0.0645 

0.0518 

0.4494 

0.1596 

0.2898 

10.964 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1480 

-0.3923 

0.2443 

-0.0107 

-0.0578 

0.0471 

0.4250 

0.1502 

0.2748 

10.964 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1541 

-0.4024 

0.2483 

-0.0012 

-0.0368 

0.0356 

0.4090 

0.1429 

0.2661 

10.964 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1577 

-0.4061 

0.2483 

0.0109 

-0.0109 

0.0218 

0.4034 

0.1388 

0.2646 

10.964 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1542 

-0.4024 

0.2483 

0.0379 

0.0013 

0.0366 

0.4090 

0.1397 

0.2693 

10.964 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1481 

-0.3923 

0.2442 

0.0595 

0.0107 

0.0488 

0.4250 

0.1460 

0.2789 

10.964 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1410 

-0.3785 

0.2374 

0.0662 

0.0127 

0.0534 

0.4494 

0.1562 

0.2932 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 96 
  

 

10.964 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1353 

-0.3651 

0.2298 

0.0551 

0.0045 

0.0506 

0.4770 

0.1671 

0.3099 

10.964 7.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1329 

-0.3571 

0.2242 

0.0252 

-0.0107 

0.0359 

0.4967 

0.1744 

0.3223 

10.964 7.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1339 

-0.3593 

0.2253 

0.0000 

-0.0426 

0.0426 

0.4891 

0.1749 

0.3142 

10.964 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1368 

-0.3695 

0.2327 

-0.0166 

-0.0700 

0.0534 

0.4661 

0.1630 

0.3030 

10.964 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1428 

-0.3844 

0.2416 

-0.0233 

-0.0799 

0.0566 

0.4389 

0.1449 

0.2940 

10.964 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1493 

-0.3998 

0.2504 

-0.0179 

-0.0689 

0.0510 

0.4161 

0.1271 

0.2890 

10.964 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1536 

-0.4133 

0.2597 

-0.0042 

-0.0382 

0.0340 

0.4016 

0.1131 

0.2886 

10.964 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1537 

-0.4170 

0.2633 

0.0177 

-0.0028 

0.0204 

0.3971 

0.1051 

0.2920 

10.964 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1488 

-0.4092 

0.2604 

0.0584 

0.0160 

0.0424 

0.4030 

0.1039 

0.2991 

10.964 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1394 

-0.3905 

0.2510 

0.0965 

0.0294 

0.0671 

0.4195 

0.1089 

0.3106 

10.964 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1269 

-0.3678 

0.2408 

0.1234 

0.0343 

0.0891 

0.4433 

0.1190 

0.3243 

10.964 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1130 

-0.3432 

0.2302 

0.1343 

0.0319 

0.1024 

0.4683 

0.1323 

0.3360 

10.964 10.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0955 

-0.3201 

0.2246 

0.1436 

0.0313 

0.1123 

0.4721 

0.1429 

0.3292 

10.964 10.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0732 

-0.2981 

0.2249 

0.1461 

0.0279 

0.1181 

0.4622 

0.1462 

0.3159 

10.964 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0511 

-0.2771 

0.2260 

0.1446 

0.0249 

0.1197 

0.4496 

0.1455 

0.3041 

10.964 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0465 

-0.2728 

0.2263 

0.1446 

0.0249 

0.1197 

0.4496 

0.1455 

0.3041 

11.114 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1384 

-0.4131 

0.2746 

-0.0139 

-0.0982 

0.0843 

0.5579 

0.1300 

0.4279 

11.114 4.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1624 

-0.4315 

0.2691 

0.0161 

-0.0199 

0.0360 

0.5706 

0.1658 

0.4048 

11.114 7.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1623 

-0.4314 

0.2691 

0.0207 

-0.0160 

0.0367 

0.5705 

0.1641 

0.4065 

11.114 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1376 

-0.4127 

0.2751 

0.0984 

0.0141 

0.0843 

0.5575 

0.1295 

0.4279 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 97 
  

 

11.214 1.448 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0851 

-0.3900 

0.3050 

-0.0298 

-0.1518 

0.1220 

0.4745 

0.1524 

0.3221 

11.214 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0897 

-0.3949 

0.3052 

-0.0298 

-0.1518 

0.1220 

0.4745 

0.1524 

0.3221 

11.214 1.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1118 

-0.4197 

0.3079 

-0.0320 

-0.1527 

0.1207 

0.4880 

0.1515 

0.3365 

11.214 2.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1333 

-0.4457 

0.3125 

-0.0305 

-0.1419 

0.1114 

0.5106 

0.1458 

0.3647 

11.214 2.125 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1445 

-0.4610 

0.3165 

-0.0139 

-0.0982 

0.0843 

0.5579 

0.1300 

0.4279 

11.214 2.375 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1584 

-0.4765 

0.3180 

-0.0139 

-0.0982 

0.0843 

0.5579 

0.1300 

0.4279 

11.214 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1650 

-0.4842 

0.3191 

-0.0197 

-0.1025 

0.0828 

0.4827 

0.1241 

0.3586 

11.214 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1765 

-0.4986 

0.3220 

-0.0163 

-0.0852 

0.0689 

0.4447 

0.1176 

0.3271 

11.214 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1854 

-0.5097 

0.3243 

-0.0067 

-0.0557 

0.0491 

0.4236 

0.1144 

0.3093 

11.214 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1904 

-0.5148 

0.3244 

0.0047 

-0.0195 

0.0242 

0.4163 

0.1162 

0.3000 

11.214 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1915 

-0.5135 

0.3220 

0.0264 

0.0007 

0.0257 

0.4201 

0.1237 

0.2964 

11.214 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1892 

-0.5069 

0.3177 

0.0490 

0.0102 

0.0388 

0.4341 

0.1361 

0.2980 

11.214 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1852 

-0.4979 

0.3127 

0.0581 

0.0107 

0.0474 

0.4565 

0.1513 

0.3052 

11.214 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1815 

-0.4902 

0.3087 

0.0508 

0.0024 

0.0484 

0.4849 

0.1656 

0.3193 

11.214 4.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1797 

-0.4870 

0.3074 

0.0308 

-0.0101 

0.0408 

0.5185 

0.1742 

0.3443 

11.214 4.625 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1787 

-0.4880 

0.3093 

0.0161 

-0.0199 

0.0360 

0.5706 

0.1658 

0.4048 

11.214 4.875 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1798 

-0.4891 

0.3093 

0.0161 

-0.0199 

0.0360 

0.5706 

0.1658 

0.4048 

11.214 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1819 

-0.4900 

0.3081 

0.0091 

-0.0384 

0.0475 

0.5093 

0.1704 

0.3389 

11.214 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1868 

-0.4952 

0.3084 

0.0031 

-0.0496 

0.0527 

0.4716 

0.1654 

0.3062 

11.214 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1928 

-0.5023 

0.3094 

0.0015 

-0.0465 

0.0480 

0.4448 

0.1587 

0.2861 
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Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 98 
  

 

11.214 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1983 

-0.5082 

0.3099 

0.0053 

-0.0312 

0.0364 

0.4282 

0.1525 

0.2757 

11.214 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2019 

-0.5103 

0.3084 

0.0120 

-0.0119 

0.0239 

0.4225 

0.1491 

0.2733 

11.214 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1983 

-0.5081 

0.3098 

0.0319 

-0.0052 

0.0371 

0.4282 

0.1497 

0.2785 

11.214 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1929 

-0.5023 

0.3094 

0.0477 

-0.0014 

0.0492 

0.4448 

0.1547 

0.2901 

11.214 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1868 

-0.4951 

0.3083 

0.0509 

-0.0031 

0.0540 

0.4716 

0.1621 

0.3094 

11.214 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1818 

-0.4899 

0.3081 

0.0396 

-0.0090 

0.0486 

0.5092 

0.1678 

0.3414 

11.214 7.125 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1798 

-0.4891 

0.3093 

0.0207 

-0.0160 

0.0367 

0.5705 

0.1641 

0.4065 

11.214 7.375 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1786 

-0.4879 

0.3093 

0.0207 

-0.0160 

0.0367 

0.5705 

0.1641 

0.4065 

11.214 7.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1785 

-0.4869 

0.3084 

0.0109 

-0.0307 

0.0416 

0.5184 

0.1738 

0.3446 

11.214 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1799 

-0.4901 

0.3102 

-0.0022 

-0.0507 

0.0485 

0.4848 

0.1655 

0.3193 

11.214 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1835 

-0.4978 

0.3143 

-0.0106 

-0.0580 

0.0474 

0.4564 

0.1512 

0.3052 

11.214 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1874 

-0.5067 

0.3193 

-0.0101 

-0.0489 

0.0388 

0.4339 

0.1360 

0.2980 

11.214 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1897 

-0.5133 

0.3236 

-0.0006 

-0.0263 

0.0257 

0.4200 

0.1236 

0.2964 

11.214 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1888 

-0.5146 

0.3258 

0.0196 

-0.0041 

0.0237 

0.4161 

0.1160 

0.3000 

11.214 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1838 

-0.5094 

0.3256 

0.0559 

0.0074 

0.0484 

0.4234 

0.1141 

0.3093 

11.214 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1751 

-0.4983 

0.3232 

0.0853 

0.0171 

0.0682 

0.4443 

0.1173 

0.3271 

11.214 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1637 

-0.4838 

0.3201 

0.1027 

0.0204 

0.0823 

0.4823 

0.1237 

0.3586 

11.214 9.625 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1573 

-0.4761 

0.3188 

0.0984 

0.0141 

0.0843 

0.5575 

0.1295 

0.4279 

11.214 9.875 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1440 

-0.4606 

0.3165 

0.0984 

0.0141 

0.0843 

0.5575 

0.1295 

0.4279 

11.214 10.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1328 

-0.4453 

0.3125 

0.1422 

0.0308 

0.1114 

0.5100 

0.1453 

0.3647 
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11.214 10.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1113 

-0.4191 

0.3079 

0.1530 

0.0323 

0.1207 

0.4873 

0.1508 

0.3365 

11.214 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0890 

-0.3942 

0.3052 

0.1522 

0.0302 

0.1220 

0.4737 

0.1515 

0.3221 

11.214 10.552 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.0844 

-0.3893 

0.3050 

0.1522 

0.0302 

0.1220 

0.4737 

0.1515 

0.3221 

11.364 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1709 

-0.5521 

0.3812 

-0.0139 

-0.0982 

0.0843 

0.5579 

0.1300 

0.4279 

11.364 4.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2046 

-0.5741 

0.3695 

0.0161 

-0.0199 

0.0360 

0.5706 

0.1658 

0.4048 

11.364 7.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2046 

-0.5740 

0.3695 

0.0207 

-0.0160 

0.0367 

0.5705 

0.1641 

0.4065 

11.364 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1705 

-0.5517 

0.3812 

0.0984 

0.0141 

0.0843 

0.5575 

0.1295 

0.4279 

11.464 1.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1280 

-0.5138 

0.3858 

-0.0298 

-0.1518 

0.1220 

0.4761 

0.1535 

0.3226 

11.464 1.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1501 

-0.5421 

0.3920 

-0.0320 

-0.1527 

0.1207 

0.4900 

0.1531 

0.3370 

11.464 2.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1701 

-0.5737 

0.4036 

-0.0305 

-0.1419 

0.1114 

0.5126 

0.1474 

0.3652 

11.464 2.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1839 

-0.6075 

0.4236 

-0.0139 

-0.0982 

0.0843 

0.5580 

0.1301 

0.4280 

11.464 2.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1982 

-0.6048 

0.4065 

-0.0197 

-0.1025 

0.0828 

0.4847 

0.1256 

0.3591 

11.464 2.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2114 

-0.6097 

0.3983 

-0.0163 

-0.0852 

0.0689 

0.4467 

0.1191 

0.3276 

11.464 3.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2215 

-0.6159 

0.3944 

-0.0067 

-0.0557 

0.0491 

0.4257 

0.1159 

0.3097 

11.464 3.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2267 

-0.6193 

0.3926 

0.0047 

-0.0195 

0.0242 

0.4183 

0.1178 

0.3005 

11.464 3.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2287 

-0.6189 

0.3901 

0.0264 

0.0007 

0.0257 

0.4222 

0.1253 

0.2969 

11.464 3.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2283 

-0.6158 

0.3875 

0.0490 

0.0102 

0.0388 

0.4361 

0.1377 

0.2984 

11.464 4.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2266 

-0.6124 

0.3858 

0.0581 

0.0107 

0.0474 

0.4585 

0.1528 

0.3057 

11.464 4.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2249 

-0.6118 

0.3869 

0.0508 

0.0024 

0.0484 

0.4869 

0.1672 

0.3198 

11.464 4.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2236 

-0.6170 

0.3934 

0.0308 

-0.0101 

0.0408 

0.5205 

0.1758 

0.3447 
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11.464 4.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2215 

-0.6310 

0.4095 

0.0161 

-0.0199 

0.0360 

0.5707 

0.1659 

0.4048 

11.464 5.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2278 

-0.6176 

0.3899 

0.0091 

-0.0384 

0.0475 

0.5113 

0.1719 

0.3394 

11.464 5.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2329 

-0.6134 

0.3805 

0.0031 

-0.0496 

0.0527 

0.4736 

0.1670 

0.3066 

11.464 5.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2383 

-0.6139 

0.3755 

0.0015 

-0.0465 

0.0480 

0.4468 

0.1603 

0.2866 

11.464 5.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2433 

-0.6156 

0.3723 

0.0053 

-0.0312 

0.0364 

0.4302 

0.1541 

0.2762 

11.464 6.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2452 

-0.6163 

0.3711 

0.0120 

-0.0119 

0.0239 

0.4245 

0.1507 

0.2738 

11.464 6.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2422 

-0.6156 

0.3734 

0.0319 

-0.0052 

0.0371 

0.4302 

0.1513 

0.2789 

11.464 6.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2374 

-0.6138 

0.3764 

0.0477 

-0.0014 

0.0492 

0.4468 

0.1562 

0.2905 

11.464 6.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2320 

-0.6134 

0.3814 

0.0509 

-0.0031 

0.0540 

0.4736 

0.1637 

0.3099 

11.464 7.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2268 

-0.6176 

0.3908 

0.0396 

-0.0090 

0.0486 

0.5112 

0.1693 

0.3419 

11.464 7.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2212 

-0.6309 

0.4097 

0.0207 

-0.0160 

0.0367 

0.5706 

0.1642 

0.4065 

11.464 7.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2223 

-0.6168 

0.3946 

0.0109 

-0.0307 

0.0416 

0.5204 

0.1753 

0.3451 

11.464 7.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2230 

-0.6116 

0.3886 

-0.0022 

-0.0507 

0.0485 

0.4868 

0.1671 

0.3198 

11.464 8.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2246 

-0.6122 

0.3876 

-0.0106 

-0.0580 

0.0474 

0.4584 

0.1527 

0.3057 

11.464 8.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2263 

-0.6156 

0.3893 

-0.0101 

-0.0489 

0.0388 

0.4360 

0.1375 

0.2984 

11.464 8.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2268 

-0.6187 

0.3918 

-0.0006 

-0.0263 

0.0257 

0.4220 

0.1251 

0.2969 

11.464 8.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2249 

-0.6190 

0.3941 

0.0196 

-0.0041 

0.0237 

0.4181 

0.1176 

0.3005 

11.464 9.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2197 

-0.6156 

0.3959 

0.0559 

0.0074 

0.0484 

0.4254 

0.1157 

0.3097 

11.464 9.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.2110 

-0.6094 

0.3983 

0.0853 

0.0171 

0.0682 

0.4464 

0.1188 

0.3276 

11.464 9.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1978 

-0.6043 

0.4065 

0.1027 

0.0204 

0.0823 

0.4843 

0.1252 

0.3591 
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11.464 9.750 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1834 

-0.6070 

0.4236 

0.0984 

0.0141 

0.0843 

0.5576 

0.1296 

0.4280 

11.464 10.000 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1695 

-0.5731 

0.4036 

0.1422 

0.0308 

0.1114 

0.5120 

0.1468 

0.3652 

11.464 10.250 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1494 

-0.5413 

0.3920 

0.1530 

0.0323 

0.1207 

0.4894 

0.1524 

0.3370 

11.464 10.500 

Máx. 

Mín. 

Dif. 

-0.1271 

-0.5128 

0.3858 

0.1522 

0.0302 

0.1220 

0.4752 

0.1525 

0.3226 

 
 

12.4. LISTADO MUROS 

 
Aprovechamiento: Nivel de tensiones (relación entre la tensión máxima y la admisible). Equivale 

al inverso del coeficiente de seguridad. 

Nx : Axil vertical. 

Ny : Axil horizontal. 

Nxy: Axil tangencial. 

Mx : Momento vertical (alrededor del eje horizontal). 

My : Momento horizontal (alrededor del eje vertical). 

Mxy: Momento torsor. 

Qx : Cortante transversal vertical. 

Qy : Cortante transversal horizontal. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Muro M1: Longitud: 290 cm [Nudo inicial: 7.16;9.90 -> Nudo final: 10.06;9.90] 

Planta Comprobación Aprovechamiento 
(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/m) 

Ny 
(kN/m) 

Nxy 
(kN/m) 

Mx 
(kN·m/m) 

My 
(kN·m/m) 

Mxy 
(kN·m/m) 

Qx 
(kN/m) 

Qy 
(kN/m) 

Losa de rodadura 
(e=70.0 cm) Arm. vert. der. 2.83 -786.21 -397.38 -420.73 -94.54 -81.27 -33.55 --- --- 

 Arm. horz. der. 2.00 -175.29 -594.70 250.35 -69.77 -8.03 10.11 --- --- 

 Arm. vert. izq. 2.46 -856.70 -69.91 -15.33 29.98 0.70 6.23 --- --- 

 Arm. horz. izq. 1.88 -169.42 -595.66 250.77 -64.70 -7.40 9.49 --- --- 

 Hormigón 9.40 -786.08 -397.80 -420.93 -94.55 -81.25 -33.54 --- --- 

 Arm. transve. 2.96 -440.66 -353.65 -60.46 --- --- --- -22.04 -84.76 

Muro M2: Longitud: 290 cm [Nudo inicial: 7.16;7.35 -> Nudo final: 10.06;7.35] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/m) 

Ny 
(kN/m) 

Nxy 
(kN/m) 

Mx 
(kN·m/m) 

My 
(kN·m/m) 

Mxy 
(kN·m/m) 

Qx 
(kN/m) 

Qy 
(kN/m) 

Losa de rodadura 
(e=50.0 cm) 

Arm. vert. der. 3.55 -872.82 -510.54 -392.14 -21.82 -0.17 -0.38 --- --- 

 Arm. horz. der. 2.34 -355.79 -651.34 278.32 8.89 0.85 -0.77 --- --- 

 Arm. vert. izq. 3.55 -872.82 -510.54 -392.14 21.82 -0.17 -0.38 --- --- 

 Arm. horz. izq. 2.38 -376.10 -643.95 277.62 19.51 2.76 -1.84 --- --- 

 Hormigón 10.82 -871.73 -510.60 -392.06 -21.79 -1.35 -0.69 --- --- 

 Arm. transve. 1.18 -170.09 -134.50 17.36 --- --- --- -2.13 24.20 

Muro M3: Longitud: 290 cm [Nudo inicial: 7.16;4.65 -> Nudo final: 10.06;4.65] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/m) 

Ny 
(kN/m) 

Nxy 
(kN/m) 

Mx 
(kN·m/m) 

My 
(kN·m/m) 

Mxy 
(kN·m/m) 

Qx 
(kN/m) 

Qy 
(kN/m) 

Losa de rodadura 
(e=50.0 cm) 

Arm. vert. der. 3.61 -886.58 -516.89 -399.34 -22.16 -0.48 0.03 --- --- 

 Arm. horz. der. 2.38 -375.82 -644.41 277.88 9.40 -2.75 1.80 --- --- 

 Arm. vert. izq. 3.61 -886.58 -516.89 -399.34 22.16 -0.48 0.03 --- --- 

 Arm. horz. izq. 2.34 -355.51 -651.80 278.58 -8.89 -0.85 0.73 --- --- 

 Hormigón 10.98 -885.49 -516.95 -399.26 22.14 0.70 0.35 --- --- 

 Arm. transve. 1.18 -170.08 -134.50 17.36 --- --- --- 2.14 -24.20 

Muro M4: Longitud: 290 cm [Nudo inicial: 7.16;2.10 -> Nudo final: 10.06;2.10] 

Planta Comprobación 
Aprovechamiento 

(%) 

Pésimos 

Nx 
(kN/m) 

Ny 
(kN/m) 

Nxy 
(kN/m) 

Mx 
(kN·m/m) 

My 
(kN·m/m) 

Mxy 
(kN·m/m) 

Qx 
(kN/m) 

Qy 
(kN/m) 

Losa de rodadura 
(e=70.0 cm) 

Arm. vert. der. 2.46 -856.69 -69.91 -15.33 -29.98 -0.70 -6.23 --- --- 

 Arm. horz. der. 1.88 -169.58 -596.25 251.00 64.70 7.40 -9.49 --- --- 

 Arm. vert. izq. 2.83 -786.19 -397.39 -420.73 94.54 81.27 33.55 --- --- 

 Arm. horz. izq. 2.00 -175.46 -595.28 250.58 69.76 8.03 -10.11 --- --- 

 Hormigón 9.40 -786.06 -397.80 -420.93 94.55 81.25 33.54 --- --- 

 Arm. transve. 2.96 -440.65 -353.67 -60.48 --- --- --- 22.04 84.76 
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Muro M1: Longitud: 290 cm [Nudo inicial: 7.16;9.90 -> Nudo final: 10.06;9.90] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Losa de rodadura 70.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm 1 Ø8 20 30 100.0 --- 

Muro M2: Longitud: 290 cm [Nudo inicial: 7.16;7.35 -> Nudo final: 10.06;7.35] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Losa de rodadura 50.0 Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

Muro M3: Longitud: 290 cm [Nudo inicial: 7.16;4.65 -> Nudo final: 10.06;4.65] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Losa de rodadura 50.0 Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm --- --- --- --- 100.0 --- 

Muro M4: Longitud: 290 cm [Nudo inicial: 7.16;2.10 -> Nudo final: 10.06;2.10] 

Planta 
Espesor 

(cm) 

Armadura vertical Armadura horizontal Armadura transversal 
F.C. 
(%) 

Estado 
Izquierda Derecha Izquierda Derecha Ramas Diám. 

Sep.ver 
(cm) 

Sep.hor 
(cm) 

Losa de rodadura 70.0 Ø12c/15 cm Ø12c/15 cm Ø12c/20 cm Ø12c/20 cm 1 Ø8 20 30 100.0 --- 

 
F.C. = El factor de cumplimiento indica el porcentaje de área en el cual el armado y espesor de hormigón 

son suficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5. LISTADO MEDICIONES DE LOSA 

 
Losa de rodadura - Superficie total: 91.00 m² 

 

Elemento Superficie (m²) Volumen (m³) Barras (kg) 

Forjados 91,00 22,75 2750 

Índices (por m2)  0,25 30,22 

Índices (por m3)   120,88 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

540



   
 
 
 

 
 
 
Ensanche y Refuerzo de la CP BA-058 Don Álvaro a Mérida. 
Expediente: 9/2016/INTEGRAL CRTAS. III 

 

 
Doc. Nº1.- Memoria y sus Anejos. 

 
 

 

 

 
 

Anejo Nº 15. Estructuras.- 103 
  

 

 

541


